
Vízellátó rendszer: Bugac kistérségi

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely
1,2-Diklóretán 

[µg/l]
Akrilamid 

[µg/l]
Szabad aktív 

klór [mg/l]
Kötött aktív 
klór [mg/l]

Összes aktív klór 
[mg/l]

Alumínium 
[µg/l]

Ammóniumion 
[mg/l]

Antimon 
[µg/l]

Arzén 
[µg/l]

Benzo[a]pirén 
[µg/l]

Benzol 
[µg/l]

Bór [mg/l] Bromát [µg/l]
Cianid 
[µg/l]

cisz-Diklóretén 
[µg/l]

2023.03.01 Bugacpusztaháza Betyár u. hrsz.: 1101. (Bolt), fogyasztó, konyha
2023.03.13 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,66 0,24 0,9 0,33
2023.03.27 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.11 Bugac Béke u. 43., ejektoros kút,
2023.04.11 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,21 0,73 0,94 0,34
2023.04.25 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.08 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,39 0,47 0,86 0,33
2023.05.22 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.22 Bugac Szabadság tér 15. (Rigó József Általános Iskola), fogyasztó, konyha <0,3 <0,06 <0,06 <0,06 <10 0,34 <1 1,03 <0,003 <0,2 <0,03 <5 <1
2023.06.14 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,16 0,62 0,78 0,31
2023.06.14 Bugac Béke u. 234/2. hrsz. (Piac tér), ejektoros kút,
2023.06.27 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.13 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,57 0,19 0,76 0,37
2023.07.13 Bugac Szabadság tér 15. (Rigó József Általános Iskola), fogyasztó, konyha
2023.07.13 Bugac Felszabadulás u. 15. előtt, ejektoros kút, 0,24 0,26 0,5 0,34
2023.07.24 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.07 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 0,74 0,77 0,36
2023.08.21 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.11 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,52 0,26 0,78 0,37
2023.09.26 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.12 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,71 0,15 0,86 0,36
2023.10.12 Bugacpusztaháza Nagybugaci út 1. (Hírös Doboz Kft.), fogyasztó, konyha <0,06 <0,06 <0,06 0,32 <1
2023.10.24 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.08 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,4 0,46 0,86 0,38
2023.11.23 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.23 Bugac Szabadság tér 15. (Rigó József Általános Iskola), fogyasztó, konyha
2023.12.04 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,38 0,52 0,9 0,37
2023.12.18 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.08 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,87 <0,06 0,91 0,37
2024.01.08 Bugac Béke u. 10. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, konyha 0,11 <0,06 0,12 0,36
2024.01.22 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.05 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,48 0,44 0,92 0,38
2024.02.05 Bugacpusztaháza Nagybugaci út 1. (Hírös Doboz Kft.), fogyasztó, konyha <0,06 <0,06 <0,06 0,35 1,82
2024.02.22 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.12 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,84 0,14 0,98 0,37

3,0 0,10
nincs 

meghatározva
3,00

nincs 
meghatározva

200 0,5 10 10 0,010 1,0 1,5 10 50 50

100% - 100% - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
<0,3 - 0,385 0,25 0,82 <10 0,36 <1 1,0 <0,003 <0,2 <0,03 - <5 <1

3 évente
Nem 

vizsgálandó
4 db/év 4 db/év 4 db/év 3 évente 4 db/év 1 db/év 1 db/év 3 évente 3 évente 3 évente

Nem 
vizsgálandó

3 évente 3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték



Vízellátó rendszer: Bugac kistérségi

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.01 Bugacpusztaháza Betyár u. hrsz.: 1101. (Bolt), fogyasztó, konyha
2023.03.13 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.27 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.11 Bugac Béke u. 43., ejektoros kút,
2023.04.11 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.25 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.08 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.22 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.22 Bugac Szabadság tér 15. (Rigó József Általános Iskola), fogyasztó, konyha
2023.06.14 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.14 Bugac Béke u. 234/2. hrsz. (Piac tér), ejektoros kút,
2023.06.27 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.13 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.13 Bugac Szabadság tér 15. (Rigó József Általános Iskola), fogyasztó, konyha
2023.07.13 Bugac Felszabadulás u. 15. előtt, ejektoros kút,
2023.07.24 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.07 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.21 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.11 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.26 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.12 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.12 Bugacpusztaháza Nagybugaci út 1. (Hírös Doboz Kft.), fogyasztó, konyha
2023.10.24 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.08 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.23 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.23 Bugac Szabadság tér 15. (Rigó József Általános Iskola), fogyasztó, konyha
2023.12.04 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.18 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.08 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.08 Bugac Béke u. 10. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, konyha
2024.01.22 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.05 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.05 Bugacpusztaháza Nagybugaci út 1. (Hírös Doboz Kft.), fogyasztó, konyha
2024.02.22 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.12 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Epiklórhidrin 
[µg/l]

Fajl. elektromos vezetőképesség 
(20°C) [µS/cm]

Fluoridion 
[mg/l]

Higany 
[µg/l]

Indikatív dózis 
[mS/év]

Íz
Kadmium 

[µg/l]
Kalcium [mg/l] Kálium [mg/l]

Keménység 
(összes) [mg/l 

CaO]

Kémiai 
oxigénigény (ps) 

[mg/l O2]

Klorát 
[mg/l]

Kloridion 
[mg/l]

345 0,68 <5

354 0,66 <5

350 0,61 <5

<0,1 357 <0,1 <0,1 megszokott <1 106 <5
352 0,72 <5

355 0,59 <5

356 megszokott

357 0,67 <5

358 0,62 <5

352 0,71 <5
355 megszokott

354 0,6 <5

355 <0,1 48,12 1,31 0,73 <5

355 0,58 <5
359 megszokott

358 0,76 <5
360 megszokott

477 0,61 <5

0,10 2500 1,5 1,0 0,10
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

5,0
nincs 

meghatározva
nincs 

meghatározva
50 - 350 5,0 0,7 250

100% - 100% 100% - - 100% - - - - -
<0,1 355 <0,1 <0,1 <0,1 megszokott <1 48,12 1,31 106 0,66 <5

Nem 
vizsgálandó

4 db/év 3 évente 3 évente
Korábbi 

eredmények 
alapján nem 

4 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Bugac kistérségi

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.01 Bugacpusztaháza Betyár u. hrsz.: 1101. (Bolt), fogyasztó, konyha
2023.03.13 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.27 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.11 Bugac Béke u. 43., ejektoros kút,
2023.04.11 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.25 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.08 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.22 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.22 Bugac Szabadság tér 15. (Rigó József Általános Iskola), fogyasztó, konyha
2023.06.14 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.14 Bugac Béke u. 234/2. hrsz. (Piac tér), ejektoros kút,
2023.06.27 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.13 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.13 Bugac Szabadság tér 15. (Rigó József Általános Iskola), fogyasztó, konyha
2023.07.13 Bugac Felszabadulás u. 15. előtt, ejektoros kút,
2023.07.24 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.07 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.21 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.11 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.26 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.12 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.12 Bugacpusztaháza Nagybugaci út 1. (Hírös Doboz Kft.), fogyasztó, konyha
2023.10.24 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.08 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.23 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.23 Bugac Szabadság tér 15. (Rigó József Általános Iskola), fogyasztó, konyha
2023.12.04 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.18 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.08 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.08 Bugac Béke u. 10. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, konyha
2024.01.22 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.05 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.05 Bugacpusztaháza Nagybugaci út 1. (Hírös Doboz Kft.), fogyasztó, konyha
2024.02.22 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.12 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Klorit 
[mg/l]

Króm 
[µg/l]

Magnézium 
[mg/l]

Mangán 
[µg/l]

Nátrium 
[mg/l]

Nikkel 
[µg/l]

Nitrátion 
[mg/l]

Nitrition 
[mg/l]

Ólom 
[µg/l]

Policiklikus aromás 
szénhidrogének 

[µg/l]

Összes 
peszticid 

[µg/l]

Összes 
trihalometán 

[µg/l]
pH Radon [Bq/l] Réz [mg/l]

0,62 <0,01

<0,5 <0,01

<0,5 <0,01

<0,01 <5 10,4 11,42 68,3 <0,5 <0,01 4,09 <0,01 <0,05 <1 7,98 0,0567
<0,5 0,02

0,71 <0,01
11,6

12,8 <0,01 8,11

<0,5 0,02

<0,5 0,01

<0,5 <0,01
21 <0,01 7,87

<0,5 <0,01

17,79 <0,5 0,01 <3

0,51 0,01
<0,01 7,81

<0,5 0,01
<0,01 7,85

<0,5 <0,01

0,7 25
nincs 

meghatározva
50 200 20 50 0,5 10 0,10 0,50 50 6,5 - 9,5 100 2,0

100% 100% - - - 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 100%
<0,01 <5 17,79 12,8 11,42 39,95 <0,5 <0,01 4,09 <0,01 <0,05 <1 7,87 <3 0,0567

1 db/év
1 

db/év
4 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év 4 db/év

1 
db/év

3 évente 3 évente 1 db/év 4 db/év
Korábbi eredmények alapján 

nem vizsgálandó
1 db/év



Vízellátó rendszer: Bugac kistérségi

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.01 Bugacpusztaháza Betyár u. hrsz.: 1101. (Bolt), fogyasztó, konyha
2023.03.13 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.27 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.11 Bugac Béke u. 43., ejektoros kút,
2023.04.11 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.25 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.08 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.22 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.22 Bugac Szabadság tér 15. (Rigó József Általános Iskola), fogyasztó, konyha
2023.06.14 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.14 Bugac Béke u. 234/2. hrsz. (Piac tér), ejektoros kút,
2023.06.27 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.13 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.13 Bugac Szabadság tér 15. (Rigó József Általános Iskola), fogyasztó, konyha
2023.07.13 Bugac Felszabadulás u. 15. előtt, ejektoros kút,
2023.07.24 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.07 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.21 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.11 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.26 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.12 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.12 Bugacpusztaháza Nagybugaci út 1. (Hírös Doboz Kft.), fogyasztó, konyha
2023.10.24 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.08 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.23 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.23 Bugac Szabadság tér 15. (Rigó József Általános Iskola), fogyasztó, konyha
2023.12.04 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.18 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.08 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.08 Bugac Béke u. 10. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, konyha
2024.01.22 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.05 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.05 Bugacpusztaháza Nagybugaci út 1. (Hírös Doboz Kft.), fogyasztó, konyha
2024.02.22 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.12 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Szag
Szelén 
[µg/l]

Szín
Szulfát 
[mg/l]

Tetraklór-etilén + 
Triklór-etilén [µg/l]

TOC [mg/l] Trícium [Bq/l] Vas [µg/l]
Vinil-klorid 

[µg/l]

szagtalan <1 színtelen <5 <1 1,12 181 <0,1

szagtalan színtelen 1,15 17,3

szagtalan színtelen 1,18 102

<3

szagtalan színtelen 1,12 17,6

szagtalan színtelen 1,19 <10

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan 

változás nélkül
20

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan változás 

nélkül
250 10

Nincs szokatlan 
változás

100 200 0,50

- 100% - - 100% - - - 100%
szagtalan <1 színtelen <5 <1 1,15 <3 17,6 <0,1

4 db/év 3 évente 4 db/év 1 db/év 3 évente 4 db/év
Korábbi eredmények alapján nem 

vizsgálandó
4 db/év

Nem 
vizsgálandó



Vízellátó rendszer: Bugac kistérségi

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.01 Bugacpusztaháza Betyár u. hrsz.: 1101. (Bolt), fogyasztó, konyha
2023.03.13 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.27 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.11 Bugac Béke u. 43., ejektoros kút,
2023.04.11 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.25 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.08 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.22 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.22 Bugac Szabadság tér 15. (Rigó József Általános Iskola), fogyasztó, konyha
2023.06.14 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.14 Bugac Béke u. 234/2. hrsz. (Piac tér), ejektoros kút,
2023.06.27 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.13 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.13 Bugac Szabadság tér 15. (Rigó József Általános Iskola), fogyasztó, konyha
2023.07.13 Bugac Felszabadulás u. 15. előtt, ejektoros kút,
2023.07.24 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.07 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.21 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.11 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.26 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.12 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.12 Bugacpusztaháza Nagybugaci út 1. (Hírös Doboz Kft.), fogyasztó, konyha
2023.10.24 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.08 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.23 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.23 Bugac Szabadság tér 15. (Rigó József Általános Iskola), fogyasztó, konyha
2023.12.04 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.18 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.08 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.08 Bugac Béke u. 10. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, konyha
2024.01.22 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.05 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.05 Bugacpusztaháza Nagybugaci út 1. (Hírös Doboz Kft.), fogyasztó, konyha
2024.02.22 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.12 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Zavarosság [FNU]
Clostridium perfringens szám 

beleértve a spórákat is 
[szám/100ml]

Coliform baktériumok 
[szám/100 ml]

Enterococcusok száma 
[szám/100 ml]

Escherichia coli szám 
[szám/100 ml]

Pseudomonas aeruginosa-
szám [szám/100 ml]

Telepszám 22°C-
on [szám/ml]

Telepszám 37°C-
on [szám/ml]

0 0 0 6
0 0 5
0 0 12
0 0 13
0 0 23
0 0 1
0 0 1
0 0 5

0,38 0 0 0 0 0 4 2
0 0 1
0 0 2
0 0 2

0 0 0 0 0 2 2

0,16 0 0 0 1
0 0 2
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 3
0 0 1

0,5 0 0 13
0 0 1
0 0 490
0 0 2
0 0 0 10
0 0 1 373
0 0 1

0 0 0 0 0 2 1
0,19 0 0 0 1

0 0 3
0 0 1

0,23 0 0 0 11
0 0 7
0 0 1

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan változás 

nélkül
0 0 0 0 0

Nincs szokatlan 
változás

Nincs szokatlan 
változás

- - - 100% 100% - - -
0,23 0 0 0 0 0 2 2

4 db/év 1 db/év 4 db/év 4 db/év 8 db/év 1 db/év 8 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Bugac kistérségi

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.01 Bugacpusztaháza Betyár u. hrsz.: 1101. (Bolt), fogyasztó, konyha
2023.03.13 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.27 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.11 Bugac Béke u. 43., ejektoros kút,
2023.04.11 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.25 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.08 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.22 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.22 Bugac Szabadság tér 15. (Rigó József Általános Iskola), fogyasztó, konyha
2023.06.14 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.14 Bugac Béke u. 234/2. hrsz. (Piac tér), ejektoros kút,
2023.06.27 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.13 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.13 Bugac Szabadság tér 15. (Rigó József Általános Iskola), fogyasztó, konyha
2023.07.13 Bugac Felszabadulás u. 15. előtt, ejektoros kút,
2023.07.24 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.07 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.21 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.11 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.26 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.12 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.12 Bugacpusztaháza Nagybugaci út 1. (Hírös Doboz Kft.), fogyasztó, konyha
2023.10.24 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.08 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.23 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.23 Bugac Szabadság tér 15. (Rigó József Általános Iskola), fogyasztó, konyha
2023.12.04 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.18 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.08 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.08 Bugac Béke u. 10. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, konyha
2024.01.22 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.05 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.05 Bugacpusztaháza Nagybugaci út 1. (Hírös Doboz Kft.), fogyasztó, konyha
2024.02.22 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.12 Bugac Kada Elek u. (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

240



Vízellátó rendszer: Bugac-Alsómonostor

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely
1,2-Diklóretán 

[µg/l]
Akrilamid 

[µg/l]
Szabad aktív 

klór [mg/l]
Kötött aktív 
klór [mg/l]

Összes aktív klór 
[mg/l]

Alumínium 
[µg/l]

Ammóniumion 
[mg/l]

Antimon 
[µg/l]

Arzén 
[µg/l]

Benzo[a]pirén 
[µg/l]

Benzol 
[µg/l]

Bór [mg/l] Bromát [µg/l]
Cianid 
[µg/l]

cisz-Diklóretén 
[µg/l]

Epiklórhidrin 
[µg/l]

2023.03.01 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 2., ejektoros kút,
2023.03.01 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 16., ejektoros kút,
2023.03.13 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,51 0,13 0,64 0,07
2023.04.11 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,21 0,74 0,95 0,44
2023.04.25 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.08 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,28 0,75 1,03 0,44
2023.05.08 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 16., ejektoros kút,
2023.05.22 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.22 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 2., ejektoros kút, <0,3 <0,06 <0,06 0,07 <10 0,43 <1 1,54 <0,003 <0,2 <0,03 <5 <1 <0,1
2023.06.14 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,17 0,48 0,65 0,34
2023.07.13 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,4 0,11 0,51 0,39
2023.08.07 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 0,48 0,52 0,41
2023.08.21 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.11 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,72 0,1 0,82 0,48
2023.09.11 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 16., ejektoros kút, 0,32 0,12 0,34 0,45
2023.09.11 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 2., ejektoros kút,
2023.10.12 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,37 0,28 0,65 0,37
2023.10.24 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.08 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,47 0,45 0,92 0,47
2023.11.08 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 2., ejektoros kút,
2023.11.08 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 16., ejektoros kút,
2023.11.23 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.23 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 2., ejektoros kút, <0,06 <0,06 <0,06 0,49
2023.12.04 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,34 0,15 0,49 0,36
2023.12.18 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 2., ejektoros kút,
2024.01.08 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,38 0,48 0,86 0,46
2024.02.01 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 16., ejektoros kút,
2024.02.05 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,74 0,36 1,1 0,49
2024.02.22 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.12 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,31 0,63 0,94 0,45
2024.03.12 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 16., ejektoros kút,
2024.03.12 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 5. (Kovács László Dominik), fogyasztó, konyha 0,16 0,07 0,23 0,42

3,0 0,10
nincs 

meghatározva
3,00

nincs 
meghatározva

200 0,5 10 10 0,010 1,0 1,5 10 50 50 0,10

100% - 100% - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
<0,3 - 0,32 0,28 0,65 <10 0,44 <1 1,5 <0,003 <0,2 <0,03 - <5 <1 <0,1

3 évente
Nem 

vizsgálandó
4 db/év 4 db/év 4 db/év 3 évente 4 db/év 1 db/év 3 évente 3 évente 3 évente 3 évente

Nem 
vizsgálandó

3 évente 3 évente
Nem 

vizsgálandó

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték



Vízellátó rendszer: Bugac-Alsómonostor

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.01 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 2., ejektoros kút,
2023.03.01 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 16., ejektoros kút,
2023.03.13 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.11 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.25 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.08 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.08 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 16., ejektoros kút,
2023.05.22 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.22 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 2., ejektoros kút,
2023.06.14 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.13 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.07 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.21 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.11 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.11 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 16., ejektoros kút,
2023.09.11 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 2., ejektoros kút,
2023.10.12 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.24 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.08 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.08 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 2., ejektoros kút,
2023.11.08 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 16., ejektoros kút,
2023.11.23 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.23 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 2., ejektoros kút,
2023.12.04 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.18 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 2., ejektoros kút,
2024.01.08 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.01 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 16., ejektoros kút,
2024.02.05 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.22 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.12 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.12 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 16., ejektoros kút,
2024.03.12 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 5. (Kovács László Dominik), fogyasztó, konyha

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Fajl. elektromos vezetőképesség 
(20°C) [µS/cm]

Fluoridion 
[mg/l]

Higany 
[µg/l]

Indikatív dózis 
[mS/év]

Íz
Kadmium 

[µg/l]
Kalcium [mg/l] Kálium [mg/l]

Keménység 
(összes) [mg/l 

CaO]

Kémiai 
oxigénigény (ps) 

[mg/l O2]

Klorát 
[mg/l]

Kloridion 
[mg/l]

Klorit 
[mg/l]

Króm 
[µg/l]

Magnézium 
[mg/l]

379 1 <5
381 0,98 <5

377 1,04 <5

378 0,14 <0,1 megszokott <1 110 <5 <0,01 <5
378 1,09 <5
394 1,26 <5
384 1 <5

386 0,94 <5
379 megszokott

377 1,05 <5

380 0,77 <5

379 megszokott
379 <0,1 50,56 1,6 1,17 <5 18,37

383 0,84 <5

384 1,31 <5

376 0,98 <5

376 megszokott

2500 1,5 1,0 0,10
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

5,0
nincs 

meghatározva
nincs 

meghatározva
50 - 350 5,0 0,7 250 0,7 25

nincs 
meghatározva

- 100% 100% - - 100% - - - - - 100% 100% -
379 0,14 <0,1 <0,1 megszokott <1 50,56 1,6 110 1 <5 <0,01 <5 18,37

4 db/év 3 évente 3 évente
Korábbi 

eredmények 
alapján nem 

4 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év
1 

db/év



Vízellátó rendszer: Bugac-Alsómonostor

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.01 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 2., ejektoros kút,
2023.03.01 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 16., ejektoros kút,
2023.03.13 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.11 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.25 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.08 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.08 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 16., ejektoros kút,
2023.05.22 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.22 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 2., ejektoros kút,
2023.06.14 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.13 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.07 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.21 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.11 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.11 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 16., ejektoros kút,
2023.09.11 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 2., ejektoros kút,
2023.10.12 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.24 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.08 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.08 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 2., ejektoros kút,
2023.11.08 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 16., ejektoros kút,
2023.11.23 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.23 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 2., ejektoros kút,
2023.12.04 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.18 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 2., ejektoros kút,
2024.01.08 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.01 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 16., ejektoros kút,
2024.02.05 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.22 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.12 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.12 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 16., ejektoros kút,
2024.03.12 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 5. (Kovács László Dominik), fogyasztó, konyha

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Mangán 
[µg/l]

Nátrium 
[mg/l]

Nikkel 
[µg/l]

Nitrátion 
[mg/l]

Nitrition 
[mg/l]

Ólom 
[µg/l]

Policiklikus aromás 
szénhidrogének 

[µg/l]

Összes 
peszticid 

[µg/l]

Összes 
trihalometán 

[µg/l]
pH Radon [Bq/l] Réz [mg/l] Szag

Szelén 
[µg/l]

Szín

<0,5 <0,01
<0,5 <0,01

<0,5 <0,01

<10 14,32 <4 <0,5 <0,01 <0,5 <0,01 <0,05 1,1 7,97 <0,02 szagtalan <1 színtelen
<0,5 0,02
0,54 0,03
<0,5 0,04

<0,5 <0,01
19,2 0,02 7,92 klóros színtelen

<0,5 0,01

<0,5 0,01

15,7 <0,01 7,9 szagtalan színtelen
<0,5 0,04 3

<0,5 <0,01

<0,5 0,01

<0,5 <0,01

<10 0,02 7,75 szagtalan színtelen

50 200 20 50 0,5 10 0,10 0,50 50 6,5 - 9,5 100 2,0
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

20
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan változás 
nélkül

- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 100% - 100% -
10,35 14,32 <4 <0,5 0,01 <0,5 <0,01 <0,05 1,10 7,91 3 <0,02 szagtalan <1 színtelen

4 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év 4 db/év
1 

db/év
3 évente 3 évente 1 db/év 4 db/év

Korábbi eredmények alapján 
nem vizsgálandó

1 db/év 4 db/év 3 évente 4 db/év



Vízellátó rendszer: Bugac-Alsómonostor

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.01 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 2., ejektoros kút,
2023.03.01 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 16., ejektoros kút,
2023.03.13 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.11 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.25 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.08 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.08 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 16., ejektoros kút,
2023.05.22 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.22 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 2., ejektoros kút,
2023.06.14 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.13 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.07 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.21 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.11 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.11 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 16., ejektoros kút,
2023.09.11 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 2., ejektoros kút,
2023.10.12 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.24 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.08 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.08 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 2., ejektoros kút,
2023.11.08 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 16., ejektoros kút,
2023.11.23 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.23 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 2., ejektoros kút,
2023.12.04 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.18 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 2., ejektoros kút,
2024.01.08 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.01 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 16., ejektoros kút,
2024.02.05 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.22 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.12 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.12 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 16., ejektoros kút,
2024.03.12 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 5. (Kovács László Dominik), fogyasztó, konyha

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Szulfát 
[mg/l]

Tetraklór-etilén + 
Triklór-etilén [µg/l]

TOC [mg/l] Trícium [Bq/l] Vas [µg/l]
Vinil-klorid 

[µg/l]
Zavarosság [FNU]

Clostridium perfringens szám 
beleértve a spórákat is 

[szám/100ml]

Coliform baktériumok 
[szám/100 ml]

Enterococcusok száma 
[szám/100 ml]

0
0 0
0

0 0 0

0
0
0

<5 <1 1,36 18,2 <0,1 0,29 0 0 0
0
0
0
0
0

1,58 10,2 0,26 0 10
0 40

0 0 0

0
0 0
0 17
0

1,38 21,8 0,43 0
<3 0

0 0
0
0 28
0
0
0
0 0

1,4 0,49 0 0

250 10
Nincs szokatlan 

változás
100 200 0,50

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan változás 

nélkül
0 0 0

- 100% - - - 100% - - - 67%
<5 <1 1,39 <3 18,2 <0,1 0,36 0 0 0

1 db/év 3 évente 4 db/év
Korábbi eredmények alapján nem 

vizsgálandó
4 db/év

Nem 
vizsgálandó

4 db/év 1 db/év 4 db/év 4 db/év



Vízellátó rendszer: Bugac-Alsómonostor

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.01 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 2., ejektoros kút,
2023.03.01 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 16., ejektoros kút,
2023.03.13 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.11 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.25 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.08 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.08 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 16., ejektoros kút,
2023.05.22 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.22 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 2., ejektoros kút,
2023.06.14 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.13 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.07 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.21 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.11 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.11 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 16., ejektoros kút,
2023.09.11 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 2., ejektoros kút,
2023.10.12 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.24 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.08 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.08 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 2., ejektoros kút,
2023.11.08 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 16., ejektoros kút,
2023.11.23 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.23 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 2., ejektoros kút,
2023.12.04 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.18 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 2., ejektoros kút,
2024.01.08 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.01 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 16., ejektoros kút,
2024.02.05 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.22 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.12 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 17. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.12 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 16., ejektoros kút,
2024.03.12 Bugac-Alsómonostor Rózsa u. 5. (Kovács László Dominik), fogyasztó, konyha

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Escherichia coli szám 
[szám/100 ml]

Pseudomonas aeruginosa-
szám [szám/100 ml]

Telepszám 22°C-
on [szám/ml]

Telepszám 37°C-
on [szám/ml]

0 3
0 640
0 4
0 0 170 33

0 2 4
0 1
0 1700
0 3
0 0 2 2
0 4
0 2
0 4
0 120
0 7
0 660
0 780
0 0 740 120

99 86
0 2
0 0 390
0 2 640
0 570
0 1200
0 13 358 217
0 0 430 97
0 2
0 0 260 170
0 1
0 6
0 2
0 0 1 1
0 1

0 0
Nincs szokatlan 

változás
Nincs szokatlan 

változás

100% - - -
0 0 6,5 59,5

8 db/év 1 db/év 8 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Cegléd

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely
1,2-Diklóretán 

[µg/l]
Akrilamid 

[µg/l]
Szabad aktív 
klór [mg/l]

Kötött aktív 
klór [mg/l]

Összes aktív klór 
[mg/l]

Alumínium 
[µg/l]

Ammóniumion 
[mg/l]

Antimon 
[µg/l]

Arzén 
[µg/l]

Benzo[a]pirén 
[µg/l]

Benzol 
[µg/l]

Bór [mg/l] Bromát [µg/l]
Cianid 
[µg/l]

cisz-Diklóretén 
[µg/l]

Epiklórhidrin 
[µg/l]

Fajl. elektromos vezetőképesség 
(20°C) [µS/cm]

Fluoridion 
[mg/l]

Higany 
[µg/l]

Indikatív dózis 
[mS/év]

2023.03.07 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 <0,06 0,07 0,17 481
2023.03.07 Cegléd Kernács telep 11., ejektoros kút, 1,2 506
2023.03.07 Cegléd Törteli út 49. (kórház előtt), ejektoros kút,
2023.03.07 Cegléd Pesti út 120., ejektoros kút, 0,24 497
2023.03.22 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Cegléd Aranymeggyes u 1. (Posta u - Aranymeggyes u sarok), ejektoros kút, 0,59 512
2023.04.03 Cegléd Budai út 26/A. (Budai-Téglagyár út sarok), ejektoros kút,
2023.04.03 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 <0,06 0,06 0,26 499
2023.04.19 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.03 Cegléd Déli út 71. (Déli út - Halász u. sarok), ejektoros kút, 0,59 518
2023.05.03 Cegléd Széchenyi út 14. (Széchenyi út - Virág u. sarok), ejektoros kút,
2023.05.03 Cegléd Báthori u. 11. (8. sz. Óvoda), fogyasztó,
2023.05.03 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 <0,06 0,08 0,21 491
2023.05.16 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.16 Cegléd Széchényi út 14. (Széchényi Óvoda), fogyasztó, <0,3 <0,06 <0,06 <0,06 <10 0,72 <1 1,71 <0,003 <0,2 0,0317 <5 <1 <0,1 524 0,15 <0,1 <0,1
2023.06.05 Cegléd Külső Kátai út 38. (Nagykátai u.-Összekötő u. s.), ejektoros kút, 0,12 504
2023.06.05 Cegléd Báthori u. 11. (Kőrösi u. - Báthori u. sarok), ejektoros kút,
2023.06.05 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  , 0,1 <0,06 0,12 0,2 490
2023.06.19 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.03 Cegléd Aranymeggyes u 1. (Posta u - Aranymeggyes u sarok), ejektoros kút,
2023.07.03 Cegléd Budai út 26/A. (Budai-Téglagyár út sarok), ejektoros kút, 0,57 518
2023.07.03 Cegléd Pesti út 120., ejektoros kút,
2023.07.03 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 <0,06 0,08 0,23 500
2023.07.17 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.31 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  , 0,15 <0,06 0,16 0,25 520
2023.08.15 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.15 Cegléd Kernács telep 11., ejektoros kút,
2023.08.15 Cegléd Törteli u. 14. (Ápolási otthon), fogyasztó,
2023.08.15 Cegléd Törteli út 49. (kórház előtt), ejektoros kút, 0,51 532
2023.08.15 Cegléd Budai út 26/A. (Budai-Téglagyár út sarok), ejektoros kút,
2023.09.06 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  , 0,09 <0,06 0,1 0,21 495
2023.09.06 Cegléd Kámán u. 11. (Külső-Budai út, víztoronynál), ejektoros kút,
2023.09.06 Cegléd Felszegi út 1. (Pesti út - Felszegi út sarok), ejektoros kút, 0,24 513
2023.09.06 Cegléd Báthori u. 11. (8. sz. Óvoda), fogyasztó, 0,51 524
2023.09.18 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.02 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  , 0,07 <0,06 0,1 0,21 500
2023.10.19 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.19 Cegléd Pesti út 120., ejektoros kút,
2023.10.19 Cegléd Széchényi út 14. (Széchényi Óvoda), fogyasztó,
2023.10.19 Cegléd Vörösmarty tér 11., ejektoros kút, 0,56 518
2023.10.19 Cegléd Vörösmarty tér 11., ejektoros kút, <1
2023.10.30 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  , 0,09 <0,06 0,11 0,22 493
2023.11.14 Cegléd Kossuth tér 7. (Földhivatal), fogyasztó, 0,57 515
2023.11.14 Cegléd Déli út 71. (Déli út - Halász u. sarok), ejektoros kút,
2023.11.14 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.27 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  , 0,12 <0,06 0,14 0,21 495
2023.12.13 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.13 Cegléd Széchenyi út 14. (Széchenyi út - Virág u. sarok), ejektoros kút, 0,78 536
2023.12.13 Cegléd Külső Kátai út 38. (Nagykátai u.-Összekötő u. s.), ejektoros kút,
2024.01.02 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 <0,06 0,1 0,79 527
2024.01.15 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.15 Cegléd Pesti út 120., ejektoros kút, 0,48 516
2024.01.29 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 <0,06 <0,06 0,59 523
2024.02.14 Cegléd Kossuth tér 7. (Földhivatal), fogyasztó, 0,33 511
2024.02.14 Cegléd Pesti út 120., ejektoros kút, 0,44 509
2024.02.14 Cegléd Báthori u. 11. (8. sz. Óvoda), fogyasztó,
2024.02.14 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.14 Cegléd Kernács telep 11., ejektoros kút,
2024.02.14 Cegléd Törteli út 49. (kórház előtt), ejektoros kút,
2024.03.06 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  , 0,15 <0,06 0,17 0,23 623
2024.03.06 Cegléd Törteli u. 14. (Ápolási otthon), fogyasztó, 0,36 534
2024.03.06 Cegléd Széchenyi út 14. (Széchenyi út - Virág u. sarok), ejektoros kút, 0,79 525

3,0 0,10
nincs 

meghatározva
3,00

nincs 
meghatározva

200 0,5 10 10 0,010 1,0 1,5 10 50 50 0,10 2500 1,5 1,0 0,10

100% - 100% - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% -
<0,3 - 0,06 <0,06 0,1 <10 0,36 <1 1,7 <0,003 <0,2 0,032 - <5 <1 <0,1 513 0,15 <0,1 <0,1

3 évente
Nem 

vizsgálandó
0 db/év 1 db/év 0 db/év 3 évente 16 db/év 2 db/év 1 db/év 3 évente 3 évente 3 évente

Nem 
vizsgálandó

3 évente 3 évente
Nem 

vizsgálandó
16 db/év 3 évente 3 évente 1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték



Vízellátó rendszer: Cegléd

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.07 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.07 Cegléd Kernács telep 11., ejektoros kút,
2023.03.07 Cegléd Törteli út 49. (kórház előtt), ejektoros kút,
2023.03.07 Cegléd Pesti út 120., ejektoros kút,
2023.03.22 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Cegléd Aranymeggyes u 1. (Posta u - Aranymeggyes u sarok), ejektoros kút,
2023.04.03 Cegléd Budai út 26/A. (Budai-Téglagyár út sarok), ejektoros kút,
2023.04.03 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.19 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.03 Cegléd Déli út 71. (Déli út - Halász u. sarok), ejektoros kút,
2023.05.03 Cegléd Széchenyi út 14. (Széchenyi út - Virág u. sarok), ejektoros kút,
2023.05.03 Cegléd Báthori u. 11. (8. sz. Óvoda), fogyasztó,
2023.05.03 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.16 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.16 Cegléd Széchényi út 14. (Széchényi Óvoda), fogyasztó,
2023.06.05 Cegléd Külső Kátai út 38. (Nagykátai u.-Összekötő u. s.), ejektoros kút,
2023.06.05 Cegléd Báthori u. 11. (Kőrösi u. - Báthori u. sarok), ejektoros kút,
2023.06.05 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.19 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.03 Cegléd Aranymeggyes u 1. (Posta u - Aranymeggyes u sarok), ejektoros kút,
2023.07.03 Cegléd Budai út 26/A. (Budai-Téglagyár út sarok), ejektoros kút,
2023.07.03 Cegléd Pesti út 120., ejektoros kút,
2023.07.03 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.17 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.31 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.15 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.15 Cegléd Kernács telep 11., ejektoros kút,
2023.08.15 Cegléd Törteli u. 14. (Ápolási otthon), fogyasztó,
2023.08.15 Cegléd Törteli út 49. (kórház előtt), ejektoros kút,
2023.08.15 Cegléd Budai út 26/A. (Budai-Téglagyár út sarok), ejektoros kút,
2023.09.06 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.06 Cegléd Kámán u. 11. (Külső-Budai út, víztoronynál), ejektoros kút,
2023.09.06 Cegléd Felszegi út 1. (Pesti út - Felszegi út sarok), ejektoros kút,
2023.09.06 Cegléd Báthori u. 11. (8. sz. Óvoda), fogyasztó,
2023.09.18 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.02 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.19 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.19 Cegléd Pesti út 120., ejektoros kút,
2023.10.19 Cegléd Széchényi út 14. (Széchényi Óvoda), fogyasztó,
2023.10.19 Cegléd Vörösmarty tér 11., ejektoros kút,
2023.10.19 Cegléd Vörösmarty tér 11., ejektoros kút,
2023.10.30 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.14 Cegléd Kossuth tér 7. (Földhivatal), fogyasztó,
2023.11.14 Cegléd Déli út 71. (Déli út - Halász u. sarok), ejektoros kút,
2023.11.14 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.27 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.13 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.13 Cegléd Széchenyi út 14. (Széchenyi út - Virág u. sarok), ejektoros kút,
2023.12.13 Cegléd Külső Kátai út 38. (Nagykátai u.-Összekötő u. s.), ejektoros kút,
2024.01.02 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.15 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.15 Cegléd Pesti út 120., ejektoros kút,
2024.01.29 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.14 Cegléd Kossuth tér 7. (Földhivatal), fogyasztó,
2024.02.14 Cegléd Pesti út 120., ejektoros kút,
2024.02.14 Cegléd Báthori u. 11. (8. sz. Óvoda), fogyasztó,
2024.02.14 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.14 Cegléd Kernács telep 11., ejektoros kút,
2024.02.14 Cegléd Törteli út 49. (kórház előtt), ejektoros kút,
2024.03.06 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.06 Cegléd Törteli u. 14. (Ápolási otthon), fogyasztó,
2024.03.06 Cegléd Széchenyi út 14. (Széchenyi út - Virág u. sarok), ejektoros kút,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Íz
Kadmium 

[µg/l]
Kalcium [mg/l] Kálium [mg/l]

Keménység 
(összes) [mg/l 

CaO]

Kémiai 
oxigénigény (ps) 

[mg/l O2]

Klorát 
[mg/l]

Kloridion 
[mg/l]

Klorit 
[mg/l]

Króm 
[µg/l]

Magnézium 
[mg/l]

Mangán 
[µg/l]

Nátrium 
[mg/l]

Nikkel 
[µg/l]

Nitrátion 
[mg/l]

Nitrition 
[mg/l]

Ólom 
[µg/l]

Policiklikus aromás 
szénhidrogének 

[µg/l]

Összes 
peszticid 

[µg/l]

Összes 
trihalometán 

[µg/l]
pH Radon [Bq/l]

<0,2 <5 0,162 <0,5 <0,01
megszokott <0,01 20,8 <0,01 7,98

megszokott <0,01 15,7 <0,01 8

megszokott <0,01 28,9 <0,01 7,9

<0,2 <5 0,137 <0,5 <0,01

megszokott <0,01 26,4 <0,01 8,02

<0,2 <5 0,184 0,54 <0,01

megszokott <1 100 <5 <0,01 <5 42,5 62,85 17 <0,5 <0,01 0,96 <0,01 <0,05 <1 7,88
megszokott <0,01 20,9 <0,01 7,81

<0,2 <5 0,184 <0,5 <0,01

megszokott <0,01 28,7 <0,01 8,03

<0,2 <5 0,175 <0,5 <0,01

<0,2 <5 0,212 <0,5 <0,01

megszokott <0,01 41,6 <0,01 7,84

<0,2 <5 0,228 <0,5 <0,01

megszokott <0,01 51,4 0,01 8,1
megszokott <0,01 40,7 <0,01 7,95

0,23 <5 0,191 <0,5 <0,01

megszokott <1 <0,01 39,7 <0,01 8,1
<4 <0,5

<0,2 <5 0,202 <0,5 <0,01
megszokott <0,01 50,4 <0,01 7,83

<0,2 <5 0,269 <0,5 <0,01

megszokott <0,01 41,6 <0,01 8,02
36,21 1,47 25,68 3

0,85 <5 <0,01 <0,5 <0,01

megszokott <0,01 48,6 <0,01 7,95
0,49 <5 0,0333 <0,5 <0,01

megszokott <0,01 41,6 <0,01 7,82
megszokott <0,01 41,7 <0,01 7,99

2,69 <5 0,279 <0,5 <0,01
megszokott <0,01 27,8 <0,01 8,15
megszokott <0,01 48,5 <0,01 8,23

Elfogadható a fogyasztók 
számára, rendellenes eltérés, 

szokatlan változás nélkül
5,0

nincs 
meghatározva

nincs 
meghatározva

50 - 350 5,0 0,7 250 0,7 25
nincs 

meghatározva
50 200 20 50 0,5 10 0,10 0,50 50 6,5 - 9,5 100

- 100% - - - - - 100% 100% - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - -
megszokott <1 36,21 1,47 100 <0,2 <5 <0,01 <5 25,68 41,15 62,85 9,5 <0,5 <0,01 0,605 <0,01 <0,05 <1 7,985 3

16 db/év 2 db/év 1 db/év 1 db/év 16 db/év
1 

db/év
16 db/év 1 db/év

2 
db/év

1 db/év 16 db/év
2 

db/év
3 évente 3 évente 1 db/év 16 db/év

Korábbi eredmények 
alapján nem vizsgálandó



Vízellátó rendszer: Cegléd

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.07 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.07 Cegléd Kernács telep 11., ejektoros kút,
2023.03.07 Cegléd Törteli út 49. (kórház előtt), ejektoros kút,
2023.03.07 Cegléd Pesti út 120., ejektoros kút,
2023.03.22 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Cegléd Aranymeggyes u 1. (Posta u - Aranymeggyes u sarok), ejektoros kút,
2023.04.03 Cegléd Budai út 26/A. (Budai-Téglagyár út sarok), ejektoros kút,
2023.04.03 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.19 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.03 Cegléd Déli út 71. (Déli út - Halász u. sarok), ejektoros kút,
2023.05.03 Cegléd Széchenyi út 14. (Széchenyi út - Virág u. sarok), ejektoros kút,
2023.05.03 Cegléd Báthori u. 11. (8. sz. Óvoda), fogyasztó,
2023.05.03 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.16 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.16 Cegléd Széchényi út 14. (Széchényi Óvoda), fogyasztó,
2023.06.05 Cegléd Külső Kátai út 38. (Nagykátai u.-Összekötő u. s.), ejektoros kút,
2023.06.05 Cegléd Báthori u. 11. (Kőrösi u. - Báthori u. sarok), ejektoros kút,
2023.06.05 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.19 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.03 Cegléd Aranymeggyes u 1. (Posta u - Aranymeggyes u sarok), ejektoros kút,
2023.07.03 Cegléd Budai út 26/A. (Budai-Téglagyár út sarok), ejektoros kút,
2023.07.03 Cegléd Pesti út 120., ejektoros kút,
2023.07.03 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.17 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.31 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.15 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.15 Cegléd Kernács telep 11., ejektoros kút,
2023.08.15 Cegléd Törteli u. 14. (Ápolási otthon), fogyasztó,
2023.08.15 Cegléd Törteli út 49. (kórház előtt), ejektoros kút,
2023.08.15 Cegléd Budai út 26/A. (Budai-Téglagyár út sarok), ejektoros kút,
2023.09.06 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.06 Cegléd Kámán u. 11. (Külső-Budai út, víztoronynál), ejektoros kút,
2023.09.06 Cegléd Felszegi út 1. (Pesti út - Felszegi út sarok), ejektoros kút,
2023.09.06 Cegléd Báthori u. 11. (8. sz. Óvoda), fogyasztó,
2023.09.18 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.02 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.19 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.19 Cegléd Pesti út 120., ejektoros kút,
2023.10.19 Cegléd Széchényi út 14. (Széchényi Óvoda), fogyasztó,
2023.10.19 Cegléd Vörösmarty tér 11., ejektoros kút,
2023.10.19 Cegléd Vörösmarty tér 11., ejektoros kút,
2023.10.30 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.14 Cegléd Kossuth tér 7. (Földhivatal), fogyasztó,
2023.11.14 Cegléd Déli út 71. (Déli út - Halász u. sarok), ejektoros kút,
2023.11.14 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.27 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.13 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.13 Cegléd Széchenyi út 14. (Széchenyi út - Virág u. sarok), ejektoros kút,
2023.12.13 Cegléd Külső Kátai út 38. (Nagykátai u.-Összekötő u. s.), ejektoros kút,
2024.01.02 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.15 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.15 Cegléd Pesti út 120., ejektoros kút,
2024.01.29 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.14 Cegléd Kossuth tér 7. (Földhivatal), fogyasztó,
2024.02.14 Cegléd Pesti út 120., ejektoros kút,
2024.02.14 Cegléd Báthori u. 11. (8. sz. Óvoda), fogyasztó,
2024.02.14 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.14 Cegléd Kernács telep 11., ejektoros kút,
2024.02.14 Cegléd Törteli út 49. (kórház előtt), ejektoros kút,
2024.03.06 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.06 Cegléd Törteli u. 14. (Ápolási otthon), fogyasztó,
2024.03.06 Cegléd Széchenyi út 14. (Széchenyi út - Virág u. sarok), ejektoros kút,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Réz [mg/l] Szag
Szelén 
[µg/l]

Szín
Szulfát 
[mg/l]

Tetraklór-etilén + 
Triklór-etilén [µg/l]

TOC [mg/l] Trícium [Bq/l] Vas [µg/l]
Vinil-klorid 

[µg/l]
Zavarosság [FNU]

Clostridium perfringens szám 
beleértve a spórákat is 

[szám/100ml]

Coliform baktériumok 
[szám/100 ml]

0
szagtalan színtelen 1,01 80,1 0,29 0

0
szagtalan színtelen 0,6 31,5 0,19

0
szagtalan színtelen 0,53 67,4 0,22 0

0
0
0

szagtalan színtelen 0,74 59,3 0,24 0
0

0 0
0 0

0
<0,02 szagtalan <1 színtelen 6,4 <1 0,79 139 <0,1 0,26 0 0

szagtalan színtelen 0,38 46,7 0,32 0
0
0
0
0

szagtalan színtelen 0,59 71,7 0,3 0
0
0
0
0
0
0
0

szagtalan színtelen 0,79 67,6 0,34 0
0
0
0

szagtalan színtelen 0,51 54,2 0,31 0
szagtalan színtelen 0,58 50,2 0,3 0

0
0
0
0
0

szagtalan színtelen 0,56 20,4 0,23 0
<0,02

0 0
szagtalan színtelen 0,6 31,8 0,36 0

0
0
0
0

szagtalan színtelen 0,84 115 0,36 0
<3 0

0
0

szagtalan színtelen 0,68 52,3 0,26 0
0

szagtalan színtelen 0,66 47,1 0,42 0
szagtalan színtelen 0,6 46,2 0,32 0

0
0
0
0
0

szagtalan színtelen 0,64 63,1 0,38 0
szagtalan színtelen 0,92 157 0,31 0

2,0
Elfogadható a fogyasztók 

számára, rendellenes eltérés, 
szokatlan változás nélkül

20
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan változás 
nélkül

250 10
Nincs szokatlan 

változás
100 200 0,50

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan változás 

nélkül
0 0

100% - 100% - - 100% - - - 100% - - -
<0,02 szagtalan <1 színtelen 6,4 <1 0,62 <3 56,75 <0,1 0,305 0 0

2 db/év 16 db/év 3 évente 16 db/év 1 db/év 3 évente 16 db/év
Korábbi eredmények alapján 

nem vizsgálandó
16 db/év

Nem 
vizsgálandó

16 db/év 2 db/év 16 db/év



Vízellátó rendszer: Cegléd

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.07 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.07 Cegléd Kernács telep 11., ejektoros kút,
2023.03.07 Cegléd Törteli út 49. (kórház előtt), ejektoros kút,
2023.03.07 Cegléd Pesti út 120., ejektoros kút,
2023.03.22 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Cegléd Aranymeggyes u 1. (Posta u - Aranymeggyes u sarok), ejektoros kút,
2023.04.03 Cegléd Budai út 26/A. (Budai-Téglagyár út sarok), ejektoros kút,
2023.04.03 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.19 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.03 Cegléd Déli út 71. (Déli út - Halász u. sarok), ejektoros kút,
2023.05.03 Cegléd Széchenyi út 14. (Széchenyi út - Virág u. sarok), ejektoros kút,
2023.05.03 Cegléd Báthori u. 11. (8. sz. Óvoda), fogyasztó,
2023.05.03 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.16 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.16 Cegléd Széchényi út 14. (Széchényi Óvoda), fogyasztó,
2023.06.05 Cegléd Külső Kátai út 38. (Nagykátai u.-Összekötő u. s.), ejektoros kút,
2023.06.05 Cegléd Báthori u. 11. (Kőrösi u. - Báthori u. sarok), ejektoros kút,
2023.06.05 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.19 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.03 Cegléd Aranymeggyes u 1. (Posta u - Aranymeggyes u sarok), ejektoros kút,
2023.07.03 Cegléd Budai út 26/A. (Budai-Téglagyár út sarok), ejektoros kút,
2023.07.03 Cegléd Pesti út 120., ejektoros kút,
2023.07.03 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.17 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.31 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.15 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.15 Cegléd Kernács telep 11., ejektoros kút,
2023.08.15 Cegléd Törteli u. 14. (Ápolási otthon), fogyasztó,
2023.08.15 Cegléd Törteli út 49. (kórház előtt), ejektoros kút,
2023.08.15 Cegléd Budai út 26/A. (Budai-Téglagyár út sarok), ejektoros kút,
2023.09.06 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.06 Cegléd Kámán u. 11. (Külső-Budai út, víztoronynál), ejektoros kút,
2023.09.06 Cegléd Felszegi út 1. (Pesti út - Felszegi út sarok), ejektoros kút,
2023.09.06 Cegléd Báthori u. 11. (8. sz. Óvoda), fogyasztó,
2023.09.18 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.02 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.19 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.19 Cegléd Pesti út 120., ejektoros kút,
2023.10.19 Cegléd Széchényi út 14. (Széchényi Óvoda), fogyasztó,
2023.10.19 Cegléd Vörösmarty tér 11., ejektoros kút,
2023.10.19 Cegléd Vörösmarty tér 11., ejektoros kút,
2023.10.30 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.14 Cegléd Kossuth tér 7. (Földhivatal), fogyasztó,
2023.11.14 Cegléd Déli út 71. (Déli út - Halász u. sarok), ejektoros kút,
2023.11.14 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.27 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.13 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.13 Cegléd Széchenyi út 14. (Széchenyi út - Virág u. sarok), ejektoros kút,
2023.12.13 Cegléd Külső Kátai út 38. (Nagykátai u.-Összekötő u. s.), ejektoros kút,
2024.01.02 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.15 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.15 Cegléd Pesti út 120., ejektoros kút,
2024.01.29 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.14 Cegléd Kossuth tér 7. (Földhivatal), fogyasztó,
2024.02.14 Cegléd Pesti út 120., ejektoros kút,
2024.02.14 Cegléd Báthori u. 11. (8. sz. Óvoda), fogyasztó,
2024.02.14 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.14 Cegléd Kernács telep 11., ejektoros kút,
2024.02.14 Cegléd Törteli út 49. (kórház előtt), ejektoros kút,
2024.03.06 Cegléd Jászberényi út (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.06 Cegléd Törteli u. 14. (Ápolási otthon), fogyasztó,
2024.03.06 Cegléd Széchenyi út 14. (Széchenyi út - Virág u. sarok), ejektoros kút,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Enterococcusok száma 
[szám/100 ml]

Escherichia coli szám 
[szám/100 ml]

Pseudomonas aeruginosa-
szám [szám/100 ml]

Telepszám 22°C-
on [szám/ml]

Telepszám 37°C-
on [szám/ml]

0 0 1 1
0 0 0 27

0 13

0 nd
0 0 0 17

0 5
0 120
0 3

0 0 0 2
0 25

0 0 8 10 27
0 0 0 1 1

0 1
0 0 0 29 17
0 0 0 23

0 3
0 1
0 1
0 50

0 0 4 16
0 24
0 1
0 2
0 3
0 1
0 40
0 1

0 0 0 1
49 0 0 120 79

0 1
0 120

0 0 0 15
0 6
0 1
0 1
0 3
0 8
0 3

0 0 0 2

0 0 0 1 2
0 0 0 52

0 20
0 4

0 0 1
0 3

0 0 0 4
0 77 534 336
0 2

0 0 1
0 0 0 2

0 1
0 0 0 39
0 0 0 2
0 0 6 7 32

0 1
0 0 0 15 1
0 0 0 18 60

0 1
0 0 0 4
0 0 0 2

0 0 0
Nincs szokatlan 

változás
Nincs szokatlan 

változás

96% 100% - - -
0 0 0 3 17

16 db/év 32 db/év 16 db/év 32 db/év 2 db/év



Vízellátó rendszer: Ceglédbercel

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely
1,2-Diklóretán 

[µg/l]
Akrilamid 

[µg/l]
Szabad aktív 

klór [mg/l]
Kötött aktív 
klór [mg/l]

Összes aktív klór 
[mg/l]

Alumínium 
[µg/l]

Ammóniumion 
[mg/l]

Antimon 
[µg/l]

Arzén 
[µg/l]

Benzo[a]pirén 
[µg/l]

Benzol 
[µg/l]

Bór [mg/l]

2023.03.07 Ceglédbercel Pesti u. 5. , ejektoros kút,
2023.05.16 Ceglédbercel Napsugár Óvoda, mosogató (Pesti u. 103.), fogyasztó, <0,3 <0,06 <0,06 <0,06 <10 <0,02 <1 4,22 <0,003 <0,2 <0,03
2023.06.05 Ceglédbercel Vasút u. 36., ejektoros kút,
2023.09.18 Ceglédbercel Cserői u. 46. , ejektoros kút, 0,02
2023.10.02 Ceglédbercel Polgármesteri hivatal - Pesti u.61., fogyasztó, 0,02
2023.11.14 Ceglédbercel Pesti u. 189., ejektoros kút,
2023.12.13 Ceglédbercel Napsugár Óvoda, mosogató (Pesti u. 103.), fogyasztó,
2024.01.15 Ceglédbercel Napsugár Óvoda, mosogató (Pesti u. 103.), fogyasztó, <0,02

3,0 0,10
nincs 

meghatározva
3,00

nincs 
meghatározva

200 0,5 10 10 0,010 1,0 1,5

100% - 100% - - - 100% 100% 100% 100% 100%
<0,3 - <0,06 <0,06 <0,06 <10 <0,02 <1 4,2 <0,003 <0,2 <0,03

1 db/év
Nem 

vizsgálandó
0 db/év 1 db/év 0 db/év 1 db/év 4 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték



Vízellátó rendszer: Ceglédbercel

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.07 Ceglédbercel Pesti u. 5. , ejektoros kút,
2023.05.16 Ceglédbercel Napsugár Óvoda, mosogató (Pesti u. 103.), fogyasztó,
2023.06.05 Ceglédbercel Vasút u. 36., ejektoros kút,
2023.09.18 Ceglédbercel Cserői u. 46. , ejektoros kút,
2023.10.02 Ceglédbercel Polgármesteri hivatal - Pesti u.61., fogyasztó,
2023.11.14 Ceglédbercel Pesti u. 189., ejektoros kút,
2023.12.13 Ceglédbercel Napsugár Óvoda, mosogató (Pesti u. 103.), fogyasztó,
2024.01.15 Ceglédbercel Napsugár Óvoda, mosogató (Pesti u. 103.), fogyasztó,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Bromát [µg/l] Cianid [µg/l]
cisz-Diklóretén 

[µg/l]
Epiklórhidrin 

[µg/l]
Fajl. elektromos vezetőképesség 

(20°C) [µS/cm]
Fluoridion 

[mg/l]
Higany 
[µg/l]

Indikatív dózis 
[mS/év]

Íz
Kadmium 

[µg/l]

<5 <1 <0,1 477 0,16 0,59 <0,1 megszokott <1

477 megszokott
481 megszokott

477 megszokott

10 50 50 0,10 2500 1,5 1,0 0,10
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

5,0

100% 100% 100% - 100% 100% - - 100%
- <5 <1 <0,1 477 0,16 0,59 <0,1 megszokott <1

Nem 
vizsgálandó

1 db/év 1 db/év
Nem 

vizsgálandó
4 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év 4 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Ceglédbercel

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.07 Ceglédbercel Pesti u. 5. , ejektoros kút,
2023.05.16 Ceglédbercel Napsugár Óvoda, mosogató (Pesti u. 103.), fogyasztó,
2023.06.05 Ceglédbercel Vasút u. 36., ejektoros kút,
2023.09.18 Ceglédbercel Cserői u. 46. , ejektoros kút,
2023.10.02 Ceglédbercel Polgármesteri hivatal - Pesti u.61., fogyasztó,
2023.11.14 Ceglédbercel Pesti u. 189., ejektoros kút,
2023.12.13 Ceglédbercel Napsugár Óvoda, mosogató (Pesti u. 103.), fogyasztó,
2024.01.15 Ceglédbercel Napsugár Óvoda, mosogató (Pesti u. 103.), fogyasztó,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Kalcium [mg/l] Kálium [mg/l]
Keménység 

(összes) [mg/l 
CaO]

Kémiai 
oxigénigény (ps) 

[mg/l O2]

Klorát 
[mg/l]

Kloridion 
[mg/l]

Klorit 
[mg/l]

Króm 
[µg/l]

Magnézium 
[mg/l]

Mangán 
[µg/l]

Nátrium 
[mg/l]

Nikkel 
[µg/l]

Nitrátion 
[mg/l]

Nitrition 
[mg/l]

Ólom 
[µg/l]

128 <5 <0,01 8,48 <10 28,74 <4 5,89 <0,01 2,96

<0,01
<0,01

38,78 1,05 33,68
<0,01

nincs 
meghatározva

nincs 
meghatározva

50 - 350 5,0 0,7 250 0,7 25
nincs 

meghatározva
50 200 20 50 0,5 10

- - - - - 100% 100% - - - 100% 100% 100% 100%
38,78 1,05 128 <0,2 <5 <0,01 8,48 33,68 <10 28,74 <4 5,89 <0,01 2,96

1 db/év 1 db/év 1 db/év
1 

db/év
1 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év 4 db/év

1 
db/év



Vízellátó rendszer: Ceglédbercel

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.07 Ceglédbercel Pesti u. 5. , ejektoros kút,
2023.05.16 Ceglédbercel Napsugár Óvoda, mosogató (Pesti u. 103.), fogyasztó,
2023.06.05 Ceglédbercel Vasút u. 36., ejektoros kút,
2023.09.18 Ceglédbercel Cserői u. 46. , ejektoros kút,
2023.10.02 Ceglédbercel Polgármesteri hivatal - Pesti u.61., fogyasztó,
2023.11.14 Ceglédbercel Pesti u. 189., ejektoros kút,
2023.12.13 Ceglédbercel Napsugár Óvoda, mosogató (Pesti u. 103.), fogyasztó,
2024.01.15 Ceglédbercel Napsugár Óvoda, mosogató (Pesti u. 103.), fogyasztó,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Policiklikus aromás 
szénhidrogének 

[µg/l]

Összes 
peszticid 

[µg/l]

Összes 
trihalometán 

[µg/l]
pH Radon [Bq/l] Réz [mg/l] Szag

Szelén 
[µg/l]

<0,01 <0,05 <1 7,81 4,5 0,022 szagtalan <1

8,24 szagtalan
7,46 szagtalan

7,66 szagtalan

0,10 0,50 50 6,5 - 9,5 100 2,0
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

20

100% 100% 100% - - 100% - 100%
<0,01 <0,05 <1 7,735 4,5 0,022 szagtalan <1

1 db/év 1 db/év 1 db/év 4 db/év 1 db/év 1 db/év 4 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Ceglédbercel

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.07 Ceglédbercel Pesti u. 5. , ejektoros kút,
2023.05.16 Ceglédbercel Napsugár Óvoda, mosogató (Pesti u. 103.), fogyasztó,
2023.06.05 Ceglédbercel Vasút u. 36., ejektoros kút,
2023.09.18 Ceglédbercel Cserői u. 46. , ejektoros kút,
2023.10.02 Ceglédbercel Polgármesteri hivatal - Pesti u.61., fogyasztó,
2023.11.14 Ceglédbercel Pesti u. 189., ejektoros kút,
2023.12.13 Ceglédbercel Napsugár Óvoda, mosogató (Pesti u. 103.), fogyasztó,
2024.01.15 Ceglédbercel Napsugár Óvoda, mosogató (Pesti u. 103.), fogyasztó,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Szín
Szulfát 
[mg/l]

Tetraklór-etilén + 
Triklór-etilén [µg/l]

TOC [mg/l] Trícium [Bq/l] Vas [µg/l]
Vinil-klorid 

[µg/l]

színtelen 6,3 <1 <0,2 <3 <10 <0,1

színtelen 0,38
színtelen 0,3

színtelen 0,22

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan változás 

nélkül
250 10

Nincs szokatlan 
változás

100 200 0,50

- - 100% - - - 100%
színtelen 6,3 <1 0,26 <3 <10 <0,1

4 db/év 1 db/év 1 db/év 4 db/év 1 db/év 1 db/év
Nem 

vizsgálandó



Vízellátó rendszer: Ceglédbercel

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.07 Ceglédbercel Pesti u. 5. , ejektoros kút,
2023.05.16 Ceglédbercel Napsugár Óvoda, mosogató (Pesti u. 103.), fogyasztó,
2023.06.05 Ceglédbercel Vasút u. 36., ejektoros kút,
2023.09.18 Ceglédbercel Cserői u. 46. , ejektoros kút,
2023.10.02 Ceglédbercel Polgármesteri hivatal - Pesti u.61., fogyasztó,
2023.11.14 Ceglédbercel Pesti u. 189., ejektoros kút,
2023.12.13 Ceglédbercel Napsugár Óvoda, mosogató (Pesti u. 103.), fogyasztó,
2024.01.15 Ceglédbercel Napsugár Óvoda, mosogató (Pesti u. 103.), fogyasztó,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Zavarosság [FNU]
Clostridium perfringens szám 

beleértve a spórákat is 
[szám/100ml]

Coliform baktériumok 
[szám/100 ml]

Enterococcusok száma 
[szám/100 ml]

Escherichia coli szám 
[szám/100 ml]

Pseudomonas aeruginosa-
szám [szám/100 ml]

0 0
0,11 0 0 0 0 0

0 0
0,25 0 0 0
0,21 0 0 0

0 0

0,16 0 0 0

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan változás 

nélkül
0 0 0 0 0

- - - 100% 100% -
0,185 0 0 0 0 0

4 db/év 1 db/év 4 db/év 4 db/év 8 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Ceglédbercel

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.07 Ceglédbercel Pesti u. 5. , ejektoros kút,
2023.05.16 Ceglédbercel Napsugár Óvoda, mosogató (Pesti u. 103.), fogyasztó,
2023.06.05 Ceglédbercel Vasút u. 36., ejektoros kút,
2023.09.18 Ceglédbercel Cserői u. 46. , ejektoros kút,
2023.10.02 Ceglédbercel Polgármesteri hivatal - Pesti u.61., fogyasztó,
2023.11.14 Ceglédbercel Pesti u. 189., ejektoros kút,
2023.12.13 Ceglédbercel Napsugár Óvoda, mosogató (Pesti u. 103.), fogyasztó,
2024.01.15 Ceglédbercel Napsugár Óvoda, mosogató (Pesti u. 103.), fogyasztó,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Telepszám 22°C-
on [szám/ml]

Telepszám 37°C-
on [szám/ml]

2700
1 1
3
2
2
9

463 290
8

Nincs szokatlan 
változás

Nincs szokatlan 
változás

- -
3 1

8 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Cibakháza

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely
1,2-Diklóretán 

[µg/l]
Akrilamid 

[µg/l]
Szabad aktív 

klór [mg/l]
Kötött aktív 
klór [mg/l]

Összes aktív klór 
[mg/l]

Alumínium 
[µg/l]

Ammóniumion 
[mg/l]

Antimon 
[µg/l]

Arzén 
[µg/l]

Benzo[a]pirén 
[µg/l]

Benzol 
[µg/l]

Bór [mg/l] Bromát [µg/l] Cianid [µg/l]

2023.03.13 Cibakháza Rozgonyi u. 9., ejektoros kút,
2023.03.13 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  , 1,6
2023.04.11 Cibakháza Liszt Ferenc u. 12., ejektoros kút,
2023.04.11 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  , 1,73
2023.05.11 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  , 1,74
2023.06.12 Cibakháza Liszt Ferenc u. 12., ejektoros kút, <0,3 <0,06 <0,06 <0,06 <10 1,67 <1 6,95 <0,003 <0,2 0,214 <5
2023.06.12 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  , 1,79
2023.06.27 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.10 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  , 1,68
2023.07.27 Cibakháza Part u. 2., ejektoros kút, 1,47
2023.08.09 Cibakháza Újszőlő I. út 4., ejektoros kút,
2023.08.09 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  , 1,63
2023.09.11 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  , 1,61
2023.10.10 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  , 1,65
2023.10.10 Cibakháza Újszőlő II. út 12., ejektoros kút, 1,63
2023.11.06 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  , 1,75
2023.11.22 Cibakháza Rozgonyi u. 9., ejektoros kút,
2023.12.06 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  , 1,63
2024.01.08 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  , 1,72
2024.02.05 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  , 1,79
2024.02.05 Cibakháza Kunszentmártoni út 10., ejektoros kút, 1,72
2024.03.11 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  , 1,76

3,0 0,10
nincs 

meghatározva
3,00

nincs 
meghatározva

200 0,5 10 10 0,010 1,0 1,5 10 50

100% - 100% - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
<0,3 - <0,06 <0,06 <0,06 <10 1,68 <1 7,0 <0,003 <0,2 0,214 - <5

3 évente
Nem 

vizsgálandó
0 db/év 1 db/év 0 db/év 3 évente 4 db/év 1 db/év 1 db/év 3 évente 3 évente 3 évente

Nem 
vizsgálandó

3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték



Vízellátó rendszer: Cibakháza

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.13 Cibakháza Rozgonyi u. 9., ejektoros kút,
2023.03.13 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.11 Cibakháza Liszt Ferenc u. 12., ejektoros kút,
2023.04.11 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.11 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.12 Cibakháza Liszt Ferenc u. 12., ejektoros kút,
2023.06.12 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.27 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.10 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.27 Cibakháza Part u. 2., ejektoros kút,
2023.08.09 Cibakháza Újszőlő I. út 4., ejektoros kút,
2023.08.09 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.11 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.10 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.10 Cibakháza Újszőlő II. út 12., ejektoros kút,
2023.11.06 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.22 Cibakháza Rozgonyi u. 9., ejektoros kút,
2023.12.06 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.08 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.05 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.05 Cibakháza Kunszentmártoni út 10., ejektoros kút,
2024.03.11 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

cisz-Diklóretén 
[µg/l]

Epiklórhidrin 
[µg/l]

Fajl. elektromos vezetőképesség 
(20°C) [µS/cm]

Fluoridion 
[mg/l]

Higany 
[µg/l]

Indikatív dózis 
[mS/év]

Íz
Kadmium 

[µg/l]
Kalcium [mg/l] Kálium [mg/l]

Keménység 
(összes) [mg/l 

CaO]

570

583
573

<1 <0,1 591 0,18 <0,1 megszokott <1 35
568

586
581 megszokott

588
585
576
585 megszokott
582

555 <0,1 8,55 0,93
587
583
576 megszokott
574

50 0,10 2500 1,5 1,0 0,10
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

5,0
nincs 

meghatározva
nincs 

meghatározva
50 - 350

100% 100% - 100% 100% - - 100% - - -
<1 <0,1 582 0,18 <0,1 <0,1 megszokott <1 8,55 0,93 35

3 évente
Nem 

vizsgálandó
4 db/év 3 évente 1 db/év

Korábbi 
eredmények 
alapján nem 

4 db/év 1 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Cibakháza

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.13 Cibakháza Rozgonyi u. 9., ejektoros kút,
2023.03.13 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.11 Cibakháza Liszt Ferenc u. 12., ejektoros kút,
2023.04.11 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.11 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.12 Cibakháza Liszt Ferenc u. 12., ejektoros kút,
2023.06.12 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.27 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.10 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.27 Cibakháza Part u. 2., ejektoros kút,
2023.08.09 Cibakháza Újszőlő I. út 4., ejektoros kút,
2023.08.09 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.11 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.10 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.10 Cibakháza Újszőlő II. út 12., ejektoros kút,
2023.11.06 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.22 Cibakháza Rozgonyi u. 9., ejektoros kút,
2023.12.06 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.08 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.05 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.05 Cibakháza Kunszentmártoni út 10., ejektoros kút,
2024.03.11 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Kémiai 
oxigénigény (ps) 

[mg/l O2]

Klorát 
[mg/l]

Kloridion 
[mg/l]

Klorit 
[mg/l]

Króm 
[µg/l]

Magnézium 
[mg/l]

Mangán 
[µg/l]

Nátrium 
[mg/l]

Nikkel 
[µg/l]

Nitrátion 
[mg/l]

Nitrition 
[mg/l]

Ólom 
[µg/l]

Policiklikus aromás 
szénhidrogének 

[µg/l]

Összes 
peszticid 

[µg/l]

Összes 
trihalometán 

[µg/l]
pH

2 8,98 <0,01 <0,5 <0,01

2,11 8,75 <0,01 <0,5 <0,01
2,1 8,32 <0,01 <0,5 <0,01

11,1 <0,01 <5 20 135,28 <4 <0,5 <0,01 <0,5 <0,01 <0,05 <1 8,45
2,1 8,39 0,407 <0,5 <0,01

<0,01
2,11 7,84 <0,01 <0,5 <0,01

<0,01 <0,01 8,29

2,31 8,2 <0,01 0,55 <0,01
2,15 8,02 <0,01 <0,5 <0,01
1,88 8,39 <0,01 <0,5 <0,01

<0,01 <0,01 8,33
1,97 9,03 <0,01 <0,5 <0,01

2,42 9,52 0,0833 5,41 <0,5 <0,01
1,95 9,21 <0,01 <0,5 <0,01
2,14 8,47 <0,01 <0,5 <0,01

<0,01 <0,01 8,32
2,04 8,85 <0,01 <0,5 <0,01

5,0 0,7 250 0,7 25
nincs 

meghatározva
50 200 20 50 0,5 10 0,10 0,50 50 6,5 - 9,5

- - 100% 100% - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% -
2,1 8,61 <0,01 <5 5,41 20 135,28 <4 <0,5 <0,01 <0,5 <0,01 <0,05 <1 8,325

1 db/év 4 db/év
1 

db/év
1 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év 4 db/év

1 
db/év

3 évente 3 évente 1 db/év 4 db/év



Vízellátó rendszer: Cibakháza

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.13 Cibakháza Rozgonyi u. 9., ejektoros kút,
2023.03.13 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.11 Cibakháza Liszt Ferenc u. 12., ejektoros kút,
2023.04.11 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.11 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.12 Cibakháza Liszt Ferenc u. 12., ejektoros kút,
2023.06.12 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.27 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.10 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.27 Cibakháza Part u. 2., ejektoros kút,
2023.08.09 Cibakháza Újszőlő I. út 4., ejektoros kút,
2023.08.09 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.11 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.10 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.10 Cibakháza Újszőlő II. út 12., ejektoros kút,
2023.11.06 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.22 Cibakháza Rozgonyi u. 9., ejektoros kút,
2023.12.06 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.08 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.05 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.05 Cibakháza Kunszentmártoni út 10., ejektoros kút,
2024.03.11 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Radon [Bq/l] Réz [mg/l] Szag
Szelén 
[µg/l]

Szín
Szulfát 
[mg/l]

Tetraklór-etilén + 
Triklór-etilén [µg/l]

TOC [mg/l] Trícium [Bq/l]

<0,02 szagtalan <1 színtelen <5 <1 1,73

szagtalan színtelen 1,89

szagtalan színtelen 1,81

<3 <3

termálvizes színtelen 1,91

100 2,0
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

20
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan változás 
nélkül

250 10
Nincs szokatlan 

változás
100

- 100% - 100% - - 100% - -
<3 <0,02 szagtalan <1 színtelen <5 <1 1,85 <3

Korábbi eredmények alapján 
nem vizsgálandó

1 db/év 4 db/év 3 évente 4 db/év 1 db/év 3 évente 4 db/év
Korábbi eredmények alapján nem 

vizsgálandó



Vízellátó rendszer: Cibakháza

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.13 Cibakháza Rozgonyi u. 9., ejektoros kút,
2023.03.13 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.11 Cibakháza Liszt Ferenc u. 12., ejektoros kút,
2023.04.11 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.11 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.12 Cibakháza Liszt Ferenc u. 12., ejektoros kút,
2023.06.12 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.27 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.10 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.27 Cibakháza Part u. 2., ejektoros kút,
2023.08.09 Cibakháza Újszőlő I. út 4., ejektoros kút,
2023.08.09 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.11 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.10 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.10 Cibakháza Újszőlő II. út 12., ejektoros kút,
2023.11.06 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.22 Cibakháza Rozgonyi u. 9., ejektoros kút,
2023.12.06 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.08 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.05 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.05 Cibakháza Kunszentmártoni út 10., ejektoros kút,
2024.03.11 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Vas [µg/l]
Vinil-klorid 

[µg/l]
Zavarosság [FNU]

Clostridium perfringens szám 
beleértve a spórákat is 

[szám/100ml]

Coliform baktériumok 
[szám/100 ml]

Enterococcusok száma 
[szám/100 ml]

Escherichia coli szám 
[szám/100 ml]

Pseudomonas aeruginosa-
szám [szám/100 ml]

0 0
0

0 0
0 0 0 0 0

0
70,5 <0,1 0,29 0 0 0 0 0

0

0
0,48 0 0 0 0

0 0
0
0

0 0 0 0 0
0,3 0 0 0 0

0
0 0

3
0
0

0,43 0 0 0 0
0

200 0,50
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan változás 
nélkül

0 0 0 0 0

- 100% - - - 100% 100% -
70,5 <0,1 0,365 0 0 0 0 0

1 db/év
Nem 

vizsgálandó
4 db/év 1 db/év 4 db/év 4 db/év 8 db/év 4 db/év



Vízellátó rendszer: Cibakháza

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.13 Cibakháza Rozgonyi u. 9., ejektoros kút,
2023.03.13 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.11 Cibakháza Liszt Ferenc u. 12., ejektoros kút,
2023.04.11 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.11 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.12 Cibakháza Liszt Ferenc u. 12., ejektoros kút,
2023.06.12 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.27 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.10 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.27 Cibakháza Part u. 2., ejektoros kút,
2023.08.09 Cibakháza Újszőlő I. út 4., ejektoros kút,
2023.08.09 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.11 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.10 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.10 Cibakháza Újszőlő II. út 12., ejektoros kút,
2023.11.06 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.22 Cibakháza Rozgonyi u. 9., ejektoros kút,
2023.12.06 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.08 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.05 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.05 Cibakháza Kunszentmártoni út 10., ejektoros kút,
2024.03.11 Cibakháza Arany János út 4. (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Telepszám 22°C-
on [szám/ml]

Telepszám 37°C-
on [szám/ml]

760
4

160
11 42
18

880 210
94

800
1300
1000
540
35

650 160
200
110
290
510 595 392
52
39
52

550

Nincs szokatlan 
változás

Nincs szokatlan 
változás

- -
200 160

8 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Csemő

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely
1,2-Diklóretán 

[µg/l]
Akrilamid 

[µg/l]
Szabad aktív 
klór [mg/l]

Kötött aktív 
klór [mg/l]

Összes aktív klór 
[mg/l]

Alumínium 
[µg/l]

Ammóniumion 
[mg/l]

Antimon 
[µg/l]

Arzén 
[µg/l]

Benzo[a]pirén 
[µg/l]

Benzol 
[µg/l]

Bór [mg/l] Bromát [µg/l]
Cianid 
[µg/l]

cisz-Diklóretén 
[µg/l]

Epiklórhidrin 
[µg/l]

2023.03.08 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.03.08 Csemő Petőfi Sándor u. 2. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó, 0,22 0,07 0,29 0,24
2023.03.21 Csemő Egyesített nyersvíz, technológia,
2023.03.21 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  , <0,06 0,23 0,28 0,27
2023.04.03 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.04.19 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  , 0,3 <0,06 0,34 0,23
2023.04.19 Csemő Szent István u. 32-34. (Általános Iskola előtt), ejektoros kút, <0,3 0,29 <0,06 0,33 <10 0,24 <1 2,56 <0,003 <0,2 <0,03 <5 <1
2023.05.02 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.05.02 Csemő Szent István út – Szijj dűlő sarok, ejektoros kút, 0,22 0,08 0,3 0,32
2023.05.17 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  , 0,16 0,14 0,3 0,25
2023.06.08 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.06.08 Csemő Szent István u. 52., ejektoros kút, 0,07 0,22 0,29 0,24
2023.06.13 Csemő Petőfi Sándor u. 1. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, 0,08 0,14 0,22 0,21
2023.06.19 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  , 0,17 0,13 0,3 0,29
2023.07.03 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.07.17 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  , 0,11 0,19 0,3 0,3
2023.07.31 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.08.16 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  , <0,06 0,21 0,24 0,26
2023.09.05 Csemő Petőfi Sándor u. 1. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó,
2023.09.05 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.09.20 Csemő Egyesített nyersvíz, technológia,
2023.09.20 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  , 0,1 0,18 0,28 0,27
2023.10.04 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.10.04 Csemő Szent István út – Szijj dűlő sarok, ejektoros kút,
2023.10.16 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  , 0,25 <0,06 0,3 0,25
2023.10.30 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.11.13 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  , 0,29 <0,06 0,33 0,28
2023.11.13 Csemő Szent István u. 32-34. (Általános Iskola előtt), ejektoros kút,
2023.11.27 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.12.12 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  , 0,3 <0,06 0,35 0,28
2024.01.02 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2024.01.15 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  , 0,22 0,1 0,32 0,26
2024.01.29 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2024.02.13 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  , <0,06 0,3 0,32 0,26
2024.02.13 Csemő Petőfi Sándor u. 1. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, <0,06 0,23 0,24 0,27
2024.03.07 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,

3,0 0,10
nincs 

meghatározva
3,00

nincs 
meghatározva

200 0,5 10 10 0,010 1,0 1,5 10 50 50 0,10

100% - 100% - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
<0,3 - 0,165 0,135 0,3 <10 0,26 <1 2,6 <0,003 <0,2 <0,03 - <5 <1 -

3 évente
Nem 

vizsgálandó
4 db/év 4 db/év 4 db/év 3 évente 4 db/év 1 db/év 1 db/év 3 évente 3 évente 3 évente

Nem 
vizsgálandó

3 évente 3 évente
Nem 

vizsgálandó

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték



Vízellátó rendszer: Csemő

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.08 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.03.08 Csemő Petőfi Sándor u. 2. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,
2023.03.21 Csemő Egyesített nyersvíz, technológia,
2023.03.21 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.04.03 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.04.19 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.04.19 Csemő Szent István u. 32-34. (Általános Iskola előtt), ejektoros kút,
2023.05.02 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.05.02 Csemő Szent István út – Szijj dűlő sarok, ejektoros kút,
2023.05.17 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.06.08 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.06.08 Csemő Szent István u. 52., ejektoros kút,
2023.06.13 Csemő Petőfi Sándor u. 1. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó,
2023.06.19 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.07.03 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.07.17 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.07.31 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.08.16 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.09.05 Csemő Petőfi Sándor u. 1. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó,
2023.09.05 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.09.20 Csemő Egyesített nyersvíz, technológia,
2023.09.20 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.10.04 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.10.04 Csemő Szent István út – Szijj dűlő sarok, ejektoros kút,
2023.10.16 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.10.30 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.11.13 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.11.13 Csemő Szent István u. 32-34. (Általános Iskola előtt), ejektoros kút,
2023.11.27 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.12.12 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2024.01.02 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2024.01.15 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2024.01.29 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2024.02.13 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2024.02.13 Csemő Petőfi Sándor u. 1. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó,
2024.03.07 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Fajl. elektromos vezetőképesség 
(20°C) [µS/cm]

Fluoridion 
[mg/l]

Higany 
[µg/l]

Indikatív dózis 
[mS/év]

Íz
Kadmium 

[µg/l]
Kalcium [mg/l] Kálium [mg/l]

Keménység 
(összes) [mg/l 

CaO]

Kémiai 
oxigénigény (ps) 

[mg/l O2]

Klorát 
[mg/l]

Kloridion 
[mg/l]

Klorit 
[mg/l]

Króm 
[µg/l]

462 megszokott

463 <0,2 <5

469 <0,2 <5
467 0,17 <0,1 megszokott <1 140 <5 <0,01 <5

468 megszokott
464 0,41 <5

467 megszokott
469 megszokott
470 0,21 <5

472 0,22 <5

469 0,29 <5

481 0,4 15,4
<5

470 <0,2 <5
<0,1

478 0,21 <5

477 0,28 <5

475 0,42 <5

468 <0,2 <5
467 megszokott

2500 1,5 1,0 0,10
Elfogadható a fogyasztók 

számára, rendellenes eltérés, 
szokatlan változás nélkül

5,0
nincs 

meghatározva
nincs 

meghatározva
50 - 350 5,0 0,7 250 0,7 25

- 100% 100% - - 100% - - - - - 100% 100%
469 0,17 <0,1 <0,1 megszokott <1 140 0,215 <5 <0,01 <5

4 db/év 3 évente 1 db/év 6 évente 4 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év
1 

db/év



Vízellátó rendszer: Csemő

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.08 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.03.08 Csemő Petőfi Sándor u. 2. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,
2023.03.21 Csemő Egyesített nyersvíz, technológia,
2023.03.21 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.04.03 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.04.19 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.04.19 Csemő Szent István u. 32-34. (Általános Iskola előtt), ejektoros kút,
2023.05.02 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.05.02 Csemő Szent István út – Szijj dűlő sarok, ejektoros kút,
2023.05.17 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.06.08 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.06.08 Csemő Szent István u. 52., ejektoros kút,
2023.06.13 Csemő Petőfi Sándor u. 1. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó,
2023.06.19 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.07.03 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.07.17 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.07.31 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.08.16 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.09.05 Csemő Petőfi Sándor u. 1. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó,
2023.09.05 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.09.20 Csemő Egyesített nyersvíz, technológia,
2023.09.20 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.10.04 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.10.04 Csemő Szent István út – Szijj dűlő sarok, ejektoros kút,
2023.10.16 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.10.30 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.11.13 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.11.13 Csemő Szent István u. 32-34. (Általános Iskola előtt), ejektoros kút,
2023.11.27 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.12.12 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2024.01.02 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2024.01.15 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2024.01.29 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2024.02.13 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2024.02.13 Csemő Petőfi Sándor u. 1. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó,
2024.03.07 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Magnézium 
[mg/l]

Mangán 
[µg/l]

Nátrium 
[mg/l]

Nikkel 
[µg/l]

Nitrátion 
[mg/l]

Nitrition 
[mg/l]

Ólom 
[µg/l]

Policiklikus aromás 
szénhidrogének 

[µg/l]

Összes 
peszticid 

[µg/l]

Összes 
trihalometán 

[µg/l]
pH Radon [Bq/l] Réz [mg/l] Szag

Szelén 
[µg/l]

<10 <0,01 7,69 enyhén klóros

<10 <0,5 <0,01

<10 <0,5 <0,01
<10 17,48 <4 <0,5 <0,01 <0,5 <0,01 <0,05 <1 7,9 <0,02 szagtalan <1

<10 <0,01 7,85 szagtalan
<10 <0,5 <0,01

<10 <0,01 7,83 szagtalan
<10 <0,01 7,58 szagtalan
<10 <0,5 0,05

<10 <0,5 <0,01

<10 <0,5 <0,01

<10 <0,5 <0,01

<10 <0,5 <0,01
10,5

<10 <0,5 <0,01

<10 <0,5 <0,01

<10 <0,5 <0,01

<10 <0,5 <0,01
<0,01 7,55 szagtalan

nincs 
meghatározva

50 200 20 50 0,5 10 0,10 0,50 50 6,5 - 9,5 100 2,0
Elfogadható a fogyasztók 

számára, rendellenes eltérés, 
szokatlan változás nélkül

20

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 100% - 100%
<10 17,48 <4 <0,5 <0,01 <0,5 <0,01 <0,05 <1 7,76 10,5 <0,02 szagtalan <1

4 db/év 1 db/év
1 

db/év
1 db/év 4 db/év

1 
db/év

3 évente 3 évente 1 db/év 4 db/év 6 évente 1 db/év 4 db/év 3 évente



Vízellátó rendszer: Csemő

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.08 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.03.08 Csemő Petőfi Sándor u. 2. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,
2023.03.21 Csemő Egyesített nyersvíz, technológia,
2023.03.21 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.04.03 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.04.19 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.04.19 Csemő Szent István u. 32-34. (Általános Iskola előtt), ejektoros kút,
2023.05.02 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.05.02 Csemő Szent István út – Szijj dűlő sarok, ejektoros kút,
2023.05.17 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.06.08 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.06.08 Csemő Szent István u. 52., ejektoros kút,
2023.06.13 Csemő Petőfi Sándor u. 1. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó,
2023.06.19 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.07.03 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.07.17 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.07.31 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.08.16 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.09.05 Csemő Petőfi Sándor u. 1. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó,
2023.09.05 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.09.20 Csemő Egyesített nyersvíz, technológia,
2023.09.20 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.10.04 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.10.04 Csemő Szent István út – Szijj dűlő sarok, ejektoros kút,
2023.10.16 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.10.30 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.11.13 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.11.13 Csemő Szent István u. 32-34. (Általános Iskola előtt), ejektoros kút,
2023.11.27 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.12.12 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2024.01.02 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2024.01.15 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2024.01.29 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2024.02.13 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2024.02.13 Csemő Petőfi Sándor u. 1. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó,
2024.03.07 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Szín
Szulfát 
[mg/l]

Tetraklór-etilén + 
Triklór-etilén [µg/l]

TOC [mg/l] Trícium [Bq/l] Vas [µg/l]
Vinil-klorid 

[µg/l]
Zavarosság [FNU]

Clostridium perfringens szám 
beleértve a spórákat is 

[szám/100ml]

színtelen 0,59 13,9 0,46

<10

<10
színtelen <5 <1 0,59 <10 0,22 0

színtelen 0,71 <10 0,2
10,5 0

színtelen 0,49 <10 0,14
színtelen 0,59 61,4 0,22

<10

<10

<10

<10

<10
<3

<10 0

<10

<10

<10
színtelen 0,6 26 0,19

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan változás 

nélkül
250 10

Nincs szokatlan 
változás

100 200 0,50
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan változás 
nélkül

0

- - 100% - - - - -
színtelen <5 <1 0,59 <3 <10 - 0,21 0

4 db/év 1 db/év 3 évente 4 db/év 6 évente 4 db/év
Nem 

vizsgálandó
4 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Csemő

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.08 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.03.08 Csemő Petőfi Sándor u. 2. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,
2023.03.21 Csemő Egyesített nyersvíz, technológia,
2023.03.21 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.04.03 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.04.19 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.04.19 Csemő Szent István u. 32-34. (Általános Iskola előtt), ejektoros kút,
2023.05.02 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.05.02 Csemő Szent István út – Szijj dűlő sarok, ejektoros kút,
2023.05.17 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.06.08 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.06.08 Csemő Szent István u. 52., ejektoros kút,
2023.06.13 Csemő Petőfi Sándor u. 1. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó,
2023.06.19 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.07.03 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.07.17 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.07.31 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.08.16 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.09.05 Csemő Petőfi Sándor u. 1. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó,
2023.09.05 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.09.20 Csemő Egyesített nyersvíz, technológia,
2023.09.20 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.10.04 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.10.04 Csemő Szent István út – Szijj dűlő sarok, ejektoros kút,
2023.10.16 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.10.30 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.11.13 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.11.13 Csemő Szent István u. 32-34. (Általános Iskola előtt), ejektoros kút,
2023.11.27 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2023.12.12 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2024.01.02 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2024.01.15 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2024.01.29 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2024.02.13 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,
2024.02.13 Csemő Petőfi Sándor u. 1. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó,
2024.03.07 Csemő 52/2. hrsz. (Hálózati betáplálási pont, szűrt víz),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Coliform baktériumok 
[szám/100 ml]

Enterococcusok száma 
[szám/100 ml]

Escherichia coli szám 
[szám/100 ml]

Pseudomonas aeruginosa-
szám [szám/100 ml]

Telepszám 22°C-
on [szám/ml]

Telepszám 37°C-
on [szám/ml]

0 0 22
0 0 0 1
0 0 32
0 0 15
0 0 14
0 0 8
0 0 0 0 2 1
0 0 23
0 0 0 7
0 0 0 0 6 1
0 0 16
0 0 0 1
0 0 0 2
0 0 3
0 0 680
0 0 59
0 0 0 19
0 0 6
0 0 2
0 0 60
0 0 15
0 0 4
0 0 19
0 0 22
0 0 10
0 0 20
0 0 0 0 55 8
0 0 10
0 0 0 8
0 0 2
0 0 32
0 0 16
0 0 6
0 0 9
0 0 0 2
0 0 8

0 0 0 0
Nincs szokatlan 

változás
Nincs szokatlan 

változás

- 100% 100% - - -
0 0 0 0 10 1

4 db/év 4 db/év 8 db/év 1 db/év 8 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Dunai regionális

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely
1,2-Diklóretán 

[µg/l]
Akrilamid 

[µg/l]
Szabad aktív 

klór [mg/l]
Kötött aktív 
klór [mg/l]

Összes aktív klór 
[mg/l]

Alumínium 
[µg/l]

Ammóniumion 
[mg/l]

Antimon 
[µg/l]

Arzén 
[µg/l]

Benzo[a]pirén 
[µg/l]

Benzol 
[µg/l]

Bór [mg/l] Bromát [µg/l]
Cianid 
[µg/l]

cisz-Diklóretén 
[µg/l]

Epiklórhidrin 
[µg/l]

Fajl. elektromos vezetőképesség 
(20°C) [µS/cm]

Fluoridion 
[mg/l]

Higany 
[µg/l]

Indikatív dózis 
[mS/év]

2023.03.06 Kunpeszér Kossuth Lajos u. 2., ejektoros kút, <0,06 0,07 0,08 <0,02 562
2023.03.06 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.06 Tass Dózsa György út 9. (Zöldfa vendéglő), fogyasztó, mosdó 0,07 0,13 0,2 <0,02 602
2023.03.20 Apostag Kossuth Lajos u. 1. (Polgármesteri hivatal, mosdó), fogyasztó, <0,06 0,09 0,14 <0,02 611
2023.03.20 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,28 <0,06 0,32 <0,02 605
2023.04.03 Dunavecse Zrínyi u. 6. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó, 0,08 0,06 0,14 <0,02 679
2023.04.03 Kunszentmiklós Rákóczi Ferenc út 3. (Általános iskola), fogyasztó, mosdó 0,15 <0,06 0,19 <0,02 668
2023.04.03 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.20 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,3 <0,06 0,32 <0,02 487
2023.05.02 Apostag Hunyadi u. 9 - 13. (Nefelejcs Étkezde, konyha), fogyasztó,
2023.05.02 Kunszentmiklós Kossuth Lajos út 4. (Orvosi rendelő), fogyasztó, mosdó
2023.05.02 Szabadszállás Petőfi Sándor út 19. (MOL Benzinkút, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.05.02 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.16 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,28 0,15 0,43 <0,02 434
2023.06.05 Kunpeszér Béke tér 8. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, mosdó
2023.06.05 Kunszentmiklós Kossuth Lajos út 28. (Kisbojtár vendéglő), fogyasztó, mosdó <0,3 0,08 0,13 0,21 <10 0,09 <1 <1 <0,003 <0,2 <0,03 <5 <1 <0,1 439 <0,1 <0,1 <0,1
2023.06.05 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.21 Kunpeszér Vörösmarty u. 1. (Élelmiszerbolt), fogyasztó, mosdó <0,06 <0,06 0,06 <0,02 510
2023.06.22 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,22 0,12 0,34 <0,02 576
2023.07.06 Dunavecse Jókai u. 2. (Polgármesteri hivatal, mosdó), fogyasztó,
2023.07.06 Kunszentmiklós Damjanich János u. 48. (Rendőrkapitányság), fogyasztó,
2023.07.06 Szalkszentmárton Fő út 114. (Imperiál Söröző, mosdó, csap), fogyasztó, 0,06 0,08 0,14 0,04 670
2023.07.06 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.18 Apaj Toldi Miklós u. 206. (Zöldsasok Vendéglő), fogyasztó,
2023.07.18 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,29 <0,06 0,34 <0,02 704
2023.08.03 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.08 Kunadacs Rákoczi u. 2. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, mosdó <0,06 <0,06 <0,06 0,06 689
2023.08.08 Szabadszállás Vadvirág u. 1. (Édesipari vállalat. mosdó, csap), fogyasztó,
2023.08.15 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,28 0,1 0,38 0,04 459
2023.09.04 Kunadacs Rákoczi u. 2. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, mosdó
2023.09.04 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.18 Kunszentmiklós Kossuth Lajos út 4. (Orvosi rendelő), fogyasztó, mosdó <0,06 0,09 0,11 0,04 659
2023.09.18 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,23 0,08 0,31 0,03 653
2023.10.02 Szabadszállás Honvéd út 26. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó, <0,06 <0,06 0,09 <0,02 726
2023.10.05 Apaj Fő tér 2. (Polgármesteri Hivatal, teakonyha), fogyasztó,
2023.10.05 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.18 Apaj Fő tér 2. (Polgármesteri Hivatal, teakonyha), fogyasztó,
2023.10.18 Kunszentmiklós Gárdonyi Géza u. 36. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó, <0,06 0,1 0,12 0,03 851
2023.10.18 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,18 0,17 0,35 0,03 865
2023.11.02 Kunadacs Petőfi Sándor u. 1. (Iskola, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.11.02 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.13 Tass Dózsa György út 9. (Zöldfa vendéglő), fogyasztó, mosdó
2023.11.13 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,27 0,08 0,35 0,03 634
2023.11.28 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , <0,1
2023.12.11 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,35 <0,06 0,4 <0,02 473
2024.01.03 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.17 Apostag Hunyadi u. 9 - 13. (Nefelejcs Étkezde, konyha), fogyasztó, <0,06 0,07 0,09 <0,02 435
2024.01.17 Kunpeszér Vörösmarty u. 1. (Élelmiszerbolt), fogyasztó, mosdó <0,06 <0,06 <0,06 0,03 427
2024.01.17 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,19 0,15 0,34 <0,02 447
2024.01.17 Tass Széchenyi út 48. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, mosdó <0,06 0,07 0,09 <0,02 445
2024.01.29 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.12 Apaj Dobó István u. 74. (Iskola, melegítő konyha), fogyasztó, 0,06 <0,06 0,1 0,02 1,85 464
2024.02.12 Apaj Dobó István u. 74. (Iskola, melegítő konyha), fogyasztó, <1
2024.02.12 Kunszentmiklós Kossuth Lajos út 4. (Orvosi rendelő), fogyasztó, mosdó 0,1 0,07 0,17 0,03 470
2024.02.12 Szalkszentmárton Fő út 114. (Imperiál Söröző, mosdó, csap), fogyasztó, 0,18 0,07 0,25 0,03 469
2024.02.12 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,36 <0,06 0,41 <0,02 467
2024.03.04 Dunavecse Zrínyi u. 6. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó, 0,1 0,11 0,21 0,03 1 490
2024.03.04 Dunavecse Zrínyi u. 6. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó, <1
2024.03.04 Kunadacs Kossuth Lajos u. 44. (Orvosi rendelő), fogyasztó, mosdó <0,06 <0,06 <0,06 0,03 480
2024.03.04 Kunszentmiklós Gárdonyi Géza u. 36. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó, 0,1 0,09 0,19 0,03 <1 490
2024.03.04 Kunszentmiklós Gárdonyi Géza u. 36. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó, <1
2024.03.04 Szabadszállás Honvéd út 26. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó, 0,06 0,11 0,17 0,03 <1 489
2024.03.04 Szabadszállás Honvéd út 26. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó, <1
2024.03.04 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,

3,0 0,10
nincs 

meghatározva
3,00

nincs 
meghatározva

200 0,5 10 10 0,010 1,0 1,5 10 50 50 0,10 2500 1,5 1,0 0,10

100% - 100% - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% -
<0,3 - 0,09 0,07 0,19 <10 <0,02 <1 <1 <0,003 <0,2 <0,03 - <5 <1 <0,1 500 <0,1 <0,1 <0,1

1 db/év
Nem 

vizsgálandó
13 db/év 13 db/év 13 db/év 1 db/év 13 db/év 2 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év

Nem 
vizsgálandó

1 db/év 1 db/év
Nem 

vizsgálandó
13 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték



Vízellátó rendszer: Dunai regionális

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.06 Kunpeszér Kossuth Lajos u. 2., ejektoros kút,
2023.03.06 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.06 Tass Dózsa György út 9. (Zöldfa vendéglő), fogyasztó, mosdó
2023.03.20 Apostag Kossuth Lajos u. 1. (Polgármesteri hivatal, mosdó), fogyasztó,
2023.03.20 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Dunavecse Zrínyi u. 6. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.04.03 Kunszentmiklós Rákóczi Ferenc út 3. (Általános iskola), fogyasztó, mosdó
2023.04.03 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.20 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.02 Apostag Hunyadi u. 9 - 13. (Nefelejcs Étkezde, konyha), fogyasztó,
2023.05.02 Kunszentmiklós Kossuth Lajos út 4. (Orvosi rendelő), fogyasztó, mosdó
2023.05.02 Szabadszállás Petőfi Sándor út 19. (MOL Benzinkút, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.05.02 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.16 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.05 Kunpeszér Béke tér 8. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, mosdó
2023.06.05 Kunszentmiklós Kossuth Lajos út 28. (Kisbojtár vendéglő), fogyasztó, mosdó
2023.06.05 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.21 Kunpeszér Vörösmarty u. 1. (Élelmiszerbolt), fogyasztó, mosdó
2023.06.22 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.06 Dunavecse Jókai u. 2. (Polgármesteri hivatal, mosdó), fogyasztó,
2023.07.06 Kunszentmiklós Damjanich János u. 48. (Rendőrkapitányság), fogyasztó,
2023.07.06 Szalkszentmárton Fő út 114. (Imperiál Söröző, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.07.06 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.18 Apaj Toldi Miklós u. 206. (Zöldsasok Vendéglő), fogyasztó,
2023.07.18 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.03 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.08 Kunadacs Rákoczi u. 2. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, mosdó
2023.08.08 Szabadszállás Vadvirág u. 1. (Édesipari vállalat. mosdó, csap), fogyasztó,
2023.08.15 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.04 Kunadacs Rákoczi u. 2. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, mosdó
2023.09.04 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.18 Kunszentmiklós Kossuth Lajos út 4. (Orvosi rendelő), fogyasztó, mosdó
2023.09.18 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.02 Szabadszállás Honvéd út 26. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.10.05 Apaj Fő tér 2. (Polgármesteri Hivatal, teakonyha), fogyasztó,
2023.10.05 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.18 Apaj Fő tér 2. (Polgármesteri Hivatal, teakonyha), fogyasztó,
2023.10.18 Kunszentmiklós Gárdonyi Géza u. 36. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.10.18 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.02 Kunadacs Petőfi Sándor u. 1. (Iskola, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.11.02 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.13 Tass Dózsa György út 9. (Zöldfa vendéglő), fogyasztó, mosdó
2023.11.13 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.28 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.11 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.03 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.17 Apostag Hunyadi u. 9 - 13. (Nefelejcs Étkezde, konyha), fogyasztó,
2024.01.17 Kunpeszér Vörösmarty u. 1. (Élelmiszerbolt), fogyasztó, mosdó
2024.01.17 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.17 Tass Széchenyi út 48. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, mosdó
2024.01.29 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.12 Apaj Dobó István u. 74. (Iskola, melegítő konyha), fogyasztó,
2024.02.12 Apaj Dobó István u. 74. (Iskola, melegítő konyha), fogyasztó,
2024.02.12 Kunszentmiklós Kossuth Lajos út 4. (Orvosi rendelő), fogyasztó, mosdó
2024.02.12 Szalkszentmárton Fő út 114. (Imperiál Söröző, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.02.12 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.04 Dunavecse Zrínyi u. 6. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.03.04 Dunavecse Zrínyi u. 6. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.03.04 Kunadacs Kossuth Lajos u. 44. (Orvosi rendelő), fogyasztó, mosdó
2024.03.04 Kunszentmiklós Gárdonyi Géza u. 36. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.03.04 Kunszentmiklós Gárdonyi Géza u. 36. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.03.04 Szabadszállás Honvéd út 26. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.03.04 Szabadszállás Honvéd út 26. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.03.04 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Íz
Kadmium 

[µg/l]
Kalcium [mg/l] Kálium [mg/l]

Keménység 
(összes) [mg/l 

CaO]

Kémiai 
oxigénigény (ps) 

[mg/l O2]

Klorát 
[mg/l]

Kloridion 
[mg/l]

Klorit 
[mg/l]

Króm 
[µg/l]

Magnézium 
[mg/l]

Mangán 
[µg/l]

Nátrium 
[mg/l]

Nikkel 
[µg/l]

Nitrátion 
[mg/l]

Nitrition 
[mg/l]

Ólom 
[µg/l]

Policiklikus aromás 
szénhidrogének 

[µg/l]

Összes 
peszticid 

[µg/l]

Összes 
trihalometán 

[µg/l]
pH Radon [Bq/l]

megszokott <10 <0,01 14,4 7,68

megszokott <10 <0,01 19,8 7,7
megszokott <10 <0,01 21,9 7,57

0,67 37,9 3,4 <0,01
megszokott <10 <0,01 18,2 7,89
megszokott <10 <0,01 18,6 7,72

0,57 26,2 5,96 <0,01

0,62 21,8 5,34 <0,01

enyhén keserű <1 120 20,3 <0,01 <5 <10 19,94 <4 3,71 <0,01 <0,5 <0,01 <0,05 24,5 7,77

megszokott <10 <0,01 14,7 7,85
0,55 24,7 3,12 <0,01

megszokott <10 <0,01 22,1 7,7

0,62 33,1 1,14 <0,01

megszokott 14,7 <0,01 14,3 7,57

0,68 19,1 1,92 <0,01

megszokott <10 <0,01 32,6 7,64
0,64 28,3 1,2 <0,01

megszokott <10 <0,01 19,2 7,11

megszokott <10 <0,01 30,7 7,64
0,76 47,6 0,54 <0,01

0,48 33,1 2,04 <0,01
55,36 2,42 18,02 3,5

0,67 22,3 3,76 <0,01

megszokott <0,01 7,79
megszokott <0,01 7,83

0,72 22,3 4,62 <0,01
megszokott <0,01 7,81

megszokott <10 5,47 <0,01 <0,5 17,5 7,75
<5 <4 86,1

megszokott <10 <0,01 7,76
megszokott <0,01 7,73

0,72 23,9 5,85 <0,01
megszokott <10 5,2 <0,01 13,1 7,74

<5 <4 <0,5
megszokott <0,01 12,6 7,78
megszokott 144 <10 5,43 <0,01 13,8 7,77

<5 <4 <0,5
megszokott <10 5,33 <0,01 14,5 7,74

<5 <4 <0,5

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan 

változás nélkül
5,0

nincs 
meghatározva

nincs 
meghatározva

50 - 350 5,0 0,7 250 0,7 25
nincs 

meghatározva
50 200 20 50 0,5 10 0,10 0,50 50 6,5 - 9,5 100

- 100% - - - - - 100% 100% - - - 100% 100% 100% 83% 100% 100% 100% - -
megszokott <1 55,36 2,42 132 0,655 24,7 <0,01 <5 18,02 <10 19,94 <4 3,76 <0,01 <0,5 <0,01 <0,05 18,20 7,74 3,5

13 db/év 2 db/év 1 db/év 1 db/év 2 db/év
1 

db/év
13 db/év 1 db/év 2 db/év 1 db/év 13 db/év

2 
db/év

1 db/év 1 db/év 4 db/év 13 db/év
Korábbi eredmények alapján 

nem vizsgálandó



Vízellátó rendszer: Dunai regionális

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.06 Kunpeszér Kossuth Lajos u. 2., ejektoros kút,
2023.03.06 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.06 Tass Dózsa György út 9. (Zöldfa vendéglő), fogyasztó, mosdó
2023.03.20 Apostag Kossuth Lajos u. 1. (Polgármesteri hivatal, mosdó), fogyasztó,
2023.03.20 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Dunavecse Zrínyi u. 6. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.04.03 Kunszentmiklós Rákóczi Ferenc út 3. (Általános iskola), fogyasztó, mosdó
2023.04.03 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.20 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.02 Apostag Hunyadi u. 9 - 13. (Nefelejcs Étkezde, konyha), fogyasztó,
2023.05.02 Kunszentmiklós Kossuth Lajos út 4. (Orvosi rendelő), fogyasztó, mosdó
2023.05.02 Szabadszállás Petőfi Sándor út 19. (MOL Benzinkút, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.05.02 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.16 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.05 Kunpeszér Béke tér 8. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, mosdó
2023.06.05 Kunszentmiklós Kossuth Lajos út 28. (Kisbojtár vendéglő), fogyasztó, mosdó
2023.06.05 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.21 Kunpeszér Vörösmarty u. 1. (Élelmiszerbolt), fogyasztó, mosdó
2023.06.22 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.06 Dunavecse Jókai u. 2. (Polgármesteri hivatal, mosdó), fogyasztó,
2023.07.06 Kunszentmiklós Damjanich János u. 48. (Rendőrkapitányság), fogyasztó,
2023.07.06 Szalkszentmárton Fő út 114. (Imperiál Söröző, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.07.06 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.18 Apaj Toldi Miklós u. 206. (Zöldsasok Vendéglő), fogyasztó,
2023.07.18 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.03 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.08 Kunadacs Rákoczi u. 2. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, mosdó
2023.08.08 Szabadszállás Vadvirág u. 1. (Édesipari vállalat. mosdó, csap), fogyasztó,
2023.08.15 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.04 Kunadacs Rákoczi u. 2. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, mosdó
2023.09.04 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.18 Kunszentmiklós Kossuth Lajos út 4. (Orvosi rendelő), fogyasztó, mosdó
2023.09.18 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.02 Szabadszállás Honvéd út 26. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.10.05 Apaj Fő tér 2. (Polgármesteri Hivatal, teakonyha), fogyasztó,
2023.10.05 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.18 Apaj Fő tér 2. (Polgármesteri Hivatal, teakonyha), fogyasztó,
2023.10.18 Kunszentmiklós Gárdonyi Géza u. 36. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.10.18 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.02 Kunadacs Petőfi Sándor u. 1. (Iskola, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.11.02 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.13 Tass Dózsa György út 9. (Zöldfa vendéglő), fogyasztó, mosdó
2023.11.13 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.28 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.11 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.03 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.17 Apostag Hunyadi u. 9 - 13. (Nefelejcs Étkezde, konyha), fogyasztó,
2024.01.17 Kunpeszér Vörösmarty u. 1. (Élelmiszerbolt), fogyasztó, mosdó
2024.01.17 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.17 Tass Széchenyi út 48. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, mosdó
2024.01.29 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.12 Apaj Dobó István u. 74. (Iskola, melegítő konyha), fogyasztó,
2024.02.12 Apaj Dobó István u. 74. (Iskola, melegítő konyha), fogyasztó,
2024.02.12 Kunszentmiklós Kossuth Lajos út 4. (Orvosi rendelő), fogyasztó, mosdó
2024.02.12 Szalkszentmárton Fő út 114. (Imperiál Söröző, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.02.12 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.04 Dunavecse Zrínyi u. 6. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.03.04 Dunavecse Zrínyi u. 6. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.03.04 Kunadacs Kossuth Lajos u. 44. (Orvosi rendelő), fogyasztó, mosdó
2024.03.04 Kunszentmiklós Gárdonyi Géza u. 36. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.03.04 Kunszentmiklós Gárdonyi Géza u. 36. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.03.04 Szabadszállás Honvéd út 26. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.03.04 Szabadszállás Honvéd út 26. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.03.04 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Réz [mg/l] Szag
Szelén 
[µg/l]

Szín
Szulfát 
[mg/l]

Tetraklór-etilén + 
Triklór-etilén [µg/l]

TOC [mg/l] Trícium [Bq/l] Vas [µg/l]
Vinil-klorid 

[µg/l]
Zavarosság [FNU]

Clostridium perfringens szám 
beleértve a spórákat is 

[szám/100ml]

Coliform baktériumok 
[szám/100 ml]

szagtalan színtelen 1,26 16,7 0,25 0
0

szagtalan színtelen 1,34 <10 0,17 0
szagtalan színtelen 1,45 <10 0,16 0

0
szagtalan színtelen 1,71 58,1 2,85 0
szagtalan színtelen 1,53 83,2 1,61 0

0
0 0

0
0
0
0
0
0

<0,02 enyhén klóros <1 színtelen 33,5 <1 1,08 <10 <0,1 0,13 0 0
0

szagtalan színtelen 1,15 <10 0,22 0
0
0
0

szagtalan színtelen 1,48 <10 0,26 0
0
0
0
0

szagtalan színtelen 1,64 233 1,15 0
0
0

106
0

szagtalan színtelen 1,43 15,3 0,23 0
0

szagtalan színtelen 1,5 <10 0,37 0
0
0
0

szagtalan színtelen 1,73 <10 0,12 0
0 0

0
0
0
0

<3 0
0
0

szagtalan színtelen 1,35 0,38 0
szagtalan színtelen 1,42 <10 0,16 0

0
szagtalan színtelen 1,65 0,19 0

0
szagtalan színtelen 1,47 <10 0,14 0 0

0,459
szagtalan színtelen 1,45 22,5 0,18 0
szagtalan színtelen 1,41 0,22 0

0
szagtalan színtelen 1,32 <10 0,22 0 0

<0,02
szagtalan színtelen 1,3 126 0,78 0
szagtalan színtelen 1,24 <10 0,16 0 0

<0,02
szagtalan színtelen 1,27 <10 0,19 0 0

<0,02
0

2,0
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

20
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan változás 
nélkül

250 10
Nincs szokatlan 

változás
100 200 0,50

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan változás 

nélkül
0 0

100% - 100% - - 100% - - - 100% - - -
<0,02 szagtalan <1 színtelen 33,5 <1 1,425 <3 <10 <0,1 0,22 0 0

2 db/év 13 db/év 1 db/év 13 db/év 1 db/év 1 db/év 13 db/év
Korábbi eredmények alapján nem 

vizsgálandó
13 db/év

Nem 
vizsgálandó

13 db/év 2 db/év 13 db/év



Vízellátó rendszer: Dunai regionális

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.06 Kunpeszér Kossuth Lajos u. 2., ejektoros kút,
2023.03.06 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.06 Tass Dózsa György út 9. (Zöldfa vendéglő), fogyasztó, mosdó
2023.03.20 Apostag Kossuth Lajos u. 1. (Polgármesteri hivatal, mosdó), fogyasztó,
2023.03.20 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Dunavecse Zrínyi u. 6. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.04.03 Kunszentmiklós Rákóczi Ferenc út 3. (Általános iskola), fogyasztó, mosdó
2023.04.03 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.20 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.02 Apostag Hunyadi u. 9 - 13. (Nefelejcs Étkezde, konyha), fogyasztó,
2023.05.02 Kunszentmiklós Kossuth Lajos út 4. (Orvosi rendelő), fogyasztó, mosdó
2023.05.02 Szabadszállás Petőfi Sándor út 19. (MOL Benzinkút, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.05.02 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.16 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.05 Kunpeszér Béke tér 8. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, mosdó
2023.06.05 Kunszentmiklós Kossuth Lajos út 28. (Kisbojtár vendéglő), fogyasztó, mosdó
2023.06.05 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.21 Kunpeszér Vörösmarty u. 1. (Élelmiszerbolt), fogyasztó, mosdó
2023.06.22 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.06 Dunavecse Jókai u. 2. (Polgármesteri hivatal, mosdó), fogyasztó,
2023.07.06 Kunszentmiklós Damjanich János u. 48. (Rendőrkapitányság), fogyasztó,
2023.07.06 Szalkszentmárton Fő út 114. (Imperiál Söröző, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.07.06 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.18 Apaj Toldi Miklós u. 206. (Zöldsasok Vendéglő), fogyasztó,
2023.07.18 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.03 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.08 Kunadacs Rákoczi u. 2. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, mosdó
2023.08.08 Szabadszállás Vadvirág u. 1. (Édesipari vállalat. mosdó, csap), fogyasztó,
2023.08.15 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.04 Kunadacs Rákoczi u. 2. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, mosdó
2023.09.04 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.18 Kunszentmiklós Kossuth Lajos út 4. (Orvosi rendelő), fogyasztó, mosdó
2023.09.18 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.02 Szabadszállás Honvéd út 26. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.10.05 Apaj Fő tér 2. (Polgármesteri Hivatal, teakonyha), fogyasztó,
2023.10.05 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.18 Apaj Fő tér 2. (Polgármesteri Hivatal, teakonyha), fogyasztó,
2023.10.18 Kunszentmiklós Gárdonyi Géza u. 36. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.10.18 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.02 Kunadacs Petőfi Sándor u. 1. (Iskola, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.11.02 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.13 Tass Dózsa György út 9. (Zöldfa vendéglő), fogyasztó, mosdó
2023.11.13 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.28 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.11 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.03 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.17 Apostag Hunyadi u. 9 - 13. (Nefelejcs Étkezde, konyha), fogyasztó,
2024.01.17 Kunpeszér Vörösmarty u. 1. (Élelmiszerbolt), fogyasztó, mosdó
2024.01.17 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.17 Tass Széchenyi út 48. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó, mosdó
2024.01.29 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.12 Apaj Dobó István u. 74. (Iskola, melegítő konyha), fogyasztó,
2024.02.12 Apaj Dobó István u. 74. (Iskola, melegítő konyha), fogyasztó,
2024.02.12 Kunszentmiklós Kossuth Lajos út 4. (Orvosi rendelő), fogyasztó, mosdó
2024.02.12 Szalkszentmárton Fő út 114. (Imperiál Söröző, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.02.12 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.04 Dunavecse Zrínyi u. 6. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.03.04 Dunavecse Zrínyi u. 6. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.03.04 Kunadacs Kossuth Lajos u. 44. (Orvosi rendelő), fogyasztó, mosdó
2024.03.04 Kunszentmiklós Gárdonyi Géza u. 36. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.03.04 Kunszentmiklós Gárdonyi Géza u. 36. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.03.04 Szabadszállás Honvéd út 26. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.03.04 Szabadszállás Honvéd út 26. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.03.04 Tass 0194/5. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Enterococcusok száma 
[szám/100 ml]

Escherichia coli szám 
[szám/100 ml]

Pseudomonas aeruginosa-
szám [szám/100 ml]

Telepszám 22°C-
on [szám/ml]

Telepszám 37°C-
on [szám/ml]

0 0 14
0 1

0 0 1
0 0 2

0 1
0 0 2
0 0 2

0 1
0 0 0 1 1

0 1
0 3
0 1
0 1
0 2
0 3

0 0 0 1 1
0 4

0 0 1
0 2
0 2
0 5

0 0 5
0 4

0 0 0 6 1
0 1
0 1

0 0 9
0 1
0 1

0 2
0 0 2

0 1
0 0 55

0 1
0 1

0 0 0 9 3
0 0 2
0 0 0 1 1

0 23
0 2
0 4
0 5
0 1 365 252
0 1
0 5

0 0 3
0 0 1

0 2
0 0 1

0 1
0 0 0 2 2

0 0 3
0 0 1

0 1
0 0 0 8 6

0 0 3
0 0 0 2 1

0 0 0 3 2

0 1

0 0 0
Nincs szokatlan 

változás
Nincs szokatlan 

változás

100% 100% - - -
0 0 0 2 1

13 db/év 26 db/év 2 db/év 26 db/év 2 db/év



Vízellátó rendszer: Felsőlajos

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely
1,2-Diklóretán 

[µg/l]
Akrilamid 

[µg/l]
Szabad aktív 
klór [mg/l]

Kötött aktív 
klór [mg/l]

Összes aktív klór 
[mg/l]

Alumínium 
[µg/l]

Ammóniumion 
[mg/l]

Antimon 
[µg/l]

Arzén 
[µg/l]

Benzo[a]pirén 
[µg/l]

Benzol 
[µg/l]

Bór [mg/l] Bromát [µg/l]
Cianid 
[µg/l]

2023.03.06 Felsőlajos Fő u. 36. (Kingspan Kft.), fogyasztó, teakonyha 0,05
2023.05.15 Felsőlajos Óvoda u. 2. (Óvoda), fogyasztó, konyha <0,3 <0,06 <0,06 <0,06 <10 0,03 <1 2,74 <0,003 <0,2 <0,03 <5
2023.06.06 Felsőlajos Iskola u. 12. (Orvosi rendelő), fogyasztó, Rendelő
2023.07.12 Felsőlajos Iskola u. 1. (STOP vendéglő), fogyasztó, konyha
2023.09.04 Felsőlajos Fő u. 36. (Kingspan Kft.), fogyasztó, teakonyha
2023.10.03 Felsőlajos Iskola u. 12. (Orvosi rendelő), fogyasztó, Rendelő 0,11
2023.11.14 Felsőlajos Iskola u. 1. (STOP vendéglő), fogyasztó, konyha 0,03
2023.12.12 Felsőlajos Óvoda u. 2. (Óvoda), fogyasztó, konyha
2024.03.05 Felsőlajos Iskola u. 1. (STOP vendéglő), fogyasztó, konyha 0,03

3,0 0,10
nincs 

meghatározva
3,00

nincs 
meghatározva

200 0,5 10 10 0,010 1,0 1,5 10 50

100% - 100% - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
<0,3 - <0,06 <0,06 <0,06 <10 0,03 <1 2,7 <0,003 <0,2 <0,03 - <5

3 évente
Nem 

vizsgálandó
0 db/év 1 db/év 0 db/év 3 évente 4 db/év 1 db/év 1 db/év 3 évente 3 évente 3 évente

Nem 
vizsgálandó

3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték



Vízellátó rendszer: Felsőlajos

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.06 Felsőlajos Fő u. 36. (Kingspan Kft.), fogyasztó, teakonyha
2023.05.15 Felsőlajos Óvoda u. 2. (Óvoda), fogyasztó, konyha
2023.06.06 Felsőlajos Iskola u. 12. (Orvosi rendelő), fogyasztó, Rendelő
2023.07.12 Felsőlajos Iskola u. 1. (STOP vendéglő), fogyasztó, konyha
2023.09.04 Felsőlajos Fő u. 36. (Kingspan Kft.), fogyasztó, teakonyha
2023.10.03 Felsőlajos Iskola u. 12. (Orvosi rendelő), fogyasztó, Rendelő
2023.11.14 Felsőlajos Iskola u. 1. (STOP vendéglő), fogyasztó, konyha
2023.12.12 Felsőlajos Óvoda u. 2. (Óvoda), fogyasztó, konyha
2024.03.05 Felsőlajos Iskola u. 1. (STOP vendéglő), fogyasztó, konyha

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

cisz-Diklóretén 
[µg/l]

Epiklórhidrin 
[µg/l]

Fajl. elektromos vezetőképesség 
(20°C) [µS/cm]

Fluoridion 
[mg/l]

Higany 
[µg/l]

Indikatív dózis 
[mS/év]

Íz
Kadmium 

[µg/l]
Kalcium [mg/l] Kálium [mg/l]

445 megszokott
<1 <0,1 452 0,12 <0,1 megszokott <1

459 megszokott
454 megszokott

<0,1 62,08 1,34
453 megszokott

50 0,10 2500 1,5 1,0 0,10
Elfogadható a fogyasztók 

számára, rendellenes eltérés, 
szokatlan változás nélkül

5,0
nincs 

meghatározva
nincs 

meghatározva

100% 100% - 100% 100% - - 100% - -
<1 <0,1 453 0,12 <0,1 <0,1 megszokott <1 62,08 1,34

3 évente
Nem 

vizsgálandó
4 db/év 3 évente 3 évente 6 évente 4 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Felsőlajos

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.06 Felsőlajos Fő u. 36. (Kingspan Kft.), fogyasztó, teakonyha
2023.05.15 Felsőlajos Óvoda u. 2. (Óvoda), fogyasztó, konyha
2023.06.06 Felsőlajos Iskola u. 12. (Orvosi rendelő), fogyasztó, Rendelő
2023.07.12 Felsőlajos Iskola u. 1. (STOP vendéglő), fogyasztó, konyha
2023.09.04 Felsőlajos Fő u. 36. (Kingspan Kft.), fogyasztó, teakonyha
2023.10.03 Felsőlajos Iskola u. 12. (Orvosi rendelő), fogyasztó, Rendelő
2023.11.14 Felsőlajos Iskola u. 1. (STOP vendéglő), fogyasztó, konyha
2023.12.12 Felsőlajos Óvoda u. 2. (Óvoda), fogyasztó, konyha
2024.03.05 Felsőlajos Iskola u. 1. (STOP vendéglő), fogyasztó, konyha

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Keménység 
(összes) [mg/l 

CaO]

Kémiai 
oxigénigény (ps) 

[mg/l O2]

Klorát 
[mg/l]

Kloridion 
[mg/l]

Klorit 
[mg/l]

Króm 
[µg/l]

Magnézium 
[mg/l]

Mangán 
[µg/l]

Nátrium 
[mg/l]

Nikkel 
[µg/l]

Nitrátion 
[mg/l]

Nitrition 
[mg/l]

Ólom 
[µg/l]

Policiklikus aromás 
szénhidrogének 

[µg/l]

Összes 
peszticid 

[µg/l]
48 <0,01

139 <5 <0,01 <5 67,6 12,39 <4 <0,5 <0,01 0,5 <0,01 <0,05

134 <0,01
<10 <0,01

24,16
0,02

50 - 350 5,0 0,7 250 0,7 25
nincs 

meghatározva
50 200 20 50 0,5 10 0,10 0,50

- - - 100% 100% - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
139 0,3 <5 <0,01 <5 24,16 57,8 12,39 <4 <0,5 <0,01 0,5 <0,01 <0,05

1 db/év 1 db/év 1 db/év
1 

db/év
4 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év 4 db/év

1 
db/év

3 évente 3 évente



Vízellátó rendszer: Felsőlajos

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.06 Felsőlajos Fő u. 36. (Kingspan Kft.), fogyasztó, teakonyha
2023.05.15 Felsőlajos Óvoda u. 2. (Óvoda), fogyasztó, konyha
2023.06.06 Felsőlajos Iskola u. 12. (Orvosi rendelő), fogyasztó, Rendelő
2023.07.12 Felsőlajos Iskola u. 1. (STOP vendéglő), fogyasztó, konyha
2023.09.04 Felsőlajos Fő u. 36. (Kingspan Kft.), fogyasztó, teakonyha
2023.10.03 Felsőlajos Iskola u. 12. (Orvosi rendelő), fogyasztó, Rendelő
2023.11.14 Felsőlajos Iskola u. 1. (STOP vendéglő), fogyasztó, konyha
2023.12.12 Felsőlajos Óvoda u. 2. (Óvoda), fogyasztó, konyha
2024.03.05 Felsőlajos Iskola u. 1. (STOP vendéglő), fogyasztó, konyha

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Összes 
trihalometán 

[µg/l]
pH Radon [Bq/l] Réz [mg/l] Szag

Szelén 
[µg/l]

Szín
Szulfát 
[mg/l]

Tetraklór-etilén + 
Triklór-etilén [µg/l]

7,65 szagtalan színtelen
<1 7,62 0,0434 szagtalan <1 színtelen <5 <1

7,75 szagtalan színtelen
7,7 szagtalan színtelen

24
7,56 szagtalan színtelen

50 6,5 - 9,5 100 2,0
Elfogadható a fogyasztók 

számára, rendellenes eltérés, 
szokatlan változás nélkül

20
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan változás 
nélkül

250 10

100% - - 100% - 100% - - 100%
<1 7,65 24 0,0434 szagtalan <1 színtelen <5 <1

3 évente 4 db/év 6 évente 1 db/év 4 db/év 3 évente 4 db/év 1 db/év 3 évente



Vízellátó rendszer: Felsőlajos

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.06 Felsőlajos Fő u. 36. (Kingspan Kft.), fogyasztó, teakonyha
2023.05.15 Felsőlajos Óvoda u. 2. (Óvoda), fogyasztó, konyha
2023.06.06 Felsőlajos Iskola u. 12. (Orvosi rendelő), fogyasztó, Rendelő
2023.07.12 Felsőlajos Iskola u. 1. (STOP vendéglő), fogyasztó, konyha
2023.09.04 Felsőlajos Fő u. 36. (Kingspan Kft.), fogyasztó, teakonyha
2023.10.03 Felsőlajos Iskola u. 12. (Orvosi rendelő), fogyasztó, Rendelő
2023.11.14 Felsőlajos Iskola u. 1. (STOP vendéglő), fogyasztó, konyha
2023.12.12 Felsőlajos Óvoda u. 2. (Óvoda), fogyasztó, konyha
2024.03.05 Felsőlajos Iskola u. 1. (STOP vendéglő), fogyasztó, konyha

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

TOC [mg/l] Trícium [Bq/l] Vas [µg/l]
Vinil-klorid 

[µg/l]
Zavarosság [FNU]

Clostridium perfringens szám 
beleértve a spórákat is 

[szám/100ml]

Coliform baktériumok 
[szám/100 ml]

0,54 82,9 0,23 0
0,49 37,6 <0,1 1,52 0 0

0
0
0

0,49 86 0,13 0
0,54 10,8 0,6 0

<3
0,63 0,39 0

Nincs szokatlan 
változás

100 200 0,50
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan változás 
nélkül

0 0

- - - 100% - - -
0,54 <3 60,25 <0,1 0,39 0 0

4 db/év 6 évente 4 db/év
Nem 

vizsgálandó
4 db/év 1 db/év 4 db/év



Vízellátó rendszer: Felsőlajos

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.06 Felsőlajos Fő u. 36. (Kingspan Kft.), fogyasztó, teakonyha
2023.05.15 Felsőlajos Óvoda u. 2. (Óvoda), fogyasztó, konyha
2023.06.06 Felsőlajos Iskola u. 12. (Orvosi rendelő), fogyasztó, Rendelő
2023.07.12 Felsőlajos Iskola u. 1. (STOP vendéglő), fogyasztó, konyha
2023.09.04 Felsőlajos Fő u. 36. (Kingspan Kft.), fogyasztó, teakonyha
2023.10.03 Felsőlajos Iskola u. 12. (Orvosi rendelő), fogyasztó, Rendelő
2023.11.14 Felsőlajos Iskola u. 1. (STOP vendéglő), fogyasztó, konyha
2023.12.12 Felsőlajos Óvoda u. 2. (Óvoda), fogyasztó, konyha
2024.03.05 Felsőlajos Iskola u. 1. (STOP vendéglő), fogyasztó, konyha

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Enterococcusok száma 
[szám/100 ml]

Escherichia coli szám 
[szám/100 ml]

Pseudomonas aeruginosa-
szám [szám/100 ml]

Telepszám 22°C-
on [szám/ml]

Telepszám 37°C-
on [szám/ml]

0 0 1
0 0 0 33 16

0 4
0 7
0 2

0 0 1
0 0 13

457 291
0 0 17

0 0 0
Nincs szokatlan 

változás
Nincs szokatlan 

változás

100% 100% - - -
0 0 0 5,5 16

4 db/év 8 db/év 1 db/év 8 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Fülöpszállás

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely
1,2-Diklóretán 

[µg/l]
Akrilamid 

[µg/l]
Szabad aktív 

klór [mg/l]
Kötött aktív 
klór [mg/l]

Összes aktív klór 
[mg/l]

Alumínium 
[µg/l]

Ammóniumion 
[mg/l]

Antimon 
[µg/l]

Arzén 
[µg/l]

Benzo[a]pirén 
[µg/l]

Benzol 
[µg/l]

Bór [mg/l] Bromát [µg/l]
Cianid 
[µg/l]

cisz-Diklóretén 
[µg/l]

2023.03.06 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,21 <0,06 0,23 <0,02
2023.03.21 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,06 <0,06 0,08 0,07
2023.04.17 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.02 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,17 0,06 0,23 0,06
2023.05.02 Fülöpszállás Bajcsy-Zsilinszky u. 1 (Mozi Presszó), fogyasztó, <0,06 <0,06 <0,06 0,11
2023.05.15 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.05 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,15 <0,06 0,18 <0,02
2023.06.19 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.19 Fülöpszállás Kossuth Lajos u. 2. (Polgármesteri Hivatal), fogyasztó, mosdó
2023.07.03 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,2 <0,06 0,25 0,05
2023.07.03 Fülöpszállás Bajcsy-Zsilinszky u. 1 (Mozi Presszó), fogyasztó,
2023.07.17 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.02 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,15 0,07 0,22 0,04
2023.08.02 Fülöpszállás Kossuth Lajos u. 2. (Polgármesteri Hivatal), fogyasztó, mosdó <0,3 <0,06 <0,06 <0,06 <10 <0,02 3,12 <0,003 <0,2 0,996 <5 <1
2023.08.02 Fülöpszállás Kossuth Lajos u. 2. (Polgármesteri Hivatal), fogyasztó, mosdó <1
2023.08.14 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.05 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,23 0 0,23 0,05
2023.09.18 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.02 Fülöpszállás Kossuth Lajos u. 2. (Polgármesteri Hivatal), fogyasztó, mosdó
2023.10.02 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,07 0,07 0,14 <0,02
2023.10.18 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.30 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,08 0,2 0,28 0,07
2023.11.13 Fülöpszállás Bajcsy-Zsilinszky u. 1 (Mozi Presszó), fogyasztó, <0,06 <0,06 <0,06 0,03
2023.11.13 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.27 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,07 0,22 0,29 0,06
2023.12.11 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.02 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,16 0,08 0,34 0,04
2024.01.15 Fülöpszállás Kossuth Lajos u. 2. (Polgármesteri Hivatal), fogyasztó, mosdó <0,06 <0,06 <0,06 <0,02
2024.01.15 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.30 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,15 0,14 0,29 0,02
2024.02.12 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.04 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,15 <0,06 0,17 0,06

3,0 0,10
nincs 

meghatározva
3,00

nincs 
meghatározva

200 0,5 10 10 0,010 1,0 1,5 10 50 50

100% - 100% - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
<0,3 - 0,15 <0,06 0,22 <10 0,04 <1 3,1 <0,003 <0,2 0,996 - <5 <1

3 évente
Nem 

vizsgálandó
4 db/év 4 db/év 4 db/év 3 évente 4 db/év 1 db/év 1 db/év 3 évente 3 évente 1 db/év

Nem 
vizsgálandó

1 db/év 3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték



Vízellátó rendszer: Fülöpszállás

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.06 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.21 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.17 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.02 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.02 Fülöpszállás Bajcsy-Zsilinszky u. 1 (Mozi Presszó), fogyasztó,
2023.05.15 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.05 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.19 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.19 Fülöpszállás Kossuth Lajos u. 2. (Polgármesteri Hivatal), fogyasztó, mosdó
2023.07.03 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.03 Fülöpszállás Bajcsy-Zsilinszky u. 1 (Mozi Presszó), fogyasztó,
2023.07.17 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.02 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.02 Fülöpszállás Kossuth Lajos u. 2. (Polgármesteri Hivatal), fogyasztó, mosdó
2023.08.02 Fülöpszállás Kossuth Lajos u. 2. (Polgármesteri Hivatal), fogyasztó, mosdó
2023.08.14 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.05 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.18 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.02 Fülöpszállás Kossuth Lajos u. 2. (Polgármesteri Hivatal), fogyasztó, mosdó
2023.10.02 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.18 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.30 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.13 Fülöpszállás Bajcsy-Zsilinszky u. 1 (Mozi Presszó), fogyasztó,
2023.11.13 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.27 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.11 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.02 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.15 Fülöpszállás Kossuth Lajos u. 2. (Polgármesteri Hivatal), fogyasztó, mosdó
2024.01.15 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.30 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.12 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.04 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Epiklórhidrin 
[µg/l]

Fajl. elektromos vezetőképesség 
(20°C) [µS/cm]

Fluoridion 
[mg/l]

Higany 
[µg/l]

Indikatív dózis 
[mS/év]

Íz
Kadmium 

[µg/l]
Kalcium [mg/l] Kálium [mg/l]

Keménység 
(összes) [mg/l 

CaO]

Kémiai 
oxigénigény (ps) 

[mg/l O2]

Klorát 
[mg/l]

Kloridion 
[mg/l]

799 <0,2 75,9

802 <0,2 90

813 <0,2 74,4
804 megszokott

809 <0,2 76,3

801 0,24 59,9

816 0,24 71
<0,1 813 0,54 <0,1 megszokott <1 46 70,7

814 <0,2 66,4

812 0,34 70,4

806 <0,2 76,4
804 megszokott

810 <0,1 16,02 2,15 0,21 78,2

811 <0,2 76
823 megszokott

811 0,35 75,8

800 0,31 78,5

0,10 2500 1,5 1,0 0,10
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

5,0
nincs 

meghatározva
nincs 

meghatározva
50 - 350 5,0 0,7 250

100% - 100% 100% - - 100% - - - - -
<0,1 810 0,54 <0,1 <0,1 megszokott <1 16,02 2,15 46 <0,2 75,85

Nem 
vizsgálandó

4 db/év 1 db/év 3 évente 6 évente 4 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Fülöpszállás

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.06 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.21 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.17 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.02 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.02 Fülöpszállás Bajcsy-Zsilinszky u. 1 (Mozi Presszó), fogyasztó,
2023.05.15 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.05 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.19 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.19 Fülöpszállás Kossuth Lajos u. 2. (Polgármesteri Hivatal), fogyasztó, mosdó
2023.07.03 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.03 Fülöpszállás Bajcsy-Zsilinszky u. 1 (Mozi Presszó), fogyasztó,
2023.07.17 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.02 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.02 Fülöpszállás Kossuth Lajos u. 2. (Polgármesteri Hivatal), fogyasztó, mosdó
2023.08.02 Fülöpszállás Kossuth Lajos u. 2. (Polgármesteri Hivatal), fogyasztó, mosdó
2023.08.14 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.05 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.18 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.02 Fülöpszállás Kossuth Lajos u. 2. (Polgármesteri Hivatal), fogyasztó, mosdó
2023.10.02 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.18 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.30 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.13 Fülöpszállás Bajcsy-Zsilinszky u. 1 (Mozi Presszó), fogyasztó,
2023.11.13 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.27 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.11 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.02 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.15 Fülöpszállás Kossuth Lajos u. 2. (Polgármesteri Hivatal), fogyasztó, mosdó
2024.01.15 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.30 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.12 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.04 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Klorit 
[mg/l]

Króm 
[µg/l]

Magnézium 
[mg/l]

Mangán 
[µg/l]

Nátrium 
[mg/l]

Nikkel 
[µg/l]

Nitrátion 
[mg/l]

Nitrition 
[mg/l]

Ólom 
[µg/l]

Policiklikus aromás 
szénhidrogének 

[µg/l]

Összes 
peszticid 

[µg/l]

Összes 
trihalometán 

[µg/l]
pH Radon [Bq/l] Réz [mg/l]

<0,5 <0,01

<0,5 <0,01

<0,5 <0,01 14,2
<10 <0,01 6 7,72

<0,5 <0,01

<0,5 <0,01

0,5 <0,01
<0,01 <10 174,02 0,83 <0,01 <0,01 <0,05 2,7 7,76

<5 <4 <0,5 <0,02

<0,5 <0,01

<0,5 <0,01

<0,5 <0,01 <1
<10 <0,01 5,24 7,69

10,15 1,7 <0,01 3

<0,5 <0,01
<10 <0,01 7,74

<0,5 <0,01

<0,5 <0,01

0,7 25
nincs 

meghatározva
50 200 20 50 0,5 10 0,10 0,50 50 6,5 - 9,5 100 2,0

100% 100% - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 100%
<0,01 <5 10,15 <10 174,02 <4 <0,5 <0,01 <0,5 <0,01 <0,05 5,24 7,73 3 <0,02

1 db/év
1 

db/év
4 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év 4 db/év

1 
db/év

3 évente 3 évente 4 db/év 4 db/év 6 évente 1 db/év



Vízellátó rendszer: Fülöpszállás

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.06 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.21 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.17 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.02 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.02 Fülöpszállás Bajcsy-Zsilinszky u. 1 (Mozi Presszó), fogyasztó,
2023.05.15 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.05 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.19 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.19 Fülöpszállás Kossuth Lajos u. 2. (Polgármesteri Hivatal), fogyasztó, mosdó
2023.07.03 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.03 Fülöpszállás Bajcsy-Zsilinszky u. 1 (Mozi Presszó), fogyasztó,
2023.07.17 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.02 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.02 Fülöpszállás Kossuth Lajos u. 2. (Polgármesteri Hivatal), fogyasztó, mosdó
2023.08.02 Fülöpszállás Kossuth Lajos u. 2. (Polgármesteri Hivatal), fogyasztó, mosdó
2023.08.14 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.05 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.18 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.02 Fülöpszállás Kossuth Lajos u. 2. (Polgármesteri Hivatal), fogyasztó, mosdó
2023.10.02 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.18 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.30 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.13 Fülöpszállás Bajcsy-Zsilinszky u. 1 (Mozi Presszó), fogyasztó,
2023.11.13 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.27 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.11 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.02 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.15 Fülöpszállás Kossuth Lajos u. 2. (Polgármesteri Hivatal), fogyasztó, mosdó
2024.01.15 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.30 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.12 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.04 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Szag
Szelén 
[µg/l]

Szín
Szulfát 
[mg/l]

Tetraklór-etilén + 
Triklór-etilén [µg/l]

TOC [mg/l] Trícium [Bq/l] Vas [µg/l]
Vinil-klorid 

[µg/l]

szagtalan színtelen 0,42

szagtalan <1 színtelen <5 <1 0,42 15,6 <0,1

szagtalan színtelen 0,37

<3

szagtalan színtelen 0,45

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan 

változás nélkül
20

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan változás 

nélkül
250 10

Nincs szokatlan 
változás

100 200 0,50

- 100% - - 100% - - - 100%
szagtalan <1 színtelen <5 <1 0,42 <3 15,6 <0,1

4 db/év 3 évente 4 db/év 1 db/év 3 évente 4 db/év 6 évente 1 db/év
Nem 

vizsgálandó



Vízellátó rendszer: Fülöpszállás

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.06 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.21 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.17 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.02 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.02 Fülöpszállás Bajcsy-Zsilinszky u. 1 (Mozi Presszó), fogyasztó,
2023.05.15 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.05 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.19 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.19 Fülöpszállás Kossuth Lajos u. 2. (Polgármesteri Hivatal), fogyasztó, mosdó
2023.07.03 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.03 Fülöpszállás Bajcsy-Zsilinszky u. 1 (Mozi Presszó), fogyasztó,
2023.07.17 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.02 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.02 Fülöpszállás Kossuth Lajos u. 2. (Polgármesteri Hivatal), fogyasztó, mosdó
2023.08.02 Fülöpszállás Kossuth Lajos u. 2. (Polgármesteri Hivatal), fogyasztó, mosdó
2023.08.14 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.05 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.18 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.02 Fülöpszállás Kossuth Lajos u. 2. (Polgármesteri Hivatal), fogyasztó, mosdó
2023.10.02 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.18 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.30 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.13 Fülöpszállás Bajcsy-Zsilinszky u. 1 (Mozi Presszó), fogyasztó,
2023.11.13 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.27 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.11 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.02 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.15 Fülöpszállás Kossuth Lajos u. 2. (Polgármesteri Hivatal), fogyasztó, mosdó
2024.01.15 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.30 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.12 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.04 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Zavarosság [FNU]
Clostridium perfringens szám 

beleértve a spórákat is 
[szám/100ml]

Coliform baktériumok 
[szám/100 ml]

Enterococcusok száma 
[szám/100 ml]

Escherichia coli szám 
[szám/100 ml]

Pseudomonas aeruginosa-
szám [szám/100 ml]

Telepszám 22°C-
on [szám/ml]

Telepszám 37°C-
on [szám/ml]

0 0 3
0 0 2
0 0 1
0 0 4
0 0 3

0,22 0 0 0 1
0 0 3

0 0 0 0 0 2 1
0 0 5
0 0 7
0 0 13
0 0 1
0 0 3
0 0 2

0,2 0 0 0 0 0 1 1

0 0 1
0 0 4
0 0 5
0 0 1
0 0 5
0 0 7
0 0 1

0,3 0 0 0 7
0 0 2

0 0 0 0 0 3 1 729
0 0 1
0 0 7

0,16 0 0 0 10
0 0 1
0 0 8
0 0 1
0 0 1

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan változás 

nélkül
0 0 0 0 0

Nincs szokatlan 
változás

Nincs szokatlan 
változás

- - - 100% 100% - - -
0,21 0 0 0 0 0 3 1

4 db/év 1 db/év 4 db/év 4 db/év 8 db/év 1 db/év 8 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Fülöpszállás

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.06 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.21 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.17 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.02 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.02 Fülöpszállás Bajcsy-Zsilinszky u. 1 (Mozi Presszó), fogyasztó,
2023.05.15 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.05 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.19 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.19 Fülöpszállás Kossuth Lajos u. 2. (Polgármesteri Hivatal), fogyasztó, mosdó
2023.07.03 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.03 Fülöpszállás Bajcsy-Zsilinszky u. 1 (Mozi Presszó), fogyasztó,
2023.07.17 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.02 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.02 Fülöpszállás Kossuth Lajos u. 2. (Polgármesteri Hivatal), fogyasztó, mosdó
2023.08.02 Fülöpszállás Kossuth Lajos u. 2. (Polgármesteri Hivatal), fogyasztó, mosdó
2023.08.14 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.05 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.18 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.02 Fülöpszállás Kossuth Lajos u. 2. (Polgármesteri Hivatal), fogyasztó, mosdó
2023.10.02 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.18 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.30 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.13 Fülöpszállás Bajcsy-Zsilinszky u. 1 (Mozi Presszó), fogyasztó,
2023.11.13 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.27 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.11 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.02 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.15 Fülöpszállás Kossuth Lajos u. 2. (Polgármesteri Hivatal), fogyasztó, mosdó
2024.01.15 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.30 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.12 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.04 Fülöpszállás 0219/3. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

503



Vízellátó rendszer: Izsák-Ágasegyháza

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely
1,2-Diklóretán 

[µg/l]
Akrilamid 

[µg/l]
Szabad aktív 

klór [mg/l]
Kötött aktív 
klór [mg/l]

Összes aktív klór 
[mg/l]

Alumínium 
[µg/l]

Ammóniumion 
[mg/l]

Antimon 
[µg/l]

Arzén 
[µg/l]

Benzo[a]pirén 
[µg/l]

Benzol 
[µg/l]

Bór [mg/l] Bromát [µg/l]
Cianid 
[µg/l]

cisz-Diklóretén 
[µg/l]

Epiklórhidrin 
[µg/l]

2023.03.02 Izsák Kodály Zoltán u. 2-4. (Kodály Óvoda), fogyasztó,
2023.03.06 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.21 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,52 0,07 0,59 <0,02
2023.04.03 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.17 Izsák Kisizsák, Reviczky u. 35., ejektoros kút, <0,06 <0,06 0,07 <0,02 1,27
2023.04.17 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,4 0,12 0,52 <0,02
2023.05.02 Ágasegyháza Kossuth tér 4. (iskola előtt), ejektoros kút, <0,06 <0,06 <0,06 0,1 1,49
2023.05.02 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.15 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,4 0,13 0,53 0,03
2023.06.05 Ágasegyháza Rákóczi út 35., ejektoros kút,
2023.06.05 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.19 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,28 0,11 0,39 0,04
2023.07.03 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.17 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,3 0,33 0,63 0,15
2023.08.02 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.14 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,07 0,21 0,28 0,05
2023.09.05 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.18 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,32 0,31 0,63 0,25
2023.09.18 Izsák Kodály Zoltán u. 2-4. (Kodály Óvoda), fogyasztó, <0,3 <0,06 <0,06 <0,06 <10 0,08 1,36 <0,003 <0,2 <0,03 <5 <1 <0,1
2023.09.18 Izsák Kodály Zoltán u. 2-4. (Kodály Óvoda), fogyasztó, <1
2023.10.02 Izsák Vasút u. 4., ejektoros kút,
2023.10.02 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.18 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,12 0,06 0,18 0,03
2023.10.30 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.13 Izsák Kossuth Lajos u. 39. (Iskola), fogyasztó, konyha
2023.11.13 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,12 0,21 0,33 0,05
2023.11.27 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.06 Izsák Vasút u. 4., ejektoros kút,
2023.12.11 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,13 0,08 0,21 0,03
2024.01.02 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.15 Ágasegyháza Rákóczi út 35., ejektoros kút,
2024.01.15 Izsák Kodály Zoltán u. 2-4. (Kodály Óvoda), fogyasztó, <0,06 <0,06 <0,06 0,08
2024.01.15 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 0,37 0,38 0,2
2024.01.30 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.12 Ágasegyháza Óvoda u. 2. (Óvoda, tálaló helyiség), fogyasztó, <0,06 <0,06 <0,06 0,04
2024.02.12 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 0,49 0,52 0,25
2024.03.04 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,

3,0 0,10
nincs 

meghatározva
3,00

nincs 
meghatározva

200 0,5 10 10 0,010 1,0 1,5 10 50 50 0,10

100% - 100% - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
<0,3 - 0,12 0,11 0,33 <10 0,05 <1 1,4 <0,003 <0,2 <0,03 - <5 <1 <0,1

1 db/év
Nem 

vizsgálandó
4 db/év 4 db/év 4 db/év 1 db/év 4 db/év 1 db/év 4 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év

Nem 
vizsgálandó

1 db/év 1 db/év
Nem 

vizsgálandó

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték



Vízellátó rendszer: Izsák-Ágasegyháza

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.02 Izsák Kodály Zoltán u. 2-4. (Kodály Óvoda), fogyasztó,
2023.03.06 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.21 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.17 Izsák Kisizsák, Reviczky u. 35., ejektoros kút,
2023.04.17 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.02 Ágasegyháza Kossuth tér 4. (iskola előtt), ejektoros kút,
2023.05.02 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.15 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.05 Ágasegyháza Rákóczi út 35., ejektoros kút,
2023.06.05 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.19 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.03 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.17 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.02 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.14 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.05 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.18 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.18 Izsák Kodály Zoltán u. 2-4. (Kodály Óvoda), fogyasztó,
2023.09.18 Izsák Kodály Zoltán u. 2-4. (Kodály Óvoda), fogyasztó,
2023.10.02 Izsák Vasút u. 4., ejektoros kút,
2023.10.02 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.18 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.30 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.13 Izsák Kossuth Lajos u. 39. (Iskola), fogyasztó, konyha
2023.11.13 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.27 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.06 Izsák Vasút u. 4., ejektoros kút,
2023.12.11 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.02 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.15 Ágasegyháza Rákóczi út 35., ejektoros kút,
2024.01.15 Izsák Kodály Zoltán u. 2-4. (Kodály Óvoda), fogyasztó,
2024.01.15 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.30 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.12 Ágasegyháza Óvoda u. 2. (Óvoda, tálaló helyiség), fogyasztó,
2024.02.12 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.04 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Fajl. elektromos vezetőképesség 
(20°C) [µS/cm]

Fluoridion 
[mg/l]

Higany 
[µg/l]

Indikatív dózis 
[mS/év]

Íz
Kadmium 

[µg/l]
Kalcium [mg/l] Kálium [mg/l]

Keménység 
(összes) [mg/l 

CaO]

Kémiai 
oxigénigény (ps) 

[mg/l O2]

Klorát 
[mg/l]

Kloridion 
[mg/l]

Klorit 
[mg/l]

Króm 
[µg/l]

Magnézium 
[mg/l]

539 0,49 42,5

550 megszokott
546 0,48 39,5
555 megszokott

544 0,66 40,7

548 0,41 37,1

556 0,66 35,8

564 0,75 38,1

559 0,64 36,6
567 0,12 <0,1 megszokott <1 167 42 <0,01

<5

550 0,55 42,1

554 0,5 43
<0,1 74,02 1,83 29,9

563 0,62 44

570 megszokott
564 0,53 42,9

562 megszokott
550 0,64 41,2

2500 1,5 1,0 0,10
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

5,0
nincs 

meghatározva
nincs 

meghatározva
50 - 350 5,0 0,7 250 0,7 25

nincs 
meghatározva

- 100% 100% - - 100% - - - - - 100% 100% -
555 0,12 <0,1 <0,1 megszokott <1 74,02 1,83 167 0,585 41,2 <0,01 <5 29,9

4 db/év 1 db/év 1 db/év
Korábbi 

eredmények 
alapján nem 

4 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év
1 

db/év



Vízellátó rendszer: Izsák-Ágasegyháza

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.02 Izsák Kodály Zoltán u. 2-4. (Kodály Óvoda), fogyasztó,
2023.03.06 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.21 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.17 Izsák Kisizsák, Reviczky u. 35., ejektoros kút,
2023.04.17 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.02 Ágasegyháza Kossuth tér 4. (iskola előtt), ejektoros kút,
2023.05.02 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.15 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.05 Ágasegyháza Rákóczi út 35., ejektoros kút,
2023.06.05 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.19 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.03 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.17 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.02 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.14 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.05 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.18 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.18 Izsák Kodály Zoltán u. 2-4. (Kodály Óvoda), fogyasztó,
2023.09.18 Izsák Kodály Zoltán u. 2-4. (Kodály Óvoda), fogyasztó,
2023.10.02 Izsák Vasút u. 4., ejektoros kút,
2023.10.02 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.18 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.30 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.13 Izsák Kossuth Lajos u. 39. (Iskola), fogyasztó, konyha
2023.11.13 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.27 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.06 Izsák Vasút u. 4., ejektoros kút,
2023.12.11 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.02 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.15 Ágasegyháza Rákóczi út 35., ejektoros kút,
2024.01.15 Izsák Kodály Zoltán u. 2-4. (Kodály Óvoda), fogyasztó,
2024.01.15 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.30 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.12 Ágasegyháza Óvoda u. 2. (Óvoda, tálaló helyiség), fogyasztó,
2024.02.12 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.04 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Mangán 
[µg/l]

Nátrium 
[mg/l]

Nikkel 
[µg/l]

Nitrátion 
[mg/l]

Nitrition 
[mg/l]

Ólom 
[µg/l]

Policiklikus aromás 
szénhidrogének 

[µg/l]

Összes 
peszticid 

[µg/l]

Összes 
trihalometán 

[µg/l]
pH Radon [Bq/l] Réz [mg/l] Szag

Szelén 
[µg/l]

Szín

<0,5 <0,01

<10 <0,01 15,6 7,78 szagtalan színtelen
<0,5 <0,01

<10 <0,01 28,8 7,64 szagtalan színtelen

<0,5 <0,01 50

0,51 <0,01 20,3

<0,5 <0,01 8,93

<0,5 <0,01

<0,5 <0,01
<10 9,39 0,94 <0,01 <0,01 <0,05 7,2 7,54 szagtalan <1 színtelen

5,47 1,26 <0,02

<0,5 <0,01

<0,5 <0,01 23,8
6,5

<0,5 <0,01

0,1 8,31 7,51 szagtalan színtelen
<0,5 <0,01

<0,01 7,78 7,54 szagtalan színtelen
0,51 <0,01

50 200 20 50 0,5 10 0,10 0,50 50 6,5 - 9,5 100 2,0
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

20
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan változás 
nélkül

- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% - - 100% - 100% -
<10 9,39 5,47 <0,5 <0,01 1,26 <0,01 <0,05 15,60 7,54 6,5 <0,02 szagtalan <1 színtelen

4 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év 4 db/év
1 

db/év
1 db/év 1 db/év 4 db/év 4 db/év

Korábbi eredmények alapján 
nem vizsgálandó

1 db/év 4 db/év 1 db/év 4 db/év



Vízellátó rendszer: Izsák-Ágasegyháza

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.02 Izsák Kodály Zoltán u. 2-4. (Kodály Óvoda), fogyasztó,
2023.03.06 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.21 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.17 Izsák Kisizsák, Reviczky u. 35., ejektoros kút,
2023.04.17 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.02 Ágasegyháza Kossuth tér 4. (iskola előtt), ejektoros kút,
2023.05.02 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.15 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.05 Ágasegyháza Rákóczi út 35., ejektoros kút,
2023.06.05 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.19 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.03 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.17 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.02 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.14 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.05 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.18 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.18 Izsák Kodály Zoltán u. 2-4. (Kodály Óvoda), fogyasztó,
2023.09.18 Izsák Kodály Zoltán u. 2-4. (Kodály Óvoda), fogyasztó,
2023.10.02 Izsák Vasút u. 4., ejektoros kút,
2023.10.02 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.18 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.30 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.13 Izsák Kossuth Lajos u. 39. (Iskola), fogyasztó, konyha
2023.11.13 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.27 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.06 Izsák Vasút u. 4., ejektoros kút,
2023.12.11 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.02 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.15 Ágasegyháza Rákóczi út 35., ejektoros kút,
2024.01.15 Izsák Kodály Zoltán u. 2-4. (Kodály Óvoda), fogyasztó,
2024.01.15 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.30 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.12 Ágasegyháza Óvoda u. 2. (Óvoda, tálaló helyiség), fogyasztó,
2024.02.12 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.04 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Szulfát 
[mg/l]

Tetraklór-etilén + 
Triklór-etilén [µg/l]

TOC [mg/l] Trícium [Bq/l] Vas [µg/l]
Vinil-klorid 

[µg/l]
Zavarosság [FNU]

Clostridium perfringens szám 
beleértve a spórákat is 

[szám/100ml]

Coliform baktériumok 
[szám/100 ml]

Enterococcusok száma 
[szám/100 ml]

0
0
0
0

1,25 24,8 0,56 0 0
0

1,17 86,4 0,39 0 0
0

0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22,1 <1 1,32 21,8 0,35 0 0 0

0
0
0
0
0

0 0 0
<3 0

0 0
0
0
0 0

1,32 0,3 0 0
0
0

1,26 0,21 0 0
0
0

250 10
Nincs szokatlan 

változás
100 200 0,50

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan változás 

nélkül
0 0 0

- 100% - - - - - - 100%
22,1 <1 1,26 <3 24,8 - 0,35 0 0 0

1 db/év 1 db/év 4 db/év
Korábbi eredmények alapján nem 

vizsgálandó
4 db/év

Nem 
vizsgálandó

4 db/év 1 db/év 4 db/év 4 db/év



Vízellátó rendszer: Izsák-Ágasegyháza

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.02 Izsák Kodály Zoltán u. 2-4. (Kodály Óvoda), fogyasztó,
2023.03.06 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.21 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.17 Izsák Kisizsák, Reviczky u. 35., ejektoros kút,
2023.04.17 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.02 Ágasegyháza Kossuth tér 4. (iskola előtt), ejektoros kút,
2023.05.02 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.15 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.05 Ágasegyháza Rákóczi út 35., ejektoros kút,
2023.06.05 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.19 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.03 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.17 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.02 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.14 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.05 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.18 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.18 Izsák Kodály Zoltán u. 2-4. (Kodály Óvoda), fogyasztó,
2023.09.18 Izsák Kodály Zoltán u. 2-4. (Kodály Óvoda), fogyasztó,
2023.10.02 Izsák Vasút u. 4., ejektoros kút,
2023.10.02 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.18 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.30 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.13 Izsák Kossuth Lajos u. 39. (Iskola), fogyasztó, konyha
2023.11.13 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.27 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.06 Izsák Vasút u. 4., ejektoros kút,
2023.12.11 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.02 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.15 Ágasegyháza Rákóczi út 35., ejektoros kút,
2024.01.15 Izsák Kodály Zoltán u. 2-4. (Kodály Óvoda), fogyasztó,
2024.01.15 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.30 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.12 Ágasegyháza Óvoda u. 2. (Óvoda, tálaló helyiség), fogyasztó,
2024.02.12 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.04 Izsák Mező u. 9. (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Escherichia coli szám 
[szám/100 ml]

Pseudomonas aeruginosa-
szám [szám/100 ml]

Telepszám 22°C-
on [szám/ml]

Telepszám 37°C-
on [szám/ml]

0 1
0 2
0 2
0 1
0 0 45
0 1
0 0 11
0 1
0 0 1 1
0 13
0 1
0 4
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 0 250 36

0 6
0 1
0 1
0 3
0 33
0 0 5 11
0 1 493 342
0 0 1 1
0 3
0 1
0 0 4 3
0 1
0 2
0 1
0 9
0 1
0 57

0 0
Nincs szokatlan 

változás
Nincs szokatlan 

változás

100% - - -
0 0 1 3

8 db/év 4 db/év 8 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Jászkarajenő

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely
1,2-Diklóretán 

[µg/l]
Akrilamid 

[µg/l]
Szabad aktív 

klór [mg/l]
Kötött aktív 
klór [mg/l]

Összes aktív klór 
[mg/l]

Alumínium 
[µg/l]

Ammóniumion 
[mg/l]

Antimon 
[µg/l]

Arzén 
[µg/l]

Benzo[a]pirén 
[µg/l]

Benzol 
[µg/l]

Bór [mg/l] Bromát [µg/l]
Cianid 
[µg/l]

cisz-Diklóretén 
[µg/l]

Epiklórhidrin 
[µg/l]

2023.03.13 Jászkarajenő Táncsics Mihály u. 69., ejektoros kút,
2023.03.13 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.27 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 <0,06 0,07 <0,02
2023.04.13 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.24 Jászkarajenő Fő u. 30. (Napköziotthonos óvoda)), fogyasztó, <0,3 <0,06 <0,06 <0,06 <10 0,02 <1 8,83 <0,003 <0,2 0,152 <5 <1 <0,1
2023.04.24 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 <0,06 0,07 0,08
2023.05.08 Jászkarajenő Május 1. u. 29., ejektoros kút,
2023.05.08 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.24 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 <0,06 <0,06 <0,02
2023.06.12 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.26 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 <0,06 0,08 0,04
2023.07.10 Jászkarajenő Táncsics Mihály u. 31.(Idősek klubja), fogyasztó, <0,06 <0,06 <0,06 0,06 8,78
2023.07.10 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.25 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 <0,06 0,07 0,1
2023.08.08 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.21 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  , 0,08 0,09 0,17 0,02
2023.09.13 Jászkarajenő Fő u. 30. (Napköziotthonos óvoda)), fogyasztó,
2023.09.13 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.25 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 <0,06 0,08 0,25
2023.09.25 Jászkarajenő 200 m3-es víztorony, mintavételi csap, ,
2023.10.09 Jászkarajenő Táncsics Mihály u. 69., ejektoros kút, <0,06 <0,06 <0,06 <0,02 8,31
2023.10.09 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.25 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 <0,06 0,08 0,04
2023.11.06 Jászkarajenő Táncsics Mihály u. 31.(Idősek klubja), fogyasztó,
2023.11.06 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.21 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 <0,06 <0,06 0,02
2023.12.04 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.18 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 <0,06 <0,06 0,02
2024.01.08 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.22 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 <0,06 <0,06 0,02
2024.02.06 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.20 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 <0,06 <0,06 <0,02
2024.03.12 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,

3,0 0,10
nincs 

meghatározva
3,00

nincs 
meghatározva

200 0,5 10 10 0,010 1,0 1,5 10 50 50 0,10

100% - 100% - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
<0,3 - <0,06 <0,06 <0,06 <10 0,02 <1 8,8 <0,003 <0,2 0,152 - <5 <1 <0,1

3 évente
Nem 

vizsgálandó
4 db/év 4 db/év 4 db/év 3 évente 4 db/év 1 db/év 4 db/év 3 évente 3 évente 3 évente

Nem 
vizsgálandó

3 évente 3 évente
Nem 

vizsgálandó

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték



Vízellátó rendszer: Jászkarajenő

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.13 Jászkarajenő Táncsics Mihály u. 69., ejektoros kút,
2023.03.13 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.27 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.13 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.24 Jászkarajenő Fő u. 30. (Napköziotthonos óvoda)), fogyasztó,
2023.04.24 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.08 Jászkarajenő Május 1. u. 29., ejektoros kút,
2023.05.08 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.24 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.12 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.26 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.10 Jászkarajenő Táncsics Mihály u. 31.(Idősek klubja), fogyasztó,
2023.07.10 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.25 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.08 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.21 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.13 Jászkarajenő Fő u. 30. (Napköziotthonos óvoda)), fogyasztó,
2023.09.13 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.25 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.25 Jászkarajenő 200 m3-es víztorony, mintavételi csap, ,
2023.10.09 Jászkarajenő Táncsics Mihály u. 69., ejektoros kút,
2023.10.09 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.25 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.06 Jászkarajenő Táncsics Mihály u. 31.(Idősek klubja), fogyasztó,
2023.11.06 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.21 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.04 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.18 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.08 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.22 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.06 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.20 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.12 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Fajl. elektromos vezetőképesség 
(20°C) [µS/cm]

Fluoridion 
[mg/l]

Higany 
[µg/l]

Indikatív dózis 
[mS/év]

Íz
Kadmium 

[µg/l]
Kalcium [mg/l] Kálium [mg/l]

Keménység 
(összes) [mg/l 

CaO]

Kémiai 
oxigénigény (ps) 

[mg/l O2]

Klorát 
[mg/l]

Kloridion 
[mg/l]

Klorit 
[mg/l]

Króm 
[µg/l]

488 0,98 6,26

482 0,31 <0,1 megszokott <1 19 5,54 0,0106 <5
481 1,01 5,84

475 1,12 5,24

485 0,93 5,43
496 megszokott

488 1,02 5,2

488 1,04 5,04

503 1,04 13,9

493 megszokott

487 1,14 5,78

485 1,05 5,23
<0,1 6,45 0,777

495 0,99 5,62

488 1,07 5,53

479 1,16 <5

2500 1,5 1,0 0,10
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

5,0
nincs 

meghatározva
nincs 

meghatározva
50 - 350 5,0 0,7 250 0,7 25

- 100% 100% - - 100% - - - - - 100% 100%
488 0,31 <0,1 <0,1 megszokott <1 6,45 0,777 19 1,04 5,53 0,0106 <5

4 db/év 3 évente 1 db/év 6 évente 4 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év
1 

db/év



Vízellátó rendszer: Jászkarajenő

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.13 Jászkarajenő Táncsics Mihály u. 69., ejektoros kút,
2023.03.13 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.27 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.13 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.24 Jászkarajenő Fő u. 30. (Napköziotthonos óvoda)), fogyasztó,
2023.04.24 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.08 Jászkarajenő Május 1. u. 29., ejektoros kút,
2023.05.08 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.24 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.12 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.26 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.10 Jászkarajenő Táncsics Mihály u. 31.(Idősek klubja), fogyasztó,
2023.07.10 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.25 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.08 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.21 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.13 Jászkarajenő Fő u. 30. (Napköziotthonos óvoda)), fogyasztó,
2023.09.13 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.25 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.25 Jászkarajenő 200 m3-es víztorony, mintavételi csap, ,
2023.10.09 Jászkarajenő Táncsics Mihály u. 69., ejektoros kút,
2023.10.09 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.25 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.06 Jászkarajenő Táncsics Mihály u. 31.(Idősek klubja), fogyasztó,
2023.11.06 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.21 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.04 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.18 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.08 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.22 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.06 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.20 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.12 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Magnézium 
[mg/l]

Mangán 
[µg/l]

Nátrium 
[mg/l]

Nikkel 
[µg/l]

Nitrátion 
[mg/l]

Nitrition 
[mg/l]

Ólom 
[µg/l]

Policiklikus aromás 
szénhidrogének 

[µg/l]

Összes 
peszticid 

[µg/l]

Összes 
trihalometán 

[µg/l]
pH Radon [Bq/l] Réz [mg/l] Szag

Szelén 
[µg/l]

1,93 <0,01

<10 120,3 <4 2,42 <0,01 2,33 <0,01 <0,05 13 8,19 0,102 szagtalan <1
2,49 <0,01

2,37 <0,01

2,35 <0,01
<0,01 8,56 szagtalan

2,49 <0,01

2,46 <0,01

3,36 <0,01

<0,01 8,49 szagtalan

2,24 <0,01

2,49 <0,01
4,34 <3

2,48 <0,01

2,39 <0,01

2,34 <0,01

nincs 
meghatározva

50 200 20 50 0,5 10 0,10 0,50 50 6,5 - 9,5 100 2,0
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

20

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 100% - 100%
4,34 <10 120,3 <4 2,42 <0,01 2,33 <0,01 <0,05 13,00 8,49 <3 0,102 szagtalan <1

1 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év 4 db/év
1 

db/év
3 évente 3 évente 1 db/év 4 db/év

Korábbi eredmények alapján 
nem vizsgálandó

1 db/év 4 db/év 3 évente



Vízellátó rendszer: Jászkarajenő

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.13 Jászkarajenő Táncsics Mihály u. 69., ejektoros kút,
2023.03.13 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.27 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.13 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.24 Jászkarajenő Fő u. 30. (Napköziotthonos óvoda)), fogyasztó,
2023.04.24 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.08 Jászkarajenő Május 1. u. 29., ejektoros kút,
2023.05.08 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.24 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.12 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.26 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.10 Jászkarajenő Táncsics Mihály u. 31.(Idősek klubja), fogyasztó,
2023.07.10 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.25 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.08 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.21 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.13 Jászkarajenő Fő u. 30. (Napköziotthonos óvoda)), fogyasztó,
2023.09.13 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.25 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.25 Jászkarajenő 200 m3-es víztorony, mintavételi csap, ,
2023.10.09 Jászkarajenő Táncsics Mihály u. 69., ejektoros kút,
2023.10.09 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.25 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.06 Jászkarajenő Táncsics Mihály u. 31.(Idősek klubja), fogyasztó,
2023.11.06 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.21 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.04 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.18 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.08 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.22 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.06 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.20 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.12 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Szín
Szulfát 
[mg/l]

Tetraklór-etilén + 
Triklór-etilén [µg/l]

TOC [mg/l] Trícium [Bq/l] Vas [µg/l]
Vinil-klorid 

[µg/l]
Zavarosság [FNU]

Clostridium perfringens szám 
beleértve a spórákat is 

[szám/100ml]

színtelen 6,6 <1 1,08 49,4 <0,1 0,26 0

színtelen 1,16 30,9 0,18

0

színtelen 1,12 41,1 0,18

<3

0

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan változás 

nélkül
250 10

Nincs szokatlan 
változás

100 200 0,50
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan változás 
nélkül

0

- - 100% - - - 100% - -
színtelen 6,6 <1 1,12 <3 41,1 <0,1 0,18 0

4 db/év 1 db/év 3 évente 4 db/év
Korábbi eredmények alapján nem 

vizsgálandó
4 db/év

Nem 
vizsgálandó

4 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Jászkarajenő

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.13 Jászkarajenő Táncsics Mihály u. 69., ejektoros kút,
2023.03.13 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.27 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.13 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.24 Jászkarajenő Fő u. 30. (Napköziotthonos óvoda)), fogyasztó,
2023.04.24 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.08 Jászkarajenő Május 1. u. 29., ejektoros kút,
2023.05.08 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.24 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.12 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.26 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.10 Jászkarajenő Táncsics Mihály u. 31.(Idősek klubja), fogyasztó,
2023.07.10 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.25 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.08 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.21 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.13 Jászkarajenő Fő u. 30. (Napköziotthonos óvoda)), fogyasztó,
2023.09.13 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.25 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.25 Jászkarajenő 200 m3-es víztorony, mintavételi csap, ,
2023.10.09 Jászkarajenő Táncsics Mihály u. 69., ejektoros kút,
2023.10.09 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.25 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.06 Jászkarajenő Táncsics Mihály u. 31.(Idősek klubja), fogyasztó,
2023.11.06 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.21 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.04 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.18 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.08 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.22 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.06 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.20 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.12 Jászkarajenő Rákóczi út, 010/9 hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Coliform baktériumok 
[szám/100 ml]

Enterococcusok száma 
[szám/100 ml]

Escherichia coli szám 
[szám/100 ml]

Pseudomonas aeruginosa-
szám [szám/100 ml]

Telepszám 22°C-
on [szám/ml]

Telepszám 37°C-
on [szám/ml]

0 0 3
0 0 2
0 0 1
0 0 1
0 0 0 0 3 1
0 0 2
0 0 2
0 0 1
0 0 4
0 0 6
0 0 2
0 0 0 0 2
0 0 1
0 0 2
0 0 1
0 0 0 0 2 1
0 0 2
0 0 2
0 0 6
0 0 0 0 36
0 0 0 0 2
0 0 170
0 0 6
0 0 25
0 0 5
0 0 2
0 0 2 486 310
0 0 3
0 0 1
0 0 2
0 0 6
0 0 0 0 13 6
0 0 46

0 0 0 0
Nincs szokatlan 

változás
Nincs szokatlan 

változás

- 100% 100% - - -
0 0 0 0 2 1

4 db/év 4 db/év 8 db/év 4 db/év 8 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Kecskeméti kistérségi

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely
1,2-Diklóretán 

[µg/l]
Akrilamid 

[µg/l]
Szabad aktív 

klór [mg/l]
Kötött aktív 
klór [mg/l]

Összes aktív klór 
[mg/l]

Alumínium 
[µg/l]

Ammóniumion 
[mg/l]

Antimon 
[µg/l]

Arzén 
[µg/l]

Benzo[a]pirén 
[µg/l]

Benzol 
[µg/l]

Bór [mg/l] Bromát [µg/l]
Cianid 
[µg/l]

cisz-Diklóretén 
[µg/l]

Epiklórhidrin 
[µg/l]

Fajl. elektromos vezetőképesség 
(20°C) [µS/cm]

Fluoridion 
[mg/l]

Higany 
[µg/l]

Indikatív dózis 
[mS/év]

Íz
Kadmium 

[µg/l]
Kalcium [mg/l] Kálium [mg/l]

Keménység 
(összes) [mg/l 

CaO]

Kémiai 
oxigénigény (ps) 

[mg/l O2]

Klorát 
[mg/l]

Kloridion 
[mg/l]

Klorit 
[mg/l]

Króm 
[µg/l]

Magnézium 
[mg/l]

Mangán 
[µg/l]

Nátrium 
[mg/l]

Nikkel 
[µg/l]

Nitrátion 
[mg/l]

Nitrition 
[mg/l]

Ólom 
[µg/l]

Policiklikus aromás 
szénhidrogének 

[µg/l]

Összes 
peszticid 

[µg/l]

Összes 
trihalometán 

[µg/l]
pH Radon [Bq/l] Réz [mg/l] Szag

Szelén 
[µg/l]

Szín
Szulfát 
[mg/l]

Tetraklór-etilén + 
Triklór-etilén [µg/l]

TOC [mg/l] Trícium [Bq/l] Vas [µg/l]
Vinil-klorid 

[µg/l]
Zavarosság [FNU]

Clostridium perfringens szám 
beleértve a spórákat is 

[szám/100ml]

Coliform baktériumok 
[szám/100 ml]

Enterococcusok száma 
[szám/100 ml]

Escherichia coli szám 
[szám/100 ml]

Pseudomonas aeruginosa-
szám [szám/100 ml]

Telepszám 22°C-
on [szám/ml]

Telepszám 37°C-
on [szám/ml]

2023.03.01 Ballószög Rákóczi út (Vágóhíd, 3. sz. mintav. csap), fogyasztó, 0 0 11
2023.03.01 Helvécia Korhánközi dűlő 1. (Feketeerdei iskola, férfi WC), fogyasztó, <0,02 4,48 498 megszokott 0,198 <10 <0,01 7,76 szagtalan színtelen 1,78 <10 0,11 0 0 0 0 12
2023.03.01 Kecskemét Alkony u. 12. (Vásárhelyi Pál Ált. Iskola), fogyasztó, konyha <0,02 4,67 485 megszokott 0,24 <10 <0,01 7,85 szagtalan színtelen 1,81 <10 0,16 0 0 0 0 11
2023.03.01 Kecskemét Gólya u. 2., ejektoros kút, 0 0 1
2023.03.01 Kecskemét Kurucz tér (Arlen benzinkút), fogyasztó, 0 0 2
2023.03.01 Kecskemét Mindszenti krt. 57. (Univer Product Zrt.), fogyasztó, porta 0 0 3
2023.03.01 Kecskemét Nyíri út 77. (Margaréta Otthon), fogyasztó, konyha <0,02 4,37 486 megszokott 0,225 <10 <0,01 7,91 szagtalan színtelen 1,69 <10 0,13 0 0 0 0 25
2023.03.06 Kecskemét Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.),  , 0 0 2
2023.03.13 Kecskemét Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.),  , 0 0 2
2023.03.20 Kecskemét Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.),  , <0,06 <0,06 <0,06 <0,02 485 1,05 0,0944 <5 0,271 1,02 <0,01 0 0 3
2023.03.20 Kecskemét Czollner tér (Orvosi rendelő), fogyasztó, labor 0 0 6
2023.03.20 Kecskemét Dunaföldvári u. 2. (Auchan, 5'a sec), fogyasztó, 0 0 19
2023.03.20 Kecskemét Hetényegyháza, Miklós Gy.u. (Fodor I élelmiszer b), fogyasztó, 0 0 14
2023.03.20 Kecskemét Katonatelep, Mályva u. 18.  (Ezüstfenyő borozó), fogyasztó, férfi WC 0 0 54
2023.03.27 Kecskemét Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.),  , <0,06 <0,06 <0,06 <0,02 546 0,5 0,0518 5,27 0,174 1,24 <0,01 0 0 79
2023.04.03 Kecskemét Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.),  , 0 0 2
2023.04.05 Kecskemét Bagoly u. 1/A. (Orvosi rendelő), fogyasztó, pelenkázó <0,02 5,59 487 megszokott 0,174 <10 <0,01 7,84 szagtalan színtelen 1,7 <10 0,16 0 0 0 0 3
2023.04.05 Kecskemét E5 út (TESCO Áruház), fogyasztó, étterem 0 0 4
2023.04.05 Kecskemét Hetényegyháza, Huszka Lajos u. 7., ejektoros kút, <0,02 5,38 489 megszokott 0,159 <10 <0,01 7,96 szagtalan színtelen 1,67 <10 0,14 0 0 0 0 22
2023.04.05 Kecskemét Matkópuszta, Matkó 232 (Poliext Csövek Kft.), fogyasztó, férfi WC <0,02 <1 5,12 489 <0,1 megszokott <1 0,154 <10 <4 <0,01 <0,5 7,83 <0,02 szagtalan színtelen 1,71 <10 0,13 0 0 0 0 0 15 1
2023.04.05 Kecskemét Talfája, Magvető u. 17. (Teknősvár Magánóvoda), fogyasztó, konyha <0,02 5,03 487 megszokott 0,161 <10 <0,01 7,81 szagtalan színtelen 1,68 <10 0,12 0 0 0 0 5
2023.04.11 Kecskemét Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.),  , 0 0 2
2023.04.17 Kecskemét Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.),  , <0,06 <0,06 <0,06 <0,02 492 1,04 0,0767 <5 0,184 1,39 <0,01 0 0 0 0 0 1 2
2023.04.18 Kecskemét Békéscsabai út 1. (MOL benzinkút), fogyasztó, <0,02 4,62 530 megszokott 0,185 <10 <0,01 7,86 szagtalan színtelen 1,17 <10 0,27 0 0 0 0 9
2023.04.18 Kecskemét Hétvezér u.-Nyíri u. sarok, ejektoros kút, <0,02 4,34 522 megszokott 0,185 <10 <0,01 8,13 szagtalan színtelen 1,38 <10 0,38 0 0 0 0 15
2023.04.18 Kecskemét Hunyadi tér 4. (Iskola), fogyasztó, gondnoki i <0,3 <0,06 <0,06 <0,06 <10 <0,02 <1 4,14 <0,003 <0,2 0,0592 <5 <1 532 0,14 <0,1 <0,1 megszokott <1 144 <5 0,192 <5 <10 32,07 <4 1,67 <0,01 2,55 <0,01 <0,05 <1 8,08 0,0531 szagtalan <1 színtelen <5 <1 1,2 <10 0,33 0 0 0 0 0 7 1
2023.04.18 Kecskemét Izsáki út 10. (Neumann János Egyetem), fogyasztó, 0 0 37
2023.04.18 Kecskemét Kossuth tér 6-7. (Lipóti pékség), fogyasztó, 0 0 25
2023.04.18 Kecskemét Nyíri út 38. (Megyei kórház), fogyasztó, 0 0 15
2023.04.24 Kecskemét Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.),  , <0,06 <0,06 <0,06 0,06 539 0,69 0,0523 <5 0,189 2 <0,01 0 0 0 0 0 2 3
2023.05.02 Kecskemét Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.),  , 0 0 1
2023.05.08 Kecskemét Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.),  , 0 0 1
2023.05.10 Kecskemét Bíró Lajos u. 1. (Élelmiszerbolt), fogyasztó, konyha <0,02 4,51 489 megszokott 0,148 <10 <0,01 7,88 szagtalan színtelen 1,78 <10 0,16 0 0 0 0 1
2023.05.10 Kecskemét Brassói u. - Pozsonyi u. sarok, ejektoros kút, 0 0 2
2023.05.10 Kecskemét Matkói út 99. ejektoros közkifolyó, ejektoros kút, 0 0 16
2023.05.15 Kecskemét Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.),  , <0,06 <0,06 <0,06 <0,02 490 1,58 0,104 <5 0,168 1,37 <0,01 0 0 1
2023.05.22 Helvécia Korhánközi dűlő 1. (Feketeerdei iskola, férfi WC), fogyasztó, 0 0 2
2023.05.22 Kecskemét Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.),  , <0,06 <0,06 <0,06 0,03 536 0,73 0,0771 <5 0,158 1,82 <0,01 0 0 2
2023.05.22 Kecskemét Irinyi u. 49. (Bolyai J. Gimnázium), fogyasztó, konyha 0,06 4,46 519 megszokott 0,124 <10 <0,01 7,98 szagtalan színtelen 1,54 <10 0,14 0 0 0 0 10
2023.05.22 Kecskemét Kadafalva, Boróka u. 4. (Iskola), fogyasztó, konyha 0 0 4
2023.05.22 Kecskemét Katonatelep, Katona Zsigmond u. 1. (Iskola), fogyasztó, konyha 0,06 4,06 534 megszokott 0,163 <10 <0,01 7,81 szagtalan színtelen 1,06 <10 0,17 0 0 0 0 18
2023.05.22 Kecskemét Matkópuszta, Fő u. (Óvoda), fogyasztó, konyha 0,05 4,6 542 megszokott 0,161 <10 <0,01 7,84 szagtalan színtelen 1,1 <10 0,15 0 0 0 0 2
2023.05.22 Kecskemét Méntelek, Kecskeméti út, ejektoros kút, 0,05 4,71 487 megszokott 0,119 <10 <0,01 8,04 szagtalan színtelen 1,7 <10 0,18 0 6 0 0 52
2023.06.01 Helvécia Sport u. 42. (Polgármesteri hivatal, férfi WC), fogyasztó, 0 0 11
2023.06.01 Helvécia Dr. Ábrahám Béla u. 1. (Fehér Akác Vendéglő), fogyasztó, 0 0 8
2023.06.01 Kecskemét Czollner tér (Orvosi rendelő), fogyasztó, labor <0,02 4,6 541 megszokott 0,164 <10 <0,01 7,86 szagtalan színtelen 1,18 <10 0,22 0 0 0 0 16
2023.06.01 Kecskemét Gólya u. 2., ejektoros kút, 0 0 14
2023.06.01 Kecskemét Méntelek, Kecskeméti út, ejektoros kút, 0 0 0 0 4 2
2023.06.01 Kecskemét Mindszenti krt. 57. (Univer Product Zrt.), fogyasztó, porta <0,02 4,48 540 megszokott 0,164 <10 <0,01 7,89 szagtalan színtelen 1,14 <10 0,17 0 0 0 0 13
2023.06.01 Kecskemét Nyíri út 77. (Margaréta Otthon), fogyasztó, konyha 0 0 6
2023.06.05 Kecskemét Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.),  , 0 0 41
2023.06.12 Kecskemét Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.),  , 0 0 1
2023.06.19 Kecskemét Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.),  , <0,06 <0,06 <0,06 0,05 493 0,9 0,0848 <5 0,132 1,86 <0,01 0 0 8
2023.06.22 Ballószög Rákóczi út (Vágóhíd, 3. sz. mintav. csap), fogyasztó, 0,06 4,37 526 megszokott 0,0876 <10 <0,01 8,23 szagtalan színtelen 1,24 60,1 0,58 0 0 0 0 3
2023.06.22 Kecskemét Gizella tér 1. (ABC), fogyasztó, 0,03 4,22 538 megszokott 0,133 <10 <0,01 7,94 szagtalan színtelen 1,08 <10 0,2 0 0 0 0 84
2023.06.22 Kecskemét Hetényegyháza, Kossuth u. 79. (Orvosi rendelő), fogyasztó, tak. szoba 0 0 1
2023.06.22 Kecskemét Hetényegyháza, Huszka Lajos u. 7., ejektoros kút, 0 0 3
2023.06.22 Kecskemét Katonatelep, Mályva u. 18.  (Ezüstfenyő borozó), fogyasztó, férfi WC <0,02 4,1 521 megszokott 0,141 <10 <0,01 7,91 szagtalan színtelen 1,45 <10 0,28 0 0 0 0 25
2023.06.22 Kecskemét Mezei u. 54., ejektoros kút, 0 0 2
2023.06.26 Kecskemét Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.),  , <0,06 <0,06 0,06 0,03 545 0,59 0,0716 <5 0,162 2,99 <0,01 0 0 2
2023.07.03 Kecskemét Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.),  , 0 0 3
2023.07.04 Ballószög Rákoczi út 2. (Orvosi rendelő) , fogyasztó, 0 0 1
2023.07.04 Kecskemét Bagoly u. 1/A. (Orvosi rendelő), fogyasztó, pelenkázó 0 0 3
2023.07.04 Kecskemét E5 út (TESCO Áruház), fogyasztó, étterem 0,03 4,13 493 megszokott 0,137 <10 <0,01 7,8 szagtalan színtelen 1,83 <10 0,23 0 0 0 6 13
2023.07.04 Kecskemét Hetényegyháza, Huszka Lajos u. 7., ejektoros kút, 0 0 16
2023.07.04 Kecskemét Nyíri út 38. (Megyei kórház), fogyasztó, 0,05 4,4 495 megszokott 0,14 <10 <0,01 7,79 szagtalan színtelen 1,86 <10 0,2 0 0 0 0 18
2023.07.10 Kecskemét Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.),  , 0 0 1
2023.07.12 Kecskemét E5 út (TESCO Áruház), fogyasztó, étterem 0 0 0 0 3 1
2023.07.17 Kecskemét Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.),  , <0,06 <0,06 <0,06 0,04 496 1,04 0,124 <5 0,167 1,3 <0,01 0 0 0 0 0 3 2
2023.07.24 Kecskemét Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.),  , <0,06 <0,06 <0,06 0,03 543 0,58 0,0789 <5 0,17 2,2 <0,01 0 0 0 0 0 1 3
2023.07.27 Kecskemét Dunaföldvári u. 2. (Auchan, 5'a sec), fogyasztó, 0 0 3
2023.07.27 Kecskemét Izsáki út 10. (Neumann János Egyetem), fogyasztó, 0,02 4,3 492 megszokott 0,112 <10 <0,01 7,86 szagtalan színtelen 2,08 <10 0,33 0 0 0 0 6
2023.07.27 Kecskemét Kossuth tér 6-7. (Lipóti pékség), fogyasztó, 0,03 4,55 520 megszokott 0,158 <10 <0,01 7,87 szagtalan színtelen 1,55 <10 0,24 0 0 0 0 30
2023.07.27 Kecskemét Talfája, Magvető u. 17. (Teknősvár Magánóvoda), fogyasztó, konyha 0 0 16
2023.07.31 Kecskemét Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.),  , 0 0 2
2023.08.02 Helvécia Sport u. 42. (Polgármesteri hivatal, férfi WC), fogyasztó, 0,06 4,39 548 megszokott 0,153 <10 <0,01 7,72 szagtalan színtelen 1,38 12,8 0,21 0 0 0 0 3
2023.08.02 Kecskemét Brassói u. - Pozsonyi u. sarok, ejektoros kút, 0,04 4,63 547 megszokott 0,153 <10 <0,01 7,86 szagtalan színtelen 1,25 <10 0,17 0 0 0 0 2
2023.08.02 Kecskemét Méntelek, Kecskeméti út, ejektoros kút, 0,05 5,79 495 megszokott 0,135 <10 <0,01 7,92 szagtalan színtelen 2,14 <10 0,18 0 0 0 0 8
2023.08.02 Kecskemét Nyíri út 77. (Margaréta Otthon), fogyasztó, konyha 0 0 12
2023.08.07 Kecskemét Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.),  , 0 0 5
2023.08.14 Kecskemét Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.),  , <0,06 <0,06 <0,06 <0,02 495 1,34 0,0965 <5 0,2 1,68 <0,01 0 0 2
2023.08.17 Kecskemét Boldogasszony tér, ejektoros kút, 0 0 15
2023.08.17 Kecskemét Daróczi köz - Mátyás u., ejektoros kút, <0,02 5,21 542 megszokott 0,189 <10 <0,01 7,92 szagtalan színtelen 1,46 <10 0,32 0 0 0 0 2
2023.08.17 Kecskemét Kurucz tér (Arlen benzinkút), fogyasztó, <0,02 5,16 544 megszokott 0,162 <10 <0,01 7,75 szagtalan színtelen 1,34 <10 0,26 0 0 0 0 5
2023.08.17 Kecskemét Matkópuszta, Matkó 232 (Poliext Csövek Kft.), fogyasztó, férfi WC 0 0 1
2023.08.21 Kecskemét Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.),  , <0,06 <0,06 0,07 <0,02 545 0,64 0,0722 <5 0,153 2,09 <0,01 0 0 2
2023.09.04 Kecskemét Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.),  , 0 0 1
2023.09.07 Kecskemét Gizella tér 1. (ABC), fogyasztó, 0 0 17
2023.09.07 Kecskemét Gólya u. 2., ejektoros kút, 0 0 55
2023.09.07 Kecskemét Hetényegyháza, Huszka Lajos u. 7., ejektoros kút, 0,04 3,99 493 megszokott 0,138 <10 <0,01 8,14 szagtalan színtelen 2,11 <10 0,34 0 0 0 2 7
2023.09.07 Kecskemét Hetényegyháza, Miklós Gy.u. (Fodor I élelmiszer b), fogyasztó, 0 0 17
2023.09.07 Kecskemét Mindszenti krt. 57. (Univer Product Zrt.), fogyasztó, porta 0 0 1
2023.09.11 Kecskemét Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.),  , 0 0 3
2023.09.18 Kecskemét Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.),  , <0,06 <0,06 <0,06 0,04 501 1,14 0,0728 <5 0,144 2,32 <0,01 0 0 3
2023.09.19 Kecskemét Alkony u. 12. (Vásárhelyi Pál Ált. Iskola), fogyasztó, konyha <0,06 <0,06 <0,06 <10 <0,02 3,28 497 <0,1 <0,1 megszokott <1 142 <5 0,141 <10 17,39 1,53 <0,01 <1 7,62 szagtalan színtelen <5 1,88 <10 0,25 0 0 0 0 20 37 1
2023.09.19 Kecskemét Alkony u. 12. (Vásárhelyi Pál Ált. Iskola), fogyasztó, konyha <1 <5 <4 <0,5 <0,02
2023.09.19 Kecskemét Czollner tér (Orvosi rendelő), fogyasztó, labor 0 0 4
2023.09.19 Kecskemét Katonatelep, Katona Zsigmond u. 1. (Iskola), fogyasztó, konyha 0,02 4,07 555 megszokott 0,169 <10 <0,01 7,66 szagtalan színtelen 1,39 <10 0,28 0 0 0 0 67
2023.09.19 Kecskemét Katonatelep, Mályva u. 18.  (Ezüstfenyő borozó), fogyasztó, férfi WC 0 0 42
2023.09.19 Kecskemét Matkói út 99. ejektoros közkifolyó, ejektoros kút, 30 30 56
2023.09.19 Kecskemét Matkópuszta, Fő u. (Óvoda), fogyasztó, konyha 0,03 5,2 513 <0,1 megszokott <1 0,144 <10 <0,01 7,69 szagtalan színtelen 1,68 <10 0,25 0 0 0 0 0 20 24
2023.09.19 Kecskemét Matkópuszta, Fő u. (Óvoda), fogyasztó, konyha <1 <5 <4 5,95 0,21
2023.09.19 Kecskemét Mezei u. 54., ejektoros kút, 0,08 3,87 552 megszokott 0,174 <10 <0,01 7,76 szagtalan színtelen 1,14 <10 0,23 0 0 0 0 1
2023.09.19 Kecskemét Talfája, Magvető u. 17. (Teknősvár Magánóvoda), fogyasztó, konyha 0,06 3,4 504 megszokott 0,12 <10 <0,01 7,6 szagtalan színtelen 1,87 <10 0,2 0 0 0 0 5
2023.09.20 Kecskemét Hetényegyháza, Huszka Lajos u. 7., ejektoros kút, 0 0 0 0 0 22 13
2023.09.25 Kecskemét Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.),  , <0,06 <0,06 0,08 0,04 548 0,54 0,0695 <5 0,21 2,83 <0,01 0 0 2
2023.10.02 Kecskemét Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.),  , 0 0 3
2023.10.03 Kecskemét Alkony u. 12. (Vásárhelyi Pál Ált. Iskola), fogyasztó, konyha 0 0 0 0 14 11
2023.10.03 Kecskemét Matkói út 99. ejektoros közkifolyó, ejektoros kút, 0 0 0 0 59 15
2023.10.04 Helvécia Korhánközi dűlő 1. (Feketeerdei iskola, férfi WC), fogyasztó, 0,05 3,96 547 megszokott 0,176 <10 <0,01 7,91 szagtalan színtelen 1,17 <10 0,2 0 0 0 0 12
2023.10.04 Kecskemét Békéscsabai út 1. (MOL benzinkút), fogyasztó, 0,04 4,08 546 megszokott 0,18 <10 <0,01 7,87 szagtalan színtelen 1,14 <10 0,17 0 0 0 0 36
2023.10.04 Kecskemét Hunyadi tér 4. (Iskola), fogyasztó, gondnoki i 0,06 3,73 546 megszokott 0,183 <10 <0,01 7,84 szagtalan színtelen 1,09 <10 0,19 0 0 0 0 25
2023.10.04 Kecskemét Irinyi u. 49. (Bolyai J. Gimnázium), fogyasztó, konyha 0,03 3,61 534 <0,1 megszokott <1 0,141 <10 <0,01 7,99 szagtalan színtelen 1,43 <10 0,18 0 0 0 0 0 20 12
2023.10.04 Kecskemét Irinyi u. 49. (Bolyai J. Gimnázium), fogyasztó, konyha <1 <4 0,62 <0,02
2023.10.09 Kecskemét Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.),  , 0 0 1
2023.10.16 Ballószög Rákóczi út (Vágóhíd, 3. sz. mintav. csap), fogyasztó, 0 0 27
2023.10.16 Helvécia Sport u. 42. (Polgármesteri hivatal, férfi WC), fogyasztó, 0 0 4
2023.10.16 Kecskemét Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.),  , <0,06 <0,06 <0,06 <0,02 490 1,02 0,0763 <5 0,172 1,34 <0,01 0 0 0 0 0 2 1
2023.10.16 Kecskemét Bagoly u. 1/A. (Orvosi rendelő), fogyasztó, pelenkázó <0,02 3,33 492 megszokott 0,159 <10 0,01 7,75 szagtalan színtelen 1,85 <10 0,21 0 0 0 0 1
2023.10.16 Kecskemét Dunaföldvári u. 2. (Auchan, 5'a sec), fogyasztó, <0,02 3,37 492 megszokott 0,165 <10 0,01 7,74 szagtalan színtelen 1,7 <10 0,22 0 0 0 0 6
2023.10.16 Kecskemét Hétvezér u.-Nyíri u. sarok, ejektoros kút, <0,02 3,64 513 megszokott 0,167 <10 <0,01 8 szagtalan színtelen 1,38 <10 0,25 0 0 0 0 14
2023.10.24 Kecskemét Mezei u. 54., ejektoros kút, 0 0 0 2 12 12
2023.10.24 Kecskemét Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.),  , <0,06 <0,06 <0,06 0,07 538 0,56 0,0625 <5 0,182 1,94 <0,01 0 0 0 0 0 1 1
2023.10.30 Kecskemét Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.),  , 0 0 2
2023.11.02 Kecskemét Mezei u. 54., ejektoros kút, 0 0 0 10 68
2023.11.06 Kecskemét Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.),  , 0 0 1
2023.11.09 Ballószög Rákoczi út 2. (Orvosi rendelő) , fogyasztó, 0,05 3,49 515 megszokott 0,189 <10 <0,01 7,99 szagtalan színtelen 1,42 <10 0,2 0 0 0 0 170
2023.11.09 Kecskemét Boldogasszony tér, ejektoros kút, 0,02 3,56 517 megszokott 0,216 <10 <0,01 8,21 szagtalan színtelen 1,37 <10 0,16 0 0 0 0 4
2023.11.09 Kecskemét Daróczi köz - Mátyás u., ejektoros kút, 0 0 20
2023.11.09 Kecskemét Hetényegyháza, Huszka Lajos u. 7., ejektoros kút, 0,06 2,76 488 megszokott 0,201 <10 <0,01 8,26 szagtalan színtelen 1,79 <10 0,23 0 0 0 0 7
2023.11.09 Kecskemét Katonatelep, Katona Zsigmond u. 1. (Iskola), fogyasztó, konyha 0 0 15
2023.11.09 Kecskemét Kurucz tér (Arlen benzinkút), fogyasztó, 0 0 31
2023.11.13 Kecskemét Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.),  , <0,06 <0,06 <0,06 0,02 492 0,93 0,0708 7,14 0,223 1,22 <0,01 0 0 2
2023.11.20 Helvécia Dr. Ábrahám Béla u. 1. (Fehér Akác Vendéglő), fogyasztó, 0,15 4,58 540 megszokott 0,212 <10 <0,01 7,79 szagtalan színtelen 1,57 <10 0,15 0 0 0 0 6
2023.11.20 Kecskemét Bíró Lajos u. 1. (Élelmiszerbolt), fogyasztó, konyha 0,04 3,06 488 megszokott 0,182 <10 0,02 7,71 szagtalan színtelen 1,79 13,1 0,12 0 0 0 0 10
2023.11.20 Kecskemét Brassói u. - Pozsonyi u. sarok, ejektoros kút, 0 0 25
2023.11.20 Kecskemét E5 út (TESCO Áruház), fogyasztó, étterem 0 0 220
2023.11.20 Kecskemét Kadafalva, Boróka u. 4. (Iskola), fogyasztó, konyha 0,05 2,94 491 megszokott 0,184 <10 0,02 7,76 szagtalan színtelen 1,77 <10 0,19 0 0 0 0 7
2023.11.20 Kecskemét Nyíri út 77. (Margaréta Otthon), fogyasztó, konyha 0,05 2,82 487 megszokott 0,193 <10 <0,01 7,74 szagtalan színtelen 1,88 <10 0,17 0 0 0 2 51
2023.11.20 Kecskemét Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.),  , <0,06 <0,06 <0,06 0,04 545 0,51 0,0261 <5 0,199 2,47 <0,01 0 0 2
2023.11.27 Kecskemét Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.),  , 66,45 1,24 24,61 <3 <3 0 0 2 479 294
2023.11.30 Kecskemét Nyíri út 77. (Margaréta Otthon), fogyasztó, konyha 0 0 0 0 3 nd
2023.12.04 Helvécia Sport u. 42. (Polgármesteri hivatal, férfi WC), fogyasztó, 0 0 4
2023.12.04 Kecskemét Czollner tér (Orvosi rendelő), fogyasztó, labor 0,02 4,53 500 megszokott 0,174 <10 <0,01 7,73 szagtalan színtelen 1,62 <10 0,22 0 0 0 0 6
2023.12.04 Kecskemét Gizella tér 1. (ABC), fogyasztó, 0,03 3,91 541 megszokott 0,177 <10 <0,01 7,8 szagtalan színtelen 1,09 <10 0,2 0 0 0 0 3
2023.12.04 Kecskemét Hunyadi tér 4. (Iskola), fogyasztó, gondnoki i 0 0 13
2023.12.04 Kecskemét Irinyi u. 49. (Bolyai J. Gimnázium), fogyasztó, konyha 0 0 3
2023.12.04 Kecskemét Méntelek, Kecskeméti út, ejektoros kút, 7 7 41
2023.12.04 Kecskemét Mindszenti krt. 57. (Univer Product Zrt.), fogyasztó, porta 0,02 3,66 543 megszokott 0,187 <10 <0,01 7,79 szagtalan színtelen 1,06 <10 0,26 0 0 0 0 3
2023.12.04 Kecskemét Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.),  , 62,23 1,55 26,74 5 <3 0 0 1 532 327
2023.12.11 Kecskemét Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.),  , <0,06 <0,06 <0,06 0,02 490 1,12 0,0616 <5 0,19 1,32 <0,01 0 0 6
2023.12.12 Kecskemét Méntelek, Kecskeméti út, ejektoros kút, 0 0 0 0 5 1
2023.12.18 Kecskemét Alkony u. 12. (Vásárhelyi Pál Ált. Iskola), fogyasztó, konyha 0 0 3
2023.12.18 Kecskemét Hetényegyháza, Kossuth u. 79. (Orvosi rendelő), fogyasztó, tak. szoba 0 0 2
2023.12.18 Kecskemét Kossuth tér 6-7. (Lipóti pékség), fogyasztó, <0,02 4,32 550 megszokott 0,22 <10 <0,01 7,83 szagtalan színtelen 1,7 <10 0,13 0 0 0 0 16
2023.12.18 Kecskemét Matkópuszta, Fő u. (Óvoda), fogyasztó, konyha 0 0 1
2023.12.18 Kecskemét Matkópuszta, Matkó 232 (Poliext Csövek Kft.), fogyasztó, férfi WC <0,02 4,32 535 megszokott 0,194 <10 <0,01 7,82 szagtalan színtelen 1,44 <10 0,22 0 0 0 0 1
2023.12.18 Kecskemét Mezei u. 54., ejektoros kút, 0 0 8
2023.12.18 Kecskemét Nyíri út 38. (Megyei kórház), fogyasztó, 0 0 6
2023.12.18 Kecskemét Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.),  , <0,06 <0,06 <0,06 0,03 558 0,52 0,0353 <5 0,223 2,41 <0,01 0 0 1
2024.01.02 Kecskemét Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.),  , 0 0 2
2024.01.04 Helvécia Sport u. 42. (Polgármesteri hivatal, férfi WC), fogyasztó, 0,02 536 megszokott 0,186 <0,01 7,81 szagtalan színtelen 1,36 0,18 0 0 0 4
2024.01.04 Kecskemét Gizella tér 1. (ABC), fogyasztó, 0,02 542 megszokott 0,172 <0,01 7,83 szagtalan színtelen 1,16 0,21 0 0 0 12
2024.01.04 Kecskemét Nyíri út 38. (Megyei kórház), fogyasztó, 0,03 493 megszokott 0,171 <0,01 7,71 szagtalan színtelen 1,85 0,2 0 0 0 12
2024.01.08 Kecskemét Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.),  , 0 0 1
2024.01.15 Kecskemét Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.),  , <0,06 <0,06 <0,06 <0,02 494 0,98 0,0489 5,19 0,184 1,39 <0,01 0 0 0 0 0 2 1
2024.01.22 Kecskemét Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.),  , <0,06 <0,06 <0,06 0,02 545 0,65 0,0173 <5 0,165 2,07 <0,01 0 0 0 0 0 1 1
2024.01.23 Kecskemét Alkony u. 12. (Vásárhelyi Pál Ált. Iskola), fogyasztó, konyha 0,03 490 megszokott 0,158 <0,01 7,75 szagtalan színtelen 1,97 0,19 0 0 0 8
2024.01.23 Kecskemét Irinyi u. 49. (Bolyai J. Gimnázium), fogyasztó, konyha 0,02 3,92 529 megszokott 0,154 <10 <0,01 7,81 szagtalan színtelen 1,38 <10 0,17 0 0 0 9
2024.01.23 Kecskemét Matkópuszta, Matkó 232 (Poliext Csövek Kft.), fogyasztó, férfi WC 0,04 3,31 523 megszokott 154 0,157 <10 1,72 <0,01 7,9 szagtalan színtelen 1,49 <10 0,16 0 0 0 0 3 1
2024.01.23 Kecskemét Matkópuszta, Matkó 232 (Poliext Csövek Kft.), fogyasztó, férfi WC <1 <5 <4 <0,5 0,0374
2024.01.29 Kecskemét Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.),  , 0 0 1
2024.02.01 Kecskemét Bagoly u. 1/A. (Orvosi rendelő), fogyasztó, pelenkázó 0,03 5,93 488 megszokott 0,148 <10 <0,01 7,7 szagtalan színtelen 1,91 <10 0,22 0 0 0 9
2024.02.01 Kecskemét Hunyadi tér 4. (Iskola), fogyasztó, gondnoki i 0,04 560 megszokott 0,148 <0,01 7,8 szagtalan színtelen 1,28 0,31 0 0 0 15
2024.02.01 Kecskemét Nyíri út 38. (Megyei kórház), fogyasztó, 0,03 4,84 507 megszokott 156 0,144 <10 1,67 <0,01 7,81 szagtalan színtelen 1,89 <10 0,19 0 0 0 0 4 2
2024.02.01 Kecskemét Nyíri út 38. (Megyei kórház), fogyasztó, <1 <5 <4 <0,5 <0,02
2024.02.05 Kecskemét Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.),  , 0 0 1
2024.02.12 Kecskemét Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.),  , <0,06 <0,06 <0,06 0,02 483 1,1 0,0429 <5 0,165 1,76 <0,01 0 0 2
2024.02.13 Kecskemét Békéscsabai út 1. (MOL benzinkút), fogyasztó, 0,02 542 megszokott 0,137 <0,01 7,81 szagtalan színtelen 1,26 0,15 0 0 0 18
2024.02.13 Kecskemét Kurucz tér (Arlen benzinkút), fogyasztó, <0,02 540 megszokott 0,142 <0,01 7,82 szagtalan színtelen 1,2 0,17 0 0 0 29
2024.02.13 Kecskemét Matkópuszta, Fő u. (Óvoda), fogyasztó, konyha <0,02 485 megszokott 0,153 <0,01 7,76 szagtalan színtelen 1,9 0,16 0 0 0 3
2024.02.19 Kecskemét Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.),  , <0,06 <0,06 <0,06 <0,02 540 0,59 0,0226 <5 0,166 1,97 <0,01 0 0 1
2024.03.04 Kecskemét Izsáki út 13. (Hálózati betáplálási pont I.),  , 0 0 1
2024.03.06 Ballószög Rákóczi út (Vágóhíd, 3. sz. mintav. csap), fogyasztó, 0,06 511 megszokott 0,129 <0,01 8,24 szagtalan színtelen 1,49 0,28 0 0 0 14
2024.03.06 Kecskemét Czollner tér (Orvosi rendelő), fogyasztó, labor 0,06 4,39 544 megszokott 0,147 <10 <0,01 8,15 szagtalan színtelen 1,04 <10 0,14 0 0 0 7
2024.03.06 Kecskemét Katonatelep, Katona Zsigmond u. 1. (Iskola), fogyasztó, konyha 0,06 541 megszokott 0,149 <0,01 8,11 szagtalan színtelen 1,08 0,17 0 0 0 16
2024.03.11 Kecskemét Városföld tanya 7. (Hálózati betáplálási pont II.),  , 0 0 2

3,0 0,10 nincs 
meghatározva

3,00 nincs 
meghatározva

200 0,5 10 10 0,010 1,0 1,5 10 50 50 0,10 2500 1,5 1,0 0,10
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

5,0 nincs 
meghatározva

nincs 
meghatározva

50 - 350 5,0 0,7 250 0,7 25 nincs 
meghatározva

50 200 20 50 0,5 10 0,10 0,50 50 6,5 - 9,5 100 2,0
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
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20
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan változás 
nélkül

250 10 Nincs szokatlan 
változás

100 200 0,50
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan változás 
nélkül

0 0 0 0 0 Nincs szokatlan 
változás

Nincs szokatlan 
változás

100% - 100% - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% - - 100% - - - - 100% - 100% 100% - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 100% - 100% - - 100% - - - - - - 99% 99% - - -
<0,3 - <0,06 <0,06 <0,06 <10 0,03 <1 4,3 <0,003 <0,2 0,059 - <5 <1 - 520 0,14 <0,1 <0,1 megszokott <1 64,34 1,395 149 0,815 0,0712 <5 0,165 <5 25,675 <10 24,73 <4 1,74 <0,01 <0,5 <0,01 <0,05 <1 7,83 3 <0,02 szagtalan <1 színtelen <5 <1 1,49 <3 <10 - 0,2 0 0 0 0 0 5 2
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Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték



Vízellátó rendszer: Kerekegyháza kistérségi

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely
1,2-Diklóretán 

[µg/l]
Akrilamid 

[µg/l]
Szabad aktív 

klór [mg/l]
Kötött aktív 
klór [mg/l]

Összes aktív klór 
[mg/l]

Alumínium 
[µg/l]

Ammóniumion 
[mg/l]

Antimon 
[µg/l]

Arzén 
[µg/l]

Benzo[a]pirén 
[µg/l]

Benzol 
[µg/l]

Bór [mg/l] Bromát [µg/l]
Cianid 
[µg/l]

cisz-Diklóretén 
[µg/l]

Epiklórhidrin 
[µg/l]

2023.03.06 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.06 Kerekegyháza Arany János u. 35. (Aviland 2001 Kft. Kazánház), fogyasztó, <0,06 <0,06 <0,06 0,03 2,52
2023.03.20 Fülöpháza Kossuth u. 2., ejektoros kút, <0,06 <0,06 <0,06 <0,02 2,24
2023.03.20 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,39 <0,06 0,41 <0,02
2023.04.03 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Kerekegyháza Dózsa György u. 21., ejektoros kút,
2023.04.03 Kunbaracs Zrínyi Miklós u. 7-8., ejektoros kút, <0,06 <0,06 <0,06 <0,02 3,27
2023.04.20 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,45 <0,06 0,49 0,22
2023.05.02 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.02 Kerekegyháza Széchenyi u. - Zrínyi u. sarok, ejektoros kút, <0,06 <0,06 <0,06 0,1 3,43
2023.05.15 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,21 0,06 0,27 <0,02
2023.06.05 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.22 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,21 0,24 0,45 0,2
2023.07.06 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.18 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,27 0,07 0,34 0,03
2023.08.03 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.03 Kerekegyháza Szent István tér 14. (Orvosi Rendelő), fogyasztó, férfi WC
2023.08.08 Kunbaracs Zrínyi Miklós u. 7-8., ejektoros kút,
2023.08.15 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,29 0,07 0,36 0,05
2023.09.04 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.18 Fülöpháza József Attila u. 1. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó, <0,06 <0,06 <0,06 0,03 2,2
2023.09.18 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,22 0,11 0,33 <0,02
2023.09.18 Kerekegyháza Fő u. 47/A. (Polgármesteri Hivatal, teakonyha), fogyasztó, <0,3 <0,06 <0,06 0,09 <10 0,03 2,79 <0,003 <0,2 0,0676 <5 <1 <0,1
2023.09.18 Kerekegyháza Fő u. 47/A. (Polgármesteri Hivatal, teakonyha), fogyasztó, <1
2023.09.18 Kunbaracs Kölcsey u. 2. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó, <0,06 <0,06 <0,06 0,03 1,88
2023.09.18 Kunbaracs Kölcsey u. 2. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó, <1
2023.10.02 Fülöpháza Kossuth u. 2., ejektoros kút,
2023.10.02 Fülöpháza Radnóti u. 2. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.10.02 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.18 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,1 0,18 0,18 <0,02
2023.11.02 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.02 Kerekegyháza Arany János u. 35. (Aviland 2001 Kft. Kazánház), fogyasztó,
2023.11.13 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,39 <0,06 0,44 0,02
2023.11.28 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.11 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,42 <0,06 0,43 <0,02
2024.01.03 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.17 Fülöpháza József Attila u. 1. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó, <0,06 <0,06 <0,06 0,03
2024.01.17 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,33 0,14 0,47 <0,02
2024.01.29 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.08 Kerekegyháza Fő u. 47/A. (Polgármesteri Hivatal, teakonyha), fogyasztó, <0,06 <0,06 0,08 0,02
2024.02.12 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,33 <0,06 0,38 <0,02
2024.03.04 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.04 Kunbaracs Kölcsey u. 2. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó, <0,06 <0,06 <0,06 0,04 3,06
2024.03.04 Kunbaracs Kölcsey u. 2. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó, <1

3,0 0,10
nincs 

meghatározva
3,00

nincs 
meghatározva

200 0,5 10 10 0,010 1,0 1,5 10 50 50 0,10

100% - 100% - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
<0,3 - 0,155 <0,06 0,225 <10 0,025 <1 2,7 <0,003 <0,2 0,068 - <5 <1 <0,1

3 évente
Nem 

vizsgálandó
7 db/év 7 db/év 7 db/év 3 évente 7 db/év 2 db/év 7 db/év 3 évente 3 évente 3 évente

Nem 
vizsgálandó

3 évente 3 évente
Nem 

vizsgálandó

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték



Vízellátó rendszer: Kerekegyháza kistérségi

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.06 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.06 Kerekegyháza Arany János u. 35. (Aviland 2001 Kft. Kazánház), fogyasztó,
2023.03.20 Fülöpháza Kossuth u. 2., ejektoros kút,
2023.03.20 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Kerekegyháza Dózsa György u. 21., ejektoros kút,
2023.04.03 Kunbaracs Zrínyi Miklós u. 7-8., ejektoros kút,
2023.04.20 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.02 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.02 Kerekegyháza Széchenyi u. - Zrínyi u. sarok, ejektoros kút,
2023.05.15 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.05 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.22 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.06 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.18 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.03 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.03 Kerekegyháza Szent István tér 14. (Orvosi Rendelő), fogyasztó, férfi WC
2023.08.08 Kunbaracs Zrínyi Miklós u. 7-8., ejektoros kút,
2023.08.15 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.04 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.18 Fülöpháza József Attila u. 1. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.09.18 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.18 Kerekegyháza Fő u. 47/A. (Polgármesteri Hivatal, teakonyha), fogyasztó,
2023.09.18 Kerekegyháza Fő u. 47/A. (Polgármesteri Hivatal, teakonyha), fogyasztó,
2023.09.18 Kunbaracs Kölcsey u. 2. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,
2023.09.18 Kunbaracs Kölcsey u. 2. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,
2023.10.02 Fülöpháza Kossuth u. 2., ejektoros kút,
2023.10.02 Fülöpháza Radnóti u. 2. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.10.02 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.18 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.02 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.02 Kerekegyháza Arany János u. 35. (Aviland 2001 Kft. Kazánház), fogyasztó,
2023.11.13 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.28 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.11 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.03 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.17 Fülöpháza József Attila u. 1. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.01.17 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.29 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.08 Kerekegyháza Fő u. 47/A. (Polgármesteri Hivatal, teakonyha), fogyasztó,
2024.02.12 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.04 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.04 Kunbaracs Kölcsey u. 2. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,
2024.03.04 Kunbaracs Kölcsey u. 2. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Fajl. elektromos vezetőképesség 
(20°C) [µS/cm]

Fluoridion 
[mg/l]

Higany 
[µg/l]

Indikatív dózis 
[mS/év]

Íz
Kadmium 

[µg/l]
Kalcium [mg/l] Kálium [mg/l]

Keménység 
(összes) [mg/l 

CaO]

Kémiai 
oxigénigény (ps) 

[mg/l O2]

Klorát 
[mg/l]

Kloridion 
[mg/l]

Klorit 
[mg/l]

Króm 
[µg/l]

452 megszokott
451 megszokott
453 0,26 9,59

466 megszokott
536 0,36 12,2

460 megszokott
528 0,64 12,4

537 0,35 10,5

459 <0,2 7,25

463 0,34 6,92

470 megszokott
509 0,26 10,2
472 0,15 <0,1 megszokott <1 128 7,14 <0,01

<5
471 megszokott <1 <0,01

457 0,23 7,21

466 <0,2 8,42

501 <0,1 59,65 1,36 0,3 10,2

472 megszokott
464 0,4 7,26

463 megszokott
537 0,39 14

466 megszokott
<5

2500 1,5 1,0 0,10
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

5,0
nincs 

meghatározva
nincs 

meghatározva
50 - 350 5,0 0,7 250 0,7 25

- 100% 100% - - 100% - - - - - 100% 100%
466 0,15 <0,1 <0,1 megszokott <1 59,65 1,36 128 0,32 9,59 <0,01 <5

7 db/év 3 évente 1 db/év
Korábbi 

eredmények 
alapján nem 

7 db/év 2 db/év 1 db/év 1 db/év 2 db/év
1 

db/év



Vízellátó rendszer: Kerekegyháza kistérségi

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.06 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.06 Kerekegyháza Arany János u. 35. (Aviland 2001 Kft. Kazánház), fogyasztó,
2023.03.20 Fülöpháza Kossuth u. 2., ejektoros kút,
2023.03.20 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Kerekegyháza Dózsa György u. 21., ejektoros kút,
2023.04.03 Kunbaracs Zrínyi Miklós u. 7-8., ejektoros kút,
2023.04.20 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.02 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.02 Kerekegyháza Széchenyi u. - Zrínyi u. sarok, ejektoros kút,
2023.05.15 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.05 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.22 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.06 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.18 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.03 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.03 Kerekegyháza Szent István tér 14. (Orvosi Rendelő), fogyasztó, férfi WC
2023.08.08 Kunbaracs Zrínyi Miklós u. 7-8., ejektoros kút,
2023.08.15 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.04 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.18 Fülöpháza József Attila u. 1. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.09.18 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.18 Kerekegyháza Fő u. 47/A. (Polgármesteri Hivatal, teakonyha), fogyasztó,
2023.09.18 Kerekegyháza Fő u. 47/A. (Polgármesteri Hivatal, teakonyha), fogyasztó,
2023.09.18 Kunbaracs Kölcsey u. 2. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,
2023.09.18 Kunbaracs Kölcsey u. 2. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,
2023.10.02 Fülöpháza Kossuth u. 2., ejektoros kút,
2023.10.02 Fülöpháza Radnóti u. 2. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.10.02 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.18 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.02 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.02 Kerekegyháza Arany János u. 35. (Aviland 2001 Kft. Kazánház), fogyasztó,
2023.11.13 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.28 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.11 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.03 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.17 Fülöpháza József Attila u. 1. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.01.17 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.29 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.08 Kerekegyháza Fő u. 47/A. (Polgármesteri Hivatal, teakonyha), fogyasztó,
2024.02.12 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.04 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.04 Kunbaracs Kölcsey u. 2. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,
2024.03.04 Kunbaracs Kölcsey u. 2. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Magnézium 
[mg/l]

Mangán 
[µg/l]

Nátrium 
[mg/l]

Nikkel 
[µg/l]

Nitrátion 
[mg/l]

Nitrition 
[mg/l]

Ólom 
[µg/l]

Policiklikus aromás 
szénhidrogének 

[µg/l]

Összes 
peszticid 

[µg/l]

Összes 
trihalometán 

[µg/l]
pH Radon [Bq/l] Réz [mg/l] Szag

Szelén 
[µg/l]

<10 <0,01 7,1 7,65 szagtalan
<10 <0,01 8,3 7,63 szagtalan

<0,5 <0,01

<10 <0,01 6,4 7,86 szagtalan
<0,5 <0,01

<10 <0,01 6,9 7,71 szagtalan
<0,5 <0,01 13,1

1,52 <0,01

<0,5 <0,01

<0,5 <0,01

<10 <0,01 8,7 7,82 szagtalan
<0,5 <0,01

<10 19,05 <0,5 <0,01 <0,01 <0,05 9,1 7,58 szagtalan <1
<4 0,65 <0,02

<10 <0,01 7,6 7,65 szagtalan
<4 <0,5 <0,02

<0,5 <0,01

<0,5 <0,01 3,5

21,86 <0,5 <0,01 10,5

<0,01 7,67 szagtalan
<0,5 <0,01

<0,01 7,47 szagtalan
<0,5 <0,01

<10 <0,5 <0,01 5,31 7,63 szagtalan
<4 <0,5 <0,02

nincs 
meghatározva

50 200 20 50 0,5 10 0,10 0,50 50 6,5 - 9,5 100 2,0
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

20

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 100% - 100%
21,86 <10 19,05 <4 <0,5 <0,01 <0,5 <0,01 <0,05 7,35 7,65 10,5 <0,02 szagtalan <1

7 db/év 1 db/év 2 db/év 1 db/év 7 db/év
2 

db/év
3 évente 3 évente 7 db/év 7 db/év

Korábbi eredmények alapján 
nem vizsgálandó

2 db/év 7 db/év 3 évente



Vízellátó rendszer: Kerekegyháza kistérségi

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.06 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.06 Kerekegyháza Arany János u. 35. (Aviland 2001 Kft. Kazánház), fogyasztó,
2023.03.20 Fülöpháza Kossuth u. 2., ejektoros kút,
2023.03.20 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Kerekegyháza Dózsa György u. 21., ejektoros kút,
2023.04.03 Kunbaracs Zrínyi Miklós u. 7-8., ejektoros kút,
2023.04.20 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.02 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.02 Kerekegyháza Széchenyi u. - Zrínyi u. sarok, ejektoros kút,
2023.05.15 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.05 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.22 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.06 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.18 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.03 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.03 Kerekegyháza Szent István tér 14. (Orvosi Rendelő), fogyasztó, férfi WC
2023.08.08 Kunbaracs Zrínyi Miklós u. 7-8., ejektoros kút,
2023.08.15 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.04 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.18 Fülöpháza József Attila u. 1. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.09.18 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.18 Kerekegyháza Fő u. 47/A. (Polgármesteri Hivatal, teakonyha), fogyasztó,
2023.09.18 Kerekegyháza Fő u. 47/A. (Polgármesteri Hivatal, teakonyha), fogyasztó,
2023.09.18 Kunbaracs Kölcsey u. 2. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,
2023.09.18 Kunbaracs Kölcsey u. 2. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,
2023.10.02 Fülöpháza Kossuth u. 2., ejektoros kút,
2023.10.02 Fülöpháza Radnóti u. 2. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.10.02 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.18 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.02 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.02 Kerekegyháza Arany János u. 35. (Aviland 2001 Kft. Kazánház), fogyasztó,
2023.11.13 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.28 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.11 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.03 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.17 Fülöpháza József Attila u. 1. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.01.17 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.29 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.08 Kerekegyháza Fő u. 47/A. (Polgármesteri Hivatal, teakonyha), fogyasztó,
2024.02.12 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.04 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.04 Kunbaracs Kölcsey u. 2. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,
2024.03.04 Kunbaracs Kölcsey u. 2. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Szín
Szulfát 
[mg/l]

Tetraklór-etilén + 
Triklór-etilén [µg/l]

TOC [mg/l] Trícium [Bq/l] Vas [µg/l]
Vinil-klorid 

[µg/l]
Zavarosság [FNU]

Clostridium perfringens szám 
beleértve a spórákat is 

[szám/100ml]

színtelen 0,59 <10 0,21
színtelen 0,6 <10 0,2

színtelen 0,51 <10 0,19

színtelen 0,67 <10 0,14

0

színtelen 0,67 37,8 0,29

színtelen <5 <1 0,71 <10 0,22 0

színtelen 0,65 <10 0,15 0

<3

színtelen 0,65 0,2
0

színtelen 0,73 0,17

színtelen 0,62 <10 0,18

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan változás 

nélkül
250 10

Nincs szokatlan 
változás

100 200 0,50
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan változás 
nélkül

0

- - 100% - - - - -
színtelen <5 <1 0,65 <3 <10 - 0,195 0

7 db/év 1 db/év 3 évente 7 db/év
Korábbi eredmények alapján nem 

vizsgálandó
7 db/év

Nem 
vizsgálandó

7 db/év 2 db/év



Vízellátó rendszer: Kerekegyháza kistérségi

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.06 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.06 Kerekegyháza Arany János u. 35. (Aviland 2001 Kft. Kazánház), fogyasztó,
2023.03.20 Fülöpháza Kossuth u. 2., ejektoros kút,
2023.03.20 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Kerekegyháza Dózsa György u. 21., ejektoros kút,
2023.04.03 Kunbaracs Zrínyi Miklós u. 7-8., ejektoros kút,
2023.04.20 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.02 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.02 Kerekegyháza Széchenyi u. - Zrínyi u. sarok, ejektoros kút,
2023.05.15 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.05 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.22 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.06 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.18 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.03 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.03 Kerekegyháza Szent István tér 14. (Orvosi Rendelő), fogyasztó, férfi WC
2023.08.08 Kunbaracs Zrínyi Miklós u. 7-8., ejektoros kút,
2023.08.15 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.04 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.18 Fülöpháza József Attila u. 1. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.09.18 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.18 Kerekegyháza Fő u. 47/A. (Polgármesteri Hivatal, teakonyha), fogyasztó,
2023.09.18 Kerekegyháza Fő u. 47/A. (Polgármesteri Hivatal, teakonyha), fogyasztó,
2023.09.18 Kunbaracs Kölcsey u. 2. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,
2023.09.18 Kunbaracs Kölcsey u. 2. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,
2023.10.02 Fülöpháza Kossuth u. 2., ejektoros kút,
2023.10.02 Fülöpháza Radnóti u. 2. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.10.02 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.18 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.02 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.02 Kerekegyháza Arany János u. 35. (Aviland 2001 Kft. Kazánház), fogyasztó,
2023.11.13 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.28 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.11 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.03 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.17 Fülöpháza József Attila u. 1. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.01.17 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.29 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.08 Kerekegyháza Fő u. 47/A. (Polgármesteri Hivatal, teakonyha), fogyasztó,
2024.02.12 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.04 Kerekegyháza Széchenyi u. 160. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.04 Kunbaracs Kölcsey u. 2. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,
2024.03.04 Kunbaracs Kölcsey u. 2. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Coliform baktériumok 
[szám/100 ml]

Enterococcusok száma 
[szám/100 ml]

Escherichia coli szám 
[szám/100 ml]

Pseudomonas aeruginosa-
szám [szám/100 ml]

Telepszám 22°C-
on [szám/ml]

Telepszám 37°C-
on [szám/ml]

0 0 1
0 0 0 0 29
0 0 0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 0 0 8
0 0 1
0 0 2
0 0 0 0 2
0 0 1
0 0 2
0 0 2
0 0 nd
0 0 0 0 1 2
0 0 1
0 0 1
0 0 5
0 0 2
0 0 1
0 0 0 0 10
0 0 1
0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 2 7

0 0 22
0 0 18
0 0 1
0 0 nd
0 0 3
0 0 3
0 0 2
0 0 2
0 0 1 514 327
0 0 3
0 0 1
0 0 0 0 1 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 0 0 6 1

0 0 0 0
Nincs szokatlan 

változás
Nincs szokatlan 

változás

- 100% 100% - - -
0 0 0 0 1 1

7 db/év 7 db/év 14 db/év 7 db/év 14 db/év 2 db/év



Vízellátó rendszer: Kiskunfélegyháza kistérségi

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely
1,2-Diklóretán 

[µg/l]
Akrilamid 

[µg/l]
Szabad aktív 

klór [mg/l]
Kötött aktív 
klór [mg/l]

Összes aktív klór 
[mg/l]

Alumínium 
[µg/l]

Ammóniumion 
[mg/l]

Antimon 
[µg/l]

Arzén 
[µg/l]

Benzo[a]pirén 
[µg/l]

Benzol 
[µg/l]

Bór [mg/l] Bromát [µg/l]
Cianid 
[µg/l]

cisz-Diklóretén 
[µg/l]

Epiklórhidrin 
[µg/l]

Fajl. elektromos vezetőképesség 
(20°C) [µS/cm]

Fluoridion 
[mg/l]

Higany 
[µg/l]

Indikatív dózis 
[mS/év]

Íz
Kadmium 

[µg/l]

2023.03.16 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 0,9 0,94 0,41 461
2023.03.16 Kiskunfélegyháza 0364/19. hrsz. (E5-ös út, Aranyhegyi bolt, konyha), fogyasztó,
2023.03.16 Kiskunfélegyháza Darvas tér 10. (Iskola, konyha, falicsap), fogyasztó, <0,3 <0,06 <0,06 <0,06 <10 0,4 <1 <1 <0,003 <0,2 <0,03 <5 <1 <0,1 468 0,13 <0,1 megszokott <1
2023.03.16 Kiskunfélegyháza Csongrádi u. 18., ejektoros kút,
2023.03.16 Pálmonostora Posta u. 10. (Polgármesteri Hivatal, mosdó, csap), fogyasztó, <0,06 <0,06 <0,06 0,31 463 megszokott
2023.03.27 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.11 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,12 0,85 0,97 0,46 473
2023.04.11 Kiskunfélegyháza I. körzet tanya 241. (Koch Torma üzem), tűzcsap, <0,06 <0,06 <0,06 0,39 465 megszokott
2023.04.25 Fülöpjakab Alkotmány u. 20. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó, <0,06 <0,06 <0,06 0,42 <1 465 megszokott
2023.04.25 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.25 Kiskunfélegyháza Szegedi út 66., ejektoros kút, <0,06 <0,06 <0,06 0,41 472 megszokott
2023.05.11 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,28 0,69 0,97 0,44 464
2023.05.11 Kiskunfélegyháza Dr. Holló Lajos u. 67., ejektoros kút,
2023.05.11 Kiskunfélegyháza Nefelejcs u. 18/B. (Élelmiszerbolt, konyha, csap), fogyasztó, 0,08 <0,06 0,13 0,41 466 megszokott
2023.05.22 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.01 Kiskunfélegyháza Alpári út 29/A. (Orvosi rendelő, 2-es mosdó, csap), fogyasztó, <0,06 0,11 0,13 0,42 477 megszokott
2023.06.01 Kiskunfélegyháza Fadrusz János u. 4. (Kórház, konyha, falicsap), fogyasztó, konyha
2023.06.01 Kiskunfélegyháza Csongrádi u. 18., ejektoros kút,
2023.06.13 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,2 0,78 0,98 0,4 471
2023.06.27 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.11 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,09 0,86 0,95 0,45 473
2023.07.11 Kiskunfélegyháza Pázsit u. 24., ejektoros kút, <0,06 <0,06 <0,06 0,44 463 megszokott
2023.07.11 Petőfiszállás Kossuth Lajos u. 6. (Polgármesteri Hivatal, mosdó), fogyasztó,
2023.07.24 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.10 Fülöpjakab Templom u. 2. (Fülöp Büfé, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.08.10 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,64 0,29 0,94 0,45 474
2023.08.21 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.04 Kiskunfélegyháza 0364/19. hrsz. (E5-ös út, Aranyhegyi bolt, konyha), fogyasztó, <0,06 <0,06 <0,06 0,48 470 megszokott
2023.09.04 Kiskunfélegyháza Mészöly Gyula u. 1., ejektoros kút,
2023.09.04 Kiskunfélegyháza Molnár telep 31. (P&P Kft. 2-es mosdó, falicsap), fogyasztó,
2023.09.11 Gátér Petőfi Sándor u. 16. (Polgármesteri Hivatal), fogyasztó, mosdó
2023.09.11 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,78 0,22 1 0,46 453
2023.09.26 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.11 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,3 0,64 0,94 0,46 447
2023.10.11 Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos u. 1. (Polg. Hiv. 1. em, falikút), fogyasztó, <0,06 <0,06 <0,06 0,46 454 megszokott <1
2023.10.11 Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos u. 1. (Polg. Hiv. 1. em, falikút), fogyasztó, <1
2023.10.11 Kiskunfélegyháza Dr. Holló Lajos u. 67., ejektoros kút, 0,06 0,15 0,21 0,42 452 megszokott
2023.10.11 Petőfiszállás Ady Endre u. 3. (Iskola, konyha, falicsap), fogyasztó, <0,06 <0,06 <0,06 0,4 461 megszokott
2023.10.24 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.08 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,75 0,21 0,96 0,49 449
2023.11.23 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.23 Kiskunfélegyháza I. körzet tanya 241. (Koch Torma üzem), tűzcsap,
2023.11.23 Kiskunfélegyháza Darvas tér 10. (Iskola, konyha, falicsap), fogyasztó,
2023.11.23 Kiskunfélegyháza Alpári út 29/A. (Orvosi rendelő, 2-es mosdó, csap), fogyasztó, <0,06 <0,06 0,08 0,49 450 megszokott
2023.11.23 Pálmonostora Táncsics Mihály u. 10. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.11.23 Petőfiszállás Ady Endre u. 3. (Iskola, konyha, falicsap), fogyasztó,
2023.12.04 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,76 0,17 0,93 0,48 447 <0,1
2023.12.18 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.10 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,84 0,1 0,94 0,48 456
2024.01.10 Kiskunfélegyháza Fadrusz János u. 4. (Kórház, konyha, falicsap), fogyasztó, konyha 0,06 <0,06 0,1 0,47 457 megszokott
2024.01.10 Pálmonostora Posta u. 10. (Polgármesteri Hivatal, mosdó, csap), fogyasztó, <0,06 <0,06 0,06 0,33 456 megszokott
2024.01.22 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.22 Pálmonostora Posta u. 10. (Polgármesteri Hivatal, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.02.01 Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos u. 1. (Polg. Hiv. 1. em, falikút), fogyasztó, <0,06 <0,06 <0,06 0,49 452 megszokott <1
2024.02.01 Pálmonostora Posta u. 10. (Polgármesteri Hivatal, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.02.01 Petőfiszállás Kossuth Lajos u. 6. (Polgármesteri Hivatal, mosdó), fogyasztó, <0,06 <0,06 <0,06 0,47 455 megszokott
2024.02.01 Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos u. 1. (Polg. Hiv. 1. em, falikút), fogyasztó, <1
2024.02.05 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,56 0,39 0,95 0,49 454
2024.02.20 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.22 Petőfiszállás Kossuth Lajos u. 6. (Polgármesteri Hivatal, mosdó), fogyasztó,
2024.03.12 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,47 0,44 0,91 0,47 443
2024.03.12 Kiskunfélegyháza Darvas tér 10. (Iskola, konyha, falicsap), fogyasztó, <0,06 <0,06 <0,06 0,46 444 megszokott

3,0 0,10
nincs 

meghatározva
3,00

nincs 
meghatározva

200 0,5 10 10 0,010 1,0 1,5 10 50 50 0,10 2500 1,5 1,0 0,10
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

5,0

100% - 100% - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% - - 100%
<0,3 - <0,06 <0,06 0,13 <10 0,45 <1 <1 <0,003 <0,2 <0,03 - <5 <1 <0,1 461 0,13 <0,1 <0,1 megszokott <1

3 évente
Nem 

vizsgálandó
16 db/év 16 db/év 16 db/év 1 db/év 16 db/év 2 db/év 3 évente 3 évente 3 évente 3 évente

Nem 
vizsgálandó

3 évente 3 évente
Nem 

vizsgálandó
16 db/év 3 évente 1 db/év

Korábbi 
eredmények 
alapján nem 

16 db/év 2 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték



Vízellátó rendszer: Kiskunfélegyháza kistérségi

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.16 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.16 Kiskunfélegyháza 0364/19. hrsz. (E5-ös út, Aranyhegyi bolt, konyha), fogyasztó,
2023.03.16 Kiskunfélegyháza Darvas tér 10. (Iskola, konyha, falicsap), fogyasztó,
2023.03.16 Kiskunfélegyháza Csongrádi u. 18., ejektoros kút,
2023.03.16 Pálmonostora Posta u. 10. (Polgármesteri Hivatal, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.03.27 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.11 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.11 Kiskunfélegyháza I. körzet tanya 241. (Koch Torma üzem), tűzcsap,
2023.04.25 Fülöpjakab Alkotmány u. 20. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.04.25 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.25 Kiskunfélegyháza Szegedi út 66., ejektoros kút,
2023.05.11 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.11 Kiskunfélegyháza Dr. Holló Lajos u. 67., ejektoros kút,
2023.05.11 Kiskunfélegyháza Nefelejcs u. 18/B. (Élelmiszerbolt, konyha, csap), fogyasztó,
2023.05.22 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.01 Kiskunfélegyháza Alpári út 29/A. (Orvosi rendelő, 2-es mosdó, csap), fogyasztó,
2023.06.01 Kiskunfélegyháza Fadrusz János u. 4. (Kórház, konyha, falicsap), fogyasztó, konyha
2023.06.01 Kiskunfélegyháza Csongrádi u. 18., ejektoros kút,
2023.06.13 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.27 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.11 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.11 Kiskunfélegyháza Pázsit u. 24., ejektoros kút,
2023.07.11 Petőfiszállás Kossuth Lajos u. 6. (Polgármesteri Hivatal, mosdó), fogyasztó,
2023.07.24 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.10 Fülöpjakab Templom u. 2. (Fülöp Büfé, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.08.10 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.21 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.04 Kiskunfélegyháza 0364/19. hrsz. (E5-ös út, Aranyhegyi bolt, konyha), fogyasztó,
2023.09.04 Kiskunfélegyháza Mészöly Gyula u. 1., ejektoros kút,
2023.09.04 Kiskunfélegyháza Molnár telep 31. (P&P Kft. 2-es mosdó, falicsap), fogyasztó,
2023.09.11 Gátér Petőfi Sándor u. 16. (Polgármesteri Hivatal), fogyasztó, mosdó
2023.09.11 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.26 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.11 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.11 Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos u. 1. (Polg. Hiv. 1. em, falikút), fogyasztó,
2023.10.11 Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos u. 1. (Polg. Hiv. 1. em, falikút), fogyasztó,
2023.10.11 Kiskunfélegyháza Dr. Holló Lajos u. 67., ejektoros kút,
2023.10.11 Petőfiszállás Ady Endre u. 3. (Iskola, konyha, falicsap), fogyasztó,
2023.10.24 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.08 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.23 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.23 Kiskunfélegyháza I. körzet tanya 241. (Koch Torma üzem), tűzcsap,
2023.11.23 Kiskunfélegyháza Darvas tér 10. (Iskola, konyha, falicsap), fogyasztó,
2023.11.23 Kiskunfélegyháza Alpári út 29/A. (Orvosi rendelő, 2-es mosdó, csap), fogyasztó,
2023.11.23 Pálmonostora Táncsics Mihály u. 10. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.11.23 Petőfiszállás Ady Endre u. 3. (Iskola, konyha, falicsap), fogyasztó,
2023.12.04 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.18 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.10 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.10 Kiskunfélegyháza Fadrusz János u. 4. (Kórház, konyha, falicsap), fogyasztó, konyha
2024.01.10 Pálmonostora Posta u. 10. (Polgármesteri Hivatal, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.01.22 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.22 Pálmonostora Posta u. 10. (Polgármesteri Hivatal, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.02.01 Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos u. 1. (Polg. Hiv. 1. em, falikút), fogyasztó,
2024.02.01 Pálmonostora Posta u. 10. (Polgármesteri Hivatal, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.02.01 Petőfiszállás Kossuth Lajos u. 6. (Polgármesteri Hivatal, mosdó), fogyasztó,
2024.02.01 Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos u. 1. (Polg. Hiv. 1. em, falikút), fogyasztó,
2024.02.05 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.20 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.22 Petőfiszállás Kossuth Lajos u. 6. (Polgármesteri Hivatal, mosdó), fogyasztó,
2024.03.12 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.12 Kiskunfélegyháza Darvas tér 10. (Iskola, konyha, falicsap), fogyasztó,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Kalcium [mg/l] Kálium [mg/l]
Keménység 

(összes) [mg/l 
CaO]

Kémiai 
oxigénigény (ps) 

[mg/l O2]

Klorát 
[mg/l]

Kloridion 
[mg/l]

Klorit 
[mg/l]

Króm 
[µg/l]

Magnézium 
[mg/l]

Mangán 
[µg/l]

Nátrium 
[mg/l]

Nikkel 
[µg/l]

Nitrátion 
[mg/l]

Nitrition 
[mg/l]

Ólom 
[µg/l]

Policiklikus aromás 
szénhidrogének 

[µg/l]

Összes 
peszticid 

[µg/l]

Összes 
trihalometán 

[µg/l]
pH Radon [Bq/l] Réz [mg/l] Szag

Szelén 
[µg/l]

1,14 <5 0,69 <0,01

144 <5 <0,01 <5 37,6 16,8 <4 <0,5 <0,01 <0,5 <0,01 <0,05 1,3 7,86 <0,02 szagtalan <1

34,3 <0,01 1,1 7,77 szagtalan

1,02 <5 <0,5 <0,01
28,2 <0,01 <1 7,66 szagtalan
22,5 <0,01 1,1 7,59 szagtalan

22,1 <0,01 1,5 7,65 szagtalan
1,35 <5 <0,5 <0,01

29 0,02 1,2 7,71 szagtalan

21 0,04 <1 7,75 szagtalan

1,37 <5 <0,5 <0,01

1,14 <5 0,54 <0,01
19,9 0,03 <1 7,85 szagtalan

1,41 <5 0,51 <0,01

26,2 <0,01 <1 7,72 szagtalan

0,99 <5 0,5 0,01

1,03 <5 <0,5 <0,01
<0,01 27,7 0,01 <0,05 1,05 7,86 szagtalan

11,5 5,37 0,0212
27,2 0,02 1,15 7,9 szagtalan
28,7 <0,01 <1 7,84 szagtalan

0,9 <5 <0,5 <0,01

18,4 0,03 1,07 7,69 enyhén klóros

60,36 1,57 0,99 <5 22,71 <0,5 <0,01 4,5

0,93 <5 0,55 <0,01
17,5 0,03 7,68 szagtalan
19,7 <0,01 7,68 szagtalan

<0,01 19,5 0,03 1,06 7,67 szagtalan

18,8 <0,01 7,64 szagtalan
<5 <4 <0,5 <0,02

1,31 <5 <0,5 0,01 7,41

1,07 <5 <0,5 <0,01
21,8 <0,01 7,66 szagtalan

nincs 
meghatározva

nincs 
meghatározva

50 - 350 5,0 0,7 250 0,7 25
nincs 

meghatározva
50 200 20 50 0,5 10 0,10 0,50 50 6,5 - 9,5 100 2,0

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan 

változás nélkül
20

- - - - - 100% 100% - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 100% - 100%
60,36 1,57 144 1,07 <5 <0,01 <5 22,71 22,3 16,8 <4 <0,5 <0,01 <0,5 <0,01 <0,05 1,07 7,69 4,5 <0,02 szagtalan <1

1 db/év 1 db/év 2 db/év
1 

db/év
16 db/év 1 db/év 2 db/év 1 db/év 16 db/év

2 
db/év

3 évente 2 db/év 16 db/év 16 db/év
Korábbi eredméynek alapján 

nem vizsgálandó
2 db/év 16 db/év 3 évente



Vízellátó rendszer: Kiskunfélegyháza kistérségi

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.16 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.16 Kiskunfélegyháza 0364/19. hrsz. (E5-ös út, Aranyhegyi bolt, konyha), fogyasztó,
2023.03.16 Kiskunfélegyháza Darvas tér 10. (Iskola, konyha, falicsap), fogyasztó,
2023.03.16 Kiskunfélegyháza Csongrádi u. 18., ejektoros kút,
2023.03.16 Pálmonostora Posta u. 10. (Polgármesteri Hivatal, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.03.27 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.11 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.11 Kiskunfélegyháza I. körzet tanya 241. (Koch Torma üzem), tűzcsap,
2023.04.25 Fülöpjakab Alkotmány u. 20. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.04.25 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.25 Kiskunfélegyháza Szegedi út 66., ejektoros kút,
2023.05.11 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.11 Kiskunfélegyháza Dr. Holló Lajos u. 67., ejektoros kút,
2023.05.11 Kiskunfélegyháza Nefelejcs u. 18/B. (Élelmiszerbolt, konyha, csap), fogyasztó,
2023.05.22 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.01 Kiskunfélegyháza Alpári út 29/A. (Orvosi rendelő, 2-es mosdó, csap), fogyasztó,
2023.06.01 Kiskunfélegyháza Fadrusz János u. 4. (Kórház, konyha, falicsap), fogyasztó, konyha
2023.06.01 Kiskunfélegyháza Csongrádi u. 18., ejektoros kút,
2023.06.13 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.27 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.11 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.11 Kiskunfélegyháza Pázsit u. 24., ejektoros kút,
2023.07.11 Petőfiszállás Kossuth Lajos u. 6. (Polgármesteri Hivatal, mosdó), fogyasztó,
2023.07.24 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.10 Fülöpjakab Templom u. 2. (Fülöp Büfé, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.08.10 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.21 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.04 Kiskunfélegyháza 0364/19. hrsz. (E5-ös út, Aranyhegyi bolt, konyha), fogyasztó,
2023.09.04 Kiskunfélegyháza Mészöly Gyula u. 1., ejektoros kút,
2023.09.04 Kiskunfélegyháza Molnár telep 31. (P&P Kft. 2-es mosdó, falicsap), fogyasztó,
2023.09.11 Gátér Petőfi Sándor u. 16. (Polgármesteri Hivatal), fogyasztó, mosdó
2023.09.11 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.26 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.11 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.11 Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos u. 1. (Polg. Hiv. 1. em, falikút), fogyasztó,
2023.10.11 Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos u. 1. (Polg. Hiv. 1. em, falikút), fogyasztó,
2023.10.11 Kiskunfélegyháza Dr. Holló Lajos u. 67., ejektoros kút,
2023.10.11 Petőfiszállás Ady Endre u. 3. (Iskola, konyha, falicsap), fogyasztó,
2023.10.24 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.08 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.23 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.23 Kiskunfélegyháza I. körzet tanya 241. (Koch Torma üzem), tűzcsap,
2023.11.23 Kiskunfélegyháza Darvas tér 10. (Iskola, konyha, falicsap), fogyasztó,
2023.11.23 Kiskunfélegyháza Alpári út 29/A. (Orvosi rendelő, 2-es mosdó, csap), fogyasztó,
2023.11.23 Pálmonostora Táncsics Mihály u. 10. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.11.23 Petőfiszállás Ady Endre u. 3. (Iskola, konyha, falicsap), fogyasztó,
2023.12.04 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.18 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.10 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.10 Kiskunfélegyháza Fadrusz János u. 4. (Kórház, konyha, falicsap), fogyasztó, konyha
2024.01.10 Pálmonostora Posta u. 10. (Polgármesteri Hivatal, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.01.22 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.22 Pálmonostora Posta u. 10. (Polgármesteri Hivatal, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.02.01 Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos u. 1. (Polg. Hiv. 1. em, falikút), fogyasztó,
2024.02.01 Pálmonostora Posta u. 10. (Polgármesteri Hivatal, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.02.01 Petőfiszállás Kossuth Lajos u. 6. (Polgármesteri Hivatal, mosdó), fogyasztó,
2024.02.01 Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos u. 1. (Polg. Hiv. 1. em, falikút), fogyasztó,
2024.02.05 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.20 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.22 Petőfiszállás Kossuth Lajos u. 6. (Polgármesteri Hivatal, mosdó), fogyasztó,
2024.03.12 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.12 Kiskunfélegyháza Darvas tér 10. (Iskola, konyha, falicsap), fogyasztó,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Szín
Szulfát 
[mg/l]

Tetraklór-etilén + 
Triklór-etilén [µg/l]

TOC [mg/l] Trícium [Bq/l] Vas [µg/l]
Vinil-klorid 

[µg/l]
Zavarosság [FNU]

Clostridium perfringens szám 
beleértve a spórákat is 

[szám/100ml]

Coliform baktériumok 
[szám/100 ml]

Enterococcusok száma 
[szám/100 ml]

Escherichia coli szám 
[szám/100 ml]

Pseudomonas aeruginosa-
szám [szám/100 ml]

Telepszám 22°C-
on [szám/ml]

Telepszám 37°C-
on [szám/ml]

0 0 2
0 0 3

színtelen <5 <1 1,95 241 0,27 0 0 0 0 0 41 43
0 0 7

színtelen 1,89 101 0,41 0 0 0 0 9
0 0 4

0 0 0 0 0 2 2
színtelen 1,83 73,3 0,65 0 0 0 0 630
színtelen 1,7 105 0,29 0 0 0 0 1

0 0 1
színtelen 1,74 20,9 0,16 0 0 0 0 2

0 0 3
0 0 1

színtelen 1,77 38,3 0,45 0 0 0 0 2
0 0 1

színtelen 1,92 22,1 0,21 0 0 0 0 1
0 0 8
0 0 17
0 0 2
0 0 1
0 0 1

színtelen 1,9 11,7 0,14 0 0 0 0 2
0 0 1
0 0 1
0 0 3
0 0 1
0 0 2

színtelen 1,96 112 0,29 0 0 0 0 3
0 0 4
0 0 59
0 0 1
0 0 3
0 0 2

0 0 0 0 0 2 1
színtelen 1,77 28,9 0,24 0 0 0 0 0 3 1

színtelen 1,72 <10 0,26 0 0 0 0 2
színtelen 1,8 95,4 0,28 0 11 0 0 39

0 0 3
0 0 nd
0 0 1
0 0 180
0 0 33

színtelen 1,71 19,4 0,19 0 0 0 0 2
0 0 9
0 0 0 0 1 2

<3 0 0 1
0 0 2
0 0 2

színtelen 1,75 20,5 0,28 0 0 0 3
színtelen 1,77 235 0,29 0 0 0 7

0 0 1
109

színtelen 1,72 97,1 0,24 0 0 0 0 2 3
74,8

színtelen 1,76 308 0,21 0 0 0 2

0 0 1
0 0 1

260
0 0 2

színtelen 1,64 573 0,48 0 0 0 43

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan változás 

nélkül
250 10

Nincs szokatlan 
változás

100 200 0,50
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan változás 
nélkül

0 0 0 0 0
Nincs szokatlan 

változás
Nincs szokatlan 

változás

- - 100% - - - - - - 95% 100% - - -
színtelen <5 <1 1,77 <3 95,4 - 0,275 0 0 0 0 0 2 2

16 db/év 1 db/év 3 évente 16 db/év
Korábbi eredmények alapján nem 

vizsgálandó
16 db/év

Nem 
vizsgálandó

16 db/év 2 db/év 16 db/év 16 db/év 32 db/év 16 db/év 32 db/év 2 db/év



Vízellátó rendszer: Kiskunfélegyháza kistérségi

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.16 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.16 Kiskunfélegyháza 0364/19. hrsz. (E5-ös út, Aranyhegyi bolt, konyha), fogyasztó,
2023.03.16 Kiskunfélegyháza Darvas tér 10. (Iskola, konyha, falicsap), fogyasztó,
2023.03.16 Kiskunfélegyháza Csongrádi u. 18., ejektoros kút,
2023.03.16 Pálmonostora Posta u. 10. (Polgármesteri Hivatal, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.03.27 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.11 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.11 Kiskunfélegyháza I. körzet tanya 241. (Koch Torma üzem), tűzcsap,
2023.04.25 Fülöpjakab Alkotmány u. 20. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.04.25 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.25 Kiskunfélegyháza Szegedi út 66., ejektoros kút,
2023.05.11 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.11 Kiskunfélegyháza Dr. Holló Lajos u. 67., ejektoros kút,
2023.05.11 Kiskunfélegyháza Nefelejcs u. 18/B. (Élelmiszerbolt, konyha, csap), fogyasztó,
2023.05.22 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.01 Kiskunfélegyháza Alpári út 29/A. (Orvosi rendelő, 2-es mosdó, csap), fogyasztó,
2023.06.01 Kiskunfélegyháza Fadrusz János u. 4. (Kórház, konyha, falicsap), fogyasztó, konyha
2023.06.01 Kiskunfélegyháza Csongrádi u. 18., ejektoros kút,
2023.06.13 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.27 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.11 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.11 Kiskunfélegyháza Pázsit u. 24., ejektoros kút,
2023.07.11 Petőfiszállás Kossuth Lajos u. 6. (Polgármesteri Hivatal, mosdó), fogyasztó,
2023.07.24 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.10 Fülöpjakab Templom u. 2. (Fülöp Büfé, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.08.10 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.21 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.04 Kiskunfélegyháza 0364/19. hrsz. (E5-ös út, Aranyhegyi bolt, konyha), fogyasztó,
2023.09.04 Kiskunfélegyháza Mészöly Gyula u. 1., ejektoros kút,
2023.09.04 Kiskunfélegyháza Molnár telep 31. (P&P Kft. 2-es mosdó, falicsap), fogyasztó,
2023.09.11 Gátér Petőfi Sándor u. 16. (Polgármesteri Hivatal), fogyasztó, mosdó
2023.09.11 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.26 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.11 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.11 Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos u. 1. (Polg. Hiv. 1. em, falikút), fogyasztó,
2023.10.11 Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos u. 1. (Polg. Hiv. 1. em, falikút), fogyasztó,
2023.10.11 Kiskunfélegyháza Dr. Holló Lajos u. 67., ejektoros kút,
2023.10.11 Petőfiszállás Ady Endre u. 3. (Iskola, konyha, falicsap), fogyasztó,
2023.10.24 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.08 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.23 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.23 Kiskunfélegyháza I. körzet tanya 241. (Koch Torma üzem), tűzcsap,
2023.11.23 Kiskunfélegyháza Darvas tér 10. (Iskola, konyha, falicsap), fogyasztó,
2023.11.23 Kiskunfélegyháza Alpári út 29/A. (Orvosi rendelő, 2-es mosdó, csap), fogyasztó,
2023.11.23 Pálmonostora Táncsics Mihály u. 10. (Óvoda, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.11.23 Petőfiszállás Ady Endre u. 3. (Iskola, konyha, falicsap), fogyasztó,
2023.12.04 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.18 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.10 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.10 Kiskunfélegyháza Fadrusz János u. 4. (Kórház, konyha, falicsap), fogyasztó, konyha
2024.01.10 Pálmonostora Posta u. 10. (Polgármesteri Hivatal, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.01.22 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.22 Pálmonostora Posta u. 10. (Polgármesteri Hivatal, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.02.01 Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos u. 1. (Polg. Hiv. 1. em, falikút), fogyasztó,
2024.02.01 Pálmonostora Posta u. 10. (Polgármesteri Hivatal, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.02.01 Petőfiszállás Kossuth Lajos u. 6. (Polgármesteri Hivatal, mosdó), fogyasztó,
2024.02.01 Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos u. 1. (Polg. Hiv. 1. em, falikút), fogyasztó,
2024.02.05 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.20 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.22 Petőfiszállás Kossuth Lajos u. 6. (Polgármesteri Hivatal, mosdó), fogyasztó,
2024.03.12 Kiskunfélegyháza Alpári út 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.12 Kiskunfélegyháza Darvas tér 10. (Iskola, konyha, falicsap), fogyasztó,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

441 268



Vízellátó rendszer: Kocsér

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely
1,2-Diklóretán 

[µg/l]
Akrilamid 

[µg/l]
Szabad aktív 

klór [mg/l]
Kötött aktív 
klór [mg/l]

Összes aktív klór 
[mg/l]

Alumínium 
[µg/l]

Ammóniumion 
[mg/l]

Antimon 
[µg/l]

Arzén 
[µg/l]

Benzo[a]pirén 
[µg/l]

Benzol 
[µg/l]

Bór [mg/l] Bromát [µg/l]
Cianid 
[µg/l]

2023.03.13 Kocsér Szabadság u. 27. (Kék Nefelejcs Presszó), fogyasztó, női mosdó
2023.03.13 Kocsér Szent István tér 1. (Polg. Hiv.), fogyasztó, mosdó
2023.04.05 Kocsér Szent István tér 1. (Polg. Hiv.), fogyasztó, mosdó
2023.04.24 Kocsér Kossuth Lajos u. 14. (Gábor Á. Ált. Isk és Napköz), fogyasztó, <0,3 <0,06 <0,06 <0,06 <10 0,04 <1 <1 <0,003 <0,2 0,0408 <5
2023.05.08 Kocsér Kossuth Lajos u. 6. (Tündérkert Óvoda), fogyasztó, <0,06 <0,06 <0,06 <0,02
2023.07.10 Kocsér Kossuth Lajos u. 35. (Napsugár Presszó), fogyasztó,
2023.07.10 Kocsér Szent István tér 1. (Polg. Hiv.), fogyasztó, mosdó
2023.08.21 Kocsér Kossuth Lajos u. 6. (Tündérkert Óvoda), fogyasztó,
2023.08.21 Kocsér Kossuth Lajos u. 6. (Tündérkert Óvoda), fogyasztó,
2023.09.13 Kocsér Szent István tér 1. (Polg. Hiv.), fogyasztó, mosdó
2023.10.09 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.25 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 <0,06 0,07 0,03
2023.10.25 Kocsér Kossuth Lajos u. 35. (Napsugár Presszó), fogyasztó, <0,06 <0,06 <0,06 0,07
2023.11.06 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.06 Kocsér Kossuth Lajos u. 14. (Gábor Á. Ált. Isk és Napköz), fogyasztó,
2023.11.21 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 <0,06 <0,06 <0,02
2023.12.04 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.18 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,17 <0,06 0,2 <0,02
2024.01.08 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.24 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,1 <0,06 0,12 <0,02
2024.01.24 Kocsér Szent István tér 1. (Polg. Hiv.), fogyasztó, mosdó <0,06 <0,06 <0,06 <0,02
2024.02.06 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.20 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 <0,06 0,06 <0,02
2024.03.12 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,

3,0 0,10
nincs 

meghatározva
3,00

nincs 
meghatározva

200 0,5 10 10 0,010 1,0 1,5 10 50

100% - 100% - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
<0,3 - <0,06 <0,06 <0,06 <10 <0,02 <1 <1 <0,003 <0,2 0,041 - <5

3 évente
Nem 

vizsgálandó
4 db/év 4 db/év 4 db/év 3 évente 4 db/év 1 db/év 3 évente 3 évente 3 évente 3 évente

Nem 
vizsgálandó

3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték



Vízellátó rendszer: Kocsér

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.13 Kocsér Szabadság u. 27. (Kék Nefelejcs Presszó), fogyasztó, női mosdó
2023.03.13 Kocsér Szent István tér 1. (Polg. Hiv.), fogyasztó, mosdó
2023.04.05 Kocsér Szent István tér 1. (Polg. Hiv.), fogyasztó, mosdó
2023.04.24 Kocsér Kossuth Lajos u. 14. (Gábor Á. Ált. Isk és Napköz), fogyasztó,
2023.05.08 Kocsér Kossuth Lajos u. 6. (Tündérkert Óvoda), fogyasztó,
2023.07.10 Kocsér Kossuth Lajos u. 35. (Napsugár Presszó), fogyasztó,
2023.07.10 Kocsér Szent István tér 1. (Polg. Hiv.), fogyasztó, mosdó
2023.08.21 Kocsér Kossuth Lajos u. 6. (Tündérkert Óvoda), fogyasztó,
2023.08.21 Kocsér Kossuth Lajos u. 6. (Tündérkert Óvoda), fogyasztó,
2023.09.13 Kocsér Szent István tér 1. (Polg. Hiv.), fogyasztó, mosdó
2023.10.09 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.25 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.25 Kocsér Kossuth Lajos u. 35. (Napsugár Presszó), fogyasztó,
2023.11.06 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.06 Kocsér Kossuth Lajos u. 14. (Gábor Á. Ált. Isk és Napköz), fogyasztó,
2023.11.21 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.04 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.18 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.08 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.24 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.24 Kocsér Szent István tér 1. (Polg. Hiv.), fogyasztó, mosdó
2024.02.06 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.20 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.12 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

cisz-Diklóretén 
[µg/l]

Epiklórhidrin 
[µg/l]

Fajl. elektromos vezetőképesség 
(20°C) [µS/cm]

Fluoridion 
[mg/l]

Higany 
[µg/l]

Indikatív dózis 
[mS/év]

Íz
Kadmium 

[µg/l]
Kalcium [mg/l] Kálium [mg/l]

Keménység 
(összes) [mg/l 

CaO]

<1 <0,1 507 0,14 <0,1 megszokott <1 121
508 megszokott

511
514 megszokott

509
<0,1 54,08 1,36

521

515
521 megszokott

508

50 0,10 2500 1,5 1,0 0,10
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

5,0
nincs 

meghatározva
nincs 

meghatározva
50 - 350

100% 100% - 100% 100% - - 100% - - -
<1 <0,1 511 0,14 <0,1 <0,1 megszokott <1 54,08 1,36 121

3 évente
Nem 

vizsgálandó
4 db/év 3 évente 3 évente

Korábbi 
eredmények 
alapján nem 
vizsgálandó

4 db/év 1 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Kocsér

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.13 Kocsér Szabadság u. 27. (Kék Nefelejcs Presszó), fogyasztó, női mosdó
2023.03.13 Kocsér Szent István tér 1. (Polg. Hiv.), fogyasztó, mosdó
2023.04.05 Kocsér Szent István tér 1. (Polg. Hiv.), fogyasztó, mosdó
2023.04.24 Kocsér Kossuth Lajos u. 14. (Gábor Á. Ált. Isk és Napköz), fogyasztó,
2023.05.08 Kocsér Kossuth Lajos u. 6. (Tündérkert Óvoda), fogyasztó,
2023.07.10 Kocsér Kossuth Lajos u. 35. (Napsugár Presszó), fogyasztó,
2023.07.10 Kocsér Szent István tér 1. (Polg. Hiv.), fogyasztó, mosdó
2023.08.21 Kocsér Kossuth Lajos u. 6. (Tündérkert Óvoda), fogyasztó,
2023.08.21 Kocsér Kossuth Lajos u. 6. (Tündérkert Óvoda), fogyasztó,
2023.09.13 Kocsér Szent István tér 1. (Polg. Hiv.), fogyasztó, mosdó
2023.10.09 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.25 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.25 Kocsér Kossuth Lajos u. 35. (Napsugár Presszó), fogyasztó,
2023.11.06 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.06 Kocsér Kossuth Lajos u. 14. (Gábor Á. Ált. Isk és Napköz), fogyasztó,
2023.11.21 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.04 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.18 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.08 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.24 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.24 Kocsér Szent István tér 1. (Polg. Hiv.), fogyasztó, mosdó
2024.02.06 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.20 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.12 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Kémiai 
oxigénigény (ps) 

[mg/l O2]

Klorát 
[mg/l]

Kloridion 
[mg/l]

Klorit 
[mg/l]

Króm 
[µg/l]

Magnézium 
[mg/l]

Mangán 
[µg/l]

Nátrium 
[mg/l]

Nikkel 
[µg/l]

Nitrátion 
[mg/l]

Nitrition 
[mg/l]

Ólom 
[µg/l]

Policiklikus aromás 
szénhidrogének 

[µg/l]

Összes 
peszticid 

[µg/l]

Összes 
trihalometán 

[µg/l]
pH

<5 <0,01 <5 <10 44,04 <4 1,79 <0,01 4,99 <0,01 <0,05 <1 7,67
<10 0,02 7,8

0,42 <5 1,86 <0,01
<10 <0,01 7,84

0,3 <5 2,04 <0,01
21,96

0,36 <5 2,05 <0,01

0,44 <5 1,95 <0,01
<10 <0,01 7,75

0,38 <5 1,95 <0,01

5,0 0,7 250 0,7 25
nincs 

meghatározva
50 200 20 50 0,5 10 0,10 0,50 50 6,5 - 9,5

- - 100% 100% - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% -
0,38 <5 <0,01 <5 21,96 <10 44,04 <4 1,95 <0,01 4,99 <0,01 <0,05 <1 7,775

1 db/év 1 db/év
1 

db/év
4 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év 4 db/év

1 
db/év

3 évente 3 évente 1 db/év 4 db/év



Vízellátó rendszer: Kocsér

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.13 Kocsér Szabadság u. 27. (Kék Nefelejcs Presszó), fogyasztó, női mosdó
2023.03.13 Kocsér Szent István tér 1. (Polg. Hiv.), fogyasztó, mosdó
2023.04.05 Kocsér Szent István tér 1. (Polg. Hiv.), fogyasztó, mosdó
2023.04.24 Kocsér Kossuth Lajos u. 14. (Gábor Á. Ált. Isk és Napköz), fogyasztó,
2023.05.08 Kocsér Kossuth Lajos u. 6. (Tündérkert Óvoda), fogyasztó,
2023.07.10 Kocsér Kossuth Lajos u. 35. (Napsugár Presszó), fogyasztó,
2023.07.10 Kocsér Szent István tér 1. (Polg. Hiv.), fogyasztó, mosdó
2023.08.21 Kocsér Kossuth Lajos u. 6. (Tündérkert Óvoda), fogyasztó,
2023.08.21 Kocsér Kossuth Lajos u. 6. (Tündérkert Óvoda), fogyasztó,
2023.09.13 Kocsér Szent István tér 1. (Polg. Hiv.), fogyasztó, mosdó
2023.10.09 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.25 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.25 Kocsér Kossuth Lajos u. 35. (Napsugár Presszó), fogyasztó,
2023.11.06 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.06 Kocsér Kossuth Lajos u. 14. (Gábor Á. Ált. Isk és Napköz), fogyasztó,
2023.11.21 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.04 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.18 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.08 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.24 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.24 Kocsér Szent István tér 1. (Polg. Hiv.), fogyasztó, mosdó
2024.02.06 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.20 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.12 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Radon [Bq/l] Réz [mg/l] Szag
Szelén 
[µg/l]

Szín
Szulfát 
[mg/l]

Tetraklór-etilén + 
Triklór-etilén [µg/l]

TOC [mg/l] Trícium [Bq/l]

0,0324 szagtalan <1 színtelen <5 <1 0,72
szagtalan színtelen 0,8

szagtalan színtelen 0,64

<3 <3

szagtalan színtelen 0,77

100 2,0
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

20
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan változás 
nélkül

250 10
Nincs szokatlan 

változás
100

- 100% - 100% - - 100% - -
<3 0,0324 szagtalan <1 színtelen <5 <1 0,745 <3

Korábbi eredmények alapján 
nem vizsgálandó

1 db/év 4 db/év 3 évente 4 db/év 1 db/év 3 évente 4 db/év
Korábbi eredmények alapján nem 

vizsgálandó



Vízellátó rendszer: Kocsér

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.13 Kocsér Szabadság u. 27. (Kék Nefelejcs Presszó), fogyasztó, női mosdó
2023.03.13 Kocsér Szent István tér 1. (Polg. Hiv.), fogyasztó, mosdó
2023.04.05 Kocsér Szent István tér 1. (Polg. Hiv.), fogyasztó, mosdó
2023.04.24 Kocsér Kossuth Lajos u. 14. (Gábor Á. Ált. Isk és Napköz), fogyasztó,
2023.05.08 Kocsér Kossuth Lajos u. 6. (Tündérkert Óvoda), fogyasztó,
2023.07.10 Kocsér Kossuth Lajos u. 35. (Napsugár Presszó), fogyasztó,
2023.07.10 Kocsér Szent István tér 1. (Polg. Hiv.), fogyasztó, mosdó
2023.08.21 Kocsér Kossuth Lajos u. 6. (Tündérkert Óvoda), fogyasztó,
2023.08.21 Kocsér Kossuth Lajos u. 6. (Tündérkert Óvoda), fogyasztó,
2023.09.13 Kocsér Szent István tér 1. (Polg. Hiv.), fogyasztó, mosdó
2023.10.09 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.25 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.25 Kocsér Kossuth Lajos u. 35. (Napsugár Presszó), fogyasztó,
2023.11.06 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.06 Kocsér Kossuth Lajos u. 14. (Gábor Á. Ált. Isk és Napköz), fogyasztó,
2023.11.21 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.04 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.18 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.08 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.24 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.24 Kocsér Szent István tér 1. (Polg. Hiv.), fogyasztó, mosdó
2024.02.06 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.20 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.12 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Vas [µg/l]
Vinil-klorid 

[µg/l]
Zavarosság [FNU]

Clostridium perfringens szám 
beleértve a spórákat is 

[szám/100ml]

Coliform baktériumok 
[szám/100 ml]

Enterococcusok száma 
[szám/100 ml]

Escherichia coli szám 
[szám/100 ml]

Pseudomonas aeruginosa-
szám [szám/100 ml]

0 0
293
22

<10 <0,1 0,27 0 0 0 0 9
<10 0,42 0 0 0

0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0

30,8 0,86 0 0 0
0 0
0 0
0 0

0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0

10,1 0,21 0 0 0
0 0
0 0

0 0 0 0 0

200 0,50
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan változás 
nélkül

0 0 0 0 0

- 100% - - - 100% 100% -
16,05 <0,1 0,345 0 0 0 0 0

4 db/év
Nem 

vizsgálandó
4 db/év 1 db/év 4 db/év 4 db/év 8 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Kocsér

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.13 Kocsér Szabadság u. 27. (Kék Nefelejcs Presszó), fogyasztó, női mosdó
2023.03.13 Kocsér Szent István tér 1. (Polg. Hiv.), fogyasztó, mosdó
2023.04.05 Kocsér Szent István tér 1. (Polg. Hiv.), fogyasztó, mosdó
2023.04.24 Kocsér Kossuth Lajos u. 14. (Gábor Á. Ált. Isk és Napköz), fogyasztó,
2023.05.08 Kocsér Kossuth Lajos u. 6. (Tündérkert Óvoda), fogyasztó,
2023.07.10 Kocsér Kossuth Lajos u. 35. (Napsugár Presszó), fogyasztó,
2023.07.10 Kocsér Szent István tér 1. (Polg. Hiv.), fogyasztó, mosdó
2023.08.21 Kocsér Kossuth Lajos u. 6. (Tündérkert Óvoda), fogyasztó,
2023.08.21 Kocsér Kossuth Lajos u. 6. (Tündérkert Óvoda), fogyasztó,
2023.09.13 Kocsér Szent István tér 1. (Polg. Hiv.), fogyasztó, mosdó
2023.10.09 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.25 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.25 Kocsér Kossuth Lajos u. 35. (Napsugár Presszó), fogyasztó,
2023.11.06 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.06 Kocsér Kossuth Lajos u. 14. (Gábor Á. Ált. Isk és Napköz), fogyasztó,
2023.11.21 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.04 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.18 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.08 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.24 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.24 Kocsér Szent István tér 1. (Polg. Hiv.), fogyasztó, mosdó
2024.02.06 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.20 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.12 Kocsér Béke u., 720. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Telepszám 22°C-
on [szám/ml]

Telepszám 37°C-
on [szám/ml]

1

9 11
10
2
3 1

10 10
22 15
6
4
4

10
8

66
1
1 1 531 332
2
3
1

10
1
2
2 5

Nincs szokatlan 
változás

Nincs szokatlan 
változás

- -
3,5 7,5

8 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Kunszállás

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely
1,2-Diklóretán 

[µg/l]
Akrilamid 

[µg/l]
Szabad aktív 

klór [mg/l]
Kötött aktív 
klór [mg/l]

Összes aktív klór 
[mg/l]

Alumínium 
[µg/l]

Ammóniumion 
[mg/l]

Antimon 
[µg/l]

Arzén 
[µg/l]

Benzo[a]pirén 
[µg/l]

Benzol 
[µg/l]

Bór [mg/l] Bromát [µg/l]
Cianid 
[µg/l]

2023.03.16 Kunszállás Bem József u. 24. (Pál Vendéglő, WC előtér, csap), fogyasztó, <0,06 <0,06 <0,06 0,31 6,78
2023.03.16 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia, <0,06 0,27 0,28 0,29
2023.03.27 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.04.11 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia, 0,11 0,41 0,52 0,31
2023.04.25 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.05.11 Kunszállás Kossuth u. 8. (Sziklakert Söröző), fogyasztó, vendéglő
2023.05.11 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia, 0,36 <0,06 0,37 0,31
2023.05.22 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.06.13 Kunszállás Bem József u. 24. (Pál Vendéglő, WC előtér, csap), fogyasztó, <0,3 <0,06 <0,06 0,07 <10 0,28 <1 7,75 <0,003 <0,2 <0,03 <5
2023.06.13 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia, 0,39 <0,06 0,42 0,29
2023.06.27 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.07.11 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia, <0,06 0,42 0,47 0,34
2023.07.24 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.08.10 Kunszállás Kossuth u. 8. (Sziklakert Söröző), fogyasztó, vendéglő
2023.09.11 Kunszállás Kossuth u. 8. (Sziklakert Söröző), fogyasztó, vendéglő <0,06 <0,06 0,06 0,46 <1
2023.10.11 Kunszállás Kossuth u. 8. (Sziklakert Söröző), fogyasztó, vendéglő <0,06 <0,06 <0,06 0,47 <1
2023.11.23 Kunszállás Kossuth u. 8. (Sziklakert Söröző), fogyasztó, vendéglő
2024.02.01 Kunszállás Bem József u. 24. (Pál Vendéglő, WC előtér, csap), fogyasztó, <0,06 <0,06 <0,06 0,45

3,0 0,10
nincs 

meghatározva
3,00

nincs 
meghatározva

200 0,5 10 10 0,010 1,0 1,5 10 50

100% - 100% - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
<0,3 - <0,06 <0,06 0,175 <10 0,31 <1 3,6 <0,003 <0,2 <0,03 - <5

3 évente
Nem 

vizsgálandó
4 db/év 4 db/év 4 db/év 3 évente 4 db/év 1 db/év 4 db/év 3 évente 3 évente 3 évente

Nem 
vizsgálandó

3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték



Vízellátó rendszer: Kunszállás

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.16 Kunszállás Bem József u. 24. (Pál Vendéglő, WC előtér, csap), fogyasztó,
2023.03.16 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.03.27 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.04.11 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.04.25 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.05.11 Kunszállás Kossuth u. 8. (Sziklakert Söröző), fogyasztó, vendéglő
2023.05.11 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.05.22 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.06.13 Kunszállás Bem József u. 24. (Pál Vendéglő, WC előtér, csap), fogyasztó,
2023.06.13 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.06.27 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.07.11 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.07.24 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.08.10 Kunszállás Kossuth u. 8. (Sziklakert Söröző), fogyasztó, vendéglő
2023.09.11 Kunszállás Kossuth u. 8. (Sziklakert Söröző), fogyasztó, vendéglő
2023.10.11 Kunszállás Kossuth u. 8. (Sziklakert Söröző), fogyasztó, vendéglő
2023.11.23 Kunszállás Kossuth u. 8. (Sziklakert Söröző), fogyasztó, vendéglő
2024.02.01 Kunszállás Bem József u. 24. (Pál Vendéglő, WC előtér, csap), fogyasztó,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

cisz-Diklóretén 
[µg/l]

Epiklórhidrin 
[µg/l]

Fajl. elektromos vezetőképesség 
(20°C) [µS/cm]

Fluoridion 
[mg/l]

Higany 
[µg/l]

Indikatív dózis 
[mS/év]

Íz
Kadmium 

[µg/l]
Kalcium [mg/l] Kálium [mg/l]

442 megszokott
440

449

445

<1 <0,1 449 <0,1 <0,1 megszokott <1
443

450

470 megszokott
453 megszokott

455 megszokott

50 0,10 2500 1,5 1,0 0,10
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

5,0
nincs 

meghatározva
nincs 

meghatározva

100% 100% - 100% 100% - - 100% - -
<1 <0,1 449 <0,1 <0,1 - megszokott <1

3 évente
Nem 

vizsgálandó
4 db/év 3 évente 3 évente

Korábbi 
eredmények 
alapján nem 
vizsgálandó

4 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Kunszállás

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.16 Kunszállás Bem József u. 24. (Pál Vendéglő, WC előtér, csap), fogyasztó,
2023.03.16 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.03.27 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.04.11 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.04.25 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.05.11 Kunszállás Kossuth u. 8. (Sziklakert Söröző), fogyasztó, vendéglő
2023.05.11 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.05.22 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.06.13 Kunszállás Bem József u. 24. (Pál Vendéglő, WC előtér, csap), fogyasztó,
2023.06.13 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.06.27 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.07.11 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.07.24 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.08.10 Kunszállás Kossuth u. 8. (Sziklakert Söröző), fogyasztó, vendéglő
2023.09.11 Kunszállás Kossuth u. 8. (Sziklakert Söröző), fogyasztó, vendéglő
2023.10.11 Kunszállás Kossuth u. 8. (Sziklakert Söröző), fogyasztó, vendéglő
2023.11.23 Kunszállás Kossuth u. 8. (Sziklakert Söröző), fogyasztó, vendéglő
2024.02.01 Kunszállás Bem József u. 24. (Pál Vendéglő, WC előtér, csap), fogyasztó,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Keménység 
(összes) [mg/l 

CaO]

Kémiai 
oxigénigény (ps) 

[mg/l O2]

Klorát 
[mg/l]

Kloridion 
[mg/l]

Klorit 
[mg/l]

Króm 
[µg/l]

Magnézium 
[mg/l]

Mangán 
[µg/l]

Nátrium 
[mg/l]

Nikkel 
[µg/l]

Nitrátion 
[mg/l]

Nitrition 
[mg/l]

Ólom 
[µg/l]

Policiklikus aromás 
szénhidrogének 

[µg/l]

Összes 
peszticid 

[µg/l]

Összes 
trihalometán 

[µg/l]

17,8 <0,01
0,97 <5 <0,5 <0,01

0,99 <5 <0,5 <0,01

1,19 <5 <0,5 <0,01

140 <5 <0,01 <5 14,9 15,75 65,8 <0,5 <0,01 2,21 <0,01 <0,05 <1
<0,2 <5 <0,5 0,01

1,02 <5 <0,5 <0,01

25,5 <0,01
28,9 <0,01

<1
18,2 <0,01

50 - 350 5,0 0,7 250 0,7 25
nincs 

meghatározva
50 200 20 50 0,5 10 0,10 0,50 50

- - - 100% 100% - - - 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
140 0,99 <5 <0,01 <5 18,2 15,75 65,8 <0,5 <0,01 2,21 <0,01 <0,05 <1

1 db/év 1 db/év 1 db/év
1 

db/év
4 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év 4 db/év

1 
db/év

3 évente 3 évente 1 db/év



Vízellátó rendszer: Kunszállás

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.16 Kunszállás Bem József u. 24. (Pál Vendéglő, WC előtér, csap), fogyasztó,
2023.03.16 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.03.27 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.04.11 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.04.25 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.05.11 Kunszállás Kossuth u. 8. (Sziklakert Söröző), fogyasztó, vendéglő
2023.05.11 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.05.22 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.06.13 Kunszállás Bem József u. 24. (Pál Vendéglő, WC előtér, csap), fogyasztó,
2023.06.13 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.06.27 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.07.11 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.07.24 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.08.10 Kunszállás Kossuth u. 8. (Sziklakert Söröző), fogyasztó, vendéglő
2023.09.11 Kunszállás Kossuth u. 8. (Sziklakert Söröző), fogyasztó, vendéglő
2023.10.11 Kunszállás Kossuth u. 8. (Sziklakert Söröző), fogyasztó, vendéglő
2023.11.23 Kunszállás Kossuth u. 8. (Sziklakert Söröző), fogyasztó, vendéglő
2024.02.01 Kunszállás Bem József u. 24. (Pál Vendéglő, WC előtér, csap), fogyasztó,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

pH Radon [Bq/l] Réz [mg/l] Szag
Szelén 
[µg/l]

Szín
Szulfát 
[mg/l]

Tetraklór-etilén + 
Triklór-etilén [µg/l]

TOC [mg/l]

7,82 szagtalan színtelen 1,73

7,64 <0,02 szagtalan <1 színtelen <5 <1 1,79

7,72 szagtalan színtelen 1,77
7,81 szagtalan színtelen 1,69

7,68 szagtalan színtelen 1,85

6,5 - 9,5 100 2,0
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

20
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan változás 
nélkül

250 10
Nincs szokatlan 

változás

- - 100% - 100% - - 100% -
7,72 - <0,02 szagtalan <1 színtelen <5 <1 1,77

4 db/év
Korábbi eredmények alapján 

nem vizsgálandó
1 db/év 4 db/év 3 évente 4 db/év 1 db/év 3 évente 4 db/év



Vízellátó rendszer: Kunszállás

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.16 Kunszállás Bem József u. 24. (Pál Vendéglő, WC előtér, csap), fogyasztó,
2023.03.16 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.03.27 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.04.11 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.04.25 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.05.11 Kunszállás Kossuth u. 8. (Sziklakert Söröző), fogyasztó, vendéglő
2023.05.11 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.05.22 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.06.13 Kunszállás Bem József u. 24. (Pál Vendéglő, WC előtér, csap), fogyasztó,
2023.06.13 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.06.27 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.07.11 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.07.24 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.08.10 Kunszállás Kossuth u. 8. (Sziklakert Söröző), fogyasztó, vendéglő
2023.09.11 Kunszállás Kossuth u. 8. (Sziklakert Söröző), fogyasztó, vendéglő
2023.10.11 Kunszállás Kossuth u. 8. (Sziklakert Söröző), fogyasztó, vendéglő
2023.11.23 Kunszállás Kossuth u. 8. (Sziklakert Söröző), fogyasztó, vendéglő
2024.02.01 Kunszállás Bem József u. 24. (Pál Vendéglő, WC előtér, csap), fogyasztó,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Trícium [Bq/l] Vas [µg/l]
Vinil-klorid 

[µg/l]
Zavarosság [FNU]

Clostridium perfringens szám 
beleértve a spórákat is 

[szám/100ml]

Coliform baktériumok 
[szám/100 ml]

Enterococcusok száma 
[szám/100 ml]

52,7 0,28 0 0
0
0
0
0
0
0
0

50,1 <0,1 0,25 0 0 0
0
0

0 0 0
0
0

32,4 0,23 0 0
45,5 0,31 0 0

0
40 0,33 0 0

100 200 0,50
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan változás 
nélkül

0 0 0

- - 100% - - - 100%
- 45,5 <0,1 0,28 0 0 0

Korábbi eredmények alapján nem 
vizsgálandó

4 db/év
Nem 

vizsgálandó
4 db/év 1 db/év 4 db/év 4 db/év



Vízellátó rendszer: Kunszállás

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.16 Kunszállás Bem József u. 24. (Pál Vendéglő, WC előtér, csap), fogyasztó,
2023.03.16 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.03.27 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.04.11 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.04.25 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.05.11 Kunszállás Kossuth u. 8. (Sziklakert Söröző), fogyasztó, vendéglő
2023.05.11 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.05.22 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.06.13 Kunszállás Bem József u. 24. (Pál Vendéglő, WC előtér, csap), fogyasztó,
2023.06.13 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.06.27 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.07.11 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.07.24 Kunszállás Hálózati betáplálási pont, technológia,
2023.08.10 Kunszállás Kossuth u. 8. (Sziklakert Söröző), fogyasztó, vendéglő
2023.09.11 Kunszállás Kossuth u. 8. (Sziklakert Söröző), fogyasztó, vendéglő
2023.10.11 Kunszállás Kossuth u. 8. (Sziklakert Söröző), fogyasztó, vendéglő
2023.11.23 Kunszállás Kossuth u. 8. (Sziklakert Söröző), fogyasztó, vendéglő
2024.02.01 Kunszállás Bem József u. 24. (Pál Vendéglő, WC előtér, csap), fogyasztó,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Escherichia coli szám 
[szám/100 ml]

Pseudomonas aeruginosa-
szám [szám/100 ml]

Telepszám 22°C-
on [szám/ml]

Telepszám 37°C-
on [szám/ml]

0 6
0 1
0 2
0 7
0 1
0 1
0 1
0 2
0 0 2 1
0 1
0 1
0 0 2 1
0 2
0 33
0 4
0 15
0 7
0 7

0 0
Nincs szokatlan 

változás
Nincs szokatlan 

változás

100% - - -
0 0 2 1

8 db/év 1 db/év 8 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Ladánybene

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely
1,2-Diklóretán 

[µg/l]
Akrilamid 

[µg/l]
Szabad aktív 

klór [mg/l]
Kötött aktív 
klór [mg/l]

Összes aktív klór 
[mg/l]

Alumínium 
[µg/l]

Ammóniumion 
[mg/l]

Antimon 
[µg/l]

Arzén 
[µg/l]

Benzo[a]pirén 
[µg/l]

Benzol 
[µg/l]

Bór [mg/l] Bromát [µg/l]
Cianid 
[µg/l]

2023.03.01 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó, <0,3 <0,06 <0,06 <0,06 <10 0,03 <1 1,61 <0,003 <0,2 <0,03 <5
2023.05.03 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 1/B. (COOP ABC, mosdó), fogyasztó, 0,04
2023.06.06 Ladánybene Fő u. 47/A. (Hajnalka Presszó, söntés, mosogató), fogyasztó,
2023.07.27 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 6 (Mester u. sarok), ejektoros kút, 0,44
2023.08.14 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 6 (Mester u. sarok), ejektoros kút,
2023.09.19 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 1/B. (COOP ABC, mosdó), fogyasztó,
2023.10.17 Ladánybene Fő u. 47/A. (Hajnalka Presszó, söntés, mosogató), fogyasztó, 0,06
2023.11.20 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,
2023.12.04 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,
2024.01.04 Ladánybene Fő u. 47/A. (Hajnalka Presszó, söntés, mosogató), fogyasztó, 0,05

3,0 0,10
nincs 

meghatározva
3,00

nincs 
meghatározva

200 0,5 10 10 0,010 1,0 1,5 10 50

100% - 100% - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
<0,3 - <0,06 <0,06 <0,06 <10 0,05 <1 1,6 <0,003 <0,2 <0,03 - <5

3 évente
Nem 

vizsgálandó
0 db/év 1 db/év 0 db/év 3 évente 4 db/év 1 db/év 1 db/év 3 évente 3 évente 3 évente

Nem 
vizsgálandó

3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték



Vízellátó rendszer: Ladánybene

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.01 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,
2023.05.03 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 1/B. (COOP ABC, mosdó), fogyasztó,
2023.06.06 Ladánybene Fő u. 47/A. (Hajnalka Presszó, söntés, mosogató), fogyasztó,
2023.07.27 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 6 (Mester u. sarok), ejektoros kút,
2023.08.14 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 6 (Mester u. sarok), ejektoros kút,
2023.09.19 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 1/B. (COOP ABC, mosdó), fogyasztó,
2023.10.17 Ladánybene Fő u. 47/A. (Hajnalka Presszó, söntés, mosogató), fogyasztó,
2023.11.20 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,
2023.12.04 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,
2024.01.04 Ladánybene Fő u. 47/A. (Hajnalka Presszó, söntés, mosogató), fogyasztó,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

cisz-Diklóretén 
[µg/l]

Epiklórhidrin 
[µg/l]

Fajl. elektromos vezetőképesség 
(20°C) [µS/cm]

Fluoridion 
[mg/l]

Higany 
[µg/l]

Indikatív dózis 
[mS/év]

Íz
Kadmium 

[µg/l]
Kalcium [mg/l] Kálium [mg/l]

Keménység 
(összes) [mg/l 

CaO]
<1 <0,1 406 0,2 <0,1 megszokott <1 127

412 megszokott

479 megszokott

413 megszokott

<0,1 56,87 1,42
419 megszokott

50 0,10 2500 1,5 1,0 0,10
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

5,0
nincs 

meghatározva
nincs 

meghatározva
50 - 350

100% 100% - 100% 100% - - 100% - - -
<1 <0,1 413 0,20 <0,1 <0,1 megszokott <1 56,87 1,42 127

3 évente
Nem 

vizsgálandó
4 db/év 3 évente 1 db/év

Korábbi 
eredmények 
alapján nem 
vizsgálandó

4 db/év 1 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Ladánybene

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.01 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,
2023.05.03 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 1/B. (COOP ABC, mosdó), fogyasztó,
2023.06.06 Ladánybene Fő u. 47/A. (Hajnalka Presszó, söntés, mosogató), fogyasztó,
2023.07.27 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 6 (Mester u. sarok), ejektoros kút,
2023.08.14 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 6 (Mester u. sarok), ejektoros kút,
2023.09.19 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 1/B. (COOP ABC, mosdó), fogyasztó,
2023.10.17 Ladánybene Fő u. 47/A. (Hajnalka Presszó, söntés, mosogató), fogyasztó,
2023.11.20 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,
2023.12.04 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,
2024.01.04 Ladánybene Fő u. 47/A. (Hajnalka Presszó, söntés, mosogató), fogyasztó,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Kémiai 
oxigénigény (ps) 

[mg/l O2]

Klorát 
[mg/l]

Kloridion 
[mg/l]

Klorit 
[mg/l]

Króm 
[µg/l]

Magnézium 
[mg/l]

Mangán 
[µg/l]

Nátrium 
[mg/l]

Nikkel 
[µg/l]

Nitrátion 
[mg/l]

Nitrition 
[mg/l]

Ólom 
[µg/l]

Policiklikus aromás 
szénhidrogének 

[µg/l]

Összes 
peszticid 

[µg/l]

Összes 
trihalometán 

[µg/l]
pH

<5 <0,01 <5 183 12 <4 <0,5 <0,01 <0,5 <0,01 <0,05 <1 7,85
173 <0,01 7,67

103 <0,01 7,88

224 <0,01 7,77

23,45
124 <0,01 7,71

5,0 0,7 250 0,7 25
nincs 

meghatározva
50 200 20 50 0,5 10 0,10 0,50 50 6,5 - 9,5

- - 100% 100% - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% -
<0,2 <5 <0,01 <5 23,45 173 12 <4 <0,5 <0,01 <0,5 <0,01 <0,05 <1 7,77

1 db/év 1 db/év
1 

db/év
4 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év 4 db/év

1 
db/év

3 évente 3 évente 3 évente 4 db/év



Vízellátó rendszer: Ladánybene

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.01 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,
2023.05.03 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 1/B. (COOP ABC, mosdó), fogyasztó,
2023.06.06 Ladánybene Fő u. 47/A. (Hajnalka Presszó, söntés, mosogató), fogyasztó,
2023.07.27 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 6 (Mester u. sarok), ejektoros kút,
2023.08.14 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 6 (Mester u. sarok), ejektoros kút,
2023.09.19 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 1/B. (COOP ABC, mosdó), fogyasztó,
2023.10.17 Ladánybene Fő u. 47/A. (Hajnalka Presszó, söntés, mosogató), fogyasztó,
2023.11.20 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,
2023.12.04 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,
2024.01.04 Ladánybene Fő u. 47/A. (Hajnalka Presszó, söntés, mosogató), fogyasztó,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Radon [Bq/l] Réz [mg/l] Szag
Szelén 
[µg/l]

Szín
Szulfát 
[mg/l]

Tetraklór-etilén + 
Triklór-etilén [µg/l]

TOC [mg/l]

<0,02 szagtalan <1 színtelen <5 <1 0,44
szagtalan színtelen 0,38

szagtalan színtelen 0,62

szagtalan színtelen 0,36

6,5
szagtalan színtelen 0,47

100 2,0
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

20
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan változás 
nélkül

250 10
Nincs szokatlan 

változás

- 100% - 100% - - 100% -
6,5 <0,02 szagtalan <1 színtelen <5 <1 0,44

6 évente 1 db/év 4 db/év 3 évente 4 db/év 1 db/év 3 évente 4 db/év



Vízellátó rendszer: Ladánybene

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.01 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,
2023.05.03 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 1/B. (COOP ABC, mosdó), fogyasztó,
2023.06.06 Ladánybene Fő u. 47/A. (Hajnalka Presszó, söntés, mosogató), fogyasztó,
2023.07.27 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 6 (Mester u. sarok), ejektoros kút,
2023.08.14 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 6 (Mester u. sarok), ejektoros kút,
2023.09.19 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 1/B. (COOP ABC, mosdó), fogyasztó,
2023.10.17 Ladánybene Fő u. 47/A. (Hajnalka Presszó, söntés, mosogató), fogyasztó,
2023.11.20 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,
2023.12.04 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,
2024.01.04 Ladánybene Fő u. 47/A. (Hajnalka Presszó, söntés, mosogató), fogyasztó,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Trícium [Bq/l] Vas [µg/l]
Vinil-klorid 

[µg/l]
Zavarosság [FNU]

Clostridium perfringens szám 
beleértve a spórákat is 

[szám/100ml]

Coliform baktériumok 
[szám/100 ml]

Enterococcusok száma 
[szám/100 ml]

116 0,15 0 0 0
254 0,17 0 0

0
667 0,76 0 80

0 0
0

540 0,25 0 0
0

<3
75,5 0,26 0 0

100 200 0,50
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan változás 
nélkül

0 0 0

- - - - - 83%
<3 254 - 0,25 0 0 0

Korábbi eredmények alapján nem 
vizsgálandó

4 db/év
Nem 

vizsgálandó
4 db/év 1 db/év 4 db/év 4 db/év



Vízellátó rendszer: Ladánybene

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.01 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,
2023.05.03 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 1/B. (COOP ABC, mosdó), fogyasztó,
2023.06.06 Ladánybene Fő u. 47/A. (Hajnalka Presszó, söntés, mosogató), fogyasztó,
2023.07.27 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 6 (Mester u. sarok), ejektoros kút,
2023.08.14 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 6 (Mester u. sarok), ejektoros kút,
2023.09.19 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 1/B. (COOP ABC, mosdó), fogyasztó,
2023.10.17 Ladánybene Fő u. 47/A. (Hajnalka Presszó, söntés, mosogató), fogyasztó,
2023.11.20 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,
2023.12.04 Ladánybene Rákóczi Ferenc u. 6. (Óvoda, konyha, mosogató), fogyasztó,
2024.01.04 Ladánybene Fő u. 47/A. (Hajnalka Presszó, söntés, mosogató), fogyasztó,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Escherichia coli szám 
[szám/100 ml]

Pseudomonas aeruginosa-
szám [szám/100 ml]

Telepszám 22°C-
on [szám/ml]

Telepszám 37°C-
on [szám/ml]

0 0 1 2
0 2
0 3
0 220
0 0 92 46
0 2
0 3
0 23

471 293
0 4

0 0
Nincs szokatlan 

változás
Nincs szokatlan 

változás

100% - - -
0 0 3 24

8 db/év 1 db/év 8 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Lajosmizse

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely
1,2-Diklóretán 

[µg/l]
Akrilamid 

[µg/l]
Szabad aktív 

klór [mg/l]
Kötött aktív 
klór [mg/l]

Összes aktív klór 
[mg/l]

Alumínium 
[µg/l]

Ammóniumion 
[mg/l]

Antimon 
[µg/l]

Arzén 
[µg/l]

Benzo[a]pirén 
[µg/l]

Benzol 
[µg/l]

Bór [mg/l] Bromát [µg/l]
Cianid 
[µg/l]

cisz-Diklóretén 
[µg/l]

Epiklórhidrin 
[µg/l]

2023.03.06 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  , <0,06 0,17 0,22 0,05
2023.03.06 Lajosmizse Bartók Béla u. 17. előtt, ejektoros kút, 0,08 0,1 0,18 0,07
2023.03.21 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.04.04 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  , <0,06 0,13 0,17 <0,02
2023.04.04 Lajosmizse Dózsa György út 104. (Orvosi rendelő, teakonyha), fogyasztó, <0,06 0,1 0,11 <0,02 <1
2023.04.04 Lajosmizse Bartók Béla u. 17. előtt, ejektoros kút,
2023.04.18 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.05.03 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  , <0,06 0,22 0,27 0,05
2023.05.03 Lajosmizse Telepi út - Dózsa u. sarok, ejektoros kút,
2023.05.15 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.06.06 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  , 0,1 0,07 0,17 <0,02
2023.06.06 Lajosmizse Ceglédi út - Kölcsey u. sarok, ejektoros kút, 0,09 0,09 0,18 0,03
2023.06.06 Lajosmizse Dózsa György út 2. (Idősek Otthona, konyha), fogyasztó,
2023.06.22 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.07.03 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  , 0,14 0,14 0,28 0,07
2023.07.18 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.08.01 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  , 0,17 0,06 0,23 0,04
2023.08.01 Lajosmizse Bartók Béla u. 17. előtt, ejektoros kút,
2023.08.14 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.09.04 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  , 0,14 0,07 0,21 0,05
2023.09.04 Lajosmizse Baross tér 20. (Söröző, falikút), fogyasztó, <0,06 <0,06 0,06 0,06
2023.09.19 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.10.03 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  , 0,08 0,19 0,27 0,03
2023.10.03 Lajosmizse Dózsa György út 2. (Idősek Otthona, konyha), fogyasztó, <0,3 <0,06 <0,06 0,08 <10 0,02 2,9 <0,003 <0,2 <0,03 <5 <1 <0,1
2023.10.03 Lajosmizse Dózsa György út 2. (Idősek Otthona, konyha), fogyasztó, <1
2023.10.17 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.10.30 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  , 0,35 <0,06 0,36 0,02
2023.11.14 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.11.14 Lajosmizse Dózsa György út 104. (Orvosi rendelő, teakonyha), fogyasztó,
2023.11.29 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  , 0,25 <0,06 0,3 0,05
2023.12.12 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.12.12 Lajosmizse Bartók Béla u. 17. előtt, ejektoros kút, <0,06 0,13 0,14 0,05
2023.12.12 Lajosmizse Ceglédi út - Kölcsey u. sarok, ejektoros kút,
2024.01.04 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  , 0,11 0,27 0,38 0,07
2024.01.04 Lajosmizse Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.01.04 Lajosmizse Dózsa György út 104. (Orvosi rendelő, teakonyha), fogyasztó, <0,06 0,15 0,2 0,07 3,09
2024.01.04 Lajosmizse Dózsa György út 104. (Orvosi rendelő, teakonyha), fogyasztó, <1
2024.01.16 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.02.01 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  , 0,19 0,09 0,28 0,09
2024.02.13 Lajosmizse Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.03.05 Lajosmizse Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), , 0,14 0,14 0,28 0,09
2024.03.05 Lajosmizse Dózsa György út 2. (Idősek Otthona, konyha), fogyasztó, 0,14 0,11 0,25 0,09

3,0 0,10
nincs 

meghatározva
3,00

nincs 
meghatározva

200 0,5 10 10 0,010 1,0 1,5 10 50 50 0,10

100% - 100% - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
<0,3 - 0,09 0,1 0,22 <10 0,05 <1 3,0 <0,003 <0,2 <0,03 - <5 <1 <0,1

3 évente
Nem 

vizsgálandó
7 db/év 7 db/év 7 db/év 3 évente 7 db/év 2 db/év 1 db/év 3 évente 3 évente 3 évente

Nem 
vizsgálandó

3 évente 3 évente
Nem 

vizsgálandó

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték



Vízellátó rendszer: Lajosmizse

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.06 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.03.06 Lajosmizse Bartók Béla u. 17. előtt, ejektoros kút,
2023.03.21 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.04.04 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.04.04 Lajosmizse Dózsa György út 104. (Orvosi rendelő, teakonyha), fogyasztó,
2023.04.04 Lajosmizse Bartók Béla u. 17. előtt, ejektoros kút,
2023.04.18 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.05.03 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.05.03 Lajosmizse Telepi út - Dózsa u. sarok, ejektoros kút,
2023.05.15 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.06.06 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.06.06 Lajosmizse Ceglédi út - Kölcsey u. sarok, ejektoros kút,
2023.06.06 Lajosmizse Dózsa György út 2. (Idősek Otthona, konyha), fogyasztó,
2023.06.22 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.07.03 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.07.18 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.08.01 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.08.01 Lajosmizse Bartók Béla u. 17. előtt, ejektoros kút,
2023.08.14 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.09.04 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.09.04 Lajosmizse Baross tér 20. (Söröző, falikút), fogyasztó,
2023.09.19 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.10.03 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.10.03 Lajosmizse Dózsa György út 2. (Idősek Otthona, konyha), fogyasztó,
2023.10.03 Lajosmizse Dózsa György út 2. (Idősek Otthona, konyha), fogyasztó,
2023.10.17 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.10.30 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.11.14 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.11.14 Lajosmizse Dózsa György út 104. (Orvosi rendelő, teakonyha), fogyasztó,
2023.11.29 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.12.12 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.12.12 Lajosmizse Bartók Béla u. 17. előtt, ejektoros kút,
2023.12.12 Lajosmizse Ceglédi út - Kölcsey u. sarok, ejektoros kút,
2024.01.04 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.01.04 Lajosmizse Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.01.04 Lajosmizse Dózsa György út 104. (Orvosi rendelő, teakonyha), fogyasztó,
2024.01.04 Lajosmizse Dózsa György út 104. (Orvosi rendelő, teakonyha), fogyasztó,
2024.01.16 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.02.01 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.02.13 Lajosmizse Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.03.05 Lajosmizse Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.03.05 Lajosmizse Dózsa György út 2. (Idősek Otthona, konyha), fogyasztó,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Fajl. elektromos vezetőképesség 
(20°C) [µS/cm]

Fluoridion 
[mg/l]

Higany 
[µg/l]

Indikatív dózis 
[mS/év]

Íz
Kadmium 

[µg/l]
Kalcium [mg/l] Kálium [mg/l]

Keménység 
(összes) [mg/l 

CaO]

Kémiai 
oxigénigény (ps) 

[mg/l O2]

Klorát 
[mg/l]

Kloridion 
[mg/l]

Klorit 
[mg/l]

Króm 
[µg/l]

425 <0,2 <5
422 kesernyés

430 <0,2 <5
436 megszokott <1 <0,01

429 0,24 <5

427 <0,2 <5
428 megszokott

436 0,36 <5

437 0,27 <5

437 0,26 <5
436 megszokott

437 <0,2 <5
436 0,19 <0,1 megszokott <1 132 <5 <0,01

<5

431 0,22 <5

433 <0,2 <5
<0,1 57,98 1,33

437 megszokott

434 <0,2 <5
163

437 megszokott 156
<5

434 0,24 <5

429 <0,2 <5
430 megszokott

2500 1,5 1,0 0,10
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

5,0
nincs 

meghatározva
nincs 

meghatározva
50 - 350 5,0 0,7 250 0,7 25

- 100% 100% - - 100% - - - - - 100% 100%
434 0,19 <0,1 <0,1 megszokott <1 57,98 1,33 156 <0,2 <5 <0,01 <5

7 db/év 3 évente 3 évente 6 évente 7 db/év 2 db/év 1 db/év 1 db/év 2 db/év
1 

db/év



Vízellátó rendszer: Lajosmizse

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.06 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.03.06 Lajosmizse Bartók Béla u. 17. előtt, ejektoros kút,
2023.03.21 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.04.04 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.04.04 Lajosmizse Dózsa György út 104. (Orvosi rendelő, teakonyha), fogyasztó,
2023.04.04 Lajosmizse Bartók Béla u. 17. előtt, ejektoros kút,
2023.04.18 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.05.03 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.05.03 Lajosmizse Telepi út - Dózsa u. sarok, ejektoros kút,
2023.05.15 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.06.06 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.06.06 Lajosmizse Ceglédi út - Kölcsey u. sarok, ejektoros kút,
2023.06.06 Lajosmizse Dózsa György út 2. (Idősek Otthona, konyha), fogyasztó,
2023.06.22 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.07.03 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.07.18 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.08.01 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.08.01 Lajosmizse Bartók Béla u. 17. előtt, ejektoros kút,
2023.08.14 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.09.04 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.09.04 Lajosmizse Baross tér 20. (Söröző, falikút), fogyasztó,
2023.09.19 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.10.03 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.10.03 Lajosmizse Dózsa György út 2. (Idősek Otthona, konyha), fogyasztó,
2023.10.03 Lajosmizse Dózsa György út 2. (Idősek Otthona, konyha), fogyasztó,
2023.10.17 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.10.30 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.11.14 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.11.14 Lajosmizse Dózsa György út 104. (Orvosi rendelő, teakonyha), fogyasztó,
2023.11.29 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.12.12 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.12.12 Lajosmizse Bartók Béla u. 17. előtt, ejektoros kút,
2023.12.12 Lajosmizse Ceglédi út - Kölcsey u. sarok, ejektoros kút,
2024.01.04 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.01.04 Lajosmizse Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.01.04 Lajosmizse Dózsa György út 104. (Orvosi rendelő, teakonyha), fogyasztó,
2024.01.04 Lajosmizse Dózsa György út 104. (Orvosi rendelő, teakonyha), fogyasztó,
2024.01.16 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.02.01 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.02.13 Lajosmizse Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.03.05 Lajosmizse Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.03.05 Lajosmizse Dózsa György út 2. (Idősek Otthona, konyha), fogyasztó,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Magnézium 
[mg/l]

Mangán 
[µg/l]

Nátrium 
[mg/l]

Nikkel 
[µg/l]

Nitrátion 
[mg/l]

Nitrition 
[mg/l]

Ólom 
[µg/l]

Policiklikus aromás 
szénhidrogének 

[µg/l]

Összes 
peszticid 

[µg/l]

Összes 
trihalometán 

[µg/l]
pH Radon [Bq/l] Réz [mg/l] Szag

Szelén 
[µg/l]

<0,5 <0,01
<10 <0,01 <1 7,71 enyhén klóros

<0,5 <0,01
<10 <4 <0,01 1,86 <1 7,64 <0,02 szagtalan

<0,5 <0,01

<0,5 <0,01
11,9 <0,01 <1 7,68 szagtalan

<0,5 <0,01

1,22 <0,01

<0,5 <0,01
43,3 <0,01 2,41 7,63 szagtalan

<0,5 <0,01
<10 14,1 <0,5 <0,01 <0,01 <0,05 1,2 7,74 szagtalan <1

<4 <0,5 <0,02

<0,5 <0,01

<0,5 <0,01
22,69 6

14,3 <0,01 <1 7,82 szagtalan

<0,5 <0,01

28,3 <0,5 <0,01 <1 7,65 szagtalan
<4 5,01 <0,02

<0,5 <0,01

0,53 <0,01
<10 <0,01 7,55 szagtalan

nincs 
meghatározva

50 200 20 50 0,5 10 0,10 0,50 50 6,5 - 9,5 100 2,0
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

20

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 100% - 100%
22,69 <10 14,1 <4 <0,5 <0,01 1,86 <0,01 <0,05 <1 7,665 6 <0,02 szagtalan <1

7 db/év 1 db/év 2 db/év 1 db/év 7 db/év
2 

db/év
3 évente 3 évente 7 db/év 7 db/év 6 évente 2 db/év 7 db/év 3 évente



Vízellátó rendszer: Lajosmizse

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.06 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.03.06 Lajosmizse Bartók Béla u. 17. előtt, ejektoros kút,
2023.03.21 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.04.04 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.04.04 Lajosmizse Dózsa György út 104. (Orvosi rendelő, teakonyha), fogyasztó,
2023.04.04 Lajosmizse Bartók Béla u. 17. előtt, ejektoros kút,
2023.04.18 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.05.03 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.05.03 Lajosmizse Telepi út - Dózsa u. sarok, ejektoros kút,
2023.05.15 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.06.06 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.06.06 Lajosmizse Ceglédi út - Kölcsey u. sarok, ejektoros kút,
2023.06.06 Lajosmizse Dózsa György út 2. (Idősek Otthona, konyha), fogyasztó,
2023.06.22 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.07.03 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.07.18 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.08.01 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.08.01 Lajosmizse Bartók Béla u. 17. előtt, ejektoros kút,
2023.08.14 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.09.04 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.09.04 Lajosmizse Baross tér 20. (Söröző, falikút), fogyasztó,
2023.09.19 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.10.03 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.10.03 Lajosmizse Dózsa György út 2. (Idősek Otthona, konyha), fogyasztó,
2023.10.03 Lajosmizse Dózsa György út 2. (Idősek Otthona, konyha), fogyasztó,
2023.10.17 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.10.30 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.11.14 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.11.14 Lajosmizse Dózsa György út 104. (Orvosi rendelő, teakonyha), fogyasztó,
2023.11.29 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.12.12 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.12.12 Lajosmizse Bartók Béla u. 17. előtt, ejektoros kút,
2023.12.12 Lajosmizse Ceglédi út - Kölcsey u. sarok, ejektoros kút,
2024.01.04 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.01.04 Lajosmizse Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.01.04 Lajosmizse Dózsa György út 104. (Orvosi rendelő, teakonyha), fogyasztó,
2024.01.04 Lajosmizse Dózsa György út 104. (Orvosi rendelő, teakonyha), fogyasztó,
2024.01.16 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.02.01 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.02.13 Lajosmizse Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.03.05 Lajosmizse Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.03.05 Lajosmizse Dózsa György út 2. (Idősek Otthona, konyha), fogyasztó,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Szín
Szulfát 
[mg/l]

Tetraklór-etilén + 
Triklór-etilén [µg/l]

TOC [mg/l] Trícium [Bq/l] Vas [µg/l]
Vinil-klorid 

[µg/l]
Zavarosság [FNU]

Clostridium perfringens szám 
beleértve a spórákat is 

[szám/100ml]

színtelen 0,58 12,5 0,12

színtelen 0,47 <10 0,17 0

színtelen 0,51 <10 0,17

0

színtelen 0,5 82,2 1,24

színtelen <5 <1 0,52 <10 <0,1 0,24 0

<3
színtelen 0,54 10,1 0,45

0

színtelen 0,77 <10 0,2

színtelen 0,56 <10 0,16

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan változás 

nélkül
250 10

Nincs szokatlan 
változás

100 200 0,50
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan változás 
nélkül

0

- - 100% - - - 100% - -
színtelen <5 <1 0,53 <3 <10 <0,1 0,185 0

7 db/év 1 db/év 3 évente 7 db/év 6 évente 7 db/év
Nem 

vizsgálandó
7 db/év 2 db/év



Vízellátó rendszer: Lajosmizse

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.06 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.03.06 Lajosmizse Bartók Béla u. 17. előtt, ejektoros kút,
2023.03.21 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.04.04 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.04.04 Lajosmizse Dózsa György út 104. (Orvosi rendelő, teakonyha), fogyasztó,
2023.04.04 Lajosmizse Bartók Béla u. 17. előtt, ejektoros kút,
2023.04.18 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.05.03 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.05.03 Lajosmizse Telepi út - Dózsa u. sarok, ejektoros kút,
2023.05.15 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.06.06 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.06.06 Lajosmizse Ceglédi út - Kölcsey u. sarok, ejektoros kút,
2023.06.06 Lajosmizse Dózsa György út 2. (Idősek Otthona, konyha), fogyasztó,
2023.06.22 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.07.03 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.07.18 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.08.01 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.08.01 Lajosmizse Bartók Béla u. 17. előtt, ejektoros kút,
2023.08.14 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.09.04 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.09.04 Lajosmizse Baross tér 20. (Söröző, falikút), fogyasztó,
2023.09.19 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.10.03 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.10.03 Lajosmizse Dózsa György út 2. (Idősek Otthona, konyha), fogyasztó,
2023.10.03 Lajosmizse Dózsa György út 2. (Idősek Otthona, konyha), fogyasztó,
2023.10.17 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.10.30 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.11.14 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.11.14 Lajosmizse Dózsa György út 104. (Orvosi rendelő, teakonyha), fogyasztó,
2023.11.29 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.12.12 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.12.12 Lajosmizse Bartók Béla u. 17. előtt, ejektoros kút,
2023.12.12 Lajosmizse Ceglédi út - Kölcsey u. sarok, ejektoros kút,
2024.01.04 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.01.04 Lajosmizse Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.01.04 Lajosmizse Dózsa György út 104. (Orvosi rendelő, teakonyha), fogyasztó,
2024.01.04 Lajosmizse Dózsa György út 104. (Orvosi rendelő, teakonyha), fogyasztó,
2024.01.16 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.02.01 Lajosmizse Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.02.13 Lajosmizse Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.03.05 Lajosmizse Ceglédi út 77. (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.03.05 Lajosmizse Dózsa György út 2. (Idősek Otthona, konyha), fogyasztó,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Coliform baktériumok 
[szám/100 ml]

Enterococcusok száma 
[szám/100 ml]

Escherichia coli szám 
[szám/100 ml]

Pseudomonas aeruginosa-
szám [szám/100 ml]

Telepszám 22°C-
on [szám/ml]

Telepszám 37°C-
on [szám/ml]

0 0 1
0 0 0 2
0 0 3
0 0 1
0 0 0 0 3 2
0 0 0 3
0 0 1
0 0 nd
0 0 1
0 0 2
0 0 4
0 0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 0 0 15 13
0 0 4
0 0 2
0 0 2
0 0 2
0 0 1
0 0 2
0 0 8
0 0 3
0 0 0 0 1 1

0 0 2
0 0 1
0 0 3
0 0 4
0 0 3
0 0 2 437 275
0 0 0 1
0 0 1
0 0 0 0 2 6

0 0 0 0 7 1

0 0 1
0 0 2
0 0 1
0 0 3
0 0 0 1

0 0 0 0
Nincs szokatlan 

változás
Nincs szokatlan 

változás

- 100% 100% - - -
0 0 0 0 2 2

7 db/év 7 db/év 14 db/év 2 db/év 14 db/év 2 db/év



Vízellátó rendszer: Martfű

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely
1,2-Diklóretán 

[µg/l]
Akrilamid 

[µg/l]
Szabad aktív 

klór [mg/l]
Kötött aktív 
klór [mg/l]

Összes aktív klór 
[mg/l]

Alumínium 
[µg/l]

Ammóniumion 
[mg/l]

Antimon 
[µg/l]

Arzén 
[µg/l]

Benzo[a]pirén 
[µg/l]

Benzol 
[µg/l]

Bór [mg/l] Bromát [µg/l]
Cianid 
[µg/l]

cisz-Diklóretén 
[µg/l]

Epiklórhidrin 
[µg/l]

2023.03.13 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.13 Martfű Móricz Zsigmond u. 35., ejektoros kút,
2023.03.28 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 <0,06 <0,06 57,6 <0,02
2023.04.11 Martfű Ady Endre u. 50., ejektoros kút, <0,06 <0,06 <0,06 104 <0,02
2023.04.11 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.24 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,07 <0,06 0,09 61,4 0,02
2023.05.11 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.22 Martfű Kossuth Lajos út 1., ejektoros kút,
2023.05.22 Martfű Piactér, ejektoros kút, <0,3 <0,06 <0,06 <0,06 63,2 <0,02 <1 <1 <0,003 <0,2 0,423 <5 <1 <0,1
2023.05.22 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  , 0 0,07 0,07 66,4 <0,02
2023.06.12 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.12 Martfű Münnich Ferenc u. 32., ejektoros kút, <0,06 <0,06 <0,06 63,6 <0,02
2023.06.27 Martfű Rákóczi út 66., ejektoros kút,
2023.06.27 Martfű Piactér, ejektoros kút, <0,03
2023.06.27 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 <0,06 0,07 97,2 0,03
2023.07.10 Martfű Münnich Ferenc u. 32., ejektoros kút,
2023.07.10 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.27 Martfű Akácfa út 19., ejektoros kút,
2023.07.27 Martfű Münnich Ferenc u. 32., ejektoros kút,
2023.07.27 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 0,15 0,18 57,6 0,06
2023.08.09 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.09 Martfű Móricz Zsigmond u. 35., ejektoros kút, <0,06 <0,06 0,06 48,7 0,04
2023.08.09 Martfű Münnich Ferenc u. 32., ejektoros kút,
2023.08.22 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,15 0,27 0,42 50,4 0,11
2023.09.11 Martfű Rákóczi út 66., ejektoros kút, <0,03 <0,06 <0,06 <0,06 50,5 <0,02
2023.09.11 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.11 Martfű Rákóczi út 66., ejektoros kút, <1
2023.09.27 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 0,11 0,13 50,2 0,05
2023.10.10 Martfű Tompa Mihály u. 4., ejektoros kút,
2023.10.10 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.30 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,18 0,2 0,28 48,1 0,08
2023.11.06 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.22 Martfű Piactér, ejektoros kút,
2023.11.22 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 0,09 0,13 59,3 0,37
2023.12.06 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.06 Martfű Akácfa út 19., ejektoros kút, 0,12 <0,06 0,14 101 0,04
2023.12.19 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 <0,06 <0,06 46,8 0,05
2024.01.08 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.22 Martfű Kossuth Lajos út 1., ejektoros kút, <0,06 <0,06 <0,06 36,9 0,04
2024.01.22 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,09 <0,06 0,14 66 0,03
2024.02.05 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.19 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,1 <0,06 0,15 53,4 <0,02
2024.03.11 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.11 Martfű Ady Endre u. 50., ejektoros kút, <0,06 <0,06 <0,06 48,9 <0,02

3,0 0,10
nincs 

meghatározva
3,00

nincs 
meghatározva

200 0,5 10 10 0,010 1,0 1,5 10 50 50 0,10

100% 100% - 100% - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
<0,3 <0,03 <0,06 <0,06 0,07 57,6 0,03 <1 <1 <0,003 <0,2 0,423 - <5 <1 <0,1

3 évente 2 db/év 7 db/év 7 db/év 7 db/év 7 db/év 7 db/év 2 db/év 3 évente 3 évente 3 évente 1 db/év
Nem 

vizsgálandó
3 évente 3 évente

Nem 
vizsgálandó

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték



Vízellátó rendszer: Martfű

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.13 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.13 Martfű Móricz Zsigmond u. 35., ejektoros kút,
2023.03.28 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.11 Martfű Ady Endre u. 50., ejektoros kút,
2023.04.11 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.24 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.11 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.22 Martfű Kossuth Lajos út 1., ejektoros kút,
2023.05.22 Martfű Piactér, ejektoros kút,
2023.05.22 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.12 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.12 Martfű Münnich Ferenc u. 32., ejektoros kút,
2023.06.27 Martfű Rákóczi út 66., ejektoros kút,
2023.06.27 Martfű Piactér, ejektoros kút,
2023.06.27 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.10 Martfű Münnich Ferenc u. 32., ejektoros kút,
2023.07.10 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.27 Martfű Akácfa út 19., ejektoros kút,
2023.07.27 Martfű Münnich Ferenc u. 32., ejektoros kút,
2023.07.27 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.09 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.09 Martfű Móricz Zsigmond u. 35., ejektoros kút,
2023.08.09 Martfű Münnich Ferenc u. 32., ejektoros kút,
2023.08.22 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.11 Martfű Rákóczi út 66., ejektoros kút,
2023.09.11 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.11 Martfű Rákóczi út 66., ejektoros kút,
2023.09.27 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.10 Martfű Tompa Mihály u. 4., ejektoros kút,
2023.10.10 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.30 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.06 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.22 Martfű Piactér, ejektoros kút,
2023.11.22 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.06 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.06 Martfű Akácfa út 19., ejektoros kút,
2023.12.19 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.08 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.22 Martfű Kossuth Lajos út 1., ejektoros kút,
2024.01.22 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.05 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.19 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.11 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.11 Martfű Ady Endre u. 50., ejektoros kút,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Fajl. elektromos vezetőképesség 
(20°C) [µS/cm]

Fluoridion 
[mg/l]

Higany 
[µg/l]

Indikatív dózis 
[mS/év]

Íz
Kadmium 

[µg/l]
Kalcium [mg/l] Kálium [mg/l]

Keménység 
(összes) [mg/l 

CaO]

Kémiai 
oxigénigény (ps) 

[mg/l O2]

Klorát 
[mg/l]

Kloridion 
[mg/l]

Klorit 
[mg/l]

Króm 
[µg/l]

Magnézium 
[mg/l]

717 2,18 13,2
721 megszokott

711 1,93 13,1

724 0,25 <0,1 megszokott <1 13 13,6 <0,01 <5
727 2,21 13,7

753 megszokott

720 1,88 11,5

721 1,98 12,2

728 megszokott

730 2,56 11,5
726 megszokott <1 <0,01

729 2,17 12,8

721 2,17 13,6

718 2,08 13,5
<0,1 4,27 0,838 3,13

718 megszokott
733 2,19 12,2

737 megszokott
733 2,17 14,2

719 1,85 13,8

717 megszokott

2500 1,5 1,0 0,10
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

5,0
nincs 

meghatározva
nincs 

meghatározva
50 - 350 5,0 0,7 250 0,7 25

nincs 
meghatározva

- 100% 100% - - 100% - - - - - 100% 100% -
722,5 0,25 <0,1 <0,1 megszokott <1 4,27 0,838 13 2,17 13,2 <0,01 <5 3,13

7 db/év 3 évente 3 évente
Korábbi 

eredmények 
alapján nem 

7 db/év 2 db/év 1 db/év 1 db/év 2 db/év
1 

db/év



Vízellátó rendszer: Martfű

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.13 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.13 Martfű Móricz Zsigmond u. 35., ejektoros kút,
2023.03.28 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.11 Martfű Ady Endre u. 50., ejektoros kút,
2023.04.11 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.24 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.11 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.22 Martfű Kossuth Lajos út 1., ejektoros kút,
2023.05.22 Martfű Piactér, ejektoros kút,
2023.05.22 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.12 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.12 Martfű Münnich Ferenc u. 32., ejektoros kút,
2023.06.27 Martfű Rákóczi út 66., ejektoros kút,
2023.06.27 Martfű Piactér, ejektoros kút,
2023.06.27 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.10 Martfű Münnich Ferenc u. 32., ejektoros kút,
2023.07.10 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.27 Martfű Akácfa út 19., ejektoros kút,
2023.07.27 Martfű Münnich Ferenc u. 32., ejektoros kút,
2023.07.27 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.09 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.09 Martfű Móricz Zsigmond u. 35., ejektoros kút,
2023.08.09 Martfű Münnich Ferenc u. 32., ejektoros kút,
2023.08.22 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.11 Martfű Rákóczi út 66., ejektoros kút,
2023.09.11 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.11 Martfű Rákóczi út 66., ejektoros kút,
2023.09.27 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.10 Martfű Tompa Mihály u. 4., ejektoros kút,
2023.10.10 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.30 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.06 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.22 Martfű Piactér, ejektoros kút,
2023.11.22 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.06 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.06 Martfű Akácfa út 19., ejektoros kút,
2023.12.19 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.08 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.22 Martfű Kossuth Lajos út 1., ejektoros kút,
2024.01.22 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.05 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.19 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.11 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.11 Martfű Ady Endre u. 50., ejektoros kút,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Mangán 
[µg/l]

Nátrium 
[mg/l]

Nikkel 
[µg/l]

Nitrátion 
[mg/l]

Nitrition 
[mg/l]

Ólom 
[µg/l]

Policiklikus aromás 
szénhidrogének 

[µg/l]

Összes 
peszticid 

[µg/l]

Összes 
trihalometán 

[µg/l]
pH Radon [Bq/l] Réz [mg/l] Szag

Szelén 
[µg/l]

Szín

2,58 <0,01 30,7
<0,01 28,7 8,23 szagtalan színtelen

3,66 <0,01

<10 189,65 <4 3,85 <0,01 2,05 <0,01 <0,05 26,8 8,44 0,053 szagtalan <1 színtelen
3,96 <0,01

<0,01 21,7 8,52 szagtalan színtelen

4,11 <0,01

3,38 0,02

0,01 18 8,34 szagtalan színtelen

3,28 0,03
182,31 <0,01 7,94 8,45 szagtalan színtelen

<4 <0,5 <0,02
4,58 <0,01 15,5

3,13 0,02

4,71 <0,01
<3

0,02 14,6 8,34 szagtalan színtelen
3,74 0,04

<0,01 20,7 8,45 szagtalan színtelen
3,48 <0,01

3,46 <0,01

<0,01 20,5 8,28 szagtalan színtelen

50 200 20 50 0,5 10 0,10 0,50 50 6,5 - 9,5 100 2,0
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

20
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan változás 
nélkül

- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 100% - 100% -
<10 185,98 <4 3,66 <0,01 1,15 <0,01 <0,05 20,60 8,39 <3 0,0315 szagtalan <1 színtelen

1 db/év 2 db/év 2 db/év 1 db/év 7 db/év
2 

db/év
3 évente 3 évente 7 db/év 7 db/év

Korábbi eredmények alapján 
nem vizsgálandó

2 db/év 7 db/év 3 évente 7 db/év



Vízellátó rendszer: Martfű

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.13 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.13 Martfű Móricz Zsigmond u. 35., ejektoros kút,
2023.03.28 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.11 Martfű Ady Endre u. 50., ejektoros kút,
2023.04.11 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.24 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.11 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.22 Martfű Kossuth Lajos út 1., ejektoros kút,
2023.05.22 Martfű Piactér, ejektoros kút,
2023.05.22 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.12 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.12 Martfű Münnich Ferenc u. 32., ejektoros kút,
2023.06.27 Martfű Rákóczi út 66., ejektoros kút,
2023.06.27 Martfű Piactér, ejektoros kút,
2023.06.27 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.10 Martfű Münnich Ferenc u. 32., ejektoros kút,
2023.07.10 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.27 Martfű Akácfa út 19., ejektoros kút,
2023.07.27 Martfű Münnich Ferenc u. 32., ejektoros kút,
2023.07.27 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.09 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.09 Martfű Móricz Zsigmond u. 35., ejektoros kút,
2023.08.09 Martfű Münnich Ferenc u. 32., ejektoros kút,
2023.08.22 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.11 Martfű Rákóczi út 66., ejektoros kút,
2023.09.11 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.11 Martfű Rákóczi út 66., ejektoros kút,
2023.09.27 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.10 Martfű Tompa Mihály u. 4., ejektoros kút,
2023.10.10 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.30 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.06 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.22 Martfű Piactér, ejektoros kút,
2023.11.22 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.06 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.06 Martfű Akácfa út 19., ejektoros kút,
2023.12.19 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.08 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.22 Martfű Kossuth Lajos út 1., ejektoros kút,
2024.01.22 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.05 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.19 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.11 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.11 Martfű Ady Endre u. 50., ejektoros kút,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Szulfát 
[mg/l]

Tetraklór-etilén + 
Triklór-etilén [µg/l]

TOC [mg/l] Trícium [Bq/l] Vas [µg/l]
Vinil-klorid 

[µg/l]
Zavarosság [FNU]

Clostridium perfringens szám 
beleértve a spórákat is 

[szám/100ml]

Coliform baktériumok 
[szám/100 ml]

Enterococcusok száma 
[szám/100 ml]

0
0
0

2,11 0,32 0 0
0
0
0
0

<5 <1 2,31 <10 <0,1 0,19 0 0 0
0 0 0

0
2,42 0,21 0 6

0

0
0 0

0 0 0
0

0 0 20
0
0

2,76 0,25 0 0
0 0
0

2,47 0,18 0 0 0
0

0
0
0
0
0
0

0 0 0
<3 0

2,26 0,19 0 0
0
0

2,54 0,22 0 0
0
0
0
0

2,12 0,24 0 0

250 10
Nincs szokatlan 

változás
100 200 0,50

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan változás 

nélkül
0 0 0

- 100% - - - 100% - - - 86%
<5 <1 2,365 <3 <10 <0,1 0,215 0 0 0

1 db/év 3 évente 7 db/év
Korábbi eredmények alapján nem 

vizsgálandó
1 db/év

Nem 
vizsgálandó

7 db/év 2 db/év 7 db/év 7 db/év



Vízellátó rendszer: Martfű

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.13 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.13 Martfű Móricz Zsigmond u. 35., ejektoros kút,
2023.03.28 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.11 Martfű Ady Endre u. 50., ejektoros kút,
2023.04.11 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.24 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.11 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.22 Martfű Kossuth Lajos út 1., ejektoros kút,
2023.05.22 Martfű Piactér, ejektoros kút,
2023.05.22 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.12 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.12 Martfű Münnich Ferenc u. 32., ejektoros kút,
2023.06.27 Martfű Rákóczi út 66., ejektoros kút,
2023.06.27 Martfű Piactér, ejektoros kút,
2023.06.27 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.10 Martfű Münnich Ferenc u. 32., ejektoros kút,
2023.07.10 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.27 Martfű Akácfa út 19., ejektoros kút,
2023.07.27 Martfű Münnich Ferenc u. 32., ejektoros kút,
2023.07.27 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.09 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.09 Martfű Móricz Zsigmond u. 35., ejektoros kút,
2023.08.09 Martfű Münnich Ferenc u. 32., ejektoros kút,
2023.08.22 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.11 Martfű Rákóczi út 66., ejektoros kút,
2023.09.11 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.11 Martfű Rákóczi út 66., ejektoros kút,
2023.09.27 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.10 Martfű Tompa Mihály u. 4., ejektoros kút,
2023.10.10 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.30 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.06 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.22 Martfű Piactér, ejektoros kút,
2023.11.22 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.06 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.06 Martfű Akácfa út 19., ejektoros kút,
2023.12.19 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.08 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.22 Martfű Kossuth Lajos út 1., ejektoros kút,
2024.01.22 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.05 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.19 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.11 Martfű Martos Flóra út 1. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.11 Martfű Ady Endre u. 50., ejektoros kút,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Escherichia coli szám 
[szám/100 ml]

Pseudomonas aeruginosa-
szám [szám/100 ml]

Telepszám 22°C-
on [szám/ml]

Telepszám 37°C-
on [szám/ml]

0 0 5
0 2
0 0 1
0 0 4
0 0 3
0 0 1
0 0 1
0 150
0 0 4 1
0 0 3 1
0 0 9
0 0 57
0 2

0 180 1
0 52 84 35
0 0 2 2
0 3
0 150 330 270
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 30 33
0 0 1
0 0 10 1
0 0 1

0 0 nd
0 1
0 0 2
0 0 2
0 0 1
0 5
0 0 2 1
0 0 1 762 502
0 0 1
0 0 11
0 0 1
0 0 2
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 2
0 0 5

0 0
Nincs szokatlan 

változás
Nincs szokatlan 

változás

100% - - -
0 0 2 1,5

14 db/év 7 db/év 14 db/év 2 db/év



Vízellátó rendszer: Mikebuda

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely
1,2-Diklóretán 

[µg/l]
Akrilamid 

[µg/l]
Szabad aktív 

klór [mg/l]
Kötött aktív 
klór [mg/l]

Összes aktív klór 
[mg/l]

Alumínium 
[µg/l]

Ammóniumion 
[mg/l]

Antimon 
[µg/l]

Arzén 
[µg/l]

Benzo[a]pirén 
[µg/l]

Benzol 
[µg/l]

Bór [mg/l] Bromát [µg/l]
Cianid 
[µg/l]

cisz-Diklóretén 
[µg/l]

Epiklórhidrin 
[µg/l]

2023.03.07 Mikebuda Fő u. 19. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó,
2023.05.03 Mikebuda Fő u. 4., ejektoros kút, 0,31
2023.07.03 Mikebuda Fő u. 4., ejektoros kút, <0,3 <0,06 <0,06 <0,06 <10 0,34 <1 <1 <0,003 <0,2 <0,03 <5 <1 <0,1
2023.08.15 Mikebuda Fő u. 4., ejektoros kút,
2023.09.18 Mikebuda Erdő u. 1/A., ejektoros kút, 0,34
2023.10.02 Mikebuda Fő u. 4., ejektoros kút,
2023.11.14 Mikebuda Fő u. 19. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó,
2023.12.13 Mikebuda Fő u. 19. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó,
2024.02.14 Mikebuda Erdő u. 1/A., ejektoros kút, 0,31

3,0 0,10
nincs 

meghatározva
3,00

nincs 
meghatározva

200 0,5 10 10 0,010 1,0 1,5 10 50 50 0,10

100% - 100% - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
<0,3 - <0,06 <0,06 <0,06 <10 0,325 <1 <1 <0,003 <0,2 <0,03 - <5 <1 <0,1

3 évente
Nem 

vizsgálandó
0 db/év 1 db/év 0 db/év 3 évente 4 db/év 1 db/év 3 évente 3 évente 3 évente 3 évente

Nem 
vizsgálandó

3 évente 3 évente
Nem 

vizsgálandó

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték



Vízellátó rendszer: Mikebuda

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.07 Mikebuda Fő u. 19. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó,
2023.05.03 Mikebuda Fő u. 4., ejektoros kút,
2023.07.03 Mikebuda Fő u. 4., ejektoros kút,
2023.08.15 Mikebuda Fő u. 4., ejektoros kút,
2023.09.18 Mikebuda Erdő u. 1/A., ejektoros kút,
2023.10.02 Mikebuda Fő u. 4., ejektoros kút,
2023.11.14 Mikebuda Fő u. 19. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó,
2023.12.13 Mikebuda Fő u. 19. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó,
2024.02.14 Mikebuda Erdő u. 1/A., ejektoros kút,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Fajl. elektromos vezetőképesség 
(20°C) [µS/cm]

Fluoridion 
[mg/l]

Higany 
[µg/l]

Indikatív dózis 
[mS/év]

Íz
Kadmium 

[µg/l]
Kalcium [mg/l] Kálium [mg/l]

Keménység 
(összes) [mg/l 

CaO]

Kémiai 
oxigénigény (ps) 

[mg/l O2]

Klorát 
[mg/l]

Kloridion 
[mg/l]

Klorit 
[mg/l]

Króm 
[µg/l]

Magnézium 
[mg/l]

480 megszokott
486 <0,1 <0,1 megszokott <1 144 <5 <0,01 <5

488 megszokott

<0,1 69,39 1,39 22,2
479 megszokott

2500 1,5 1,0 0,10
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

5,0
nincs 

meghatározva
nincs 

meghatározva
50 - 350 5,0 0,7 250 0,7 25

nincs 
meghatározva

- 100% 100% - - 100% - - - - - 100% 100% -
483 <0,1 <0,1 <0,1 megszokott <1 69,39 1,39 144 0,3 <5 <0,01 <5 22,2

4 db/év 3 évente 3 évente
Korábbi 

eredmények 
alapján nem 

4 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év
1 

db/év



Vízellátó rendszer: Mikebuda

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.07 Mikebuda Fő u. 19. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó,
2023.05.03 Mikebuda Fő u. 4., ejektoros kút,
2023.07.03 Mikebuda Fő u. 4., ejektoros kút,
2023.08.15 Mikebuda Fő u. 4., ejektoros kút,
2023.09.18 Mikebuda Erdő u. 1/A., ejektoros kút,
2023.10.02 Mikebuda Fő u. 4., ejektoros kút,
2023.11.14 Mikebuda Fő u. 19. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó,
2023.12.13 Mikebuda Fő u. 19. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó,
2024.02.14 Mikebuda Erdő u. 1/A., ejektoros kút,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Mangán 
[µg/l]

Nátrium 
[mg/l]

Nikkel 
[µg/l]

Nitrátion 
[mg/l]

Nitrition 
[mg/l]

Ólom 
[µg/l]

Policiklikus aromás 
szénhidrogének 

[µg/l]

Összes 
peszticid 

[µg/l]

Összes 
trihalometán 

[µg/l]
pH Radon [Bq/l] Réz [mg/l] Szag

Szelén 
[µg/l]

155 <0,01 7,83 szagtalan
155 20,87 <4 <0,5 <0,01 <0,5 <0,01 0,05 <1 7,93 <0,02 szagtalan <1
161
162 <0,01 7,92 szagtalan

<3
<0,01 7,83 szagtalan

50 200 20 50 0,5 10 0,10 0,50 50 6,5 - 9,5 100 2,0
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

20

- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 100% - 100%
158 20,87 <4 <0,5 <0,01 <0,5 <0,01 0,050 <1 7,875 <3 <0,02 szagtalan <1

4 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év 4 db/év
1 

db/év
3 évente 3 évente 1 db/év 4 db/év

Korábbi eredmények alapján 
nem vizsgálandó

1 db/év 4 db/év 3 évente



Vízellátó rendszer: Mikebuda

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.07 Mikebuda Fő u. 19. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó,
2023.05.03 Mikebuda Fő u. 4., ejektoros kút,
2023.07.03 Mikebuda Fő u. 4., ejektoros kút,
2023.08.15 Mikebuda Fő u. 4., ejektoros kút,
2023.09.18 Mikebuda Erdő u. 1/A., ejektoros kút,
2023.10.02 Mikebuda Fő u. 4., ejektoros kút,
2023.11.14 Mikebuda Fő u. 19. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó,
2023.12.13 Mikebuda Fő u. 19. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó,
2024.02.14 Mikebuda Erdő u. 1/A., ejektoros kút,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Szín
Szulfát 
[mg/l]

Tetraklór-etilén + 
Triklór-etilén [µg/l]

TOC [mg/l] Trícium [Bq/l] Vas [µg/l]
Vinil-klorid 

[µg/l]
Zavarosság [FNU]

Clostridium perfringens szám 
beleértve a spórákat is 

[szám/100ml]

színtelen 0,37 300 0,65
színtelen <5 <1 0,32 155 <0,1 1,42 0

színtelen 0,58 231 0,93

<3
színtelen 0,4 2,66

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan változás 

nélkül
250 10

Nincs szokatlan 
változás

100 200 0,50
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan változás 
nélkül

0

- - 100% - - - 100% - -
színtelen <5 <1 0,385 <3 231 <0,1 1,175 0

4 db/év 1 db/év 3 évente 4 db/év
Korábbi eredmények alapján nem 

vizsgálandó
4 db/év

Nem 
vizsgálandó

4 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Mikebuda

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.07 Mikebuda Fő u. 19. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó,
2023.05.03 Mikebuda Fő u. 4., ejektoros kút,
2023.07.03 Mikebuda Fő u. 4., ejektoros kút,
2023.08.15 Mikebuda Fő u. 4., ejektoros kút,
2023.09.18 Mikebuda Erdő u. 1/A., ejektoros kút,
2023.10.02 Mikebuda Fő u. 4., ejektoros kút,
2023.11.14 Mikebuda Fő u. 19. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó,
2023.12.13 Mikebuda Fő u. 19. (Polgármesteri hivatal), fogyasztó,
2024.02.14 Mikebuda Erdő u. 1/A., ejektoros kút,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Coliform baktériumok 
[szám/100 ml]

Enterococcusok száma 
[szám/100 ml]

Escherichia coli szám 
[szám/100 ml]

Pseudomonas aeruginosa-
szám [szám/100 ml]

Telepszám 22°C-
on [szám/ml]

Telepszám 37°C-
on [szám/ml]

0 0 6
0 0 0 9
0 0 0 0 76 45
0 0 0 0 130 39
0 0 0 71
0 0 53
0 0 28

488 308
0 0 3

0 0 0 0
Nincs szokatlan 

változás
Nincs szokatlan 

változás

- 100% 100% - - -
0 0 0 0 40,5 42

4 db/év 4 db/év 8 db/év 1 db/év 8 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Nagykőrös

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely
1,2-Diklóretán 

[µg/l]
Akrilamid 

[µg/l]
Szabad aktív 

klór [mg/l]
Kötött aktív 
klór [mg/l]

Összes aktív klór 
[mg/l]

Alumínium 
[µg/l]

Ammóniumion 
[mg/l]

Antimon 
[µg/l]

Arzén 
[µg/l]

Benzo[a]pirén 
[µg/l]

Benzol 
[µg/l]

Bór [mg/l] Bromát [µg/l]
Cianid 
[µg/l]

cisz-Diklóretén 
[µg/l]

Epiklórhidrin 
[µg/l]

Fajl. elektromos vezetőképesség 
(20°C) [µS/cm]

Fluoridion 
[mg/l]

2023.03.08 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  , 0,35 0,19 0,54 0,57 512
2023.03.08 Nagykőrös Batthyány út 20. (Bóbita Óvoda), fogyasztó, konyha <0,06 <0,06 <0,06 0,62 <1 511
2023.03.08 Nagykőrös Kossuth Lajos út 63., ejektoros kút,
2023.03.08 Nagykőrös Abonyi út 19., ejektoros kút, <0,06 <0,06 <0,06 0,57 511
2023.03.21 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.05 Nagykőrös Kecskeméti út 39-41. (Rákóczi F. Általános Isk.), fogyasztó, mosdó
2023.04.05 Nagykőrös Zalán u. 37., ejektoros kút, <0,06 <0,06 <0,06 0,53 520
2023.04.05 Nagykőrös Batthyány út 20. (Bóbita Óvoda), fogyasztó, konyha
2023.04.05 Nagykőrös Batthyány út 20. (Bóbita Óvoda), fogyasztó, konyha
2023.04.05 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 0,48 0,49 0,57 521
2023.04.19 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.02 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  , 0,12 0,31 0,43 0,63 520
2023.05.17 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.17 Nagykőrös Kalocsa Balázs u. 1. (Intézményellátó Gondnokság), fogyasztó, óvodakony. <0,3 <0,06 <0,06 <0,06 <10 0,46 <1 <1 <0,003 <0,2 0,044 <5 <1 <0,1 520 <0,1
2023.06.08 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  , 0,13 0,29 0,42 0,6 520
2023.06.08 Nagykőrös Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha
2023.06.08 Nagykőrös Szabadság tér 5. (Polg. Hiv., földszint, mosdó), fogyasztó,
2023.06.08 Nagykőrös Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó, <0,06 <0,06 <0,06 0,2 528
2023.06.19 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.05 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  , 0,39 0,17 0,56 0,6 523
2023.07.05 Nagykőrös Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,
2023.07.05 Nagykőrös Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,
2023.07.20 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.31 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  , 0,42 <0,06 0,43 0,63 526
2023.08.16 Nagykőrös Abonyi út 19., ejektoros kút,
2023.08.16 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.05 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 0,41 0,46 0,65 522
2023.09.20 Nagykőrös Vadas u. 2. (Petőfi Sándor Ált. Isk.), fogyasztó, konyha <0,06 0,09 0,13 0,64 531
2023.09.20 Nagykőrös Zalán u. 37., ejektoros kút,
2023.09.20 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.04 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  , 0,27 0,19 0,46 0,59 528
2023.10.04 Nagykőrös Szabadság tér 5. (Polg. Hiv., földszint, mosdó), fogyasztó, 0,08 0,11 0,19 0,56 530
2023.10.04 Nagykőrös Fáskert u. 1. (Városi kórház), fogyasztó, konyha
2023.10.16 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.30 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  , 0,23 0,19 0,42 0,6 521
2023.11.13 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.13 Nagykőrös Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha <0,06 <0,06 <0,06 0,52 520
2023.11.13 Nagykőrös Kecskeméti út 39-41. (Rákóczi F. Általános Isk.), fogyasztó, mosdó
2023.11.13 Nagykőrös Kecskeméti út 76., ejektoros kút,
2023.11.27 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  , 0,1 <0,06 0,13 0,58 523
2023.12.12 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.02 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  , 0,17 0,28 0,45 0,6 527
2024.01.15 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.29 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 0,21 0,23 0,58 527
2024.02.13 Nagykőrös Fáskert u. 1. (Városi kórház), fogyasztó, konyha 0 0,08 0,08 0,6 519
2024.02.13 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.07 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  , 0,19 0,17 0,36 0,61 520
2024.03.07 Nagykőrös Batthyány út 20. (Bóbita Óvoda), fogyasztó, konyha <0,06 <0,06 <0,06 0,59 519

3,0 0,10
nincs 

meghatározva
3,00

nincs 
meghatározva

200 0,5 10 10 0,010 1,0 1,5 10 50 50 0,10 2500 1,5

100% - 100% - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100%
<0,3 - <0,06 0,11 0,23 <10 0,59 <1 <1 <0,003 <0,2 0,044 - <5 <1 <0,1 521 <0,1

3 évente
Nem 

vizsgálandó
10 db/év 10 db/év 10 db/év 3 évente 10 db/év 2 db/év 3 évente 3 évente 3 évente 3 évente

Nem 
vizsgálandó

3 évente 3 évente
Nem 

vizsgálandó
10 db/év 3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték



Vízellátó rendszer: Nagykőrös

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.08 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.08 Nagykőrös Batthyány út 20. (Bóbita Óvoda), fogyasztó, konyha
2023.03.08 Nagykőrös Kossuth Lajos út 63., ejektoros kút,
2023.03.08 Nagykőrös Abonyi út 19., ejektoros kút,
2023.03.21 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.05 Nagykőrös Kecskeméti út 39-41. (Rákóczi F. Általános Isk.), fogyasztó, mosdó
2023.04.05 Nagykőrös Zalán u. 37., ejektoros kút,
2023.04.05 Nagykőrös Batthyány út 20. (Bóbita Óvoda), fogyasztó, konyha
2023.04.05 Nagykőrös Batthyány út 20. (Bóbita Óvoda), fogyasztó, konyha
2023.04.05 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.19 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.02 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.17 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.17 Nagykőrös Kalocsa Balázs u. 1. (Intézményellátó Gondnokság), fogyasztó, óvodakony.
2023.06.08 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.08 Nagykőrös Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha
2023.06.08 Nagykőrös Szabadság tér 5. (Polg. Hiv., földszint, mosdó), fogyasztó,
2023.06.08 Nagykőrös Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,
2023.06.19 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.05 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.05 Nagykőrös Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,
2023.07.05 Nagykőrös Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,
2023.07.20 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.31 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.16 Nagykőrös Abonyi út 19., ejektoros kút,
2023.08.16 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.05 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.20 Nagykőrös Vadas u. 2. (Petőfi Sándor Ált. Isk.), fogyasztó, konyha
2023.09.20 Nagykőrös Zalán u. 37., ejektoros kút,
2023.09.20 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.04 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.04 Nagykőrös Szabadság tér 5. (Polg. Hiv., földszint, mosdó), fogyasztó,
2023.10.04 Nagykőrös Fáskert u. 1. (Városi kórház), fogyasztó, konyha
2023.10.16 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.30 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.13 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.13 Nagykőrös Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha
2023.11.13 Nagykőrös Kecskeméti út 39-41. (Rákóczi F. Általános Isk.), fogyasztó, mosdó
2023.11.13 Nagykőrös Kecskeméti út 76., ejektoros kút,
2023.11.27 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.12 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.02 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.15 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.29 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.13 Nagykőrös Fáskert u. 1. (Városi kórház), fogyasztó, konyha
2024.02.13 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.07 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.07 Nagykőrös Batthyány út 20. (Bóbita Óvoda), fogyasztó, konyha

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Higany 
[µg/l]

Indikatív dózis 
[mS/év]

Íz
Kadmium 

[µg/l]
Kalcium [mg/l] Kálium [mg/l]

Keménység 
(összes) [mg/l 

CaO]

Kémiai 
oxigénigény (ps) 

[mg/l O2]

Klorát 
[mg/l]

Kloridion 
[mg/l]

Klorit 
[mg/l]

Króm 
[µg/l]

Magnézium 
[mg/l]

Mangán 
[µg/l]

Nátrium 
[mg/l]

Nikkel 
[µg/l]

Nitrátion 
[mg/l]

Nitrition 
[mg/l]

Ólom 
[µg/l]

Policiklikus aromás 
szénhidrogének 

[µg/l]

0,29 <5 <0,5 0,01
megszokott <1 <0,01 <10 <4 <0,01 0,67

megszokott <10 0,01

megszokott <10 <0,01

0,3 <5 <0,5 <0,01

0,41 <5 <0,5 0,01

0,11 megszokott <1 136 <5 <0,01 <5 <10 35,66 <4 <0,5 <0,01 <0,5 <0,01
0,37 <5 <0,5 <0,01

megszokott <10 <0,01

0,46 <5 <0,5 <0,01

0,34 <5 <0,5 0,01

0,31 <5 <0,5 0,01
megszokott <10 <0,01

0,44 <5 <0,5 <0,01
megszokott <10 <0,01

0,34 <5 <0,5 <0,01

megszokott <10 <0,01

<0,1 65,88 1,41 0,49 <5 20,88 <0,5 <0,01

0,3 <5 <0,5 <0,01

0,32 <5 <0,5 <0,01
megszokott <10 <0,01

<0,2 <5 <0,5 <0,01
megszokott <10 <0,01

1,0 0,10
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

5,0
nincs 

meghatározva
nincs 

meghatározva
50 - 350 5,0 0,7 250 0,7 25

nincs 
meghatározva

50 200 20 50 0,5 10 0,10

100% - - 100% - - - - - 100% 100% - - - 100% 100% 100% 100% 100%
0,11 <0,1 megszokott <1 65,88 1,41 136 0,34 <5 <0,01 <5 20,88 <10 35,66 <4 <0,5 <0,01 <0,5 <0,01

3 évente

Korábbi 
eredmények 
alapján nem 
vizsgálandó

10 db/év 2 db/év 1 db/év 1 db/év 2 db/év
1 

db/év
10 db/év 1 db/év 2 db/év 1 db/év 10 db/év

2 
db/év

3 évente



Vízellátó rendszer: Nagykőrös

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.08 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.08 Nagykőrös Batthyány út 20. (Bóbita Óvoda), fogyasztó, konyha
2023.03.08 Nagykőrös Kossuth Lajos út 63., ejektoros kút,
2023.03.08 Nagykőrös Abonyi út 19., ejektoros kút,
2023.03.21 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.05 Nagykőrös Kecskeméti út 39-41. (Rákóczi F. Általános Isk.), fogyasztó, mosdó
2023.04.05 Nagykőrös Zalán u. 37., ejektoros kút,
2023.04.05 Nagykőrös Batthyány út 20. (Bóbita Óvoda), fogyasztó, konyha
2023.04.05 Nagykőrös Batthyány út 20. (Bóbita Óvoda), fogyasztó, konyha
2023.04.05 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.19 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.02 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.17 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.17 Nagykőrös Kalocsa Balázs u. 1. (Intézményellátó Gondnokság), fogyasztó, óvodakony.
2023.06.08 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.08 Nagykőrös Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha
2023.06.08 Nagykőrös Szabadság tér 5. (Polg. Hiv., földszint, mosdó), fogyasztó,
2023.06.08 Nagykőrös Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,
2023.06.19 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.05 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.05 Nagykőrös Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,
2023.07.05 Nagykőrös Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,
2023.07.20 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.31 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.16 Nagykőrös Abonyi út 19., ejektoros kút,
2023.08.16 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.05 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.20 Nagykőrös Vadas u. 2. (Petőfi Sándor Ált. Isk.), fogyasztó, konyha
2023.09.20 Nagykőrös Zalán u. 37., ejektoros kút,
2023.09.20 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.04 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.04 Nagykőrös Szabadság tér 5. (Polg. Hiv., földszint, mosdó), fogyasztó,
2023.10.04 Nagykőrös Fáskert u. 1. (Városi kórház), fogyasztó, konyha
2023.10.16 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.30 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.13 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.13 Nagykőrös Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha
2023.11.13 Nagykőrös Kecskeméti út 39-41. (Rákóczi F. Általános Isk.), fogyasztó, mosdó
2023.11.13 Nagykőrös Kecskeméti út 76., ejektoros kút,
2023.11.27 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.12 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.02 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.15 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.29 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.13 Nagykőrös Fáskert u. 1. (Városi kórház), fogyasztó, konyha
2024.02.13 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.07 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.07 Nagykőrös Batthyány út 20. (Bóbita Óvoda), fogyasztó, konyha

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Összes 
peszticid 

[µg/l]

Összes 
trihalometán 

[µg/l]
pH Radon [Bq/l] Réz [mg/l] Szag

Szelén 
[µg/l]

Szín
Szulfát 
[mg/l]

Tetraklór-etilén + 
Triklór-etilén [µg/l]

TOC [mg/l] Trícium [Bq/l] Vas [µg/l]
Vinil-klorid 

[µg/l]

<1 7,63 <0,02 szagtalan színtelen 0,65 944

7,67 szagtalan színtelen 0,71 11,9

7,82 szagtalan színtelen 0,59 10,7
466
10,7

<0,05 <1 7,76 <0,02 szagtalan <1 színtelen <5 <1 0,66 30,4 <0,1

7,73 szagtalan színtelen 0,67 269

153
142

7,81 szagtalan színtelen 0,69 <10

7,75 szagtalan színtelen 0,77 90,1

<1 7,66 szagtalan színtelen 0,69 <10

4 <3

7,4
<1 7,66 szagtalan színtelen 0,76 19,4

<1 7,7 szagtalan színtelen 0,77 323

0,50 50 6,5 - 9,5 100 2,0
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

20
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan változás 
nélkül

250 10
Nincs szokatlan 

változás
100 200 0,50

100% 100% - - 100% - 100% - - 100% - - - 100%
<0,05 <1 7,7 4 <0,02 szagtalan <1 színtelen <5 <1 0,69 <3 60,25 <0,1

3 évente 3 db/év 10 db/év
Korábbi eredmények alapján 

nem vizsgálandó
2 db/év 10 db/év 3 évente 10 db/év 1 db/év 3 évente 10 db/év

Korábbi eredmények alapján nem 
vizsgálandó

10 db/év
Nem 

vizsgálandó



Vízellátó rendszer: Nagykőrös

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.08 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.08 Nagykőrös Batthyány út 20. (Bóbita Óvoda), fogyasztó, konyha
2023.03.08 Nagykőrös Kossuth Lajos út 63., ejektoros kút,
2023.03.08 Nagykőrös Abonyi út 19., ejektoros kút,
2023.03.21 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.05 Nagykőrös Kecskeméti út 39-41. (Rákóczi F. Általános Isk.), fogyasztó, mosdó
2023.04.05 Nagykőrös Zalán u. 37., ejektoros kút,
2023.04.05 Nagykőrös Batthyány út 20. (Bóbita Óvoda), fogyasztó, konyha
2023.04.05 Nagykőrös Batthyány út 20. (Bóbita Óvoda), fogyasztó, konyha
2023.04.05 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.19 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.02 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.17 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.17 Nagykőrös Kalocsa Balázs u. 1. (Intézményellátó Gondnokság), fogyasztó, óvodakony.
2023.06.08 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.08 Nagykőrös Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha
2023.06.08 Nagykőrös Szabadság tér 5. (Polg. Hiv., földszint, mosdó), fogyasztó,
2023.06.08 Nagykőrös Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,
2023.06.19 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.05 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.05 Nagykőrös Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,
2023.07.05 Nagykőrös Biczó Géza u. 2. (Szent György Patika), fogyasztó,
2023.07.20 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.31 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.16 Nagykőrös Abonyi út 19., ejektoros kút,
2023.08.16 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.05 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.20 Nagykőrös Vadas u. 2. (Petőfi Sándor Ált. Isk.), fogyasztó, konyha
2023.09.20 Nagykőrös Zalán u. 37., ejektoros kút,
2023.09.20 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.04 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.04 Nagykőrös Szabadság tér 5. (Polg. Hiv., földszint, mosdó), fogyasztó,
2023.10.04 Nagykőrös Fáskert u. 1. (Városi kórház), fogyasztó, konyha
2023.10.16 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.30 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.13 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.13 Nagykőrös Örkényi u. 94. (Donáth étterem), fogyasztó, konyha
2023.11.13 Nagykőrös Kecskeméti út 39-41. (Rákóczi F. Általános Isk.), fogyasztó, mosdó
2023.11.13 Nagykőrös Kecskeméti út 76., ejektoros kút,
2023.11.27 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.12 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.02 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.15 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.29 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.13 Nagykőrös Fáskert u. 1. (Városi kórház), fogyasztó, konyha
2024.02.13 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.07 Nagykőrös Kocséri út, 9506. hrsz (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.07 Nagykőrös Batthyány út 20. (Bóbita Óvoda), fogyasztó, konyha

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Zavarosság [FNU]
Clostridium perfringens szám 

beleértve a spórákat is 
[szám/100ml]

Coliform baktériumok 
[szám/100 ml]

Enterococcusok száma 
[szám/100 ml]

Escherichia coli szám 
[szám/100 ml]

Pseudomonas aeruginosa-
szám [szám/100 ml]

Telepszám 22°C-
on [szám/ml]

Telepszám 37°C-
on [szám/ml]

0 0 3
0,3 0 0 0 0 0 1 1

0 0 1
0,32 0 0 0 2

0 0 2
0 0 1

0,22 0 0 0 12

0 0 0 0 0 5 3
0 0 6
0 0 6
0 0 1

0,7 0 0 0 0 0 5 1
0 0 5
0 0 10
0 0 67

0,56 0 0 0 1
0 0 1
0 0 1

0 0 12
0 0 2
0 0 nd
0 0 1
0 0 1

0,23 0 0 0 3
0 0 2
0 0 14

0 0 0 0 0 10 9
0,26 0 0 0 48

0 0 1
0 0 9
0 0 2
0 0 11

0,34 0 0 0 18
0 0 15
0 0 4
0 0 0 1 517 319
0 0 3
0 0 13
0 0 110
0 0 2

0,17 0 0 0 1
0 0 3
0 0 2

0,21 0 0 0 1

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan változás 

nélkül
0 0 0 0 0

Nincs szokatlan 
változás

Nincs szokatlan 
változás

- - - 100% 100% - - -
0,28 0 0 0 0 0 3 2

10 db/év 2 db/év 10 db/év 10 db/év 20 db/év 2 db/év 20 db/év 2 db/év



Vízellátó rendszer: Nyárlőrinc

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely
1,2-Diklóretán 

[µg/l]
Akrilamid 

[µg/l]
Szabad aktív 

klór [mg/l]
Kötött aktív 
klór [mg/l]

Összes aktív klór 
[mg/l]

Alumínium 
[µg/l]

Ammóniumion 
[mg/l]

Antimon 
[µg/l]

Arzén 
[µg/l]

Benzo[a]pirén 
[µg/l]

Benzol 
[µg/l]

Bór [mg/l] Bromát [µg/l]
Cianid 
[µg/l]

cisz-Diklóretén 
[µg/l]

2023.03.16 Nyárlőrinc Dózsa György u. 11. (Óvoda kerti csap), fogyasztó,
2023.03.16 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.27 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,12 <0,06 0,14 <0,02
2023.04.12 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.26 Nyárlőrinc Alkotmány u. 14., ejektoros kút,
2023.04.26 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,09 <0,06 0,11 0,03
2023.05.10 Nyárlőrinc Rákóczi u. 14., ejektoros kút, közkifolyó <0,06 <0,06 <0,06 0,03
2023.05.10 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.22 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,08 <0,06 0,1 0,09
2023.06.13 Nyárlőrinc Nefelejcs u. 6., ejektoros kút,
2023.06.13 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.27 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,11 <0,06 0,12 0,03
2023.07.10 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.27 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,06 <0,06 0,1 0,03
2023.08.07 Nyárlőrinc Alkotmány u. 14., ejektoros kút, <0,06 <0,06 <0,06 0,04
2023.08.07 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.22 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,09 <0,06 0,11 0,07
2023.09.14 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.27 Nyárlőrinc Rákóczi u. 14., ejektoros kút, közkifolyó
2023.09.27 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,08 <0,06 0,13 0,06
2023.10.10 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.24 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 <0,06 0,06 0,06
2023.11.06 Nyárlőrinc Dózsa György u. 11. (Óvoda kerti csap), fogyasztó, <0,3 <0,06 <0,06 <0,06 <10 0,04 <1 <0,003 <0,2 0,0422 <5 <1
2023.11.06 Nyárlőrinc Dózsa György u. 11. (Óvoda kerti csap), fogyasztó, <1
2023.11.06 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.22 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,08 <0,06 0,12 0,04
2023.12.06 Nyárlőrinc Alkotmány u. 14., ejektoros kút,
2023.12.06 Nyárlőrinc Rákóczi u. 14., ejektoros kút, közkifolyó
2023.12.06 Nyárlőrinc Dózsa György u. 11. (Óvoda kerti csap), fogyasztó,
2023.12.06 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.19 Nyárlőrinc Alkotmány u. 14., ejektoros kút,
2023.12.19 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,1 <0,06 0,13 0,03
2024.01.08 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.22 Nyárlőrinc Nefelejcs u. 6., ejektoros kút,
2024.01.22 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,07 <0,06 0,11 0,07
2024.02.05 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.14 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.19 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,07 <0,06 0,1 0,02
2024.03.11 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,

3,0 0,10
nincs 

meghatározva
3,00

nincs 
meghatározva

200 0,5 10 10 0,010 1,0 1,5 10 50 50

100% - 100% - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
<0,3 - 0,08 <0,06 0,11 <10 0,04 <1 <1 <0,003 <0,2 0,042 - <5 <1

3 évente
nem 

vizsgálandó
4 db/év 4 db/év 4 db/év 3 évente 4 db/év 1 db/év 3 évente 3 évente 3 évente 3 évente

Nem 
vizsgálandó

3 évente 3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték



Vízellátó rendszer: Nyárlőrinc

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.16 Nyárlőrinc Dózsa György u. 11. (Óvoda kerti csap), fogyasztó,
2023.03.16 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.27 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.12 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.26 Nyárlőrinc Alkotmány u. 14., ejektoros kút,
2023.04.26 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.10 Nyárlőrinc Rákóczi u. 14., ejektoros kút, közkifolyó
2023.05.10 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.22 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.13 Nyárlőrinc Nefelejcs u. 6., ejektoros kút,
2023.06.13 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.27 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.10 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.27 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.07 Nyárlőrinc Alkotmány u. 14., ejektoros kút,
2023.08.07 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.22 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.14 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.27 Nyárlőrinc Rákóczi u. 14., ejektoros kút, közkifolyó
2023.09.27 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.10 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.24 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.06 Nyárlőrinc Dózsa György u. 11. (Óvoda kerti csap), fogyasztó,
2023.11.06 Nyárlőrinc Dózsa György u. 11. (Óvoda kerti csap), fogyasztó,
2023.11.06 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.22 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.06 Nyárlőrinc Alkotmány u. 14., ejektoros kút,
2023.12.06 Nyárlőrinc Rákóczi u. 14., ejektoros kút, közkifolyó
2023.12.06 Nyárlőrinc Dózsa György u. 11. (Óvoda kerti csap), fogyasztó,
2023.12.06 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.19 Nyárlőrinc Alkotmány u. 14., ejektoros kút,
2023.12.19 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.08 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.22 Nyárlőrinc Nefelejcs u. 6., ejektoros kút,
2024.01.22 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.05 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.14 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.19 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.11 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Epiklórhidrin 
[µg/l]

Fajl. elektromos vezetőképesség 
(20°C) [µS/cm]

Fluoridion 
[mg/l]

Higany 
[µg/l]

Indikatív dózis 
[mS/év]

Íz
Kadmium 

[µg/l]
Kalcium [mg/l] Kálium [mg/l]

Keménység 
(összes) [mg/l 

CaO]

Kémiai 
oxigénigény (ps) 

[mg/l O2]

Klorát 
[mg/l]

Kloridion 
[mg/l]

0,0753
531 0,21 10,1

522 0,31 0,108 8,63
527 megszokott

523 0,33 8,58

530 0,2 8,14

533 0,23 9,31
544 megszokott

0,716
539 0,37 0,328 9,45

535 0,34 9,76

526 0,47 9,78
<0,1 529 <0,1 <0,1 megszokott <1 145 10,6

527 <0,2 9,58

<0,1 64,28 1,24

538 0,24 10,1

537 0,26 10,7
150 10

527 <0,2 9,83

0,10 2500 1,5 1,0 0,10
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

5,0
nincs 

meghatározva
nincs 

meghatározva
50 - 350 5,0 0,7 250

100% - 100% 100% - - 100% - - - - 75% -
<0,1 530 <0,1 <0,1 <0,1 megszokott <1 64,28 1,24 147,5 0,25 0,218 9,77

Nem 
vizsgálandó

4 db/év 3 évente 1 db/év
Korábbi 

eredmények 
alapján nem 

4 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Nyárlőrinc

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.16 Nyárlőrinc Dózsa György u. 11. (Óvoda kerti csap), fogyasztó,
2023.03.16 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.27 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.12 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.26 Nyárlőrinc Alkotmány u. 14., ejektoros kút,
2023.04.26 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.10 Nyárlőrinc Rákóczi u. 14., ejektoros kút, közkifolyó
2023.05.10 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.22 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.13 Nyárlőrinc Nefelejcs u. 6., ejektoros kút,
2023.06.13 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.27 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.10 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.27 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.07 Nyárlőrinc Alkotmány u. 14., ejektoros kút,
2023.08.07 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.22 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.14 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.27 Nyárlőrinc Rákóczi u. 14., ejektoros kút, közkifolyó
2023.09.27 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.10 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.24 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.06 Nyárlőrinc Dózsa György u. 11. (Óvoda kerti csap), fogyasztó,
2023.11.06 Nyárlőrinc Dózsa György u. 11. (Óvoda kerti csap), fogyasztó,
2023.11.06 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.22 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.06 Nyárlőrinc Alkotmány u. 14., ejektoros kút,
2023.12.06 Nyárlőrinc Rákóczi u. 14., ejektoros kút, közkifolyó
2023.12.06 Nyárlőrinc Dózsa György u. 11. (Óvoda kerti csap), fogyasztó,
2023.12.06 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.19 Nyárlőrinc Alkotmány u. 14., ejektoros kút,
2023.12.19 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.08 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.22 Nyárlőrinc Nefelejcs u. 6., ejektoros kút,
2024.01.22 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.05 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.14 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.19 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.11 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Klorit 
[mg/l]

Króm 
[µg/l]

Magnézium 
[mg/l]

Mangán 
[µg/l]

Nátrium 
[mg/l]

Nikkel 
[µg/l]

Nitrátion 
[mg/l]

Nitrition 
[mg/l]

Ólom 
[µg/l]

Policiklikus aromás 
szénhidrogének 

[µg/l]

Összes 
peszticid 

[µg/l]

Összes 
trihalometán 

[µg/l]
pH Radon [Bq/l] Réz [mg/l]

0,125
0,185 <0,5 <0,01 5,8

0,189 <0,5 <0,01
0,0226 <10 <0,01 7,75

0,181 <0,5 <0,01

0,183 0,68 <0,01

0,196 <0,5 <0,01
<0,01 <10 <0,01 7,99
0,139
0,175 0,55 <0,01

0,17 1,1 <0,01 3,59

0,177 <0,5 <0,01
<0,01 <10 28,22 <0,5 <0,01 <0,5 <0,01 <0,05 5,6 7,71

<5 <4 19,6 <0,02

0,177 <0,5 <0,01

<0,5
26,3 3

0,13 <0,5 <0,01

0,179 <0,5 <0,01
28,93

0,199 <0,5 <0,01

0,7 25
nincs 

meghatározva
50 200 20 50 0,5 10 0,10 0,50 50 6,5 - 9,5 100 2,0

100% 100% - - - 100% 100% 100% 67% 100% 100% 100% - - 100%
0,177 <5 26,3 <10 28,575 <4 <0,5 <0,01 <0,5 <0,01 <0,05 5,60 7,75 3 <0,02

4 db/év
1 

db/év
4 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év 4 db/év

1 
db/év

3 évente 3 évente 1 db/év 4 db/év
Korábbi eredmények alapján 

nem vizsgálandó
1 db/év



Vízellátó rendszer: Nyárlőrinc

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.16 Nyárlőrinc Dózsa György u. 11. (Óvoda kerti csap), fogyasztó,
2023.03.16 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.27 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.12 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.26 Nyárlőrinc Alkotmány u. 14., ejektoros kút,
2023.04.26 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.10 Nyárlőrinc Rákóczi u. 14., ejektoros kút, közkifolyó
2023.05.10 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.22 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.13 Nyárlőrinc Nefelejcs u. 6., ejektoros kút,
2023.06.13 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.27 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.10 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.27 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.07 Nyárlőrinc Alkotmány u. 14., ejektoros kút,
2023.08.07 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.22 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.14 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.27 Nyárlőrinc Rákóczi u. 14., ejektoros kút, közkifolyó
2023.09.27 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.10 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.24 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.06 Nyárlőrinc Dózsa György u. 11. (Óvoda kerti csap), fogyasztó,
2023.11.06 Nyárlőrinc Dózsa György u. 11. (Óvoda kerti csap), fogyasztó,
2023.11.06 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.22 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.06 Nyárlőrinc Alkotmány u. 14., ejektoros kút,
2023.12.06 Nyárlőrinc Rákóczi u. 14., ejektoros kút, közkifolyó
2023.12.06 Nyárlőrinc Dózsa György u. 11. (Óvoda kerti csap), fogyasztó,
2023.12.06 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.19 Nyárlőrinc Alkotmány u. 14., ejektoros kút,
2023.12.19 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.08 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.22 Nyárlőrinc Nefelejcs u. 6., ejektoros kút,
2024.01.22 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.05 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.14 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.19 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.11 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Szag
Szelén 
[µg/l]

Szín
Szulfát 
[mg/l]

Tetraklór-etilén + 
Triklór-etilén [µg/l]

TOC [mg/l] Trícium [Bq/l] Vas [µg/l]
Vinil-klorid 

[µg/l]

szagtalan színtelen 0,66 12,7

szagtalan színtelen 0,79 33,1

szagtalan <1 színtelen <5 <1 0,68 30,7 <0,1

<3

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan 

változás nélkül
20

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan változás 

nélkül
250 10

Nincs szokatlan 
változás

100 200 0,50

- 100% - - 100% - - - 100%
szagtalan <1 színtelen <5 <1 0,68 <3 30,7 <0,1

4 db/év 3 évente 4 db/év 1 db/év 3 évente 4 db/év
Korábbi eredmények alapján nem 

vizsgálandó
4 db/év

Nem 
vizsgálandó



Vízellátó rendszer: Nyárlőrinc

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.16 Nyárlőrinc Dózsa György u. 11. (Óvoda kerti csap), fogyasztó,
2023.03.16 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.27 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.12 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.26 Nyárlőrinc Alkotmány u. 14., ejektoros kút,
2023.04.26 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.10 Nyárlőrinc Rákóczi u. 14., ejektoros kút, közkifolyó
2023.05.10 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.22 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.13 Nyárlőrinc Nefelejcs u. 6., ejektoros kút,
2023.06.13 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.27 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.10 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.27 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.07 Nyárlőrinc Alkotmány u. 14., ejektoros kút,
2023.08.07 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.22 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.14 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.27 Nyárlőrinc Rákóczi u. 14., ejektoros kút, közkifolyó
2023.09.27 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.10 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.24 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.06 Nyárlőrinc Dózsa György u. 11. (Óvoda kerti csap), fogyasztó,
2023.11.06 Nyárlőrinc Dózsa György u. 11. (Óvoda kerti csap), fogyasztó,
2023.11.06 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.22 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.06 Nyárlőrinc Alkotmány u. 14., ejektoros kút,
2023.12.06 Nyárlőrinc Rákóczi u. 14., ejektoros kút, közkifolyó
2023.12.06 Nyárlőrinc Dózsa György u. 11. (Óvoda kerti csap), fogyasztó,
2023.12.06 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.19 Nyárlőrinc Alkotmány u. 14., ejektoros kút,
2023.12.19 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.08 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.22 Nyárlőrinc Nefelejcs u. 6., ejektoros kút,
2024.01.22 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.05 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.14 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.19 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.11 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Zavarosság [FNU]
Clostridium perfringens szám 

beleértve a spórákat is 
[szám/100ml]

Coliform baktériumok 
[szám/100 ml]

Enterococcusok száma 
[szám/100 ml]

Escherichia coli szám 
[szám/100 ml]

Pseudomonas aeruginosa-
szám [szám/100 ml]

Telepszám 22°C-
on [szám/ml]

Telepszám 37°C-
on [szám/ml]

0 0 30
0 0 2
0 0 5
0 0 2
0 0 66
0 0 2

0,13 0 0 0 0 37
0 0 2
0 0 1
0 0 1
0 0 12

0 0 0 0 0 1 1
0 0 2
0 0 2

0,35 0 0 0 0 260
0 0 1
0 0 1
0 0 14
0 0 21
0 0 nd
0 0 2
0 0 0 1 1

0,33 0 0 0 0 0 52 33

0 0 2
0 0 3

0 1100 560
0 28 22

0 0 1 623
0 0 0 0 490 98

0 0 0 0 8 12 9
0 0 0 1
0 0 0 0 4 3
0 0 2
0 0 1

0 nd 1
0 0 3
0 0 7

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan változás 

nélkül
0 0 0 0 0

Nincs szokatlan 
változás

Nincs szokatlan 
változás

- - - 100% 100% - - -
0,33 0 0 0 0 0 2 9

4 db/év 1 db/év 4 db/év 4 db/év 8 db/év 4 db/év 8 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Nyárlőrinc

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.16 Nyárlőrinc Dózsa György u. 11. (Óvoda kerti csap), fogyasztó,
2023.03.16 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.27 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.12 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.26 Nyárlőrinc Alkotmány u. 14., ejektoros kút,
2023.04.26 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.10 Nyárlőrinc Rákóczi u. 14., ejektoros kút, közkifolyó
2023.05.10 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.22 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.13 Nyárlőrinc Nefelejcs u. 6., ejektoros kút,
2023.06.13 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.27 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.10 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.27 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.07 Nyárlőrinc Alkotmány u. 14., ejektoros kút,
2023.08.07 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.22 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.14 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.27 Nyárlőrinc Rákóczi u. 14., ejektoros kút, közkifolyó
2023.09.27 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.10 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.24 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.06 Nyárlőrinc Dózsa György u. 11. (Óvoda kerti csap), fogyasztó,
2023.11.06 Nyárlőrinc Dózsa György u. 11. (Óvoda kerti csap), fogyasztó,
2023.11.06 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.22 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.06 Nyárlőrinc Alkotmány u. 14., ejektoros kút,
2023.12.06 Nyárlőrinc Rákóczi u. 14., ejektoros kút, közkifolyó
2023.12.06 Nyárlőrinc Dózsa György u. 11. (Óvoda kerti csap), fogyasztó,
2023.12.06 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.19 Nyárlőrinc Alkotmány u. 14., ejektoros kút,
2023.12.19 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.08 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.22 Nyárlőrinc Nefelejcs u. 6., ejektoros kút,
2024.01.22 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.05 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.14 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.19 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.11 Nyárlőrinc 045/14. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

430



Vízellátó rendszer: Nyársapát

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely
1,2-Diklóretán 

[µg/l]
Akrilamid 

[µg/l]
Szabad aktív 

klór [mg/l]
Kötött aktív 
klór [mg/l]

Összes aktív klór 
[mg/l]

Alumínium 
[µg/l]

Ammóniumion 
[mg/l]

Antimon 
[µg/l]

Arzén 
[µg/l]

Benzo[a]pirén 
[µg/l]

Benzol 
[µg/l]

Bór [mg/l] Bromát [µg/l]
Cianid 
[µg/l]

cisz-Diklóretén 
[µg/l]

Epiklórhidrin 
[µg/l]

2023.03.07 Nyársapát József Attila u. 4., ejektoros kút, <0,06 <0,06 <0,06 0,16
2023.03.07 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.22 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,26 <0,06 0,27 0,24
2023.04.03 Nyársapát József Attila u. 22. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó, <0,3 <0,06 0,19 0,21 <10 0,17 <1 3,52 <0,003 <0,2 <0,03 <5 <1 <0,1
2023.04.03 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Nyársapát József Attila u. 4., ejektoros kút,
2023.04.19 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,16 0,13 0,29 0,28
2023.05.03 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.16 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,09 0,16 0,25 0,32
2023.06.05 Nyársapát József Attila u. 38., ejektoros kút, <0,06 <0,06 <0,06 0,19
2023.06.05 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.19 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,2 <0,06 0,21 0,36
2023.07.03 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.17 Nyársapát József Attila u. 4., ejektoros kút,
2023.07.17 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,24 <0,06 0,29 0,33
2023.07.31 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.15 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,28 <0,06 0,3 0,35
2023.09.06 Nyársapát József Attila u. 4., ejektoros kút, <0,06 <0,06 <0,06 0,18
2023.09.06 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.18 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 <0,06 <0,06 0,34
2023.10.02 Nyársapát József Attila u. 38., ejektoros kút,
2023.10.02 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.16 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,31 <0,06 0,32 0,27
2023.10.30 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.14 Nyársapát József Attila u. 22. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,
2023.11.14 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 0,24 0,25 0,33
2023.11.27 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.12 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,32 <0,06 0,33 0,35
2024.01.02 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.15 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.29 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.14 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,07 <0,06 0,12 0,32
2024.02.14 Nyársapát József Attila u. 4., ejektoros kút,
2024.02.14 Nyársapát József Attila u. 38., ejektoros kút,
2024.03.06 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.06 Nyársapát József Attila u. 22. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó, 0,16 <0,06 0,17 0,25 4,08
2024.03.06 Nyársapát József Attila u. 22. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó, <1

3,0 0,10
nincs 

meghatározva
3,00

nincs 
meghatározva

200 0,5 10 10 0,010 1,0 1,5 10 50 50 0,10

100% - 100% - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
<0,3 - 0,125 <0,06 0,23 <10 0,3 <1 3,8 <0,003 <0,2 <0,03 - <5 <1 <0,1

3 évente
Nem 

vizsgálandó
4 db/év 4 db/év 4 db/év 3 évente 4 db/év 1 db/év 1 db/év 3 évente 3 évente 3 évente

Nem 
vizsgálandó

3 évente 3 évente
Nem 

vizsgálandó

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték



Vízellátó rendszer: Nyársapát

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.07 Nyársapát József Attila u. 4., ejektoros kút,
2023.03.07 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.22 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Nyársapát József Attila u. 22. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,
2023.04.03 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Nyársapát József Attila u. 4., ejektoros kút,
2023.04.19 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.03 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.16 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.05 Nyársapát József Attila u. 38., ejektoros kút,
2023.06.05 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.19 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.03 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.17 Nyársapát József Attila u. 4., ejektoros kút,
2023.07.17 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.31 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.15 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.06 Nyársapát József Attila u. 4., ejektoros kút,
2023.09.06 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.18 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.02 Nyársapát József Attila u. 38., ejektoros kút,
2023.10.02 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.16 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.30 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.14 Nyársapát József Attila u. 22. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,
2023.11.14 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.27 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.12 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.02 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.15 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.29 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.14 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.14 Nyársapát József Attila u. 4., ejektoros kút,
2024.02.14 Nyársapát József Attila u. 38., ejektoros kút,
2024.03.06 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.06 Nyársapát József Attila u. 22. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,
2024.03.06 Nyársapát József Attila u. 22. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Fajl. elektromos vezetőképesség 
(20°C) [µS/cm]

Fluoridion 
[mg/l]

Higany 
[µg/l]

Indikatív dózis 
[mS/év]

Íz
Kadmium 

[µg/l]
Kalcium [mg/l] Kálium [mg/l]

Keménység 
(összes) [mg/l 

CaO]

Kémiai 
oxigénigény (ps) 

[mg/l O2]

Klorát 
[mg/l]

Kloridion 
[mg/l]

Klorit 
[mg/l]

Króm 
[µg/l]

434 megszokott

445 0,37 <5
445 0,15 <0,1 megszokott <1 121 <5 0,0123 <5

442 0,31 <5

441 0,3 <5
439 megszokott

443 0,22 <5

447 0,41 <5

449 0,43 <5
446 megszokott

449 0,38 <5

444 0,35 <5

443 0,32 <5
<0,1 50,31 1,16

449 0,46 <5

441 0,34 <5

122
443 megszokott

<5

2500 1,5 1,0 0,10
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

5,0
nincs 

meghatározva
nincs 

meghatározva
50 - 350 5,0 0,7 250 0,7 25

- 100% 100% - - 100% - - - - - 100% 100%
443,5 0,15 <0,1 <0,1 megszokott <1 50,31 1,16 121,5 0,35 <5 0,0123 <5

4 db/év 3 évente 3 évente
Korábbi 

eredmények 
alapján nem 

4 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év
1 

db/év



Vízellátó rendszer: Nyársapát

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.07 Nyársapát József Attila u. 4., ejektoros kút,
2023.03.07 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.22 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Nyársapát József Attila u. 22. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,
2023.04.03 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Nyársapát József Attila u. 4., ejektoros kút,
2023.04.19 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.03 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.16 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.05 Nyársapát József Attila u. 38., ejektoros kút,
2023.06.05 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.19 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.03 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.17 Nyársapát József Attila u. 4., ejektoros kút,
2023.07.17 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.31 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.15 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.06 Nyársapát József Attila u. 4., ejektoros kút,
2023.09.06 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.18 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.02 Nyársapát József Attila u. 38., ejektoros kút,
2023.10.02 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.16 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.30 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.14 Nyársapát József Attila u. 22. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,
2023.11.14 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.27 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.12 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.02 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.15 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.29 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.14 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.14 Nyársapát József Attila u. 4., ejektoros kút,
2024.02.14 Nyársapát József Attila u. 38., ejektoros kút,
2024.03.06 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.06 Nyársapát József Attila u. 22. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,
2024.03.06 Nyársapát József Attila u. 22. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Magnézium 
[mg/l]

Mangán 
[µg/l]

Nátrium 
[mg/l]

Nikkel 
[µg/l]

Nitrátion 
[mg/l]

Nitrition 
[mg/l]

Ólom 
[µg/l]

Policiklikus aromás 
szénhidrogének 

[µg/l]

Összes 
peszticid 

[µg/l]

Összes 
trihalometán 

[µg/l]
pH Radon [Bq/l] Réz [mg/l] Szag

Szelén 
[µg/l]

<10 0,32 7,89 szagtalan

<0,5 0,02
<10 25,64 <4 <0,5 0,21 1,84 <0,01 <0,05 <1 7,75 0,0518 szagtalan <1

<10
<0,5 0,07

<0,5 0,01
<10 0,29 7,88 szagtalan

<0,5 0,02

<0,5 0,02

<0,5 0,02
<10 0,2 8,02 szagtalan

<0,5 0,01

<0,5 0,08

<0,5 0,02
21,73 5

<0,5 <0,01

0,56 0,05

<10 <0,5 0,25 <1 7,9 szagtalan
<4 <0,5 <0,02

nincs 
meghatározva

50 200 20 50 0,5 10 0,10 0,50 50 6,5 - 9,5 100 2,0
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

20

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 100% - 100%
21,73 <10 25,64 <4 <0,5 0,035 1,045 <0,01 <0,05 <1 7,89 5 0,0309 szagtalan <1

4 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év 4 db/év
1 

db/év
3 évente 3 évente 1 db/év 4 db/év

Korábbi eredmények alapján 
nem vizsgálandó

1 db/év 4 db/év 3 évente



Vízellátó rendszer: Nyársapát

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.07 Nyársapát József Attila u. 4., ejektoros kút,
2023.03.07 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.22 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Nyársapát József Attila u. 22. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,
2023.04.03 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Nyársapát József Attila u. 4., ejektoros kút,
2023.04.19 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.03 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.16 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.05 Nyársapát József Attila u. 38., ejektoros kút,
2023.06.05 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.19 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.03 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.17 Nyársapát József Attila u. 4., ejektoros kút,
2023.07.17 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.31 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.15 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.06 Nyársapát József Attila u. 4., ejektoros kút,
2023.09.06 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.18 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.02 Nyársapát József Attila u. 38., ejektoros kút,
2023.10.02 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.16 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.30 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.14 Nyársapát József Attila u. 22. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,
2023.11.14 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.27 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.12 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.02 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.15 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.29 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.14 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.14 Nyársapát József Attila u. 4., ejektoros kút,
2024.02.14 Nyársapát József Attila u. 38., ejektoros kút,
2024.03.06 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.06 Nyársapát József Attila u. 22. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,
2024.03.06 Nyársapát József Attila u. 22. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Szín
Szulfát 
[mg/l]

Tetraklór-etilén + 
Triklór-etilén [µg/l]

TOC [mg/l] Trícium [Bq/l] Vas [µg/l]
Vinil-klorid 

[µg/l]
Zavarosság [FNU]

Clostridium perfringens szám 
beleértve a spórákat is 

[szám/100ml]
színtelen 0,85 <10 0,18

színtelen <5 <1 0,82 <10 <0,1 0,15 0

0

színtelen 0,96 <10 0,17

0

színtelen 0,84 <10 0,22

<3

színtelen 0,85 <10 0,29

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan változás 

nélkül
250 10

Nincs szokatlan 
változás

100 200 0,50
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan változás 
nélkül

0

- - 100% - - - 100% - -
színtelen <5 <1 0,85 <3 <10 <0,1 0,18 0

4 db/év 1 db/év 3 évente 4 db/év
Korábbi eredmények alapján nem 

vizsgálandó
4 db/év

Nem 
vizsgálandó

4 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Nyársapát

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.07 Nyársapát József Attila u. 4., ejektoros kút,
2023.03.07 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.22 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Nyársapát József Attila u. 22. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,
2023.04.03 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Nyársapát József Attila u. 4., ejektoros kút,
2023.04.19 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.03 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.16 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.05 Nyársapát József Attila u. 38., ejektoros kút,
2023.06.05 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.19 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.03 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.17 Nyársapát József Attila u. 4., ejektoros kút,
2023.07.17 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.31 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.15 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.06 Nyársapát József Attila u. 4., ejektoros kút,
2023.09.06 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.18 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.02 Nyársapát József Attila u. 38., ejektoros kút,
2023.10.02 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.16 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.30 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.14 Nyársapát József Attila u. 22. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,
2023.11.14 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.27 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.12 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.02 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.15 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.29 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.14 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.14 Nyársapát József Attila u. 4., ejektoros kút,
2024.02.14 Nyársapát József Attila u. 38., ejektoros kút,
2024.03.06 Nyársapát Viola u. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.06 Nyársapát József Attila u. 22. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,
2024.03.06 Nyársapát József Attila u. 22. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Coliform baktériumok 
[szám/100 ml]

Enterococcusok száma 
[szám/100 ml]

Escherichia coli szám 
[szám/100 ml]

Pseudomonas aeruginosa-
szám [szám/100 ml]

Telepszám 22°C-
on [szám/ml]

Telepszám 37°C-
on [szám/ml]

0 0 0 0 1
0 0 2
0 0 3
0 0 0 0 1 1
0 0 110
0 0 0 0 2 2
0 0 3
0 0 1
0 0 2
0 0 4
0 0 6
0 0 2
0 0 1
0 0 19
0 0 0 0 3 1
0 0 8
0 0 1
0 0 0 0 22
0 0 23
0 0 1
0 0 3
0 0 1
0 0 3
0 0 2
0 0 3
0 0 5
0 0 0 6 436 267
0 0 2
0 0 5
0 0 0 2
0 0 1
0 0 nd
0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 1 3
0 0 2
0 0 0 0 1 1

0 0 0 0
Nincs szokatlan 

változás
Nincs szokatlan 

változás

- 100% 100% - - -
0 0 0 0 2 1

4 db/év 4 db/év 8 db/év 4 db/év 8 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Orgovány

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely
1,2-Diklóretán 

[µg/l]
Akrilamid 

[µg/l]
Szabad aktív 

klór [mg/l]
Kötött aktív 
klór [mg/l]

Összes aktív klór 
[mg/l]

Alumínium 
[µg/l]

Ammóniumion 
[mg/l]

Antimon 
[µg/l]

Arzén 
[µg/l]

Benzo[a]pirén 
[µg/l]

Benzol 
[µg/l]

Bór [mg/l] Bromát [µg/l]
Cianid 
[µg/l]

cisz-Diklóretén 
[µg/l]

Epiklórhidrin 
[µg/l]

2023.03.06 Orgovány Kossuth Lajos u. 89., ejektoros kút,
2023.03.06 Orgovány Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap),  ,
2023.03.06 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,22 <0,06 0,23 0,38
2023.03.21 Orgovány Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap),  ,
2023.03.21 Orgovány Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap),  ,
2023.03.21 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,21 0,15 0,36 0,32
2023.04.17 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.02 Orgovány Mátyás király u. 15., ejektoros kút, <0,06 <0,06 <0,06 0,44
2023.05.02 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,07 0,34 0,41 0,44
2023.05.15 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.05 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,23 <0,06 0,24 0,37
2023.06.19 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.03 Orgovány Szabadság u. 44., ejektoros kút, <0,06 <0,06 <0,06 0,45
2023.07.03 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,23 0,07 0,3 0,39
2023.07.17 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.02 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,13 0,1 0,23 0,41
2023.08.14 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.05 Orgovány Kossuth Lajos u. 89., ejektoros kút,
2023.09.05 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,32 <0,06 0,34 0,4
2023.09.18 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.02 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 0,28 0,33 0,39
2023.10.18 Orgovány Mátyás király u. 15., ejektoros kút, <0,3 <0,06 <0,06 <0,06 <10 0,4 5,02 <0,003 <0,2 <0,03 <5 <1 <0,1
2023.10.18 Orgovány Mátyás király u. 15., ejektoros kút, <1
2023.10.18 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.30 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 0,4 0,42 0,42
2023.11.13 Orgovány Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap),  ,
2023.11.13 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.27 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,1 0,23 0,33 0,42
2023.12.11 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.02 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,19 0,12 0,31 0,41
2024.01.15 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.30 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,29 <0,06 0,3 0,4
2024.02.12 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.04 Orgovány Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap),  , <0,06 <0,06 <0,06 0,38 3,97
2024.03.04 Orgovány Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap),  , <1

3,0 0,10
nincs 

meghatározva
3,00

nincs 
meghatározva

200 0,5 10 10 0,010 1,0 1,5 10 50 50 0,10

100% - 100% - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
<0,3 - 0,115 <0,06 0,3 <10 0,4 <1 4,5 <0,003 <0,2 <0,03 - <5 <1 <0,1

1 db/év
Nem 

vizsgálandó
4 db/év 4 db/év 4 db/év 1 db/év 4 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év

Nem 
vizsgálandó

1 db/év 1 db/év
Nem 

vizsgálandó

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték



Vízellátó rendszer: Orgovány

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.06 Orgovány Kossuth Lajos u. 89., ejektoros kút,
2023.03.06 Orgovány Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap),  ,
2023.03.06 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.21 Orgovány Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap),  ,
2023.03.21 Orgovány Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap),  ,
2023.03.21 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.17 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.02 Orgovány Mátyás király u. 15., ejektoros kút,
2023.05.02 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.15 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.05 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.19 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.03 Orgovány Szabadság u. 44., ejektoros kút,
2023.07.03 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.17 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.02 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.14 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.05 Orgovány Kossuth Lajos u. 89., ejektoros kút,
2023.09.05 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.18 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.02 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.18 Orgovány Mátyás király u. 15., ejektoros kút,
2023.10.18 Orgovány Mátyás király u. 15., ejektoros kút,
2023.10.18 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.30 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.13 Orgovány Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap),  ,
2023.11.13 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.27 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.11 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.02 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.15 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.30 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.12 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.04 Orgovány Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap),  ,
2024.03.04 Orgovány Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Fajl. elektromos vezetőképesség 
(20°C) [µS/cm]

Fluoridion 
[mg/l]

Higany 
[µg/l]

Indikatív dózis 
[mS/év]

Íz
Kadmium 

[µg/l]
Kalcium [mg/l] Kálium [mg/l]

Keménység 
(összes) [mg/l 

CaO]

Kémiai 
oxigénigény (ps) 

[mg/l O2]

Klorát 
[mg/l]

Kloridion 
[mg/l]

Klorit 
[mg/l]

Króm 
[µg/l]

407 0,83 <5

414 0,82 <5

414 megszokott
416 1,05 <5

414 0,99 <5

428 megszokott
418 1,04 <5

423 1,11 <5

418 0,89 <5

421 1,05 <5
414 0,11 <0,1 megszokott <1 125 <5 <0,01

<5

415 0,92 <5

417 <0,1 56,45 1,36 0,93 <5

423 1,01 <5

418 0,86 <5

417 megszokott
<5

2500 1,5 1,0 0,10
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

5,0
nincs 

meghatározva
nincs 

meghatározva
50 - 350 5,0 0,7 250 0,7 25

- 100% 100% - - 100% - - - - - 100% 100%
417 0,11 <0,1 <0,1 megszokott <1 56,45 1,36 125 0,96 <5 <0,01 <5

4 db/év 1 db/év 1 db/év
Korábbi 

eredmények 
alapján nem 

4 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év
1 

db/év



Vízellátó rendszer: Orgovány

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.06 Orgovány Kossuth Lajos u. 89., ejektoros kút,
2023.03.06 Orgovány Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap),  ,
2023.03.06 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.21 Orgovány Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap),  ,
2023.03.21 Orgovány Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap),  ,
2023.03.21 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.17 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.02 Orgovány Mátyás király u. 15., ejektoros kút,
2023.05.02 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.15 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.05 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.19 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.03 Orgovány Szabadság u. 44., ejektoros kút,
2023.07.03 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.17 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.02 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.14 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.05 Orgovány Kossuth Lajos u. 89., ejektoros kút,
2023.09.05 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.18 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.02 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.18 Orgovány Mátyás király u. 15., ejektoros kút,
2023.10.18 Orgovány Mátyás király u. 15., ejektoros kút,
2023.10.18 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.30 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.13 Orgovány Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap),  ,
2023.11.13 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.27 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.11 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.02 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.15 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.30 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.12 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.04 Orgovány Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap),  ,
2024.03.04 Orgovány Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Magnézium 
[mg/l]

Mangán 
[µg/l]

Nátrium 
[mg/l]

Nikkel 
[µg/l]

Nitrátion 
[mg/l]

Nitrition 
[mg/l]

Ólom 
[µg/l]

Policiklikus aromás 
szénhidrogének 

[µg/l]

Összes 
peszticid 

[µg/l]

Összes 
trihalometán 

[µg/l]
pH Radon [Bq/l] Réz [mg/l] Szag

Szelén 
[µg/l]

<0,5 <0,01

<0,5 <0,01

<10 <0,01 7,84 szagtalan
<0,5 <0,01

<0,5 <0,01

<10 <0,01 8,17 szagtalan
<0,5 <0,01

0,97 <0,01

<0,5 <0,01

<0,5 <0,01
17 13,79 <0,5 <0,01 <0,01 <0,05 <1 8,03 szagtalan <1

<4 <0,5 <0,02

<0,5 <0,01

21,39 <0,5 <0,01 13

<0,5 <0,01

<0,5 <0,01 7,73

12,5 <0,5 <0,01 <1 7,79 szagtalan
<4 1,86 <0,02

nincs 
meghatározva

50 200 20 50 0,5 10 0,10 0,50 50 6,5 - 9,5 100 2,0
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

20

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 100% - 100%
21,39 <10 13,79 <4 <0,5 <0,01 1,055 <0,01 <0,05 <1 7,84 13 <0,02 szagtalan <1

4 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év 4 db/év
1 

db/év
1 db/év 1 db/év 1 db/év 4 db/év

Korábbi eredmények alapján 
nem vizsgálandó

1 db/év 4 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Orgovány

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.06 Orgovány Kossuth Lajos u. 89., ejektoros kút,
2023.03.06 Orgovány Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap),  ,
2023.03.06 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.21 Orgovány Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap),  ,
2023.03.21 Orgovány Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap),  ,
2023.03.21 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.17 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.02 Orgovány Mátyás király u. 15., ejektoros kút,
2023.05.02 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.15 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.05 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.19 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.03 Orgovány Szabadság u. 44., ejektoros kút,
2023.07.03 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.17 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.02 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.14 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.05 Orgovány Kossuth Lajos u. 89., ejektoros kút,
2023.09.05 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.18 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.02 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.18 Orgovány Mátyás király u. 15., ejektoros kút,
2023.10.18 Orgovány Mátyás király u. 15., ejektoros kút,
2023.10.18 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.30 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.13 Orgovány Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap),  ,
2023.11.13 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.27 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.11 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.02 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.15 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.30 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.12 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.04 Orgovány Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap),  ,
2024.03.04 Orgovány Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Szín
Szulfát 
[mg/l]

Tetraklór-etilén + 
Triklór-etilén [µg/l]

TOC [mg/l] Trícium [Bq/l] Vas [µg/l]
Vinil-klorid 

[µg/l]
Zavarosság [FNU]

Clostridium perfringens szám 
beleértve a spórákat is 

[szám/100ml]

323

467
287

színtelen 1,53 21,5 0,17

színtelen 1,55 111 0,37
0

színtelen <5 <1 1,47 26,1 <0,1 0,2 0

<3

0

színtelen 1,64 378 0,26

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan változás 

nélkül
250 10

Nincs szokatlan 
változás

100 200 0,50
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan változás 
nélkül

0

- - 100% - - - 100% - -
színtelen <5 <1 1,54 <3 287 <0,1 0,23 0

4 db/év 1 db/év 1 db/év 4 db/év
Korábbi eredmények alapján nem 

vizsgálandó
4 db/év

Nem 
vizsgálandó

4 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Orgovány

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.06 Orgovány Kossuth Lajos u. 89., ejektoros kút,
2023.03.06 Orgovány Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap),  ,
2023.03.06 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.21 Orgovány Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap),  ,
2023.03.21 Orgovány Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap),  ,
2023.03.21 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.17 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.02 Orgovány Mátyás király u. 15., ejektoros kút,
2023.05.02 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.15 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.05 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.19 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.03 Orgovány Szabadság u. 44., ejektoros kút,
2023.07.03 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.17 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.02 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.14 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.05 Orgovány Kossuth Lajos u. 89., ejektoros kút,
2023.09.05 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.18 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.02 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.18 Orgovány Mátyás király u. 15., ejektoros kút,
2023.10.18 Orgovány Mátyás király u. 15., ejektoros kút,
2023.10.18 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.30 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.13 Orgovány Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap),  ,
2023.11.13 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.27 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.11 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.02 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.15 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.30 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.12 Orgovány Attila u. 39. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.04 Orgovány Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap),  ,
2024.03.04 Orgovány Kossuth Lajos u. 60. (Orvosi rendelő, mosdó, csap),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Coliform baktériumok 
[szám/100 ml]

Enterococcusok száma 
[szám/100 ml]

Escherichia coli szám 
[szám/100 ml]

Pseudomonas aeruginosa-
szám [szám/100 ml]

Telepszám 22°C-
on [szám/ml]

Telepszám 37°C-
on [szám/ml]

0 0 1

0 0 2

0 0 1
0 0 2
0 0 4
0 0 0 2
0 0 1
0 0 27
0 0 1
0 0 4
0 0 0 9
0 0 0 0 8 6
0 0 1
0 0 2
0 0 2
0 0 2
0 0 2
0 0 1
0 0 2
0 0 0 0 nd 1

0 0 1
0 0 2
0 0 6
0 0 20
0 0 1 407 248
0 0 6
0 0 0 0 5 8
0 0 7
0 0 3
0 0 2
0 0 0 0 33 19

0 0 0 0
Nincs szokatlan 

változás
Nincs szokatlan 

változás

- 100% 100% - - -
0 0 0 0 2 7

4 db/év 4 db/év 8 db/év 1 db/év 8 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Öcsöd

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely
1,2-Diklóretán 

[µg/l]
Akrilamid 

[µg/l]
Szabad aktív 

klór [mg/l]
Kötött aktív 
klór [mg/l]

Összes aktív klór 
[mg/l]

Alumínium 
[µg/l]

Ammóniumion 
[mg/l]

Antimon 
[µg/l]

Arzén 
[µg/l]

Benzo[a]pirén 
[µg/l]

Benzol 
[µg/l]

Bór [mg/l] Bromát [µg/l]
Cianid 
[µg/l]

cisz-Diklóretén 
[µg/l]

Epiklórhidrin 
[µg/l]

2023.03.16 Öcsöd Bem József út 2., ejektoros kút,
2023.03.16 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.27 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,3 0,11 0,41 <0,02
2023.04.12 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.25 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 0,16 0,18 <0,02
2023.05.09 Öcsöd Táncsics Mihály út 12., ejektoros kút, 0,06 0,08 0,14 0,07 5,37
2023.05.09 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.23 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,36 0,09 0,45 0,03
2023.06.14 Öcsöd Veresházi út 51/A., ejektoros kút,
2023.06.14 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.28 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,29 0,1 0,39 0,03
2023.07.10 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.26 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 0,42 0,45 0,09
2023.08.07 Öcsöd Hunyadi u.-Rákóczi u., ejektoros kút, <1
2023.08.07 Öcsöd Hunyadi u.-Rákóczi u., ejektoros kút, <0,3 0,06 <0,06 0,11 <10 0,05 4,65 <0,003 <0,2 0,589 <5 <1 <0,1
2023.08.07 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.22 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 0,46 0,5 0,32
2023.09.12 Öcsöd Piactér, ejektoros kút,
2023.09.12 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.25 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,35 0,06 0,41 0,03
2023.10.11 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.24 Öcsöd Hunyadi u.-Rákóczi u., ejektoros kút,
2023.10.24 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,38 0,12 0,5 0,03
2023.11.09 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.22 Öcsöd Bem József út 2., ejektoros kút, 0,24 0,08 0,32 0,05 4,27
2023.11.22 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,44 0,1 0,54 0,05
2023.12.05 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.19 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,49 0,09 0,58 0,03
2024.01.09 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.23 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,29 0,11 0,4 0,03
2024.02.08 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.21 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,25 0,1 0,35 0,02
2024.03.11 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,

3,0 0,10
nincs 

meghatározva
3,00

nincs 
meghatározva

200 0,5 10 10 0,010 1,0 1,5 10 50 50 0,10

100% - 100% - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
<0,3 - 0,29 0,1 0,41 <10 0,03 <1 4,7 <0,003 <0,2 0,589 - <5 <1 <0,1

3 évente
Nem 

vizsgálandó
4 db/év 4 db/év 4 db/év 3 évente 4 db/év 1 db/év 4 db/év 3 évente 3 évente 1 db/év

Nem 
vizsgálandó

3 évente 3 évente
Nem 

vizsgálandó

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték



Vízellátó rendszer: Öcsöd

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.16 Öcsöd Bem József út 2., ejektoros kút,
2023.03.16 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.27 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.12 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.25 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.09 Öcsöd Táncsics Mihály út 12., ejektoros kút,
2023.05.09 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.23 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.14 Öcsöd Veresházi út 51/A., ejektoros kút,
2023.06.14 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.28 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.10 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.26 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.07 Öcsöd Hunyadi u.-Rákóczi u., ejektoros kút,
2023.08.07 Öcsöd Hunyadi u.-Rákóczi u., ejektoros kút,
2023.08.07 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.22 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.12 Öcsöd Piactér, ejektoros kút,
2023.09.12 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.25 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.11 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.24 Öcsöd Hunyadi u.-Rákóczi u., ejektoros kút,
2023.10.24 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.09 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.22 Öcsöd Bem József út 2., ejektoros kút,
2023.11.22 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.05 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.19 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.09 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.23 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.08 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.21 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.11 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Fajl. elektromos vezetőképesség 
(20°C) [µS/cm]

Fluoridion 
[mg/l]

Higany 
[µg/l]

Indikatív dózis 
[mS/év]

Íz
Kadmium 

[µg/l]
Kalcium [mg/l] Kálium [mg/l]

Keménység 
(összes) [mg/l 

CaO]

Kémiai 
oxigénigény (ps) 

[mg/l O2]

Klorát 
[mg/l]

Kloridion 
[mg/l]

Klorit 
[mg/l]

Króm 
[µg/l]

Magnézium 
[mg/l]

865 1,38 30,5

798 1,91 25,3
808 megszokott

803 1,52 26,8

817 1,4 24,3

841 1,55 24,7
<5

852 0,15 <0,1 megszokott <1 94 24,5 <0,01

818 1,94 19,7

849 1,76 23,8

841 1,52 28,7

841 megszokott
843 1,47 29,9

<0,1 41,15 2,59 16,61
858 1,45 27,3

841 1,68 25,2

834 1,64 26,3

2500 1,5 1,0 0,10
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

5,0
nincs 

meghatározva
nincs 

meghatározva
50 - 350 5,0 0,7 250 0,7 25

nincs 
meghatározva

- 100% 100% - - 100% - - - - - 100% 100% -
841 0,15 <0,1 <0,1 megszokott <1 41,15 2,59 94 1,535 25,3 <0,01 <5 16,61

4 db/év 3 évente 3 évente
Korábbi 

eredmények 
alapján nem 

4 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év
1 

db/év



Vízellátó rendszer: Öcsöd

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.16 Öcsöd Bem József út 2., ejektoros kút,
2023.03.16 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.27 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.12 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.25 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.09 Öcsöd Táncsics Mihály út 12., ejektoros kút,
2023.05.09 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.23 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.14 Öcsöd Veresházi út 51/A., ejektoros kút,
2023.06.14 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.28 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.10 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.26 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.07 Öcsöd Hunyadi u.-Rákóczi u., ejektoros kút,
2023.08.07 Öcsöd Hunyadi u.-Rákóczi u., ejektoros kút,
2023.08.07 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.22 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.12 Öcsöd Piactér, ejektoros kút,
2023.09.12 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.25 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.11 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.24 Öcsöd Hunyadi u.-Rákóczi u., ejektoros kút,
2023.10.24 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.09 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.22 Öcsöd Bem József út 2., ejektoros kút,
2023.11.22 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.05 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.19 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.09 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.23 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.08 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.21 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.11 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Mangán 
[µg/l]

Nátrium 
[mg/l]

Nikkel 
[µg/l]

Nitrátion 
[mg/l]

Nitrition 
[mg/l]

Ólom 
[µg/l]

Policiklikus aromás 
szénhidrogének 

[µg/l]

Összes 
peszticid 

[µg/l]

Összes 
trihalometán 

[µg/l]
pH Radon [Bq/l] Réz [mg/l] Szag

Szelén 
[µg/l]

Szín

<0,5 <0,01

<0,5 <0,01
<10 <0,01 36,1 7,71 szagtalan színtelen

1,88 <0,01 60,6

0,67 <0,01 44,6

<0,5 0,01
<4 1,21 0,413

<10 160,55 <0,5 <0,01 <0,01 <0,05 54,8 7,91 szagtalan <1 színtelen

0,84 0,02

<0,5 <0,01

48,4
<0,5 <0,01

<10 <0,01 38,6 7,76 szagtalan színtelen
<0,5 <0,01 39,9

<3
<0,5 <0,01

<0,5 <0,01

<0,5 <0,01

50 200 20 50 0,5 10 0,10 0,50 50 6,5 - 9,5 100 2,0
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

20
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan változás 
nélkül

- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 71% - - 100% - 100% -
<10 160,55 <4 <0,5 <0,01 1,21 <0,01 <0,05 44,60 7,76 <3 0,413 szagtalan <1 színtelen

4 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év 4 db/év
1 

db/év
3 évente 3 évente 4 db/év 4 db/év

Korábbi eredmények alapján 
nem vizsgálandó

1 db/év 4 db/év 3 évente 4 db/év



Vízellátó rendszer: Öcsöd

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.16 Öcsöd Bem József út 2., ejektoros kút,
2023.03.16 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.27 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.12 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.25 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.09 Öcsöd Táncsics Mihály út 12., ejektoros kút,
2023.05.09 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.23 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.14 Öcsöd Veresházi út 51/A., ejektoros kút,
2023.06.14 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.28 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.10 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.26 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.07 Öcsöd Hunyadi u.-Rákóczi u., ejektoros kút,
2023.08.07 Öcsöd Hunyadi u.-Rákóczi u., ejektoros kút,
2023.08.07 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.22 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.12 Öcsöd Piactér, ejektoros kút,
2023.09.12 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.25 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.11 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.24 Öcsöd Hunyadi u.-Rákóczi u., ejektoros kút,
2023.10.24 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.09 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.22 Öcsöd Bem József út 2., ejektoros kút,
2023.11.22 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.05 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.19 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.09 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.23 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.08 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.21 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.11 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Szulfát 
[mg/l]

Tetraklór-etilén + 
Triklór-etilén [µg/l]

TOC [mg/l] Trícium [Bq/l] Vas [µg/l]
Vinil-klorid 

[µg/l]
Zavarosság [FNU]

Clostridium perfringens szám 
beleértve a spórákat is 

[szám/100ml]

Coliform baktériumok 
[szám/100 ml]

Enterococcusok száma 
[szám/100 ml]

0
0
0
0

0 0 0
2,45 <10 0,2 0 0

0
0
0
0
0
0
0

<5 <1 2,87 <10 <0,1 0,26 0 0 0
0 0 0

0
0
0
0
0

0 0 0
0

2,74 <10 0,28 0 0
0

<3 0
0
0
0
0
0
0

250 10
Nincs szokatlan 

változás
100 200 0,50

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan változás 

nélkül
0 0 0

- 100% - - - 100% - - - 100%
<5 <1 2,74 <3 <10 <0,1 0,26 0 0 0

1 db/év 3 évente 4 db/év
Korábbi eredmények alapján nem 

vizsgálandó
4 db/év

Nem 
vizsgálandó

4 db/év 1 db/év 4 db/év 4 db/év



Vízellátó rendszer: Öcsöd

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.16 Öcsöd Bem József út 2., ejektoros kút,
2023.03.16 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.27 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.12 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.25 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.09 Öcsöd Táncsics Mihály út 12., ejektoros kút,
2023.05.09 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.23 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.14 Öcsöd Veresházi út 51/A., ejektoros kút,
2023.06.14 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.28 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.10 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.26 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.07 Öcsöd Hunyadi u.-Rákóczi u., ejektoros kút,
2023.08.07 Öcsöd Hunyadi u.-Rákóczi u., ejektoros kút,
2023.08.07 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.22 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.12 Öcsöd Piactér, ejektoros kút,
2023.09.12 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.25 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.11 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.24 Öcsöd Hunyadi u.-Rákóczi u., ejektoros kút,
2023.10.24 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.09 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.22 Öcsöd Bem József út 2., ejektoros kút,
2023.11.22 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.05 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.19 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.09 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.23 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.08 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.21 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.11 Öcsöd Arany János sor 2. (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Escherichia coli szám 
[szám/100 ml]

Pseudomonas aeruginosa-
szám [szám/100 ml]

Telepszám 22°C-
on [szám/ml]

Telepszám 37°C-
on [szám/ml]

0 5
0 14
0 2
0 nd
0 0 2 2
0 33
0 1
0 3
0 9
0 2
0 1
0 1
0 2

0 0 36 10
0 0 2 1
0 2
0 62
0 1
0 2
0 2

0 0 3 1
0 1
0 2
0 2
0 1 856 561
0 1
0 2
0 1
0 1
0 4
0 4

0 0
Nincs szokatlan 

változás
Nincs szokatlan 

változás

100% - - -
0 0 2 1,5

8 db/év 1 db/év 8 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Szabadszállás-Balázspuszta

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely
1,2-Diklóretán 

[µg/l]
Akrilamid 

[µg/l]
Szabad aktív 

klór [mg/l]
Kötött aktív 
klór [mg/l]

Összes aktív klór 
[mg/l]

Alumínium 
[µg/l]

Ammóniumion 
[mg/l]

Antimon 
[µg/l]

Arzén 
[µg/l]

Benzo[a]pirén 
[µg/l]

Benzol 
[µg/l]

2023.03.06 Szabadszállás-Balázspuszta 2330/1. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), , Kerti csap 0,29
2023.05.02 Szabadszállás-Balázspuszta Tanya 146. (Ádám tanya fogadó), fogyasztó, mosdó 0,13
2023.06.05 Szabadszállás-Balázspuszta Bartók Béla u. 15. (Gáspár Ferenc), fogyasztó, mosdó
2023.07.06 Szabadszállás-Balázspuszta 2330/1. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), , Kerti csap <0,3 <0,06 <0,06 <0,06 <10 0,17 <1 6,55 <0,003 <0,2
2023.08.15 Szabadszállás-Balázspuszta Tanya 146. (Ádám tanya fogadó), fogyasztó, mosdó
2023.10.02 Szabadszállás-Balázspuszta 2330/1. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), , Kerti csap
2023.11.02 Szabadszállás-Balázspuszta Bartók Béla u. 15. (Gáspár Ferenc), fogyasztó, mosdó 0,1
2023.12.11 Szabadszállás-Balázspuszta Tanya 74. (Közösségi Ház), fogyasztó, konyhai
2024.01.17 Szabadszállás-Balázspuszta Tanya 146. (Ádám tanya fogadó), fogyasztó, mosdó <0,02

3,0 0,10
nincs 

meghatározva
3,00

nincs 
meghatározva

200 0,5 10 10 0,010 1,0

100% - 100% - - - 100% 100% 100% 100%
<0,3 - <0,06 <0,06 <0,06 <10 0,13 <1 6,6 <0,003 <0,2

3 évente
Nem 

vizsgálandó
0 db/év 1 db/év 0 db/év 3 évente 4 db/év 1 db/év 1 db/év 3 évente 3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték



Vízellátó rendszer: Szabadszállás-Balázspuszta

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.06 Szabadszállás-Balázspuszta 2330/1. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), , Kerti csap
2023.05.02 Szabadszállás-Balázspuszta Tanya 146. (Ádám tanya fogadó), fogyasztó, mosdó
2023.06.05 Szabadszállás-Balázspuszta Bartók Béla u. 15. (Gáspár Ferenc), fogyasztó, mosdó
2023.07.06 Szabadszállás-Balázspuszta 2330/1. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), , Kerti csap
2023.08.15 Szabadszállás-Balázspuszta Tanya 146. (Ádám tanya fogadó), fogyasztó, mosdó
2023.10.02 Szabadszállás-Balázspuszta 2330/1. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), , Kerti csap
2023.11.02 Szabadszállás-Balázspuszta Bartók Béla u. 15. (Gáspár Ferenc), fogyasztó, mosdó
2023.12.11 Szabadszállás-Balázspuszta Tanya 74. (Közösségi Ház), fogyasztó, konyhai
2024.01.17 Szabadszállás-Balázspuszta Tanya 146. (Ádám tanya fogadó), fogyasztó, mosdó

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Bór [mg/l] Bromát [µg/l] Cianid [µg/l]
cisz-Diklóretén 

[µg/l]
Epiklórhidrin 

[µg/l]
Fajl. elektromos vezetőképesség 

(20°C) [µS/cm]
Fluoridion 

[mg/l]
Higany 
[µg/l]

Indikatív dózis 
[mS/év]

470
483

0,0442 <5 <1 <0,1 503 <0,1 <0,1

522
<0,1

477

1,5 10 50 50 0,10 2500 1,5 1,0 0,10

100% 100% 100% 100% - 100% 100% -
0,044 - <5 <1 <0,1 483 <0,1 <0,1 <0,1

3 évente
Nem 

vizsgálandó
3 évente 3 évente

Nem 
vizsgálandó

4 db/év 3 évente 1 db/év
Korábbi 

eredmények 
alapján nem 



Vízellátó rendszer: Szabadszállás-Balázspuszta

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.06 Szabadszállás-Balázspuszta 2330/1. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), , Kerti csap
2023.05.02 Szabadszállás-Balázspuszta Tanya 146. (Ádám tanya fogadó), fogyasztó, mosdó
2023.06.05 Szabadszállás-Balázspuszta Bartók Béla u. 15. (Gáspár Ferenc), fogyasztó, mosdó
2023.07.06 Szabadszállás-Balázspuszta 2330/1. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), , Kerti csap
2023.08.15 Szabadszállás-Balázspuszta Tanya 146. (Ádám tanya fogadó), fogyasztó, mosdó
2023.10.02 Szabadszállás-Balázspuszta 2330/1. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), , Kerti csap
2023.11.02 Szabadszállás-Balázspuszta Bartók Béla u. 15. (Gáspár Ferenc), fogyasztó, mosdó
2023.12.11 Szabadszállás-Balázspuszta Tanya 74. (Közösségi Ház), fogyasztó, konyhai
2024.01.17 Szabadszállás-Balázspuszta Tanya 146. (Ádám tanya fogadó), fogyasztó, mosdó

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Íz
Kadmium 

[µg/l]
Kalcium [mg/l] Kálium [mg/l]

Keménység 
(összes) [mg/l 

CaO]

Kémiai 
oxigénigény (ps) 

[mg/l O2]

Klorát 
[mg/l]

Kloridion 
[mg/l]

Klorit 
[mg/l]

Króm 
[µg/l]

Magnézium 
[mg/l]

megszokott
megszokott

megszokott <1 151 <5 <0,01 <5

megszokott
58,22 1,26 30,26

megszokott

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan 

változás nélkül
5,0

nincs 
meghatározva

nincs 
meghatározva

50 - 350 5,0 0,7 250 0,7 25
nincs 

meghatározva

- 100% - - - - - 100% 100% -
megszokott <1 58,22 1,26 151 0,4 <5 <0,01 <5 30,26

4 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év
1 

db/év



Vízellátó rendszer: Szabadszállás-Balázspuszta

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.06 Szabadszállás-Balázspuszta 2330/1. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), , Kerti csap
2023.05.02 Szabadszállás-Balázspuszta Tanya 146. (Ádám tanya fogadó), fogyasztó, mosdó
2023.06.05 Szabadszállás-Balázspuszta Bartók Béla u. 15. (Gáspár Ferenc), fogyasztó, mosdó
2023.07.06 Szabadszállás-Balázspuszta 2330/1. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), , Kerti csap
2023.08.15 Szabadszállás-Balázspuszta Tanya 146. (Ádám tanya fogadó), fogyasztó, mosdó
2023.10.02 Szabadszállás-Balázspuszta 2330/1. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), , Kerti csap
2023.11.02 Szabadszállás-Balázspuszta Bartók Béla u. 15. (Gáspár Ferenc), fogyasztó, mosdó
2023.12.11 Szabadszállás-Balázspuszta Tanya 74. (Közösségi Ház), fogyasztó, konyhai
2024.01.17 Szabadszállás-Balázspuszta Tanya 146. (Ádám tanya fogadó), fogyasztó, mosdó

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Mangán 
[µg/l]

Nátrium 
[mg/l]

Nikkel 
[µg/l]

Nitrátion 
[mg/l]

Nitrition 
[mg/l]

Ólom 
[µg/l]

Policiklikus aromás 
szénhidrogének 

[µg/l]

Összes 
peszticid 

[µg/l]

Összes 
trihalometán 

[µg/l]
pH Radon [Bq/l] Réz [mg/l]

154 <0,01 7,71
<10 0,1 7,64

169 24,35 <4 <0,5 0,36 <0,5 <0,01 <0,05 <1 7,79 <0,02

285 0,22 7,55
3,5

<0,01 7,61

50 200 20 50 0,5 10 0,10 0,50 50 6,5 - 9,5 100 2,0

- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 100%
161,5 24,35 <4 <0,5 0,1 <0,5 <0,01 <0,05 <1 7,64 3,5 <0,02

4 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év 4 db/év
1 

db/év
3 évente 3 évente 1 db/év 4 db/év

Korábbi eredmények alapján 
nem vizsgálandó

1 db/év



Vízellátó rendszer: Szabadszállás-Balázspuszta

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.06 Szabadszállás-Balázspuszta 2330/1. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), , Kerti csap
2023.05.02 Szabadszállás-Balázspuszta Tanya 146. (Ádám tanya fogadó), fogyasztó, mosdó
2023.06.05 Szabadszállás-Balázspuszta Bartók Béla u. 15. (Gáspár Ferenc), fogyasztó, mosdó
2023.07.06 Szabadszállás-Balázspuszta 2330/1. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), , Kerti csap
2023.08.15 Szabadszállás-Balázspuszta Tanya 146. (Ádám tanya fogadó), fogyasztó, mosdó
2023.10.02 Szabadszállás-Balázspuszta 2330/1. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), , Kerti csap
2023.11.02 Szabadszállás-Balázspuszta Bartók Béla u. 15. (Gáspár Ferenc), fogyasztó, mosdó
2023.12.11 Szabadszállás-Balázspuszta Tanya 74. (Közösségi Ház), fogyasztó, konyhai
2024.01.17 Szabadszállás-Balázspuszta Tanya 146. (Ádám tanya fogadó), fogyasztó, mosdó

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Szag
Szelén 
[µg/l]

Szín
Szulfát 
[mg/l]

Tetraklór-etilén + 
Triklór-etilén [µg/l]

TOC [mg/l] Trícium [Bq/l]

szagtalan színtelen 0,63
szagtalan színtelen 0,58

szagtalan <1 színtelen <5 <1 0,65

szagtalan színtelen 0,54
<3

szagtalan színtelen 0,58

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan 

változás nélkül
20

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan változás 

nélkül
250 10

Nincs szokatlan 
változás

100

- 100% - - 100% - -
szagtalan <1 színtelen <5 <1 0,58 <3

4 db/év 3 évente 4 db/év 1 db/év 3 évente 4 db/év
Korábbi eredmények alapján nem 

vizsgálandó



Vízellátó rendszer: Szabadszállás-Balázspuszta

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.06 Szabadszállás-Balázspuszta 2330/1. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), , Kerti csap
2023.05.02 Szabadszállás-Balázspuszta Tanya 146. (Ádám tanya fogadó), fogyasztó, mosdó
2023.06.05 Szabadszállás-Balázspuszta Bartók Béla u. 15. (Gáspár Ferenc), fogyasztó, mosdó
2023.07.06 Szabadszállás-Balázspuszta 2330/1. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), , Kerti csap
2023.08.15 Szabadszállás-Balázspuszta Tanya 146. (Ádám tanya fogadó), fogyasztó, mosdó
2023.10.02 Szabadszállás-Balázspuszta 2330/1. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), , Kerti csap
2023.11.02 Szabadszállás-Balázspuszta Bartók Béla u. 15. (Gáspár Ferenc), fogyasztó, mosdó
2023.12.11 Szabadszállás-Balázspuszta Tanya 74. (Közösségi Ház), fogyasztó, konyhai
2024.01.17 Szabadszállás-Balázspuszta Tanya 146. (Ádám tanya fogadó), fogyasztó, mosdó

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Vas [µg/l]
Vinil-klorid 

[µg/l]
Zavarosság [FNU]

Clostridium perfringens szám 
beleértve a spórákat is 

[szám/100ml]

Coliform baktériumok 
[szám/100 ml]

Enterococcusok száma 
[szám/100 ml]

576 0,96 0 0
37,7 0,52 0 0

0
322 <0,1 4,27 0 0 0

0
0

576 4,31 0 0

1,56 0 0

200 0,50
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan változás 
nélkül

0 0 0

- 100% - - - 100%
449 <0,1 1,56 0 0 0

4 db/év
Nem 

vizsgálandó
4 db/év 1 db/év 4 db/év 4 db/év



Vízellátó rendszer: Szabadszállás-Balázspuszta

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.06 Szabadszállás-Balázspuszta 2330/1. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), , Kerti csap
2023.05.02 Szabadszállás-Balázspuszta Tanya 146. (Ádám tanya fogadó), fogyasztó, mosdó
2023.06.05 Szabadszállás-Balázspuszta Bartók Béla u. 15. (Gáspár Ferenc), fogyasztó, mosdó
2023.07.06 Szabadszállás-Balázspuszta 2330/1. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), , Kerti csap
2023.08.15 Szabadszállás-Balázspuszta Tanya 146. (Ádám tanya fogadó), fogyasztó, mosdó
2023.10.02 Szabadszállás-Balázspuszta 2330/1. hrsz. (Hálózati betáplálási pont), , Kerti csap
2023.11.02 Szabadszállás-Balázspuszta Bartók Béla u. 15. (Gáspár Ferenc), fogyasztó, mosdó
2023.12.11 Szabadszállás-Balázspuszta Tanya 74. (Közösségi Ház), fogyasztó, konyhai
2024.01.17 Szabadszállás-Balázspuszta Tanya 146. (Ádám tanya fogadó), fogyasztó, mosdó

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Escherichia coli szám 
[szám/100 ml]

Pseudomonas aeruginosa-
szám [szám/100 ml]

Telepszám 22°C-
on [szám/ml]

Telepszám 37°C-
on [szám/ml]

0 1
0 7
0 2
0 0 nd 3
0 4
0 5
0 10

526 322
0 2

0 0
Nincs szokatlan 

változás
Nincs szokatlan 

változás

100% - - -
0 0 3 3

8 db/év 1 db/év 8 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Szentkirály

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely
1,2-Diklóretán 

[µg/l]
Akrilamid 

[µg/l]
Szabad aktív 

klór [mg/l]
Kötött aktív 
klór [mg/l]

Összes aktív klór 
[mg/l]

Alumínium 
[µg/l]

Ammóniumion 
[mg/l]

Antimon 
[µg/l]

Arzén 
[µg/l]

Benzo[a]pirén 
[µg/l]

Benzol 
[µg/l]

Bór [mg/l] Bromát [µg/l]
Cianid 
[µg/l]

cisz-Diklóretén 
[µg/l]

2023.04.13 Szentkirály Sallai u. 5. (Óvoda, konyha), fogyasztó,
2023.06.12 Szentkirály Kossuth Lajos u. 13., ejektoros kút, 0,38
2023.09.13 Szentkirály Kossuth Lajos u. 25. (Anita Presszó, mosogató), fogyasztó, 0,43
2023.10.09 Szentkirály Sallai u. 5. (Óvoda, konyha), fogyasztó, <0,3 <0,06 <0,06 <0,06 <10 0,39 <1 <0,003 <0,2 0,0347 <5 <1
2023.10.09 Szentkirály Sallai u. 5. (Óvoda, konyha), fogyasztó, <1
2023.11.06 Szentkirály Hori dűlő 1. (Horgászmester Kft.), fogyasztó, étkező
2023.12.04 Szentkirály Kossuth Lajos u. 13., ejektoros kút,
2024.02.06 Szentkirály Hori dűlő 1. (Horgászmester Kft.), fogyasztó, étkező 0,42

3,0 0,10
nincs 

meghatározva
3,00

nincs 
meghatározva

200 0,5 10 10 0,010 1,0 1,5 10 50 50

100% - 100% - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
<0,3 - <0,06 <0,06 <0,06 <10 0,405 <1 <1 <0,003 <0,2 0,035 - <5 <1

3 évente
Nem 

vizsgálandó
0 db/év 1 db/év 0 db/év 3 évente 4 db/év 1 db/év 3 évente 3 évente 3 évente 3 évente

Nem 
vizsgálandó

3 évente 3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték



Vízellátó rendszer: Szentkirály

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.04.13 Szentkirály Sallai u. 5. (Óvoda, konyha), fogyasztó,
2023.06.12 Szentkirály Kossuth Lajos u. 13., ejektoros kút,
2023.09.13 Szentkirály Kossuth Lajos u. 25. (Anita Presszó, mosogató), fogyasztó,
2023.10.09 Szentkirály Sallai u. 5. (Óvoda, konyha), fogyasztó,
2023.10.09 Szentkirály Sallai u. 5. (Óvoda, konyha), fogyasztó,
2023.11.06 Szentkirály Hori dűlő 1. (Horgászmester Kft.), fogyasztó, étkező
2023.12.04 Szentkirály Kossuth Lajos u. 13., ejektoros kút,
2024.02.06 Szentkirály Hori dűlő 1. (Horgászmester Kft.), fogyasztó, étkező

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Epiklórhidrin 
[µg/l]

Fajl. elektromos vezetőképesség 
(20°C) [µS/cm]

Fluoridion 
[mg/l]

Higany 
[µg/l]

Indikatív dózis 
[mS/év]

Íz
Kadmium 

[µg/l]
Kalcium [mg/l] Kálium [mg/l]

Keménység 
(összes) [mg/l 

CaO]

Kémiai 
oxigénigény (ps) 

[mg/l O2]

Klorát 
[mg/l]

471 megszokott
482 megszokott

<0,1 478 0,11 <0,1 megszokott <1 132

<0,1 61,28 1,32
481 megszokott

0,10 2500 1,5 1,0 0,10
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

5,0
nincs 

meghatározva
nincs 

meghatározva
50 - 350 5,0 0,7

100% - 100% 100% - - 100% - - - -
<0,1 479,5 0,11 <0,1 <0,1 megszokott <1 61,28 1,32 132 0,3

Nem 
vizsgálandó

4 db/év 3 évente 3 évente
Korábbi 

eredmények 
alapján nem 

4 db/év 1 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Szentkirály

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.04.13 Szentkirály Sallai u. 5. (Óvoda, konyha), fogyasztó,
2023.06.12 Szentkirály Kossuth Lajos u. 13., ejektoros kút,
2023.09.13 Szentkirály Kossuth Lajos u. 25. (Anita Presszó, mosogató), fogyasztó,
2023.10.09 Szentkirály Sallai u. 5. (Óvoda, konyha), fogyasztó,
2023.10.09 Szentkirály Sallai u. 5. (Óvoda, konyha), fogyasztó,
2023.11.06 Szentkirály Hori dűlő 1. (Horgászmester Kft.), fogyasztó, étkező
2023.12.04 Szentkirály Kossuth Lajos u. 13., ejektoros kút,
2024.02.06 Szentkirály Hori dűlő 1. (Horgászmester Kft.), fogyasztó, étkező

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Kloridion 
[mg/l]

Klorit 
[mg/l]

Króm 
[µg/l]

Magnézium 
[mg/l]

Mangán 
[µg/l]

Nátrium 
[mg/l]

Nikkel 
[µg/l]

Nitrátion 
[mg/l]

Nitrition 
[mg/l]

Ólom 
[µg/l]

Policiklikus aromás 
szénhidrogének 

[µg/l]

Összes 
peszticid 

[µg/l]

Összes 
trihalometán 

[µg/l]
pH Radon [Bq/l] Réz [mg/l]

95,3 <0,01 7,98
98,7 0,03 7,96

<5 <0,01 97,6 21,99 <0,5 <0,01 <0,01 <0,05 <1 7,84
<5 <4 <0,5 <0,02

22,36 <3
<0,01 7,67

250 0,7 25
nincs 

meghatározva
50 200 20 50 0,5 10 0,10 0,50 50 6,5 - 9,5 100 2,0

- 100% 100% - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 100%
<5 <0,01 <5 22,36 97,6 21,99 <4 <0,5 <0,01 <0,5 <0,01 <0,05 <1 7,9 <3 <0,02

1 db/év 1 db/év
1 

db/év
4 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év 4 db/év

1 
db/év

3 évente 3 évente 3 évente 4 db/év
Korábbi eredmények alapján 

nem vizsgálandó
1 db/év



Vízellátó rendszer: Szentkirály

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.04.13 Szentkirály Sallai u. 5. (Óvoda, konyha), fogyasztó,
2023.06.12 Szentkirály Kossuth Lajos u. 13., ejektoros kút,
2023.09.13 Szentkirály Kossuth Lajos u. 25. (Anita Presszó, mosogató), fogyasztó,
2023.10.09 Szentkirály Sallai u. 5. (Óvoda, konyha), fogyasztó,
2023.10.09 Szentkirály Sallai u. 5. (Óvoda, konyha), fogyasztó,
2023.11.06 Szentkirály Hori dűlő 1. (Horgászmester Kft.), fogyasztó, étkező
2023.12.04 Szentkirály Kossuth Lajos u. 13., ejektoros kút,
2024.02.06 Szentkirály Hori dűlő 1. (Horgászmester Kft.), fogyasztó, étkező

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Szag
Szelén 
[µg/l]

Szín
Szulfát 
[mg/l]

Tetraklór-etilén + 
Triklór-etilén [µg/l]

TOC [mg/l] Trícium [Bq/l] Vas [µg/l]
Vinil-klorid 

[µg/l]

szagtalan színtelen 0,54 352
szagtalan színtelen 0,53 581
szagtalan <1 színtelen <5 <1 0,75 320 <0,1

<3
szagtalan színtelen 0,67

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan 

változás nélkül
20

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan változás 

nélkül
250 10

Nincs szokatlan 
változás

100 200 0,50

- 100% - - 100% - - - 100%
szagtalan <1 színtelen <5 <1 0,605 <3 352 <0,1

4 db/év 3 évente 4 db/év 1 db/év 3 évente 4 db/év
Korábbi eredmények alapján nem 

vizsgálandó
4 db/év

Nem 
vizsgálandó



Vízellátó rendszer: Szentkirály

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.04.13 Szentkirály Sallai u. 5. (Óvoda, konyha), fogyasztó,
2023.06.12 Szentkirály Kossuth Lajos u. 13., ejektoros kút,
2023.09.13 Szentkirály Kossuth Lajos u. 25. (Anita Presszó, mosogató), fogyasztó,
2023.10.09 Szentkirály Sallai u. 5. (Óvoda, konyha), fogyasztó,
2023.10.09 Szentkirály Sallai u. 5. (Óvoda, konyha), fogyasztó,
2023.11.06 Szentkirály Hori dűlő 1. (Horgászmester Kft.), fogyasztó, étkező
2023.12.04 Szentkirály Kossuth Lajos u. 13., ejektoros kút,
2024.02.06 Szentkirály Hori dűlő 1. (Horgászmester Kft.), fogyasztó, étkező

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Zavarosság [FNU]
Clostridium perfringens szám 

beleértve a spórákat is 
[szám/100ml]

Coliform baktériumok 
[szám/100 ml]

Enterococcusok száma 
[szám/100 ml]

Escherichia coli szám 
[szám/100 ml]

Pseudomonas aeruginosa-
szám [szám/100 ml]

Telepszám 22°C-
on [szám/ml]

Telepszám 37°C-
on [szám/ml]

0 0 2
0,36 0 0 0 3
0,42 0 0 0 3
0,16 0 0 0 0 9 14 10

0 0 41
0 0 1 475

3,47 0 0 0 6

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan változás 

nélkül
0 0 0 0 0

Nincs szokatlan 
változás

Nincs szokatlan 
változás

- - - 100% 100% - - -
0,39 0 0 0 0 9 3 10

4 db/év 1 db/év 4 db/év 4 db/év 8 db/év 1 db/év 8 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Szentkirály

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.04.13 Szentkirály Sallai u. 5. (Óvoda, konyha), fogyasztó,
2023.06.12 Szentkirály Kossuth Lajos u. 13., ejektoros kút,
2023.09.13 Szentkirály Kossuth Lajos u. 25. (Anita Presszó, mosogató), fogyasztó,
2023.10.09 Szentkirály Sallai u. 5. (Óvoda, konyha), fogyasztó,
2023.10.09 Szentkirály Sallai u. 5. (Óvoda, konyha), fogyasztó,
2023.11.06 Szentkirály Hori dűlő 1. (Horgászmester Kft.), fogyasztó, étkező
2023.12.04 Szentkirály Kossuth Lajos u. 13., ejektoros kút,
2024.02.06 Szentkirály Hori dűlő 1. (Horgászmester Kft.), fogyasztó, étkező

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

295



Vízellátó rendszer: Tabdi

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely
1,2-Diklóretán 

[µg/l]
Akrilamid 

[µg/l]
Szabad aktív 

klór [mg/l]
Kötött aktív 
klór [mg/l]

Összes aktív klór 
[mg/l]

Alumínium 
[µg/l]

Ammóniumion 
[mg/l]

Antimon 
[µg/l]

Arzén 
[µg/l]

Benzo[a]pirén 
[µg/l]

Benzol 
[µg/l]

Bór [mg/l] Bromát [µg/l]
Cianid 
[µg/l]

cisz-Diklóretén 
[µg/l]

Epiklórhidrin 
[µg/l]

Fajl. elektromos vezetőképesség 
(20°C) [µS/cm]

Fluoridion 
[mg/l]

Higany 
[µg/l]

Indikatív dózis 
[mS/év]

Íz
Kadmium 

[µg/l]
Kalcium [mg/l]

2023.03.06 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.21 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,29 <0,06 0,32 0,03 381
2023.04.03 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.17 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő <0,3 0,06 <0,06 0,1 <10 <0,02 <1 3,38 <0,003 <0,2 <0,03 <5 <1 385 0,24 <0,1 megszokott <1
2023.04.17 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,08 0,08 0,16 <0,02 387
2023.05.02 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,
2023.05.02 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.15 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,18 0,1 0,28 <0,02 392
2023.06.05 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.19 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,11 <0,06 0,16 0,04 404
2023.07.03 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő 0,07 0,08 0,15 0,08 4,47 389 megszokott
2023.07.03 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.17 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,26 0,08 0,34 0,03 394
2023.08.14 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 0,1 0,14 0,74 405
2023.08.14 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő 0,76 5,99
2023.08.14 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,
2023.08.14 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó, 0,86 10,6
2023.08.23 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó, 0,68 7,68
2023.08.23 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő 0,69 8,48
2023.08.28 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó, 0,5 6,75
2023.08.28 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő 0,61 7,75
2023.09.05 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó, 0,48 4,14
2023.09.05 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő 0,48 4,13
2023.09.05 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.11 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó, 0,38 5,36
2023.09.11 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő 0,53 3,89
2023.09.18 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó, 0,39 2,92
2023.09.18 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő 0,35 3,22
2023.09.18 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 <0,06 0,09 0,43 459
2023.09.26 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó, 0,51 3,89
2023.09.26 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő 0,23 3,4
2023.09.26 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,58
2023.10.02 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó, 0,23 4,74
2023.10.02 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő 0,19 10,1
2023.10.02 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.09 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó, 0,11 3,35
2023.10.09 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő 0,18 2,65
2023.10.09 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,29 2,51
2023.10.18 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó, 0,06 4,27
2023.10.18 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő 0,04 3,78
2023.10.18 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó, <0,06 <0,06 <0,06 0,04 4,23 373 megszokott
2023.10.18 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,15 <0,06 0,17 0,05 3,96 375
2023.10.24 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó, 0,04 5,17
2023.10.24 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő 0,04 3,94
2023.10.24 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,08 4,09
2023.10.30 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó, 0,07 4,82
2023.10.30 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő 0,04 3,87
2023.10.30 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.30 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,05 4,01
2023.11.13 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő
2023.11.13 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,13 0,13 0,26 0,03 399
2023.11.27 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , <0,1 63,29
2023.12.11 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,2 <0,06 0,24 <0,02 400
2024.01.02 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.15 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,21 <0,06 0,24 <0,02 404
2024.01.30 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.12 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,17 0,17 0,34 0,03 394
2024.02.12 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő <0,06 <0,06 <0,06 0,04 5,22 386 megszokott
2024.03.04 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,

3,0 0,10
nincs 

meghatározva
3,00

nincs 
meghatározva

200 0,5 10 10 0,010 1,0 1,5 10 50 50 0,10 2500 1,5 1,0 0,10
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

5,0
nincs 

meghatározva

100% - 100% - - - 100% 94% 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% - - 100% -
<0,3 - 0,12 <0,06 0,165 <10 0,095 <1 4,1 <0,003 <0,2 <0,03 - <5 <1 - 393 0,24 <0,1 <0,1 megszokott <1 63,29

3 évente
Nem 

vizsgálandó
4 db/év 4 db/év 4 db/év 3 évente 4 db/év 1 db/év 4 db/év 3 évente 3 évente 3 évente

Nem 
vizsgálandó

3 évente 3 évente
Nem 

vizsgálandó
4 db/év 3 évente 3 évente

Korábbi 
eredmények 
alapján nem 

4 db/év 1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték



Vízellátó rendszer: Tabdi

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.06 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.21 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.17 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő
2023.04.17 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.02 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,
2023.05.02 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.15 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.05 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.19 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.03 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő
2023.07.03 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.17 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.14 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.14 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő
2023.08.14 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,
2023.08.14 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,
2023.08.23 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,
2023.08.23 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő
2023.08.28 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,
2023.08.28 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő
2023.09.05 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,
2023.09.05 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő
2023.09.05 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.11 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,
2023.09.11 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő
2023.09.18 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,
2023.09.18 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő
2023.09.18 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.26 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,
2023.09.26 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő
2023.09.26 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.02 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,
2023.10.02 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő
2023.10.02 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.09 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,
2023.10.09 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő
2023.10.09 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.18 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,
2023.10.18 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő
2023.10.18 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,
2023.10.18 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.24 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,
2023.10.24 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő
2023.10.24 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.30 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,
2023.10.30 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő
2023.10.30 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.30 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.13 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő
2023.11.13 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.27 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.11 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.02 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.15 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.30 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.12 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.12 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő
2024.03.04 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Kálium [mg/l]
Keménység 

(összes) [mg/l 
CaO]

Kémiai 
oxigénigény (ps) 

[mg/l O2]

Klorát 
[mg/l]

Kloridion 
[mg/l]

Klorit 
[mg/l]

Króm 
[µg/l]

Magnézium 
[mg/l]

Mangán 
[µg/l]

Nátrium 
[mg/l]

Nikkel 
[µg/l]

Nitrátion 
[mg/l]

Nitrition 
[mg/l]

Ólom 
[µg/l]

Policiklikus aromás 
szénhidrogének 

[µg/l]

Összes 
peszticid 

[µg/l]

Összes 
trihalometán 

[µg/l]
pH Radon [Bq/l] Réz [mg/l] Szag

Szelén 
[µg/l]

Szín
Szulfát 
[mg/l]

0,61 <5 2,22 <0,01

119 <5 0,0109 <5 <10 7,5 <4 2,53 <0,01 <0,5 <0,01 <0,05 14 7,74 <0,02 szagtalan <1 színtelen <5
0,61 <5 2,66 <0,01

1,03 <5 3,1 <0,01

0,54 <5 3,69 <0,01
<10 <0,01 12,6 7,68 szagtalan színtelen

0,6 <5 3,22 <0,01
0,86 <5 1,42 0,04 <1

24,5 0,94 0,07

33,2 0,67 0,03
43,1 1,26 0,07
35,6 0,98 0,11
35,2 1,76 0,13
35,4 1,02 0,19
18,9 5,28 0,16
16,6 1,77 0,13

17,3 2,29 0,16
13,9 1,67 0,14
<10 2,91 0,2
<10 2,7 0,3

0,81 <5 2,51 0,08
<10 1,78 0,26
<10 2,28 0,54

1,99 0,06
<10 2,44 0,56
18,7 3,28 0,42

<10 2,15 0,79
<10 2,42 0,38
<10 2,25 0,08
<10 2,87 0,22
<10 2,73 0,19
<10 0,22 <1 7,79 szagtalan színtelen

0,61 <5 <10 2,58 0,2
<10 2,9 0,05
<10 2,81 0,04
<10 2,72 0,09
<10 3,27 <0,01
<10 3,17 <0,01

<10 3,65 0,02

0,45 <5 3,59 <0,01
1,58 16,42 8

0,61 <5 3,37 <0,01

0,53 <5 3,66 <0,01

0,6 <5 4,07 <0,01 6,21
<10 <0,01 7,58 szagtalan színtelen

nincs 
meghatározva

50 - 350 5,0 0,7 250 0,7 25
nincs 

meghatározva
50 200 20 50 0,5 10 0,10 0,50 50 6,5 - 9,5 100 2,0

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan 

változás nélkül
20

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan változás 

nélkül
250

- - - - 100% 100% - - - 100% 100% 93% 100% 100% 100% 100% - - 100% - 100% - -
1,58 119 0,61 <5 0,0109 <5 16,42 <10 7,5 <4 2,58 0,075 <0,5 <0,01 <0,05 6,21 7,71 8 <0,02 szagtalan <1 színtelen <5

1 db/év 1 db/év 1 db/év
1 

db/év
4 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év 4 db/év

1 
db/év

3 évente 3 évente 4 db/év 4 db/év
Korábbi eremények alapján 

nem vizsgálandó
1 db/év 4 db/év 3 évente 4 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Tabdi

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.06 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.21 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.03 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.17 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő
2023.04.17 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.02 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,
2023.05.02 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.15 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.05 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.19 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.03 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő
2023.07.03 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.17 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.14 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.14 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő
2023.08.14 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,
2023.08.14 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,
2023.08.23 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,
2023.08.23 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő
2023.08.28 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,
2023.08.28 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő
2023.09.05 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,
2023.09.05 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő
2023.09.05 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.11 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,
2023.09.11 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő
2023.09.18 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,
2023.09.18 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő
2023.09.18 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.26 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,
2023.09.26 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő
2023.09.26 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.02 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,
2023.10.02 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő
2023.10.02 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.09 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,
2023.10.09 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő
2023.10.09 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.18 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,
2023.10.18 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő
2023.10.18 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,
2023.10.18 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.24 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,
2023.10.24 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő
2023.10.24 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.30 Tabdi Nagy Mihály dűlő 12. (Kiss és Társai Kft.), fogyasztó,
2023.10.30 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő
2023.10.30 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.30 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.13 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő
2023.11.13 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.27 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.11 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.02 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.15 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.30 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.12 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.12 Tabdi Vasút u. 1. (Gondűző Vendéglő), fogyasztó, vendéglő
2024.03.04 Tabdi 0135/50. hrsz. (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Tetraklór-etilén + 
Triklór-etilén [µg/l]

TOC [mg/l] Trícium [Bq/l] Vas [µg/l]
Vinil-klorid 

[µg/l]
Zavarosság [FNU]

Clostridium perfringens szám 
beleértve a spórákat is 

[szám/100ml]

Coliform baktériumok 
[szám/100 ml]

Enterococcusok száma 
[szám/100 ml]

Escherichia coli szám 
[szám/100 ml]

Pseudomonas aeruginosa-
szám [szám/100 ml]

Telepszám 22°C-
on [szám/ml]

Telepszám 37°C-
on [szám/ml]

0 0 2
0 0 2
0 0 1

<1 0,94 <10 0,17 0 0 0 0 0 2 1
0 0 6
0 0 1
0 0 1
0 0 2
0 0 2
0 0 2

0,9 <10 0,2 0 0 0 1
0 0 2

0 0 0 0 0 4 2
0 0 58

54,4
0 0 7

84,7
43

134
48

79,3
14,3
29,9

0 0 7
206
10,5
<10
<10

0 0 14
12

<10

42,8
660

0 0 6
25,1
<10
<10
<10
<10

0,76 <10 0,2 0 0 0 45
<10 0 0 11
29,5
<10
<10
32,1
<10

0 0 2
<10

0 0 3
0 0 4
0 0 2 378 236
0 0 4
0 0 1

0 0 0 0 0 1 1
0 0 3
0 0 1

0,93 <10 0,2 0 0 0 4
0 0 2

10
Nincs szokatlan 

változás
100 200 0,50

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan változás 

nélkül
0 0 0 0 0

Nincs szokatlan 
változás

Nincs szokatlan 
változás

100% - - - - - - 100% 100% - - -
<1 0,915 - <10 - 0,2 0 0 0 0 0 2 1

3 évente 4 db/év
Korábbi eremények alapján nem 

vizsgálandó
4 db/év

Nem 
vizsgálandó

4 db/év 1 db/év 4 db/év 4 db/év 8 db/év 1 db/év 8 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Tiszakécske kistérségi

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely
1,2-Diklóretán 

[µg/l]
Akrilamid 

[µg/l]
Szabad aktív 

klór [mg/l]
Kötött aktív 
klór [mg/l]

Összes aktív klór 
[mg/l]

Alumínium 
[µg/l]

Ammóniumion 
[mg/l]

Antimon 
[µg/l]

Arzén 
[µg/l]

Benzo[a]pirén 
[µg/l]

Benzol 
[µg/l]

Bór [mg/l] Bromát [µg/l]
Cianid 
[µg/l]

cisz-Diklóretén 
[µg/l]

Epiklórhidrin 
[µg/l]

Fajl. elektromos vezetőképesség 
(20°C) [µS/cm]

Fluoridion 
[mg/l]

Higany 
[µg/l]

Indikatív dózis 
[mS/év]

Íz
Kadmium 

[µg/l]
Kalcium [mg/l] Kálium [mg/l]

Keménység 
(összes) [mg/l 

CaO]

Kémiai 
oxigénigény (ps) 

[mg/l O2]
2023.03.13 Tiszakécske Szolnoki u. 4. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.03.13 Tiszakécske Tiszabög u. 59/A. (Hűtőház, raktár, falicsap), fogyasztó,
2023.03.13 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.16 Lakitelek Május 1. u. 36. (Autós csárda, mosdó, csap), fogyasztó, <0,06 <0,06 <0,06 <0,02 568 megszokott
2023.03.16 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.03.27 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  , <0,06 <0,06 0,07 0,05 572 0,62
2023.03.27 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,03 579 1,38
2023.04.12 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.04.13 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.24 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,06 578 1,56
2023.04.24 Tiszakécske Kőrösi u. 7054 hrsz. (mezőgazdasági gépbolt), ejektoros kút, <0,06 <0,06 <0,06 0,03 573 megszokott
2023.04.26 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  , <0,06 <0,06 0,06 0,06 562 0,73
2023.04.26 Tiszaalpár Balassa Bálint u. 9., ejektoros kút,
2023.04.26 Tiszaalpár Kölcsey Ferenc u. 2., ejektoros kút, <0,06 <0,06 <0,06 0,04 564 megszokott
2023.05.08 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.09 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.05.09 Tiszaalpár Napsugár u. 28., ejektoros kút, ej. kút <0,06 <0,06 <0,06 0,04 <1 <1 565 megszokott <1
2023.05.23 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  , <0,06 0,06 0,08 0,05 564 0,75
2023.05.24 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,04 597 1,6
2023.05.24 Tiszakécske Kerekdomb, Nyár u. 2., ejektoros kút,
2023.06.12 Tiszakécske Fürdő u. 61. (Termálfürdő, konyha, falicsap), fogyasztó, <0,06 <0,06 <0,06 0,04 586 megszokott
2023.06.12 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.13 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.06.26 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,12 594 1,37
2023.06.28 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  , <0,06 <0,06 0,07 0,12 573 0,55
2023.07.10 Tiszakécske Tiszabög u. 59/A. (Hűtőház, raktár, falicsap), fogyasztó,
2023.07.10 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.11 Lakitelek Kapásfalu, Szikra 0249/3. hrsz. (Benzinkút, mosdó), fogyasztó,
2023.07.11 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.07.11 Tiszaalpár Bajcsy-Zsilinszky u. 44., ejektoros kút,
2023.07.11 Tiszaalpár Napsugár u. 28., ejektoros kút, ej. kút
2023.07.24 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  , 0,08 0,12 0,2 0,24 567 0,8
2023.07.25 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,25 617 1,41
2023.08.02 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  , <0,06 0,11 0,14 0,19
2023.08.07 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.08.08 Tiszakécske Szolnoki u. 4. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), fogyasztó, <0,06 <0,06 <0,06 0,03 618 megszokott
2023.08.08 Tiszakécske Kígyó u. 1., ejektoros kút,
2023.08.08 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.21 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,19 632 1,66
2023.08.22 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  , <0,06 0,1 0,12 0,16 570 0,85
2023.09.13 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.14 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.09.25 Lakitelek Széchenyi krt 74. (Olimpia Bár, emelet, mosdó), fogyasztó, <0,06 <0,06 <0,06 0,02 652 megszokott
2023.09.25 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  , 0,09 <0,06 0,11 0,29 585 0,78
2023.09.25 Tiszakécske Tiszabög, Rév u. 4. (Óvoda, mosókonyha, csap), fogyasztó, <0,3 <0,06 <0,06 <0,06 <10 0,03 3,46 <0,003 <0,2 0,229 <5 <1 <0,1 721 0,22 <0,1 megszokott <1 74
2023.09.25 Tiszakécske Tiszabög, Rév u. 4. (Óvoda, mosókonyha, csap), fogyasztó, <1
2023.09.25 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,45 740 1,47
2023.10.09 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.11 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.10.17 Tiszaalpár Balassa Bálint u. 9., ejektoros kút, <0,06 <0,06 <0,06 0,08 582 megszokott
2023.10.24 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  , <0,06 <0,06 <0,06 0,07 567 0,7
2023.10.25 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,11 596 1,43
2023.10.25 Tiszakécske Fürdő u. 61. (Termálfürdő, konyha, falicsap), fogyasztó,
2023.11.06 Tiszakécske Kőrösi u. 7054 hrsz. (mezőgazdasági gépbolt), ejektoros kút, <0,06 <0,06 <0,06 0,05 604 megszokott
2023.11.06 Tiszakécske Kerekdomb, Nyár u. 2., ejektoros kút,
2023.11.06 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.09 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.11.09 Tiszaalpár Balassa Bálint u. 9., ejektoros kút,
2023.11.21 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,05 584 1,26
2023.12.04 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  , <0,1 24,63 1,42
2023.12.05 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  , <0,1 42,38 1,84
2023.12.18 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,13 620 1,37
2023.12.19 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  , <0,06 <0,06 <0,06 0,07 579 0,71
2024.01.08 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.09 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.01.22 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,11 595 1,57
2024.01.23 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  , <0,06 <0,06 <0,06 0,09 572 0,75
2024.01.24 Lakitelek Széchenyi krt. 44/B. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), fogyasztó, <0,06 <0,06 <0,06 <0,02 605 megszokott
2024.02.06 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.06 Tiszakécske Szolnoki u. 4. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), fogyasztó, 0,04 596 megszokott
2024.02.08 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.02.20 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,08 566 1,44
2024.02.21 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  , <0,06 <0,06 <0,06 0,06 565 0,75
2024.02.26 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.03.11 Lakitelek Széchenyi krt. 44/B. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.03.11 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.03.12 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,

3,0 0,10
nincs 

meghatározva
3,00

nincs 
meghatározva

200 0,5 10 10 0,010 1,0 1,5 10 50 50 0,10 2500 1,5 1,0 0,10
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

5,0
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meghatározva
nincs 

meghatározva
50 - 350 5,0

100% - 100% - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% - - 100% - - - -
<0,3 - <0,06 <0,06 <0,06 <10 0,06 <1 2,0 <0,003 <0,2 0,229 - <5 <1 <0,1 582 0,22 <0,1 <0,1 megszokott <1 33,505 1,63 74 1,26
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Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság
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Megfelelőségi százalék
Jellemző érték



Vízellátó rendszer: Tiszakécske kistérségi

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.13 Tiszakécske Szolnoki u. 4. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.03.13 Tiszakécske Tiszabög u. 59/A. (Hűtőház, raktár, falicsap), fogyasztó,
2023.03.13 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.16 Lakitelek Május 1. u. 36. (Autós csárda, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.03.16 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.03.27 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.03.27 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.12 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.04.13 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.24 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.24 Tiszakécske Kőrösi u. 7054 hrsz. (mezőgazdasági gépbolt), ejektoros kút,
2023.04.26 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.04.26 Tiszaalpár Balassa Bálint u. 9., ejektoros kút,
2023.04.26 Tiszaalpár Kölcsey Ferenc u. 2., ejektoros kút,
2023.05.08 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.09 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.05.09 Tiszaalpár Napsugár u. 28., ejektoros kút, ej. kút
2023.05.23 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.05.24 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.24 Tiszakécske Kerekdomb, Nyár u. 2., ejektoros kút,
2023.06.12 Tiszakécske Fürdő u. 61. (Termálfürdő, konyha, falicsap), fogyasztó,
2023.06.12 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.13 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.06.26 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.28 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.07.10 Tiszakécske Tiszabög u. 59/A. (Hűtőház, raktár, falicsap), fogyasztó,
2023.07.10 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.11 Lakitelek Kapásfalu, Szikra 0249/3. hrsz. (Benzinkút, mosdó), fogyasztó,
2023.07.11 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.07.11 Tiszaalpár Bajcsy-Zsilinszky u. 44., ejektoros kút,
2023.07.11 Tiszaalpár Napsugár u. 28., ejektoros kút, ej. kút
2023.07.24 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.07.25 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.02 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.08.07 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.08.08 Tiszakécske Szolnoki u. 4. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.08.08 Tiszakécske Kígyó u. 1., ejektoros kút,
2023.08.08 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.21 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.22 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.09.13 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.14 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.09.25 Lakitelek Széchenyi krt 74. (Olimpia Bár, emelet, mosdó), fogyasztó,
2023.09.25 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.09.25 Tiszakécske Tiszabög, Rév u. 4. (Óvoda, mosókonyha, csap), fogyasztó,
2023.09.25 Tiszakécske Tiszabög, Rév u. 4. (Óvoda, mosókonyha, csap), fogyasztó,
2023.09.25 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.09 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.11 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.10.17 Tiszaalpár Balassa Bálint u. 9., ejektoros kút,
2023.10.24 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.10.25 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.25 Tiszakécske Fürdő u. 61. (Termálfürdő, konyha, falicsap), fogyasztó,
2023.11.06 Tiszakécske Kőrösi u. 7054 hrsz. (mezőgazdasági gépbolt), ejektoros kút,
2023.11.06 Tiszakécske Kerekdomb, Nyár u. 2., ejektoros kút,
2023.11.06 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.09 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.11.09 Tiszaalpár Balassa Bálint u. 9., ejektoros kút,
2023.11.21 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.04 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.05 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.12.18 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.19 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.01.08 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.09 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.01.22 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.23 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.01.24 Lakitelek Széchenyi krt. 44/B. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.02.06 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.06 Tiszakécske Szolnoki u. 4. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.02.08 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.02.20 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.21 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.02.26 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.03.11 Lakitelek Széchenyi krt. 44/B. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.03.11 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.03.12 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Klorát 
[mg/l]

Kloridion 
[mg/l]

Klorit 
[mg/l]

Króm 
[µg/l]

Magnézium 
[mg/l]

Mangán 
[µg/l]

Nátrium 
[mg/l]

Nikkel 
[µg/l]

Nitrátion 
[mg/l]

Nitrition 
[mg/l]

Ólom 
[µg/l]

Policiklikus aromás 
szénhidrogének 

[µg/l]

Összes 
peszticid 

[µg/l]

Összes 
trihalometán 

[µg/l]
pH Radon [Bq/l] Réz [mg/l] Szag

Szelén 
[µg/l]

Szín
Szulfát 
[mg/l]

Tetraklór-etilén + 
Triklór-etilén [µg/l]

TOC [mg/l] Trícium [Bq/l] Vas [µg/l]
Vinil-klorid 

[µg/l]

0,0156 <10 0,06 7,94 szagtalan színtelen 1,49 11,5

0,0518 13,3 0,109 <0,5 <0,01 11,4
10,2 0,156 3,62 <0,01

9,94 0,193 5,03 <0,01
0,181 <10 <0,01 7,9 szagtalan színtelen 1,5 15,7

0,0434 11,8 0,121 <0,5 <0,01

0,0167 <10 <0,01 7,73 szagtalan színtelen 1,44 12,8

<0,01 <10 74,36 <4 <0,01 1,43 11,6 7,84 <0,02 szagtalan színtelen 1,38 19,1
0,0363 12,4 0,126 <0,5 <0,01

10,2 0,183 5,18 <0,01

0,127 <10 <0,01 <1 8,09 szagtalan színtelen 1,48 14,8

9,08 0,0799 5,47 0,01
0,0624 10,8 0,0883 <0,5 <0,01

0,0358 10 0,104 <0,5 <0,01
9,88 0,201 4,61 0,01

0,13 <10 <0,01 <1 7,82 szagtalan színtelen 1,78 14,8

10,9 0,143 5,04 0,02
0,0321 10,5 0,09 0,61 <0,01

<0,01 <10 0,14 7,81 szagtalan színtelen 1,53 14,7
0,0542 26,9 0,0821 <0,5 <0,01 10,6

13,9 0,128 <10 139,17 7,04 <0,01 <0,01 <0,05 <1 8,09 szagtalan <1 színtelen <5 <1 1,59 14,4
<5 <4 <0,5 <0,02

22,2 0,135 6,63 0,01

<0,01 <10 <0,01 7,95 szagtalan színtelen 1,57 53,8
0,0484 13 0,111 <0,5 <0,01

10,7 0,152 4,83 0,02

0,202 <10 0,03 8,03 szagtalan színtelen 1,65 17

9,57 0,172 5,17 <0,01
11,38 <3 <3

20 <3 <3
11,1 0,166 5,1 0,01

0,0494 13,2 0,127 <0,5 <0,01

10,5 0,182 4,82 0,03
0,0329 11,9 0,124 <0,5 <0,01

0,162 <0,01 8,12 szagtalan színtelen 1,62

0,198 <0,01 8,05 szagtalan színtelen 1,62

9,02 0,183 5,22 <0,01
0,0423 12,5 0,127 <0,5 <0,01

<1

0,7 250 0,7 25
nincs 

meghatározva
50 200 20 50 0,5 10 0,10 0,50 50 6,5 - 9,5 100 2,0

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan 

változás nélkül
20

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan változás 

nélkül
250 10

Nincs szokatlan 
változás

100 200 0,50

100% - 100% 100% - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 100% - 100% - - 100% - - -
0,0434 10,85 0,127 <5 15,69 <10 106,765 <4 4,115 <0,01 0,84 <0,01 <0,05 <1 7,945 <3 <0,02 szagtalan <1 színtelen <5 <1 1,55 <3 14,8 -

1 db/év 13 db/év
2 

db/év
13 db/év 2 db/év 2 db/év 1 db/év 13 db/év

2 
db/év

3 évente 3 évente 4 db/év 13 db/év
Korábbi eredmények alapján 

nem vizsgálandó
2 db/év 13 db/év 3 évente 13 db/év 1 db/év 3 évente 13 db/év

Korábbi eredmények alapján nem 
vizsgálandó

13 db/év
Nem 

vizsgálandó



Vízellátó rendszer: Tiszakécske kistérségi

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.13 Tiszakécske Szolnoki u. 4. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.03.13 Tiszakécske Tiszabög u. 59/A. (Hűtőház, raktár, falicsap), fogyasztó,
2023.03.13 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.16 Lakitelek Május 1. u. 36. (Autós csárda, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.03.16 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.03.27 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.03.27 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.12 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.04.13 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.24 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.24 Tiszakécske Kőrösi u. 7054 hrsz. (mezőgazdasági gépbolt), ejektoros kút,
2023.04.26 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.04.26 Tiszaalpár Balassa Bálint u. 9., ejektoros kút,
2023.04.26 Tiszaalpár Kölcsey Ferenc u. 2., ejektoros kút,
2023.05.08 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.09 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.05.09 Tiszaalpár Napsugár u. 28., ejektoros kút, ej. kút
2023.05.23 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.05.24 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.24 Tiszakécske Kerekdomb, Nyár u. 2., ejektoros kút,
2023.06.12 Tiszakécske Fürdő u. 61. (Termálfürdő, konyha, falicsap), fogyasztó,
2023.06.12 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.13 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.06.26 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.28 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.07.10 Tiszakécske Tiszabög u. 59/A. (Hűtőház, raktár, falicsap), fogyasztó,
2023.07.10 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.11 Lakitelek Kapásfalu, Szikra 0249/3. hrsz. (Benzinkút, mosdó), fogyasztó,
2023.07.11 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.07.11 Tiszaalpár Bajcsy-Zsilinszky u. 44., ejektoros kút,
2023.07.11 Tiszaalpár Napsugár u. 28., ejektoros kút, ej. kút
2023.07.24 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.07.25 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.02 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.08.07 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.08.08 Tiszakécske Szolnoki u. 4. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), fogyasztó,
2023.08.08 Tiszakécske Kígyó u. 1., ejektoros kút,
2023.08.08 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.21 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.22 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.09.13 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.14 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.09.25 Lakitelek Széchenyi krt 74. (Olimpia Bár, emelet, mosdó), fogyasztó,
2023.09.25 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.09.25 Tiszakécske Tiszabög, Rév u. 4. (Óvoda, mosókonyha, csap), fogyasztó,
2023.09.25 Tiszakécske Tiszabög, Rév u. 4. (Óvoda, mosókonyha, csap), fogyasztó,
2023.09.25 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.09 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.11 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.10.17 Tiszaalpár Balassa Bálint u. 9., ejektoros kút,
2023.10.24 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.10.25 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.25 Tiszakécske Fürdő u. 61. (Termálfürdő, konyha, falicsap), fogyasztó,
2023.11.06 Tiszakécske Kőrösi u. 7054 hrsz. (mezőgazdasági gépbolt), ejektoros kút,
2023.11.06 Tiszakécske Kerekdomb, Nyár u. 2., ejektoros kút,
2023.11.06 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.09 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.11.09 Tiszaalpár Balassa Bálint u. 9., ejektoros kút,
2023.11.21 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.04 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.05 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.12.18 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.19 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.01.08 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.09 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.01.22 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.23 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.01.24 Lakitelek Széchenyi krt. 44/B. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.02.06 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.06 Tiszakécske Szolnoki u. 4. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.02.08 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.02.20 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.21 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.02.26 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.03.11 Lakitelek Széchenyi krt. 44/B. (Orvosi rendelő, mosdó, csap), fogyasztó,
2024.03.11 Tiszaalpár Bokrosi út, 1765/3 hrsz, Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.03.12 Tiszakécske Szabolcska M. u. 50. (Hálózati betáplálási pont),  ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Zavarosság [FNU]
Clostridium perfringens szám 

beleértve a spórákat is 
[szám/100ml]

Coliform baktériumok 
[szám/100 ml]

Enterococcusok száma 
[szám/100 ml]

Escherichia coli szám 
[szám/100 ml]

Pseudomonas aeruginosa-
szám [szám/100 ml]

Telepszám 22°C-
on [szám/ml]

Telepszám 37°C-
on [szám/ml]

0 0 33
0 0 21
0 0 38

0,31 0 0 0 0 12
0 0 4
0 0 8
0 0 66
0 0 7

0 0 0 0 0 5 8
0 0 44

0,24 0 0 0 0 62
0 0 10
0 0 6

0,47 0 0 0 0 4
0 0 11
0 0 1

0,21 0 0 0 0 0 15 12
0 0 2
0 0 29
0 0 44

0,2 0 0 0 0 71
0 0 28
0 0 1
0 0 45
0 0 1
0 0 32

0 0 0 0 0 42 31
0 0 3
0 0 10
0 0 89
0 0 29

0 0 0 0 0 1 1
0 0 40

0 0 1
0,22 0 0 0 0 98

0 0 140
0 0 40
0 0 42
0 0 8
0 0 42
0 0 34

0,33 0 0 0 0 43
0 0 3

0,15 0 0 0 0 0 100 43

0 0 99
0 0 0 0 0 170 49

0 0 56
0,26 0 0 0 42 7

0 0 24
0 0 99
0 0 200

0,26 0 0 0 0 120
0 0 110
0 0 95
0 0 7
0 0 0 0 26
0 0 40
0 0 89 596 386
0 0 14 567 360
0 0 54
0 0 2

0 0 0 0 0 29 21
0 0 3
0 0 31

0 0 0 0 0 2 2
0,24 0 0 0 0 56

0 0 11
0,21 0 0 0 0 13

0 0 6
0 0 34
0 0 0 27 1

0 4 1

0 0 48
0 0 7

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan változás 

nélkül
0 0 0 0 0

Nincs szokatlan 
változás

Nincs szokatlan 
változás

- - - 100% 100% - - -
0,24 0 0 0 0 0 29 10

13 db/év 2 db/év 13 db/év 13 db/év 26 db/év 13 db/év 26 db/év 2 db/év



Vízellátó rendszer: Tiszazugi regionális

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely
1,2-Diklóretán 

[µg/l]
Akrilamid 

[µg/l]
Szabad aktív 

klór [mg/l]
Kötött aktív 
klór [mg/l]

Összes aktív klór 
[mg/l]

Alumínium 
[µg/l]

Ammóniumion 
[mg/l]

Antimon 
[µg/l]

Arzén 
[µg/l]

Benzo[a]pirén 
[µg/l]

Benzol 
[µg/l]

Bór [mg/l] Bromát [µg/l]
Cianid 
[µg/l]

cisz-Diklóretén 
[µg/l]

Epiklórhidrin 
[µg/l]

Fajl. elektromos vezetőképesség 
(20°C) [µS/cm]

Fluoridion 
[mg/l]

Higany 
[µg/l]

Indikatív dózis 
[mS/év]

Íz
Kadmium 

[µg/l]
Kalcium [mg/l] Kálium [mg/l]

Keménység 
(összes) [mg/l 

CaO]

Kémiai 
oxigénigény (ps) 

[mg/l O2]

Klorát 
[mg/l]

Kloridion 
[mg/l]

Klorit 
[mg/l]

Króm 
[µg/l]

Magnézium 
[mg/l]

Mangán 
[µg/l]

2023.03.13 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), , 0,14 <0,06 0,19 <0,02 0,29 677 63 1,08 15,9
2023.03.16 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  , 0,24 <0,06 0,26 0,06 791 1,75 22,3
2023.03.16 Kunszentmárton Béla Kirárly u. 11., ejektoros kút, <0,06 <0,06 <0,06 0,02 688 megszokott
2023.03.16 Szelevény Ady Endre út 35., ejektoros kút, <0,06 <0,06 <0,06 <0,02 672 megszokott
2023.03.27 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.03.28 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.04.11 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), , 0,4 0,08 0,48 <0,02 0,292 673 57 1,11 14,8
2023.04.12 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  , 0,12 <0,06 0,15 <0,02 724 1,17 16,3
2023.04.12 Kunszentmárton Öcsödi u., ejektoros kút,
2023.04.12 Kunszentmárton Haladás u. 8., ejektoros kút,
2023.04.24 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.04.24 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.04.24 Tiszainoka Felszabadulás út 110., ejektoros kút, <0,06 <0,06 <0,06 <0,02 2,78 0,289 678 0,39 megszokott
2023.05.09 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  , 0,43 0,09 0,52 <0,02 652 1,06 13,6
2023.05.09 Kunszentmárton Kolozsvári u. 35., ejektoros kút,
2023.05.11 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), , 0,31 0,1 0,41 <0,02 0,288 639 68 1,01 13,3
2023.05.22 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.05.22 Tiszakürt Petőfi u. 30., ejektoros kút, <0,06 <0,06 <0,06 <10 <0,02 <1 <0,2 0,289 656 0,37 <0,1 megszokott <1 <0,01
2023.05.23 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.05.31 Tiszakürt Petőfi u. 30., ejektoros kút,
2023.06.12 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), , 0,19 <0,06 0,24 <0,02 0,322 670 106 1,01 13,4
2023.06.13 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  , 0,55 0,08 0,62 <0,02 607 1,03 11,1
2023.06.13 Tiszasas Szőlőhegyi u. 8., ejektoros kút, <0,06 <0,06 <0,06 <10 0,12 <1 <0,2 0,333 689 0,32 <0,1 megszokott <1 <0,01
2023.06.14 Kunszentmárton Szentesi u. 22., ejektoros kút, <0,06 <0,06 <0,06 0,04 679 megszokott
2023.06.27 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.06.28 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.07.10 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  , <0,06 0,55 0,6 0,16 712 1,45 13,8
2023.07.10 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), , <0,06 0,16 0,19 0,05 0,371 739 65 1,52 15,2
2023.07.27 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.07.27 Csépa Béke u. 8., ejektoros kút, <0,06 <0,06 <0,06 0,03 666 megszokott
2023.07.27 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.07.27 Szelevény Rákóczi út 36., ejektoros kút,
2023.08.07 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  , 0,37 0,07 0,44 0,03 669 1,11 11,7
2023.08.09 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), , 0,24 <0,06 0,27 <0,02 0,32 701 52 1,33 14,6
2023.08.09 Nagyrév Béke út 11., ejektoros kút,
2023.08.22 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.08.22 Cserkeszőlő Zöldmező u. 5., ejektoros kút, <0,06 <0,06 0,07 <10 0,03 <0,2 0,307 675 0,43 <0,1 megszokott <1 <0,01
2023.08.22 Cserkeszőlő Zöldmező u. 5., ejektoros kút, <1
2023.08.22 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.09.11 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), , 0,18 0,06 0,24 0,02 0,3 649 78 1 12,5
2023.09.11 Tiszaug Vörösmarty Mihály út 6., gátőrház, fogyasztó,
2023.09.12 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  , 0,16 <0,06 0,21 <0,02 701 1,29 13,3
2023.09.12 Kunszentmárton Szirom u. 2., ejektoros kút,
2023.09.25 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.09.25 Szelevény Pálóczipuszta, Pálóczi u. 22., ejektoros kút, 2,47 0,302
2023.09.27 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.10.10 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), , <0,06 0,08 0,13 0,03 0,283 684 55 1,05 13,5
2023.10.11 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  , 0,16 <0,06 0,21 0,04 622 1,02 10,9
2023.10.11 Kunszentmárton Széchényi Ltp."A"ép., ejektoros kút, <0,3 0,07 <0,06 0,12 <10 0,14 2,49 <0,003 <0,2 0,27 <5 <1 <0,1 629 0,33 <0,1 megszokott <1 53 11,4 <0,01 <10
2023.10.11 Kunszentmárton Széchényi Ltp."A"ép., ejektoros kút, <1 <5
2023.10.24 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.10.30 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.10.30 Tiszainoka Rákóczi út 16., ejektoros kút,
2023.11.06 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), , 0,15 0,07 0,22 0,04 0,291 661 57 0,9 15
2023.11.09 Csépa Béke u. 232. , ejektoros kút,
2023.11.09 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  , 0,17 0,07 0,24 0,03 668 0,92 14,9
2023.11.22 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.11.22 Tiszakürt-Bogaras Muszály szőlő 37. (ABC előtt), ejektoros kút, 0,306
2023.11.22 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.11.22 Kunszentmárton Kungyalu, Móra Ferenc út 14., ejektoros kút, <0,06 <0,06 <0,06 0,04 656 megszokott
2023.12.05 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  , 0,28 0,12 0,4 0,02 655 20,79 2,14 0,9 13,1 11,12
2023.12.05 Kunszentmárton Álmos u. (Epres kert), ejektoros kút, <0,06 <0,06 0,08 0,08 658 megszokott
2023.12.05 Tiszaug Móra Ferenc út 2., (Önkormányzati Óvoda), fogyasztó, konyha <0,06 <0,06 <0,06 0,03 650 megszokott
2023.12.06 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), , 0,44 <0,06 0,47 0,09 0,312 672 <0,1 20,03 1,69 64 1,57 15 10,5
2023.12.19 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.12.19 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.01.08 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), , 0,28 0,09 0,37 <0,02 0,316 665 65 0,87 14,9
2024.01.09 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  , 0,59 0,08 0,67 0,03 639 0,93 12,9 <10
2024.01.22 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.01.22 Tiszainoka Rákóczi út 16., ejektoros kút, <0,06 <0,06 <0,06 0,03 666 megszokott
2024.01.23 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.01.23 Kunszentmárton Öcsödi u., ejektoros kút, <0,06 <0,06 <0,06 0,03 676 megszokott
2024.01.23 Tiszaug Vörösmarty Mihály út 6., gátőrház, fogyasztó, <0,06 <0,06 <0,06 0,03 665 megszokott
2024.02.05 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), , 0,27 0,06 0,33 0,03 0,322 685 54 1,16 15
2024.02.08 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  , 0,34 0,08 0,42 <0,02 655 1,01 11,9
2024.02.08 Csépa Béke u. 8., ejektoros kút, <0,06 <0,06 <0,06 <0,02 667 megszokott
2024.02.19 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.02.19 Nagyrév Árpád út 2., ejektoros kút, <0,06 <0,06 <0,06 <0,02 661 megszokott
2024.02.21 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.03.11 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), , 0,31 0,06 0,37 0,1 0,321 682 53 1,2 16
2024.03.11 Cserkeszőlő I. kereszt dűlő 10. (Május 1. u.), ejektoros kút, 0,15 0,06 0,21 <0,02 633 megszokott
2024.03.11 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  , 0,1 0,07 0,17 0,02 721 1,22 17 <10
2024.03.11 Kunszentmárton Kungyalu, Móra Ferenc út 14., ejektoros kút, <0,06 <0,06 <0,06 <0,02 637 megszokott

3,0 0,10
nincs 

meghatározva
3,00

nincs 
meghatározva

200 0,5 10 10 0,010 1,0 1,5 10 50 50 0,10 2500 1,5 1,0 0,10
Elfogadható a fogyasztók 

számára, rendellenes eltérés, 
szokatlan változás nélkül

5,0
nincs 

meghatározva
nincs 

meghatározva
50 - 350 5,0 0,7 250 0,7 25

nincs 
meghatározva

50

100% - 100% - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% - - 100% - - - - - 100% 100% - -
<0,3 - 0,12 <0,06 0,19 <10 0,03 <1 2,5 <0,003 <0,2 0,304 - <5 <1 <0,1 668 0,37 <0,1 <0,1 megszokott <1 20,41 1,915 60 1,07 13,8 <0,01 <5 10,81 <10

3 évente
Nem 

vizsgálandó
13 db/év 13 db/év 13 db/év 2 db/év 13 db/év 2 db/év 1 db/év 3 évente 2 db/év 2 db/év

Nem 
vizsgálandó

3 évente 3 évente
Nem 

vizsgálandó
13 db/év 2 db/év 2 db/év

Korábbi 
eredmények 
alapján nem 

13 db/év 2 db/év 1 db/év 1 db/év 2 db/év
1 

db/év
1 db/év

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték



Vízellátó rendszer: Tiszazugi regionális

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.13 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.03.16 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.03.16 Kunszentmárton Béla Kirárly u. 11., ejektoros kút,
2023.03.16 Szelevény Ady Endre út 35., ejektoros kút,
2023.03.27 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.03.28 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.04.11 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.04.12 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.04.12 Kunszentmárton Öcsödi u., ejektoros kút,
2023.04.12 Kunszentmárton Haladás u. 8., ejektoros kút,
2023.04.24 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.04.24 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.04.24 Tiszainoka Felszabadulás út 110., ejektoros kút,
2023.05.09 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.05.09 Kunszentmárton Kolozsvári u. 35., ejektoros kút,
2023.05.11 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.05.22 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.05.22 Tiszakürt Petőfi u. 30., ejektoros kút,
2023.05.23 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.05.31 Tiszakürt Petőfi u. 30., ejektoros kút,
2023.06.12 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.06.13 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.06.13 Tiszasas Szőlőhegyi u. 8., ejektoros kút,
2023.06.14 Kunszentmárton Szentesi u. 22., ejektoros kút,
2023.06.27 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.06.28 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.07.10 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.07.10 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.07.27 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.07.27 Csépa Béke u. 8., ejektoros kút,
2023.07.27 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.07.27 Szelevény Rákóczi út 36., ejektoros kút,
2023.08.07 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.08.09 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.08.09 Nagyrév Béke út 11., ejektoros kút,
2023.08.22 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.08.22 Cserkeszőlő Zöldmező u. 5., ejektoros kút,
2023.08.22 Cserkeszőlő Zöldmező u. 5., ejektoros kút,
2023.08.22 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.09.11 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.09.11 Tiszaug Vörösmarty Mihály út 6., gátőrház, fogyasztó,
2023.09.12 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.09.12 Kunszentmárton Szirom u. 2., ejektoros kút,
2023.09.25 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.09.25 Szelevény Pálóczipuszta, Pálóczi u. 22., ejektoros kút,
2023.09.27 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.10.10 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.10.11 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.10.11 Kunszentmárton Széchényi Ltp."A"ép., ejektoros kút,
2023.10.11 Kunszentmárton Széchényi Ltp."A"ép., ejektoros kút,
2023.10.24 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.10.30 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.10.30 Tiszainoka Rákóczi út 16., ejektoros kút,
2023.11.06 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.11.09 Csépa Béke u. 232. , ejektoros kút,
2023.11.09 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.11.22 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.11.22 Tiszakürt-Bogaras Muszály szőlő 37. (ABC előtt), ejektoros kút,
2023.11.22 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.11.22 Kunszentmárton Kungyalu, Móra Ferenc út 14., ejektoros kút,
2023.12.05 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.12.05 Kunszentmárton Álmos u. (Epres kert), ejektoros kút,
2023.12.05 Tiszaug Móra Ferenc út 2., (Önkormányzati Óvoda), fogyasztó, konyha
2023.12.06 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.12.19 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.12.19 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.01.08 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.01.09 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.01.22 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.01.22 Tiszainoka Rákóczi út 16., ejektoros kút,
2024.01.23 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.01.23 Kunszentmárton Öcsödi u., ejektoros kút,
2024.01.23 Tiszaug Vörösmarty Mihály út 6., gátőrház, fogyasztó,
2024.02.05 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.02.08 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.02.08 Csépa Béke u. 8., ejektoros kút,
2024.02.19 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.02.19 Nagyrév Árpád út 2., ejektoros kút,
2024.02.21 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.03.11 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.03.11 Cserkeszőlő I. kereszt dűlő 10. (Május 1. u.), ejektoros kút,
2024.03.11 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.03.11 Kunszentmárton Kungyalu, Móra Ferenc út 14., ejektoros kút,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Nátrium 
[mg/l]

Nikkel 
[µg/l]

Nitrátion 
[mg/l]

Nitrition 
[mg/l]

Ólom 
[µg/l]

Policiklikus aromás 
szénhidrogének 

[µg/l]

Összes 
peszticid 

[µg/l]

Összes 
trihalometán 

[µg/l]
pH Radon [Bq/l] Réz [mg/l] Szag

Szelén 
[µg/l]

Szín
Szulfát 
[mg/l]

Tetraklór-etilén + 
Triklór-etilén [µg/l]

TOC [mg/l] Trícium [Bq/l] Vas [µg/l]
Vinil-klorid 

[µg/l]
Zavarosság [FNU]

Clostridium perfringens szám 
beleértve a spórákat is 

[szám/100ml]

Coliform baktériumok 
[szám/100 ml]

Enterococcusok száma 
[szám/100 ml]

Escherichia coli szám 
[szám/100 ml]

9,11 <0,01 21,1 0 0
9,85 <0,01 9,6 0 0 0 0

<0,01 15 8,03 szagtalan színtelen 1,62 13,5 0,29 0 0 0
<0,01 21,3 8,17 szagtalan színtelen 1,62 14,5 0,37 0 0 0

0 0
0 0

10,1 <0,01 0 0
10,2 <0,01 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

<0,01 32 8,08 szagtalan színtelen 1,54 <10 0,21 0 0 0
9,68 <0,01 0 0

0 0
9,86 <0,01 0 0 0 0

0 0
136,9 <4 <0,01 <0,5 26,1 8,16 0,0291 szagtalan színtelen 1,58 13,2 0,28 0 160 0

0 0
0 0 0

10 <0,01 0 0 0 0
9,27 <0,01 0 0 0 0

153,09 <4 0,01 <0,5 7,97 8,12 <0,02 szagtalan színtelen 1,66 18,6 0,25 0 0 0
<0,01 16 7,97 szagtalan színtelen 1,61 11,3 0,18 0 0 0

0 0
0 0

9,83 0,02 0 0
10,2 <0,01 0 0

0 0
<0,01 11 8,12 szagtalan színtelen 2,02 11,9 0,22 0 0 0

0 0
0 0

9,71 <0,01 12,6 0 0
10,6 <0,01 29,3 0 0 0 0

0 0
0 0

141,67 <0,01 26,1 8,11 termálvizes színtelen 2,02 10,9 0,63 0 0 0 0
<4 <0,5 <0,02

0 0
9,46 <0,01 0 0

0 0
9,89 <0,01 0 0 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

9,61 <0,01 0 0
9,18 <0,01 0 0

131,16 9,06 0,05 <0,01 <0,05 6 8,32 szagtalan <1 színtelen <5 <1 1,63 10,3 <0,1 0,29 0 0 0 0
<4 <0,5 0,021

0 0
0 0
0 0

10 <0,01 0 0 0 0
0 0 0

10,2 <0,01 0 0
0 0
0 0
0 0

<0,01 8,23 8,11 szagtalan színtelen 1,53 <10 0,34 0 0 0
10,3 <0,01 <3 <3 0 0 0 0

<0,01 15,4 8,14 szagtalan színtelen 1,54 11,7 0,25 0 0 0
<0,01 17,8 8,05 szagtalan színtelen 1,48 13,2 0,21 0 0 0

10,1 <0,01 <3 <3 0 0
0 0
0 0

10,2 <0,01 0 0
9,91 <0,01 12,7 0 0

0 0
<0,01 21,2 8,12 szagtalan színtelen 1,7 0,26 0 0 0

0 0
<0,01 19,4 8,14 szagtalan színtelen 1,76 <10 0,3 0 0 0
<0,01 8 szagtalan színtelen 1,88 0,23 0 0 0

10,9 <0,01 22,6 0 0 0 0
9,9 <0,01 22,1 0 0

<0,01 8 szagtalan színtelen 1,66 0,22 0 0 0
0 0

<0,01 8,17 szagtalan színtelen 1,74 <10 0,26 0 0 0
0 0

10 0,01 0 0
<0,01 26,5 8,12 szagtalan színtelen 1,59 0,51 0 0 0

10,4 <0,01 11,7 0 0 0 0
<0,01 8,1 szagtalan színtelen 1,56 <10 0,3 0 0 0

200 20 50 0,5 10 0,10 0,50 50 6,5 - 9,5 100 2,0
Elfogadható a fogyasztók 

számára, rendellenes eltérés, 
szokatlan változás nélkül

20
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan változás 
nélkül

250 10
Nincs szokatlan 

változás
100 200 0,50

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan változás 

nélkül
0 0 0 0

- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 100% - 100% - - 100% - - - 100% - - - 97% 100%
139,285 <4 9,91 <0,01 <0,5 <0,01 <0,05 19,40 8,12 <3 <0,02 szagtalan <1 színtelen <5 <1 1,62 <3 11,7 <0,1 0,26 0 0 0 0

2 db/év 2 db/év 1 db/év 13 db/év
2 

db/év
3 évente 3 évente 13 db/év 13 db/év

Korábbi eredmények 
alapján nem vizsgálandó

2 db/év 13 db/év 3 évente 13 db/év 1 db/év 3 évente 13 db/év
Korábbi eredmények alapján nem 

vizsgálandó
13 db/év

Nem 
vizsgálandó

13 db/év 2 db/év 13 db/év 13 db/év 26 db/év
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2023.03.13 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.03.16 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.03.16 Kunszentmárton Béla Kirárly u. 11., ejektoros kút,
2023.03.16 Szelevény Ady Endre út 35., ejektoros kút,
2023.03.27 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.03.28 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.04.11 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.04.12 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.04.12 Kunszentmárton Öcsödi u., ejektoros kút,
2023.04.12 Kunszentmárton Haladás u. 8., ejektoros kút,
2023.04.24 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.04.24 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.04.24 Tiszainoka Felszabadulás út 110., ejektoros kút,
2023.05.09 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.05.09 Kunszentmárton Kolozsvári u. 35., ejektoros kút,
2023.05.11 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.05.22 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.05.22 Tiszakürt Petőfi u. 30., ejektoros kút,
2023.05.23 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.05.31 Tiszakürt Petőfi u. 30., ejektoros kút,
2023.06.12 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.06.13 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.06.13 Tiszasas Szőlőhegyi u. 8., ejektoros kút,
2023.06.14 Kunszentmárton Szentesi u. 22., ejektoros kút,
2023.06.27 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.06.28 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.07.10 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.07.10 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.07.27 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.07.27 Csépa Béke u. 8., ejektoros kút,
2023.07.27 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.07.27 Szelevény Rákóczi út 36., ejektoros kút,
2023.08.07 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.08.09 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.08.09 Nagyrév Béke út 11., ejektoros kút,
2023.08.22 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.08.22 Cserkeszőlő Zöldmező u. 5., ejektoros kút,
2023.08.22 Cserkeszőlő Zöldmező u. 5., ejektoros kút,
2023.08.22 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.09.11 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.09.11 Tiszaug Vörösmarty Mihály út 6., gátőrház, fogyasztó,
2023.09.12 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.09.12 Kunszentmárton Szirom u. 2., ejektoros kút,
2023.09.25 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.09.25 Szelevény Pálóczipuszta, Pálóczi u. 22., ejektoros kút,
2023.09.27 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.10.10 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.10.11 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.10.11 Kunszentmárton Széchényi Ltp."A"ép., ejektoros kút,
2023.10.11 Kunszentmárton Széchényi Ltp."A"ép., ejektoros kút,
2023.10.24 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.10.30 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.10.30 Tiszainoka Rákóczi út 16., ejektoros kút,
2023.11.06 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.11.09 Csépa Béke u. 232. , ejektoros kút,
2023.11.09 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.11.22 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.11.22 Tiszakürt-Bogaras Muszály szőlő 37. (ABC előtt), ejektoros kút,
2023.11.22 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.11.22 Kunszentmárton Kungyalu, Móra Ferenc út 14., ejektoros kút,
2023.12.05 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2023.12.05 Kunszentmárton Álmos u. (Epres kert), ejektoros kút,
2023.12.05 Tiszaug Móra Ferenc út 2., (Önkormányzati Óvoda), fogyasztó, konyha
2023.12.06 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.12.19 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.12.19 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.01.08 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.01.09 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.01.22 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.01.22 Tiszainoka Rákóczi út 16., ejektoros kút,
2024.01.23 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.01.23 Kunszentmárton Öcsödi u., ejektoros kút,
2024.01.23 Tiszaug Vörösmarty Mihály út 6., gátőrház, fogyasztó,
2024.02.05 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.02.08 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.02.08 Csépa Béke u. 8., ejektoros kút,
2024.02.19 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.02.19 Nagyrév Árpád út 2., ejektoros kút,
2024.02.21 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.03.11 Cserkeszőlő Kinizsi út 2. (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.03.11 Cserkeszőlő I. kereszt dűlő 10. (Május 1. u.), ejektoros kút,
2024.03.11 Csépa Bajcsy-Zsilinszky u. 14. Hálózati betáplálási pont,  ,
2024.03.11 Kunszentmárton Kungyalu, Móra Ferenc út 14., ejektoros kút,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Pseudomonas aeruginosa-
szám [szám/100 ml]

Telepszám 22°C-
on [szám/ml]

Telepszám 37°C-
on [szám/ml]

4
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1
1
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1
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nd
3
1
2
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0 1 1 652 422
0 2
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1 710 468
6
1
1
1
1

0 2
2
2

0 3
0 1 1

2
0 1

1
0 4

1
1

0 7
0 4 1
0 3

0
Nincs szokatlan 

változás
Nincs szokatlan 

változás

- - -
0 2 1

13 db/év 26 db/év 2 db/év



Vízellátó rendszer: Törtel

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely
1,2-Diklóretán 

[µg/l]
Akrilamid 

[µg/l]
Szabad aktív 

klór [mg/l]
Kötött aktív 
klór [mg/l]

Összes aktív klór 
[mg/l]

Alumínium 
[µg/l]

Ammóniumion 
[mg/l]

Antimon 
[µg/l]

Arzén 
[µg/l]

Benzo[a]pirén 
[µg/l]

Benzol 
[µg/l]

Bór [mg/l] Bromát [µg/l]
Cianid 
[µg/l]

cisz-Diklóretén 
[µg/l]

Epiklórhidrin 
[µg/l]

2023.03.07 Törtel Ceglédi út 83., ejektoros kút,
2023.03.07 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), , 0,09 0,06 0,15 <0,02
2023.03.22 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.04.03 Törtel Kőrösi út 91., ejektoros kút, <0,3 <0,06 <0,06 <0,06 <10 0,78 <1 6,31 <0,003 <0,2 0,0583 <5 <1 <0,1
2023.04.03 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), , <0,06 <0,06 <0,06 0,82
2023.04.19 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.05.03 Törtel Kossuth Lajos út 1 - 5. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,
2023.05.03 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), , <0,06 <0,06 0,07 <0,02
2023.05.16 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.06.05 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), , 0,11 0,09 0,2 <0,02
2023.06.19 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.07.03 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), , <0,06 0,08 0,12 0,06
2023.07.03 Törtel Wesselényi út 41., ejektoros kút,
2023.07.17 Törtel Jászkarajenői út 97., ejektoros kút, <0,06 <0,06 <0,06 0,03 4,99
2023.07.17 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.07.31 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), , 0,13 <0,06 0,18 0,02
2023.08.15 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.09.06 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), , <0,06 <0,06 0,06 <0,02
2023.09.06 Törtel Kőrösi út 91., ejektoros kút,
2023.09.18 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.10.02 Törtel Dózsa György út, 920. hrsz. víztoronynál, ejektoros kút,
2023.10.02 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), , 0,12 0,08 0,2 0,03
2023.10.19 Törtel Jászkarajenői út 97., ejektoros kút,
2023.10.19 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.10.30 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), , 0,11 0,08 0,19 0,02
2023.11.14 Törtel Kossuth Lajos út 1 - 5. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó, <0,06 <0,06 <0,06 0,04 4,24
2023.11.14 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.11.27 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), , 0,1 0,07 0,17 0,03
2023.12.12 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.01.02 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), , 0,1 <0,06 0,13 0,02
2024.01.15 Törtel Wesselényi út 41., ejektoros kút, <0,06 <0,06 0,09 <0,02 5,73
2024.01.15 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.01.29 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), , <0,06 0,08 0,1 0,92
2024.02.14 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.02.14 Törtel Dózsa György út, 920. hrsz. víztoronynál, ejektoros kút, 1,02
2024.02.28 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.03.06 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), , 0,78 0,19 0,97 0,7

3,0 0,10
nincs 

meghatározva
3,00

nincs 
meghatározva

200 0,5 10 10 0,010 1,0 1,5 10 50 50 0,10

100% - 100% - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
<0,3 - <0,06 <0,06 0,12 <10 0,03 <1 5,4 <0,003 <0,2 0,058 - <5 <1 <0,1

3 évente
Nem 

vizsgálandó
4 db/év 4 db/év 4 db/év 3 évente 4 db/év 1 db/év 4 db/év 3 évente 3 évente 3 évente

Nem 
vizsgálandó

3 évente 3 évente
Nem 

vizsgálandó

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték



Vízellátó rendszer: Törtel

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.07 Törtel Ceglédi út 83., ejektoros kút,
2023.03.07 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.03.22 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.04.03 Törtel Kőrösi út 91., ejektoros kút,
2023.04.03 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.04.19 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.05.03 Törtel Kossuth Lajos út 1 - 5. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,
2023.05.03 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.05.16 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.06.05 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.06.19 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.07.03 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.07.03 Törtel Wesselényi út 41., ejektoros kút,
2023.07.17 Törtel Jászkarajenői út 97., ejektoros kút,
2023.07.17 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.07.31 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.08.15 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.09.06 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.09.06 Törtel Kőrösi út 91., ejektoros kút,
2023.09.18 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.10.02 Törtel Dózsa György út, 920. hrsz. víztoronynál, ejektoros kút,
2023.10.02 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.10.19 Törtel Jászkarajenői út 97., ejektoros kút,
2023.10.19 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.10.30 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.11.14 Törtel Kossuth Lajos út 1 - 5. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,
2023.11.14 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.11.27 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.12.12 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.01.02 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.01.15 Törtel Wesselényi út 41., ejektoros kút,
2024.01.15 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.01.29 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.02.14 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.02.14 Törtel Dózsa György út, 920. hrsz. víztoronynál, ejektoros kút,
2024.02.28 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.03.06 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Fajl. elektromos vezetőképesség 
(20°C) [µS/cm]

Fluoridion 
[mg/l]

Higany 
[µg/l]

Indikatív dózis 
[mS/év]

Íz
Kadmium 

[µg/l]
Kalcium [mg/l] Kálium [mg/l]

Keménység 
(összes) [mg/l 

CaO]

Kémiai 
oxigénigény (ps) 

[mg/l O2]

Klorát 
[mg/l]

Kloridion 
[mg/l]

Klorit 
[mg/l]

Króm 
[µg/l]

517 megszokott 1,33 14,9

526 0,23 <0,1 megszokott <1 46 6,51 <0,01 <5
523 megszokott 1,44 6,94

526 megszokott 1,03 15,9

525 megszokott 1,11 16,5

532 megszokott 1,24 14

552 megszokott

529 megszokott 1,17 14,1

529 megszokott 1,47 13,7

534 megszokott 1,25 14,4

527 megszokott 1,04 16
527 megszokott

528 <0,1 megszokott 16,34 1,36 1,04 15

532 megszokott 1,08 16,4
531 megszokott

531 megszokott 1,47 6,05

536 megszokott 0,32 12,9

2500 1,5 1,0 0,10
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

5,0
nincs 

meghatározva
nincs 

meghatározva
50 - 350 5,0 0,7 250 0,7 25

- 100% 100% - - 100% - - - - - 100% 100%
529 0,23 <0,1 <0,1 megszokott <1 16,34 1,36 46 1,17 14,25 <0,01 <5

4 db/év 3 évente 3 évente
Korábbi 

eredmények 
alapján nem 

4 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év
1 

db/év



Vízellátó rendszer: Törtel

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.07 Törtel Ceglédi út 83., ejektoros kút,
2023.03.07 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.03.22 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.04.03 Törtel Kőrösi út 91., ejektoros kút,
2023.04.03 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.04.19 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.05.03 Törtel Kossuth Lajos út 1 - 5. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,
2023.05.03 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.05.16 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.06.05 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.06.19 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.07.03 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.07.03 Törtel Wesselényi út 41., ejektoros kút,
2023.07.17 Törtel Jászkarajenői út 97., ejektoros kút,
2023.07.17 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.07.31 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.08.15 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.09.06 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.09.06 Törtel Kőrösi út 91., ejektoros kút,
2023.09.18 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.10.02 Törtel Dózsa György út, 920. hrsz. víztoronynál, ejektoros kút,
2023.10.02 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.10.19 Törtel Jászkarajenői út 97., ejektoros kút,
2023.10.19 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.10.30 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.11.14 Törtel Kossuth Lajos út 1 - 5. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,
2023.11.14 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.11.27 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.12.12 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.01.02 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.01.15 Törtel Wesselényi út 41., ejektoros kút,
2024.01.15 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.01.29 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.02.14 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.02.14 Törtel Dózsa György út, 920. hrsz. víztoronynál, ejektoros kút,
2024.02.28 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.03.06 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Magnézium 
[mg/l]

Mangán 
[µg/l]

Nátrium 
[mg/l]

Nikkel 
[µg/l]

Nitrátion 
[mg/l]

Nitrition 
[mg/l]

Ólom 
[µg/l]

Policiklikus aromás 
szénhidrogének 

[µg/l]

Összes 
peszticid 

[µg/l]

Összes 
trihalometán 

[µg/l]
pH Radon [Bq/l] Réz [mg/l] Szag

Szelén 
[µg/l]

<0,5 <0,01 szagtalan
43,2

<10 106,89 <4 <0,5 <0,01 <0,5 <0,01 <0,05 11,1 8,17 <0,02 szagtalan <1
<0,5 <0,01 szagtalan

<0,5 <0,01 41,4 szagtalan

<0,5 <0,01 szagtalan

<0,5 <0,01 szagtalan

<10 <0,01 29 8,16 szagtalan

<0,5 <0,01 szagtalan

<0,5 <0,01 szagtalan

<0,5 <0,01 szagtalan

<0,5 <0,01 30,3 szagtalan
<10 <0,01 30,3 7,82 szagtalan

9,57 <0,5 <0,01 <3 szagtalan

<0,5 <0,01 szagtalan
<0,01 7,81 szagtalan

<0,5 <0,01 szagtalan

<0,5 0,02 szagtalan

nincs 
meghatározva

50 200 20 50 0,5 10 0,10 0,50 50 6,5 - 9,5 100 2,0
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

20

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 100% - 100%
9,57 <10 106,89 <4 <0,5 <0,01 <0,5 <0,01 <0,05 30,30 7,99 <3 <0,02 szagtalan <1

4 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év 4 db/év
1 

db/év
3 évente 3 évente 4 db/év 4 db/év

Korábbi eredmények alapján 
nem vizsgálandó

1 db/év 4 db/év 3 évente



Vízellátó rendszer: Törtel

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.07 Törtel Ceglédi út 83., ejektoros kút,
2023.03.07 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.03.22 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.04.03 Törtel Kőrösi út 91., ejektoros kút,
2023.04.03 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.04.19 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.05.03 Törtel Kossuth Lajos út 1 - 5. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,
2023.05.03 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.05.16 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.06.05 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.06.19 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.07.03 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.07.03 Törtel Wesselényi út 41., ejektoros kút,
2023.07.17 Törtel Jászkarajenői út 97., ejektoros kút,
2023.07.17 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.07.31 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.08.15 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.09.06 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.09.06 Törtel Kőrösi út 91., ejektoros kút,
2023.09.18 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.10.02 Törtel Dózsa György út, 920. hrsz. víztoronynál, ejektoros kút,
2023.10.02 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.10.19 Törtel Jászkarajenői út 97., ejektoros kút,
2023.10.19 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.10.30 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.11.14 Törtel Kossuth Lajos út 1 - 5. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,
2023.11.14 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.11.27 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.12.12 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.01.02 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.01.15 Törtel Wesselényi út 41., ejektoros kút,
2024.01.15 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.01.29 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.02.14 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.02.14 Törtel Dózsa György út, 920. hrsz. víztoronynál, ejektoros kút,
2024.02.28 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.03.06 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Szín
Szulfát 
[mg/l]

Tetraklór-etilén + 
Triklór-etilén [µg/l]

TOC [mg/l] Trícium [Bq/l] Vas [µg/l]
Vinil-klorid 

[µg/l]
Zavarosság [FNU]

Clostridium perfringens szám 
beleértve a spórákat is 

[szám/100ml]

0,14

színtelen <5 <1 1,19 34,2 <0,1 0,23 0
0,25

0,17

0,27

0,55 0

színtelen 1,8 0,43

0,29

0,29

0,29

0,28
színtelen 1,48 0,24

<3 0,23

0,41 0
színtelen 1,42 0,29

0,37

0,57

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan változás 

nélkül
250 10

Nincs szokatlan 
változás

100 200 0,50
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan változás 
nélkül

0

- - 100% - - - 100% - -
színtelen <5 <1 1,45 <3 34,2 <0,1 0,29 0

4 db/év 1 db/év 3 évente 4 db/év
Korábbi eredmények alapján nem 

vizsgálandó
1 db/év

Nem 
vizsgálandó

4 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Törtel

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.07 Törtel Ceglédi út 83., ejektoros kút,
2023.03.07 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.03.22 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.04.03 Törtel Kőrösi út 91., ejektoros kút,
2023.04.03 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.04.19 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.05.03 Törtel Kossuth Lajos út 1 - 5. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,
2023.05.03 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.05.16 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.06.05 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.06.19 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.07.03 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.07.03 Törtel Wesselényi út 41., ejektoros kút,
2023.07.17 Törtel Jászkarajenői út 97., ejektoros kút,
2023.07.17 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.07.31 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.08.15 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.09.06 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.09.06 Törtel Kőrösi út 91., ejektoros kút,
2023.09.18 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.10.02 Törtel Dózsa György út, 920. hrsz. víztoronynál, ejektoros kút,
2023.10.02 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.10.19 Törtel Jászkarajenői út 97., ejektoros kút,
2023.10.19 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.10.30 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.11.14 Törtel Kossuth Lajos út 1 - 5. (Napköziotthonos óvoda), fogyasztó,
2023.11.14 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.11.27 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2023.12.12 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.01.02 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.01.15 Törtel Wesselényi út 41., ejektoros kút,
2024.01.15 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.01.29 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.02.14 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.02.14 Törtel Dózsa György út, 920. hrsz. víztoronynál, ejektoros kút,
2024.02.28 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,
2024.03.06 Törtel Dózsa György út (Hálózati betáplálási pont), ,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Coliform baktériumok 
[szám/100 ml]

Enterococcusok száma 
[szám/100 ml]

Escherichia coli szám 
[szám/100 ml]

Pseudomonas aeruginosa-
szám [szám/100 ml]

Telepszám 22°C-
on [szám/ml]

Telepszám 37°C-
on [szám/ml]

0 0 1
0 0 1
0 0 nd
0 0 0 0 180 79
0 0 140
0 0 3
0 0 nd
0 0 2
0 0 3
0 0 1
0 0 1
0 0 0 0 3 1
0 0 0 8 19 15
0 0 0 0 1
0 0 5
0 0 1
0 0 1
0 0 6
0 0 2
0 0 5
0 0 0 0 11 6
0 0 0 0 2 1
0 0 0 0 1 3
0 0 nd
0 0 1
0 0 0 0 3
0 0 1
0 0 0 1 516 333
0 0 4
0 0 0 0 3 2
0 0 0 2
0 0 0 1
0 0 450
0 0 920
0 0 0 0 930 1200

0 8 6
0 0 2

0 0 0 0
Nincs szokatlan 

változás
Nincs szokatlan 

változás

- 100% 100% - - -
0 0 0 0 2 6

4 db/év 4 db/év 8 db/év 4 db/év 8 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Városföld

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely
1,2-Diklóretán 

[µg/l]
Akrilamid 

[µg/l]
Szabad aktív 

klór [mg/l]
Kötött aktív 
klór [mg/l]

Összes aktív klór 
[mg/l]

Alumínium 
[µg/l]

Ammóniumion 
[mg/l]

Antimon 
[µg/l]

Arzén 
[µg/l]

Benzo[a]pirén 
[µg/l]

Benzol 
[µg/l]

Bór [mg/l] Bromát [µg/l]
Cianid 
[µg/l]

cisz-Diklóretén 
[µg/l]

2023.03.13 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,39 0,1 0,49 0,4
2023.03.27 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.11 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,1 0,35 0,45 0,38
2023.04.25 Városföld Fő u. 40. (Sárgakocsi Fogadó, mosdó csap), fogyasztó,
2023.04.25 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.08 Városföld Fő u. 1. (Fő u.-Bartók Béla u. sarok), ejektoros kút, <0,06 <0,06 <0,06 0,37
2023.05.08 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,13 0,3 0,43 0,37
2023.05.22 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.14 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,4 0,06 0,46 0,37
2023.06.27 Városföld Fő u. 1. (Fő u.-Bartók Béla u. sarok), ejektoros kút,
2023.06.27 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.13 Városföld Bem u. 3. (magánház, kazánház, mintavételi csap), fogyasztó, kazánház
2023.07.13 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,18 0,18 0,36 0,4
2023.07.24 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.07 Városföld Fő u. 40. (Sárgakocsi Fogadó, mosdó csap), fogyasztó, <0,06 <0,06 <0,06 0,4
2023.08.07 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 0,31 0,35 0,4
2023.08.21 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.11 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,37 <0,06 0,42 0,41
2023.09.26 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.12 Városföld Fő u. 1. (Fő u.-Bartók Béla u. sarok), ejektoros kút,
2023.10.12 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,4 0,07 0,47 0,4
2023.10.24 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.08 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  , <0,06 0,33 0,35 0,41
2023.11.23 Városföld Fő u. 40. (Sárgakocsi Fogadó, mosdó csap), fogyasztó, <0,06 <0,06 <0,06 0,43
2023.11.23 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.04 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,37 <0,06 0,39 0,41
2023.12.18 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.08 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,35 <0,06 0,4 0,42
2024.01.22 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.05 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,39 <0,06 0,42 0,41
2024.02.20 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.12 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  , 0,18 0,25 0,43 0,41
2024.03.12 Városföld Fő u. 40. (Sárgakocsi Fogadó, mosdó csap), fogyasztó, <0,06 <0,06 <0,06 0,39

3,0 0,10
nincs 

meghatározva
3,00

nincs 
meghatározva

200 0,5 10 10 0,010 1,0 1,5 10 50 50

- 100% - - -
<0,3 - 0,18 0,06 0,4 <10 0,4 <1 3,7 <0,003 <0,2 <0,03 - <5 <1

3 évente
Nem 

vizsgálandó
4 db/év 4 db/év 4 db/év 3 évente 4 db/év 1 db/év 1 db/év 3 évente 3 évente 3 évente

Nem 
vizsgálandó

3 évente 3 évente

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték



Vízellátó rendszer: Városföld

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.13 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.27 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.11 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.25 Városföld Fő u. 40. (Sárgakocsi Fogadó, mosdó csap), fogyasztó,
2023.04.25 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.08 Városföld Fő u. 1. (Fő u.-Bartók Béla u. sarok), ejektoros kút,
2023.05.08 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.22 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.14 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.27 Városföld Fő u. 1. (Fő u.-Bartók Béla u. sarok), ejektoros kút,
2023.06.27 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.13 Városföld Bem u. 3. (magánház, kazánház, mintavételi csap), fogyasztó, kazánház
2023.07.13 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.24 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.07 Városföld Fő u. 40. (Sárgakocsi Fogadó, mosdó csap), fogyasztó,
2023.08.07 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.21 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.11 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.26 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.12 Városföld Fő u. 1. (Fő u.-Bartók Béla u. sarok), ejektoros kút,
2023.10.12 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.24 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.08 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.23 Városföld Fő u. 40. (Sárgakocsi Fogadó, mosdó csap), fogyasztó,
2023.11.23 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.04 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.18 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.08 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.22 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.05 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.20 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.12 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.12 Városföld Fő u. 40. (Sárgakocsi Fogadó, mosdó csap), fogyasztó,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Epiklórhidrin 
[µg/l]

Fajl. elektromos vezetőképesség 
(20°C) [µS/cm]

Fluoridion 
[mg/l]

Higany 
[µg/l]

Indikatív dózis 
[mS/év]

Íz
Kadmium 

[µg/l]
Kalcium [mg/l] Kálium [mg/l]

Keménység 
(összes) [mg/l 

CaO]

Kémiai 
oxigénigény (ps) 

[mg/l O2]

Klorát 
[mg/l]

Kloridion 
[mg/l]

427 1,1 <5

444 1,24 <5

435 megszokott
434 1,21 <5

432 1,21 <5

441 1,03 <5

448 megszokott
443 1,23 <5

445 1,1 <5

434 1,13 <5

442 1,1 <5
437 megszokott

436 <0,1 58,05 1,57 1,1 <5

444 1,08 <5

443 1,42 <5

432 1,13 <5
434 megszokott

0,10 2500 1,5 1,0 0,10
Elfogadható a fogyasztók számára, 

rendellenes eltérés, szokatlan 
változás nélkül

5,0
nincs 

meghatározva
nincs 

meghatározva
50 - 350 5,0 0,7 250

- - - - - - - -
- 437 0,15 <0,1 <0,1 megszokott <1 58,05 1,57 136 1,13 <5

Nem 
vizsgálandó

4 db/év 3 évente 1 db/év
Korábbi 

eredmények 
alapján nem 

4 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Városföld

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.13 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.27 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.11 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.25 Városföld Fő u. 40. (Sárgakocsi Fogadó, mosdó csap), fogyasztó,
2023.04.25 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.08 Városföld Fő u. 1. (Fő u.-Bartók Béla u. sarok), ejektoros kút,
2023.05.08 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.22 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.14 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.27 Városföld Fő u. 1. (Fő u.-Bartók Béla u. sarok), ejektoros kút,
2023.06.27 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.13 Városföld Bem u. 3. (magánház, kazánház, mintavételi csap), fogyasztó, kazánház
2023.07.13 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.24 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.07 Városföld Fő u. 40. (Sárgakocsi Fogadó, mosdó csap), fogyasztó,
2023.08.07 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.21 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.11 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.26 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.12 Városföld Fő u. 1. (Fő u.-Bartók Béla u. sarok), ejektoros kút,
2023.10.12 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.24 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.08 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.23 Városföld Fő u. 40. (Sárgakocsi Fogadó, mosdó csap), fogyasztó,
2023.11.23 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.04 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.18 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.08 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.22 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.05 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.20 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.12 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.12 Városföld Fő u. 40. (Sárgakocsi Fogadó, mosdó csap), fogyasztó,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Klorit 
[mg/l]

Króm 
[µg/l]

Magnézium 
[mg/l]

Mangán 
[µg/l]

Nátrium 
[mg/l]

Nikkel 
[µg/l]

Nitrátion 
[mg/l]

Nitrition 
[mg/l]

Ólom 
[µg/l]

Policiklikus aromás 
szénhidrogének 

[µg/l]

Összes 
peszticid 

[µg/l]

Összes 
trihalometán 

[µg/l]
pH Radon [Bq/l] Réz [mg/l]

<0,5 <0,01

<0,5 <0,01

14,6 <0,01 7,65
<0,5 <0,01

<0,5 <0,01

<0,5 <0,01

20,6 0,03 7,73
<0,5 <0,01

<0,5 <0,01

<0,5 <0,01

<0,5 <0,01
17,4 <0,01 7,71

22,26 <0,5 <0,01 5,5

<0,5 <0,01

<0,5 <0,01

<0,5 <0,01
<0,01 7,68

0,7 25
nincs 

meghatározva
50 200 20 50 0,5 10 0,10 0,50 50 6,5 - 9,5 100 2,0

- - - 100% 100% - -
<0,01 <5 22,26 17,4 15,6 <4 <0,5 <0,01 <0,5 <0,01 <0,05 <1 7,695 5,5 <0,02

1 db/év
1 

db/év
4 db/év 1 db/év 1 db/év 1 db/év 4 db/év

1 
db/év

3 évente 3 évente 1 db/év 4 db/év
Korábbi eredmények alapján 

nem vizsgálandó
1 db/év



Vízellátó rendszer: Városföld

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.13 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.27 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.11 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.25 Városföld Fő u. 40. (Sárgakocsi Fogadó, mosdó csap), fogyasztó,
2023.04.25 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.08 Városföld Fő u. 1. (Fő u.-Bartók Béla u. sarok), ejektoros kút,
2023.05.08 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.22 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.14 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.27 Városföld Fő u. 1. (Fő u.-Bartók Béla u. sarok), ejektoros kút,
2023.06.27 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.13 Városföld Bem u. 3. (magánház, kazánház, mintavételi csap), fogyasztó, kazánház
2023.07.13 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.24 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.07 Városföld Fő u. 40. (Sárgakocsi Fogadó, mosdó csap), fogyasztó,
2023.08.07 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.21 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.11 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.26 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.12 Városföld Fő u. 1. (Fő u.-Bartók Béla u. sarok), ejektoros kút,
2023.10.12 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.24 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.08 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.23 Városföld Fő u. 40. (Sárgakocsi Fogadó, mosdó csap), fogyasztó,
2023.11.23 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.04 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.18 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.08 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.22 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.05 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.20 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.12 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.12 Városföld Fő u. 40. (Sárgakocsi Fogadó, mosdó csap), fogyasztó,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Szag
Szelén 
[µg/l]

Szín
Szulfát 
[mg/l]

Tetraklór-etilén + 
Triklór-etilén [µg/l]

TOC [mg/l] Trícium [Bq/l] Vas [µg/l]
Vinil-klorid 

[µg/l]

szagtalan színtelen 1,92 113

szagtalan színtelen 2,17 115

szagtalan színtelen 1,96 75

<3

szagtalan színtelen 1,85

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan 

változás nélkül
20

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan változás 

nélkül
250 10

Nincs szokatlan 
változás

100 200 0,50

- - - - - -
szagtalan <1 színtelen <5 <1 1,94 <3 113 -

4 db/év 3 évente 4 db/év 1 db/év 3 évente 4 db/év
Korábbi eredmények alapján nem 

vizsgálandó
4 db/év

Nem 
vizsgálandó



Vízellátó rendszer: Városföld

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.13 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.27 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.11 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.25 Városföld Fő u. 40. (Sárgakocsi Fogadó, mosdó csap), fogyasztó,
2023.04.25 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.08 Városföld Fő u. 1. (Fő u.-Bartók Béla u. sarok), ejektoros kút,
2023.05.08 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.22 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.14 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.27 Városföld Fő u. 1. (Fő u.-Bartók Béla u. sarok), ejektoros kút,
2023.06.27 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.13 Városföld Bem u. 3. (magánház, kazánház, mintavételi csap), fogyasztó, kazánház
2023.07.13 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.24 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.07 Városföld Fő u. 40. (Sárgakocsi Fogadó, mosdó csap), fogyasztó,
2023.08.07 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.21 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.11 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.26 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.12 Városföld Fő u. 1. (Fő u.-Bartók Béla u. sarok), ejektoros kút,
2023.10.12 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.24 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.08 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.23 Városföld Fő u. 40. (Sárgakocsi Fogadó, mosdó csap), fogyasztó,
2023.11.23 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.04 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.18 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.08 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.22 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.05 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.20 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.12 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.12 Városföld Fő u. 40. (Sárgakocsi Fogadó, mosdó csap), fogyasztó,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

Zavarosság [FNU]
Clostridium perfringens szám 

beleértve a spórákat is 
[szám/100ml]

Coliform baktériumok 
[szám/100 ml]

Enterococcusok száma 
[szám/100 ml]

Escherichia coli szám 
[szám/100 ml]

Pseudomonas aeruginosa-
szám [szám/100 ml]

Telepszám 22°C-
on [szám/ml]

Telepszám 37°C-
on [szám/ml]

0 0 5
0 0 5
0 0 3
0 0 1
0 0 1

0,16 0 0 0 0 11
0 0 2
0 0 5
0 0 1
0 0 8
0 0 1
0 0 300

0 0 0 0 0 1 1
0 0 1

0,18 0 0 0 0 110
0 0 1
0 0 3
0 0 1
0 0 1
0 0 200
0 0 4
0 0 1
0 0 1

0,37 0 0 0 0 1
0 0 2
0 0 1 431
0 0 1

0 0 0 0 0 15 12
0 0 2
0 0 6
0 0 2
0 0 1

0,23 0 0 0 0 6

Elfogadható a fogyasztók számára, 
rendellenes eltérés, szokatlan változás 

nélkül
0 0 0 0 0

Nincs szokatlan 
változás

Nincs szokatlan 
változás

- - - 100% 100% - - -
0,205 0 0 0 0 0 2 6,5

4 db/év 1 db/év 4 db/év 4 db/év 8 db/év 4 db/év 8 db/év 1 db/év



Vízellátó rendszer: Városföld

Mintavétel ideje Település Mintavételi hely

2023.03.13 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.03.27 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.11 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.04.25 Városföld Fő u. 40. (Sárgakocsi Fogadó, mosdó csap), fogyasztó,
2023.04.25 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.08 Városföld Fő u. 1. (Fő u.-Bartók Béla u. sarok), ejektoros kút,
2023.05.08 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.05.22 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.14 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.06.27 Városföld Fő u. 1. (Fő u.-Bartók Béla u. sarok), ejektoros kút,
2023.06.27 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.13 Városföld Bem u. 3. (magánház, kazánház, mintavételi csap), fogyasztó, kazánház
2023.07.13 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.07.24 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.07 Városföld Fő u. 40. (Sárgakocsi Fogadó, mosdó csap), fogyasztó,
2023.08.07 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.08.21 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.11 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.09.26 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.12 Városföld Fő u. 1. (Fő u.-Bartók Béla u. sarok), ejektoros kút,
2023.10.12 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.10.24 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.08 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.11.23 Városföld Fő u. 40. (Sárgakocsi Fogadó, mosdó csap), fogyasztó,
2023.11.23 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.04 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2023.12.18 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.08 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.01.22 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.05 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.02.20 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.12 Városföld Bem u. 32. (Hálózati betáplálási pont),  ,
2024.03.12 Városföld Fő u. 40. (Sárgakocsi Fogadó, mosdó csap), fogyasztó,

Megjegyzés: nd: 1 ml-ben nem mutatható ki

Monitorozási gyakoriság

Határérték / Parametrikus érték

Megfelelőségi százalék
Jellemző érték

267


